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Důležitá telefonní čísla:
Telefonní čísla tisñověho volání

telefon .
Hasičský záchranný sbor 150 Innogy
Záchranná lékařská služba 155
Policie ČR 158
Integrovaný záchranný system 112

Telefonní čísla pohotovostnich a havarijních služeb
telefon

267 973 973
innogy Energo, S.r.o.
Styk se zákazníkem
innogy Energo. s.r.o.
Oddělení provozu a údržby CNG
Poruchy a havárie plynu 1239
Poruchy a havárie elektro 840 850 880

Základní bezpeěnostní zásadv:
Před _.I- _ Zákaz kouřenía
manipulacisi i É manipulace
přečti návod 'ř s plamenem *'
(piktogram) v okruhu 10m -“*

- Vozidla pro plnění musí najíždět ve směru dopravního značení. V prostoru stanice je zakázáno
couvánĹ

- U výdejniho zařízení smí být pouze jedno vozidlol další vozidla musí být odstavena před
stavěcí čarou. _

- Pozor na záměnu çflçì = stlačení zemní plyn a flsm' '

267 972 070

Zákaz používání
mobilního telefonu

Pokvnv pro případ havárie:
Havarijní stav: Co dělat:

_ ı Vypnout plnicí stanici havarijním vypínačem
Unik zemního plynu Uzavřít hlavní uzávěr plynu (HUP)
bez vzniku požáru ı Uzavřít a vyklidít prostor

ı Informovat provozovatele innogy Energo, s.r.o.

ı Vypnout plnicí stanici havarijním vypínačem
_ _ _, Dle povahy a prubehu požáru zahájit hasební práce přenosnými hasicími

VZnIk pOZaI'I-I přístroji nebo přivolat HZS na telefonní Číslo 150 _'
nebo Výbuchu V případě požáru vyhlásit požární poplach voláním: HORÍ

Uzavřít a vyklidit prostor
Dle povahy a průběhu požáru uzavřít lahvove ventily na zásobnících
Uzavřít hlavní uzávěr plynu (HUP)
informovat provozovatele innogy Energo, s.r.O.

Vytf'žřní (Přetľžení) Vypnout plnicí stanici havarijním vypínačem
PIHICI tICB ı Informovat provozovatele innogy Energo. s.r.o.ı případně obsluhu ČS

ı Zabránit šíření zneČiŠt'ující látky pomocí vhodných sorbentü apod.
Únik ropných Iätek ı Zabránit natečení látky do kanalizace

I Informovat provozovatele innogy Energo. s.


