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D.1.1.a Technická zpráva

Název zakázky: Decentralizace vytápění objektů areálu VOP CZ, s.p.

provozovna Bludovice

objekt : objekt č. 32

Investor: VOP CZ, s.p.

Dukelská 102, Šenov u Nového jičína, 742 42

Místo stavby: parc.č. 692/1, 692/20; k.ú. Bludovice u Nového jičína

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro stavební povoleni

Vypracoval:

zodpovědný projektant:

Hlavni inženýr projektu:
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Technická zpráva

Název zakázky: Decentralizace vytápěni objektů areálu VOP CZ, s.p.

provozovna Bludovice

objekt : objekt č. 32

část : stávající stav
Investor: VOP CZ, s.p.

Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, 742 42

Místo stavby: parc.č. 692/1, 692/20; k.ú. Bludovice u Nového Jičína

Vypracoval:

zodpovědný projektant:

Hlavni inženýr projektu:
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D.1.4 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba : Decentralizace vytápění objektů areálu
VOP CZ, s. p., provozovna Bludovice

objekt : objekt č. 32

Část : 0.1.4 Technika prostředí staveb -Plynová zařízení

Investor : VOP CZ, s.p.,
Dukelská 102,
742 42 Šenov u Nového Jičína

M Ísto stavby : parc.č. 692/1, 692/20, k.ú.: Bludovice u Nového Jičína

Stupeň dokům entace: Dokům entace pro stavební povoleni

Vypracoval

Zodp.projektant :

HIP
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k.ú. Bludovice u Nového Jičína

Q 0

NÁZEV vÝmEsU PŮDORYS 1NP FORMÁT Č.VÝKR.2XA4 02



SCHÉMA ZAPOJENÍ M 1:50
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Akce: Decentralizace vytápění objektů areálu
VOP CZ, s. p., provozovna Bludovice

objekt: objekt č. 32

Místo stavby: paře č. 692/1, 692/20, k. ii.: Bludovice u Nového Jičína

Investor: vop cz, s. p. DukelSká 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zpracovatel projektu:

Zakázka:

Technická zpráva

DSP

D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
- SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM
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Rozvodnice RK

'Obsah: Rozváděč RK schéma zapojeni 'Číslo výkresu: ' 02



PŮDORYS 1NP M 1:50
k.ú. Bludovice u Nového jičína

Obsah: Světelná a zásuvková instalace ČÍslo výkresu: 01



D.1.4 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba : Decentralizace vytápění objektů areálu
VOP CZ, s.p., provozovna Bludovice

objekt : objekt č. 32

část : D.1.4 Technika prostředí staveb - vytápěni

Investor : VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

Místo stavby : parc.č. 692/20; k.ú.: Bludovice u Nového jičína

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povoleni

Vypracoval

Zodp.projektant :

HIP
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D.1.4 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba : Decentralizace vytápění objektů areálu

VOP CZ, s.p., provozovna Bludovice

objekt : objekt č. 32

část : D.1.4 Technika prostředí staveb
- Zd ravotně technické instalace

Investor : VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína

M Ísto stavby : parc.č. 692/20; k.ú.: Bludo'Áce u Nového Jičína

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povoleni

Vypracoval

Zodp.projektant :

HIP

Nový Jičín, leden 2017 Počet stránek : 5
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