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Popis ŽB konstrukce:
· Železobetonová „bílá vana“ tl. 300 mm z betonu C25/30 XC2, 90 denní pevnost betonu, max. hloubka

průsaku 50 mm + těsnící přísada do betonu např. XYPEX ADMIX C-1000 (NF)
· Prefabrikované panely tl. 250 mm z betonu C25/30 XC2 XF1
· Výztuž kolektoru z oceli B 500B, 170 kg/m3 – „bílá vana“,  prefa panely 140 kg/m3
· V napojení na stávající kolektor bude dilatační spára tl. 20 mm + dilatační trny a těsnění dilatace
· Distanční prvky z vláknobetonu, těsnící prvky v pracovních a řízených sparách např. Leschuplast v pdf viz příloha mailu
· Pod ŽB základovou deskou podkladní beton tl. 100 mm z betonu C12/15
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  ±0,000 = 280,510 m n.m. 
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