OBJEKT F - STROP NAD 6.NP A SVISLE NOSNE KONSTRUKCE V 6.NP - TVAR
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LEGENDA ZNACENI

+X, XXX HORNI HRANA /B KONSTRUKCE
+X, XXX DOLNI HRANA /B KONSTRUKCE

1 7B KONSTRUKCE V REZU

(/" ~/] 7B NOSNE SVISLE KONSTRUKCE V PUDORYSU

[ ] ZDENE NOSNE SVISLE KONSTRUKCE V PUDORYSU

POZNAMKY

— TATO DOKUMENTACE PLATI V SOULADU SE STAVEBNI CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

— VIDITELNE HRANY KOSIT 10/10 MM

— DISTANCNI PRVKY BUDOU POUZITY DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE

— VSECHNY ROZVODY ELEKTRO, HROMOSVOD, ZABUDOVANA SVITIDLA, TRUBKOVANI BUDOU PROVEDENY DLE PRISLUSNE
DOKUMENTACE JEDNOTLIVYCH PROFES.

— VSECHNY DALSI KONSTRUKCE SE BUDOU K ZELEZOBETONOVYM KONSTRUKCIM KOTVIT DODATECNE NAPR. POMOCI KOTEV HILT

HVA

~ NESMI BYT PROVADENY ZADNE NEZAKRESLENE PROSTUPY BEZ KONZULTACE S PROJEKTANTEM !I!

— RESENI NAVAZNOSTI HYDROIZOLACI A POVRCHOVYCH UPRAV BETONU VIZ. STAVEBNI CAST PD

— VE ZDENYCH NOSNYCH STENACH NEBUDOU PROVADENY ZADNE VODOROVNE DRAZKY, JINAK HROZI ZTRATA ONOSNOSTI ZDIVA

PROVADENI DRAZEK A JEJICH ROZMERY BUDOU DODRZENY DLE PREDPISU VYROBCE KERAMICKYCH BLOKU

— NEZAKRESLENE PROSTUPY MENSI NEZ 150/150 MM BUDOU PROVEDENY DLE PD STAVEBNI CASTI PRIPADNE DOKUMENTACE

JEDNOTLIVYCH PROFESI. V MISTE HLAVIC, V MISTE SPECIALNICH PRVKU, PRES PRUVLAKY A V MISTE SMYKOVE VYZTUZE NESMI

BYT NEZAKRESLENE PROSTUPY PROVADENY BEZ KONZULTACE S PROJEKTANTEM !II

— UVEDENE OBCHODNI NAZVY VYROBKU A MATERIALU URCUJI PRIKLAD POZADOVANEHO STANDARDU A JE MOZNE JE NAHRADIT

VYROBKEM NEBO MATERIALEM SROVNATELNE KVALITATIVNI OROVNE.

TRIDA BETONU DLE CSN EN 206 + CSN P 73 2404
FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTI DLE CSN EN 1992-1-1 (EC2)
(PEVNOST V TLAKU A TAHU, MODUL PRUZNOSTI, SOUCINITELE SMRSTOVANI A DOTVAROVANI)

BETON C30/37 XC1 - 25 sreor

TRIDA BETONU DLE CSN EN 206 + (SN P 73 2404

BETON C30/37 XC4 XF3 — UNEJSI 7B SLOUPY A VENCE

OCEL B 500B, KARI Bst 500 MW
KRYTI 25 MM - 75 srec
KRYT| 35 MM — VNEJSI 7B SLOUPY A VENCE
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