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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA

A.001 ŠATNA ŽENY 56.45 2,4/2,7
A.002 WC A SPRCHA PERSONÁL ŽENY 7.60 2,4
A.002a WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4
A.002b WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4
A.003 STROJOVNA VZT 199.21 3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.004 STROJOVNA ÚT 83.16 3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.005a CHODBA 69.35 2,4
A.005b CHODBA 88.62 3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.006 SKLAD 9.96 2,4
A.007 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 19.56 2,8
A.008 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ/SKLAD 5.57 2,5
A.009 ŠATNA ÚKLID 7.11 2,5
A.010 SPRCHA ÚKLID 5.08 2,5
A.011 STOROJOVNA VZT 17.01 3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.011a REDUKČNÍ STANICE KYSLÍKU 0.60 3,15
A.012 ŠACHTA 7.74
A.013a SKLAD 14.19 3,15
A.013b SKLAD 12.36 3,15
A.014 ŠATNA MUŽI 29.94 2,4/2,7
A.015 WC A SPRCHA PERSONÁL MUŽI 5.07 2,4
A.015a WC PERSONÁL MUŽI 1.09 2,4
A.016 PROSTOR PRO FARADAYOVOU KLEC 9.30 DLE SPECIFIKACE KABINY
A.016a EEG OVLADOVNA 14.14 2,4
A.017 PRACOVNA 8.56 2,7
A.018 PROSTOR PRO FARADAYOVOU KLEC 13.88 DLE SPECIFIKACE KABINY
A.018a rTMS OVLADOVNA 12.61 2,4
A.019 WC PACIENTI 2.04 2,4
A.019a WC PACIENTI 1.62 2,4
A.020 ŠATNA ŽENY 55.60 2,4/2,7
A.021 WC A SPRCHA PERSONÁL ŽENY 7.85 2,4
A.021a WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4
A.021b WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4
A.022 CHODBA 9.73 2,4
A.023 ŠACHTA 11.14

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA

E.001 VÝTAHOVÁ HALA 25,24 2,7

E.002 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44

E.003 SCHODIŠTĚ 24,58 3,0/2,7

E.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,96
E.02 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,42
E.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.53
E.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.87
E.05 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,92

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA

F.001 VÝTAHOVÁ HALA 42,45 2,7
F.002 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44
F.003 SCHODIŠTĚ 22,64 3,0/2,4
F.004 VAKUOVÁ STANICE 16,36 3,0
F.005 CHODBA 16,96 3,0
F.006 SERVER 13,81 3,0
F.007 STROJOVNA VZT A CHLAZENÍ 233,45 3,0/2,98
F.008a ROZVODNA NN 22,58 2,98
F.008b ROZVODNA NN 12,51 2,98
F.008c ROZVODNA NN 6,61 2,98
F.009 CHODBA 7,17 3,0
F.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,98 0,000
F.02 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,44 0,000
F.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,47 0,000
F.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,95 0,000
F.05 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.38 0,000
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POZNÁMKA: - JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLU, JEDNÁ SE O JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLU, JEDNÁ SE O PŘÍKLAD POŽADOVANÉHO STANDARDU A JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM NEBO MATERIÁLEM SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ. - PŘESNÁ POLOHA JEDNOTLIVÝCH ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ, OVLADAČŮ APOD. BUDE ODSOUHLASENA NA MÍSTĚ S PŘESNÁ POLOHA JEDNOTLIVÝCH ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ, OVLADAČŮ APOD. BUDE ODSOUHLASENA NA MÍSTĚ S UŽIVATELEM Z DŮVODU MOŽNÝCH KOLIZÍ S INTERIÉROVÝM VYBAVENÍM. - PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PODHLEDECH A NA STROPECH (ZEJMÉNA VE STROJOVNÁCH PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PODHLEDECH A NA STROPECH (ZEJMÉNA VE STROJOVNÁCH VZT A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH) BUDOU UPŘESNĚNA S OHLEDEM KE KONKRÉTNÍM VÝROBCŮM VZT JEDNOTEK, TRASOVÁNÍ POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ OSTATNÍCH TCHL ZAŘÍZENÍ. - PŘI REALIZACI STAVBY JE TŘEBA PŘI PROVÁDĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ PROVÁDĚT PŘI REALIZACI STAVBY JE TŘEBA PŘI PROVÁDĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ PROVÁDĚT KOORDINACI S VÝKRESY VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKOU TECHNOLOGIÍ. - PO PROPLÁCHNUTÍ MUSÍ BÝT TOPNÁ SOUSTAVA NAPLNĚNA UPRAVENOU VODOU PODLE ČSN 07 7401 A PO PROPLÁCHNUTÍ MUSÍ BÝT TOPNÁ SOUSTAVA NAPLNĚNA UPRAVENOU VODOU PODLE ČSN 07 7401 A ČSN 38 3350. UPRAVENOU VODU LZE ZAJISTIT PŘEPUŠTĚNÍM Z VRATNÉHO POTRUBÍ HORKOVODU (BUDE TAK ZAJIŠTĚNO NÁSLEDNÉ DOPLŇOVÁNÍ), NEBO POMOCÍ MOBILNÍ ÚPRAVNY VODY.
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