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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA

A.301a CHODBA 81.47 2,4
A.301b CHODBA 108.08 2,4
A.302 TECHNICKÁ ŠACHTA 6.58
A.303 TECHNICKÁ ŠACHTA 4.65
A.304 ÚKLID 4.55 2,4
A.305 SKLAD 10.56 2,62/2,4
A.306 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 25.57 2,62/2,4
A.306a WC A SPRCHA 3.18 2,4
A.307 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4
A.307a WC A SPRCHA 3.18 2,4
A.308 PRACOVNA 12.99 2,62/2,4
A.309 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4
A.309a WC A SPRCHA 3.18 2,4
A.310 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4
A.310a WC A SPRCHA 3.18 2,4
A.311 STANIČNÍ SESTRA 11.88 2,62/2,4
A.312 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.40 2,62/2,4
A.312a WC A SPRCHA 3.37 2,4
A.313 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4
A.313a WC A SPRCHA 3.37 2,4
A.314 PRACOVNA 12.99 2,62/2,4
A.315 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4
A.315a WC A SPRCHA 3.18 2,4
A.316 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4
A.316a WC A SPRCHA 3.18 2,4
A.317 PRACOVNA 12.99 2,62/2,4
A.318 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4
A.318a WC A SPRCHA 3.18 2,4
A.319 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4
A.319a WC A SPRCHA 3.18 2,4
A.320 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L 16.83 2,62/2,4
A.320a WC A SPRCHA 16.83 2,4
A.321 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L 17.24 2,62/2,4
A.321a WC A SPRCHA 3.24 2,4
A.322 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L IMOBILNÍ 14.30 2,62/2,4
A.322a WC IMOBILNÍ 4.07 2,4
A.323 WC A SPRCHA IMOBILNÍ PACIENTI 9.97 2,4
A.324 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L 18.81 2,7/2,4
A.324a WC A SPRCHA 4.11 2,4
A.325 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L 16.84 2,7/2,4
A.325a WC A SPRCHA 4.11 2,4
A.326 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST 17.57 2,7/2,4
A.327 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST 17.33 2,7/2,4
A.328 ČISTÍCÍ MÍSTNOST 8.34 2,4
A.329 WC PERSONÁL 5.37 2,4
A.329a WC PERSONÁL 1.09 2,4
A.329b WC PERSONÁL 1.40 2,4
A.330 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI 13.46 2,7/2,4
A.331 SESTERNA 13.85 2,7/2,4
A.332 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 8.43 2,7/2,4
A.333 JÍDELNA 50.45 2,8/2,4
A.334 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 46.00 2,8/2,4
A.335 SKLAD 8.42 2,7/2,4
A.336 SKLAD 17.73 2,7/2,4

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA

E.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,96
E.02 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,42
E.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,25
E.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.87
E.05 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,92
E.301 VÝTAHOVÁ HALA 27,90 2,7
E.302 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44
E.303 SCHODIŠTĚ 24,58 3,1/2,7

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA

F.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,98 0,000
F.02 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,44 0,000
F.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,64
F.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,59
F.301 VÝTAHOVÁ HALA 41.92 2,7
F.302 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44
F.303 SCHODIŠTĚ 25,66 3,1
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