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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

A.401 CHODBA 190.36 2,4 F-4.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.402 TECHNICKÁ ŠACHTA 6.58
A.403 TECHNICKÁ ŠACHTA 4.65
A.404 SEKRETÁŘKA 16.09 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.405 KANCELÁŘ PŘEDNOSTA 32.40 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.405a WC A SPRCHA 3.36 2,4 F-4.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.406 ZASEDACÍ MÍSTNOST 33.60 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA, KERAM. OBKLAD SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ KOBEREC SOKL 100 mm
A.407 KANCELÁŘ VRCHNÍ SESTRA 20.27 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.407a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-4.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.408 KANCELÁŘ PRIMÁŘ 20.31 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.408a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-4.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.409 SEKRETÁŘKA 12.41 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.410 KANCELÁŘ 24.68 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.411 KANCELÁŘ 24.54 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.412 KANCELÁŘ 13.23 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.413 KANCELÁŘ 24.53 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.414 KANCELÁŘ 15.95 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.415 KANCELÁŘ 22.36 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.416 KANCELÁŘ 24.53 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.417 KANCELÁŘ 24.37 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.418 KANCELÁŘ 22.01 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.419 KANCELÁŘ 21.57 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.420 KANCELÁŘ 21.10 2,62/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.421 SKLAD 5.07 2,4 F-4.2 PVC MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.422 KANCELÁŘ 23.49 2,7/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASRT KOBEREC SOKL 100 mm
A.423 KANCELÁŘ 12.78 2,7/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASRT KOBEREC SOKL 100 mm
A.424 KANCELÁŘ 17.32 2,7/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASRT KOBEREC SOKL 100 mm
A.425 KANCELÁŘ 17.32 2,7/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASRT KOBEREC SOKL 100 mm
A.426 KANCELÁŘ 16.74 2,7/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASRT KOBEREC SOKL 100 mm
A.427 WC A SPRCHA MUŽI 2.70 2,4 F-4.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.427a WC MUŽI 1.09 2,4 F-4.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.427b WC MUŽI 1.09 2,4 F-4.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.427c SPRCHA MUŽI 2.82 2,4 F-4.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.428 WC A SPRCHA ŽENY 3.43 2,4 F-4.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.428a WC ŽENY 1.33 2,4 F-4.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.428b WC ŽENY 1.33 2,4 F-4.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.428c WC ŽENY 2.65 2,4 F-4.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.429 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 11.10 2,7/2,4 F-4.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.430 KANCELÁŘ 17.80 2,7/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.431 STUDOVNA 39.20 2,7/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ KOBEREC SOKL 100 mm
A.432 DATAŘKA 12.61 2,7/2,4 F-4.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.433 SERVEROVNA 5.10 2,4  F-4.5 PVC ANTISTATICKÉ MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.434 ÚKLID 4.16 2,4 F-4.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

F.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,98 0,000 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.02 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,44 0,000 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,64 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,59 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.401 VÝTAHOVÁ HALA 41.92 2,7 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR + SDK PLNÝ KERAM.SOKL 100 mm
F.402 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44 F-3 OLEJIVZDORNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR
F.403 SCHODIŠTĚ 25,66 3,1 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ (F-1 shcodišťová ramena) MALBA NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ KERAM.SOKL 100 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

E.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,96 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
E.02 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,42 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
E.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,25 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
E.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.87 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
E.05 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,92 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
E.401 VÝTAHOVÁ HALA 27,90 2,7 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR + SDK PLNÝ KERAM.SOKL 100 mm
E.402 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44 F-3 OLEJIVZDORNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ BÍLÝ
E.403 SCHODIŠTĚ 24,58 3,1/2,7 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ (F-1 schodišťová ramena) MALBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR (SDK podesta) KERAM.SOKL 100 mm
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