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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODHLED_MAT. PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. POZNÁMKA

F.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,98 -2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.02 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,44 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,64 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,98 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.05 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,45 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.07 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,98 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.08 INSTALAČNÍ ŠACHTA 2,06 F-0.2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.09 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,94 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.101 VÝTAHOVÁ HALA 42,55 2,7 KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR + SDK PLNÝ F-1.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ MALBA KERAM.SOKL 100 mm
F.102 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44 F-3 OLEJIVZDORNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ BÍLÝ
F.103 SCHODIŠTĚ 23,89 2,5 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR (SDK podesta) F-1.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ (F-1 schodišťová ramena) MALBA KERAM.SOKL 100 mm
F.104 ZÁVĚTŘÍ 14,80 3,25 NÁTĚR VENKOVNÍ F-1.1b ČISTÍCÍ ZÓNA
F.105 HALA 48,85 3,0 KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR F-1.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ +  F-1.1a ČISTÍCÍ ROHOŽ MALBA KERAM.SOKL 100 mm
F.106 ČEKÁRNA 17,24 3,0 KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR + SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ F-1.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ MALBA KERAM.SOKL 100 mm
F.107 LÉKAŘSKÝ POKOJ 13,47 3,0 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.108 PRACOVNA PSYCHIATRA KC 18,59 3,0 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.109 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ 12,08 3,0 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.110 SESTERNA, RECEPCE 10,71 3,0 KAZETOVÝ. VIDITELNÝ RASTR F-1.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.111 PSYCHOLOG KC+LN 22,17 3,0 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.112 PRACOVNA LÉKAŘŮ 19,35 3,0 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2 PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.113 WC ZAMĚSTNANCI 5,37 2,7 SDK PLNÝ F-1.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.114 FILTR PACIENTI 10,05 2,7 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2 PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.115 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 11,53 2,7 SDK PLNÝ F-1.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.115a WC SPRCHA ZAMĚSTNANCI 5,¨07 2,4 SDK PLNÝ F-1.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.116 WC PACIENTI ŽENY 4,34 2,4 SDK PLNÝ F-1.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.117 WC PACIENTI MUŽI 4,38 2,4 SDK PLNÝ F-1.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.118 ÚKLID 2,20 2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.119 CHODBA 96,02 2,7 KAZETOVÝ HYGIENICKÝ F-1.2 + F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.120 ÚKLID 3,78 2,7 SDK PLNÝ F-1.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.121 STANIČNÍ SESTRA 15,34 3,0 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2a PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.122 BOX 2 LŮŽKA NEKLID 23,36 3,0 SDK PLNÝ ODOLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.123 BOX 1 LŮŽKO NEKLID 17,44 3,0 SDK PLNÝ ODOLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.124 BOX 1 LŮŽKO NEKLID 17,20 3,0 SDK PLNÝ ODOLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.125 BOX 1 LŮŽKO NEKLID 17,44 3,0 SDK PLNÝ ODOLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.126 BOX 1 LŮŽKO JIP 17,87 3,0 KAZETOVÝ HYGIENICKÝ F-1.2b PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.127 BOX 2 LŮŽKA JIP 40,91 3,0 KAZETOVÝ HYGIENICKÝ F-1.2a PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.128 BOX 1 LŮŽKO JIP 18,87 3,0 KAZETOVÝ HYGIENICKÝ F-1.2a PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.129 BOX 1 LŮŽKO JIP 22,47 3,0 KAZETOVÝ HYGIENICKÝ F-1.2a PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.130 FILTR POŽÁRNÍ 6,79 2,7 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.131 LÉKAŘ 11,03 3,0 KAZETOVÝ HYGIENICKÝ F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.132 SESTERNA 32,15 3,0 KAZETOVÝ HYGIENICKÝ F-1.2a PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.133 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ 13,30 3,0 KAZETOVÝ HYGIENICKÝ F-1.2a PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.134 WC ZAMĚSTNANCI 4,96 2,6 SDK PLNÝ F-1.2a PVC KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.135 WC A SPRCHA PACIENTŮ ŽENY 10,38 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.136 WC A SPRCHA PACIENTŮ MUŽI 10,38 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.137 SKLAD 11,15 2,7 SDK PLNÝ F-1.2a PVC MALBA SDK SOKL 100 mm
F.138 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 6,93 2,7 SDK PLNÝ F-1.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.139 SKLAD 5,63 2,4 SDK PLNÝ F-1.2 PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.140 ČISTÍCÍ MÍSTNOST 15,39 2,4 SDK PLNÝ F-1.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.141 CHODBA 32,93 2,5 KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR F-1.2 + F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.142 NÁVŠTĚVY 17,54 2,7 SDK AKUSTICKÝ F-1.4 KOBEREC MALBA KOBEREC SOKL 100 mm
F.143 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 36,51 2,7 SDK + SDK AKUSTICKÝ F-1.4a KOBEREC MALBA KOBEREC SOKL 100 mm
F.144 SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA 4,64 2,5 SDK PLNÝ F-1.2a PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.145 ÚKLID 2,90 2,5 SDK PLNÝ F-1.2a PVC KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.146 ČISTÍCÍ MÍSTNOST 11,63 2,7 SDK PLNÝ F-1.2a PVC KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.147a CHODBA 57,85 2,4 KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.147b CHODBA 98,63 2,5 KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.148 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 20,62 2,7 SDK + SDK AKUSTICKÝ F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.149 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 11,23 2,5 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2a PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.150 JÍDELNA 34,58 2,7 SDK + SDK AKUSTICKÝ F-1.2a PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.151 SKLAD 7,20 2,5 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.152 WC PERSONÁL 5,38 2,5 SDK PLNÝ F-1.2a PVC KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.153 WC A SPRCHA IMOBILNÍ PACIENTI 6,63 2,5 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.154 MÍSTNOST ECT 16,59 2,7 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2a PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.155 POKOJ 1L NEKLIDOVÝ 13,41 2,7 SDK PLNÝ ODOLNÝ F-1.2a PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÉ NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.155a WC A SPRCHA 3,24 2,5 SDK PLNÝ ODOLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.156 SESTERNA 24,26 2,7 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2a PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.157 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ 16,15 2,7 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.2a PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.158 POKOJ 2-3L 27,13 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.158a WC A SPRCHA 2,93 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, M ALBA PVC SOKL 100 mm
F.159 POKOJ 2-3L 28,64 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.159a WC A SPRCHA 3,18 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.160 POKOJ 2L 19,77 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.160a WC A SPRCHA 3,24 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.161 POKOJ 2L 20,62 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.161a WC A SPRCHA 3,24 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.162 POKOJ 2L 20,62 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.162a WC A SPRCHA 3,24 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.163 POKOJ 2L 20,62 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.163a WC A SPRCHA 3,24 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.164 POKOJ 2L 20,62 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.164a WC A SPRCHA 3,24 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.165 POKOJ 2L 20,62 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.165a WC A SPRCHA 3,24 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.166 POKOJ 2L 20,38 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.166a WC A SPRCHA 3,42 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.167 POKOJ 2L 20,62 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.167a WC A SPRCHA 3,24 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.168 POKOJ 2L 20,62 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.168a WC A SPRCHA 3,24 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.169 POKOJ 2L 19,77 2,7/2,4 SDK PLNÝ F-1.2a PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ PVC SOKL 100 mm
F.169a WC A SPRCHA 3,24 2,4 SDK PLNÝ F-1.3a PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA PVC SOKL 100 mm
F.170 CHODBA 28,80 2,6 KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.171 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 18,28 2,7/3,1 SDK, MALBA F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.172 KUŘÁRNA 8,87 2,7 SDK PLNÝ F-1.0 STĚRKA MALBA STĚRKA SOKL 100 mm
F.173 STANIČNÍ SESTRA 12,81 2,7 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.4a KOBEREC MALBA, KERAM.OBKLAD KOBEREC SOKL 100 mm
F.174 SKLAD 7,10 2,5 SDK PLNÝ F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.175 PRACOVNA-VYŠETŘOVNA 20,41 2,7 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.4a KOBEREC MALBA, KERAM.OBKLAD KOBEREC SOKL 100 mm
F.176 VYŠETŘOVNA 15,83 2,7 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.4a KOBEREC MALBA, KERAM.OBKLAD KOBEREC SOKL 100 mm
F.177 PRACOVNA-VYŠETŘOVNA 22,52 2,7 KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR F-1.4a KOBEREC MALBA, KERAM.OBKLAD KOBEREC SOKL 100 mm
F.178 PRACOVNA-VYŠETŘOVNA 19,37 2,7 KAZETOVÝ. VIDITELNÝ RASTR F-1.4a KOBEREC MALBA, KERAM.OBKLAD KOBEREC SOKL 100 mm
F.179 SKLAD 18,44 2,7 SDK PLNÝ F-1.2a PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
F.180 ERGOTERAPIE 37,03 2,7 SDK + SDK AKUSTICKÝ F-1.2a PVC MALBA, KERAM.OBKLAD PVC SOKL 100 mm
F.181 SLP 2,50 2,6 SDK PLNÝ F-1.2a PVC ANTISTATICKÉ MALBA PVC SOKL 100 mm
F.182 NN 6,79 2,6 SDK PLNÝ F-1.2a PVC ANTISTATICKÉ MALBA PVC SOKL 100 mm
F.183 SKLAD 3,93 2,7 SDK PLNÝ PVC MALBA PVC SOKL 100 mm
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