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Dočasné propojení po etapu 3

6x signál požár pro Evakuační rozhlas
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Rozvaděč MaR F_RA1S1

Vypnutí VZT 1 Klimatizace JIP v 1.NP

Vypnutí VZT 2 Klimatizace ambulance 1,2.NP

Vypnutí VZT 21.01 Větrání F.004

Vypnutí VZT 21.04 Větrání F.008

Vypnutí VZT 21.05 Větrání F.006

Vypnutí VZT 21.06 Větrání F.007

Rozvaděč MaR A_RA1S1

Vypnutí VZT 21.08 větrání A.004

Rozvaděč MaR A_RA1S3

Vypnutí VZT 5 lůžkové jednotky a zázemí 1,2NP A+B

Vypnutí VZT 6 lůžkové jednotky a zázemí 3NP A

Vypnutí VZT 7 kanceláře a zázemí 1PP,4NP,5NP A-sever

Rozvaděč MaR A_RA1S4

Vypnutí VZT 4 klimatizace ambulancí 1NP B+C

Rozvaděč MaR A_RA1S5

Vypnutí VZT12 větrání zázemí 1PP

Rozvaděč RPO

3x Spuštění odvětrání CHUC

6x Ovládání požárních klapek

Rozvaděč RG-1

Monitoring - start dieselagregátu

8x Monitoring

6x odpojení zdrojů ACS

S2-1

S2-2

S2-6

2x kabel Essernet na Velín

vedeny areálovými rozvody

- kanály/šachtami přes 

pavilony L,Z,CH,I na Velín
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOS

TI
NÁZEV_MÍS

T.
PLOCH

A
SVĚTLÁ_VÝŠK

A
PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

E.001 VÝTAHOVÁ HALA 25,24 2,7 F-0.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR + SDK PLNÝ KERAM.SOKL 100
mm

E.002 VÝTAHOVÁ
ŠACHTA

13,44 F-3 OLEJIVZDORNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ
BÍLÝ

E.003 SCHODIŠTĚ 24,58 3,0/2,7 F-0.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ (F-1 schodišťová
ramena)

MALBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR (SDK podesta) KERAM.SOKL 100
mm

E.01 POŽÁRNÍ
ODVĚTRÁNÍ

0,96 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

E.02 POŽÁRNÍ
ODVĚTRÁNÍ

0,42 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

E.03 INSTALAČNÍ
ŠACHTA

1.53 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

E.04 INSTALAČNÍ
ŠACHTA

1.87 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

E.05 INSTALAČNÍ
ŠACHTA

1,92 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

OZN.MÍSTNOSTI PLOCHA PODHLED/VÝŠKA PODLAHA PODLAHA_TYP POZN. STĚNA ÚČEL_MÍSTNOSTI-CZ
B.001 69,26
C.001 55,08
C0.03 21,00 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.04 2,55 MALBA/2,100 PVC MALBA ARCHIV
C0.05 4,68 MALBA/2,150 PVC MALBA CHODBA
C0.06 18,57 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.07 8,41 MALBA/2,150 BETON MALBA ARCHIV
C0.08 16,25 MALBA/2,150 BETON MALBA ARCHIV
C0.09 7,53 MALBA/2,150 BETON MALBA CHODBA
C0.10 9,47 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.11 17,49 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.12 56,26 MALBA/2,150 PVC MALBA CHODBA
C0.13 17,75 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.14 16,09 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.15 16,48 MALBA/2,150 BETON MALBA ARCHIV
C0.16 13,57 MALBA/2,150 BETON MALBA ARCHIV
C0.17 13,16 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.18 12,98 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.19 1,33 MALBA/2,150 PVC MALBA WC
C0.20 1,33 MALBA/2,150 PVC MALBA WC
C0.21 3,10 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.22 6,72 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.23 7,02 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.24 17,18 MALBA/2,150 PVC MALBA ARCHIV
C0.25 1,54 MALBA/2,150 PVC MALBA WC
C0.26 1,54 MALBA/2,150 PVC MALBA WC
C0.27 1,54 MALBA/2,150 PVC MALBA WC
C0.28 4,90 MALBA/2,150 BETON.MAZANINA MALBA ARCHIV
C0.29 7,53 MALBA/2,150 BETON MALBA ARCHIV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

A.001 ŠATNA ŽENY 56.45 2,4/2,7 F-0.3 PVC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.002 WC A SPRCHA PERSONÁL ŽENY 7.60 2,4 F-0.4 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.002a WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4 F-0.3 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.002b WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4 F-0.3 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.003 STROJOVNA VZT 199.21 3,15/PRŮVLAKY-2,8 F-0.6b POLYURETANOVÁ STĚRKA MALBA, KERAM. OBKLAD MALBA KERAM. SOKL 100 mm
A.004 STROJOVNA ÚT 83.16 3,15/PRŮVLAKY-2,8 F-0.6b POLYURETANOVÁ STĚRKA MALBA, KERAM. OBKLAD MALBA KERAM. SOKL 100 mm
A.005a CHODBA 69.35 2,4 F-0.3 PVC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.005b CHODBA 88.62 3,15/PRŮVLAKY-2,8 F-0.6a KERAM. DLAŽBA MALBA NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ KERAM. SOKL 100 mm
A.006 SKLAD 9.96 2,4 F-0.3 PVC MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.007 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 19.56 2,8 F-0.6b POLYURETANOVÁ STĚRKA MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.008 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ/SKLAD 5.57 2,5 F-0.3 PVC MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.009 ŠATNA ÚKLID 7.11 2,5 F-0.3 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.010 SPRCHA ÚKLID 5.08 2,5 F-0.4 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.011 STOROJOVNA VZT 17.01 3,15/PRŮVLAKY-2,8 F-0.6b POLYURETANOVÁ STĚRKA MALBA MALBA KERAM. SOKL 100 mm
A.011a REDUKČNÍ STANICE KYSLÍKU 0.60 3,15 F-0.3 PVC MALBA MALBA PVC SOKL 100 mm
A.012 ŠACHTA 7.74
A.013a SKLAD 14.19 3,15 F-0.3 PVC MALBA MALBA PVC SOKL 100 mm
A.013b SKLAD 12.36 3,15 F-0.3 PVC MALBA MALBA PVC SOKL 100 mm
A.014 ŠATNA MUŽI 29.94 2,4/2,7 F-0.3 PVC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.015 WC A SPRCHA PERSONÁL MUŽI 5.07 2,4 F-0.4 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.015a WC PERSONÁL MUŽI 1.09 2,4 F-0.3 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.016 PROSTOR PRO FARADAYOVOU KLEC 9.30 DLE SPECIFIKACE KABINY F-0.5 SOUČÁSTÍ KABINY SOUČÁSTÍ KABINY SOUČÁSTÍ KABINY
A.016a EEG OVLADOVNA 14.14 2,4 F-0.3 PVC MALBA, KERAM. OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.017 PRACOVNA 8.56 2,7 F-0.3 PVC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.018 PROSTOR PRO FARADAYOVOU KLEC 13.88 DLE SPECIFIKACE KABINY F-0.5 SOUČÁSTÍ KABINY SOUČÁSTÍ KABINY SOUČÁSTÍ KABINY
A.018a rTMS OVLADOVNA 12.61 2,4 F-0.3 PVC MALBA, KERAM. OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.019 WC PACIENTI 2.04 2,4 F-0.3 PVC MALBA, KERAM. OBKLAD SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.019a WC PACIENTI 1.62 2,4 F-0.3 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.020 ŠATNA ŽENY 55.60 2,4/2,7 F-0.3 PVC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.021 WC A SPRCHA PERSONÁL ŽENY 7.85 2,4 F-0.4 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.021a WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4 F-0.3 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.021b WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4 F-0.3 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.022 CHODBA 9.73 2,4 F-0.3 PVC MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.023 ŠACHTA 11.14

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

F.001 VÝTAHOVÁ HALA 42,45 2,7 F-0.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KERAM.SOKL 100 mm
F.002 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44 F-3 OLEJIVZDORNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ BÍLÝ
F.003 SCHODIŠTĚ 22,64 3,0/2,4 F-0.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ (F-1 schodišťová ramena) MALBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR (SDK podesta) KERAM.SOKL 100 mm
F.004 VAKUOVÁ STANICE 16,36 3,0 F-0.2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR MALBA MALBA
F.005 CHODBA 16,96 3,0 F-0.2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR MALBA MALBA
F.006 SERVER 13,81 3,0 F-0.2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR +  DIELEKTRICKÝ KOBEREC MALBA MALBA
F.007 STROJOVNA VZT A CHLAZENÍ 233,45 3,0/2,98 F-0.2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR MALBA, KERAM.OBKLAD MALBA
F.008a ROZVODNA NN 22,58 2,98 F-0.2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR + DIELEKTRICKÝ KOBEREC MALBA MALBA
F.008b ROZVODNA NN 12,51 2,98 F-0.2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR + DIELEKTRICKÝ KOBEREC MALBA MALBA
F.008c ROZVODNA NN 6,61 2,98 F-0.2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR + DIELEKTRICKÝ KOBEREC MALBA MALBA
F.009 CHODBA 7,17 3,0 F-0.2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR MALBA MALBA
F.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,98 0,000 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.02 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,44 0,000 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,47 0,000 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,95 0,000 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.05 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.38 0,000 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
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Poznámky:

- Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná

se o příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobkem nebo

materiálem srovnatelné kvalitativní úrovně.

- Přesná poloha jednotlivých zásuvek, vypínačů, ovladačů a pod. bude odsouhlasena na

místě s uživatelem z důvodu možných kolizí s interiérovým vybavením.

- Přesná poloha koncových elementů v podhledech a na stropech (zejména ve

strojovnách VZT a v technických místnostech) budou upřesněna s ohledem ke

konkrétním výrobcům VZT jednotek, trasování potrubí a umístění ostatních TCHL

zařízení.
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