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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

A.301a CHODBA 81.47 2,4 F-3.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR KERAM. OBKLAD
A.301b CHODBA 108.08 2,4 F-3.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR KERAM. OBKLAD
A.302 TECHNICKÁ ŠACHTA 6.58
A.303 TECHNICKÁ ŠACHTA 4.65
A.304 ÚKLID 4.55 2,4 F-3.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.305 SKLAD 10.56 2,62/2,4 F-3.2 PVC MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.306 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 25.57 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.306a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.307 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.307a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.308 PRACOVNA 12.99 2,62/2,4 F-3.4 KOBEREC MALBA SDK PLNÝ KOBEREC SOKL 100 mm
A.309 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.309a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.310 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.310a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.311 STANIČNÍ SESTRA 11.88 2,62/2,4 F-3.4 KOBEREC MALBA SDK PLNÝ KOBEREC SOKL 100 mm
A.312 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.40 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.312a WC A SPRCHA 3.37 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.313 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.313a WC A SPRCHA 3.37 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.314 PRACOVNA 12.99 2,62/2,4 F-3.4 KOBEREC MALBA SDK PLNÝ KOBEREC SOKL 100 mm
A.315 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.315a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.316 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.316a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.317 PRACOVNA 12.99 2,62/2,4 F-3.4 KOBEREC MALBA SDK PLNÝ KOBEREC SOKL 100 mm
A.318 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.318a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.319 LŮŽKOVÝ POKOJ 2L 19.28 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.319a WC A SPRCHA 3.18 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.320 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L 16.83 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.320a WC A SPRCHA 16.83 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.321 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L 17.24 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.321a WC A SPRCHA 3.24 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.322 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L IMOBILNÍ 14.30 2,62/2,4 F-3.2 PVC OMYVATELNÝ NÁTĚR SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.322a WC IMOBILNÍ 4.07 2,4 F-3.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.323 WC A SPRCHA IMOBILNÍ PACIENTI 9.97 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.324 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L 18.81 2,7/2,4 F-3.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.324a WC A SPRCHA 4.11 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.325 LŮŽKOVÝ POKOJ 1L 16.84 2,7/2,4 F-3.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.325a WC A SPRCHA 4.11 2,4 F-3.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.326 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST 17.57 2,7/2,4 F-3.4 KOBEREC MALBA, KERAM. OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.327 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST 17.33 2,7/2,4 F-3.4 KOBEREC MALBA, KERAM. OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
A.328 ČISTÍCÍ MÍSTNOST 8.34 2,4 F-3.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.329 WC PERSONÁL 5.37 2,4 F-3.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM. OBKLAD SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.329a WC PERSONÁL 1.09 2,4 F-3.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.329b WC PERSONÁL 1.40 2,4 F-3.2 PVC KERAM. OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
A.330 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI 13.46 2,7/2,4 F-3.2 PVC MALBA, KERAM. OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.331 SESTERNA 13.85 2,7/2,4 F-3.2 PVC MALBA, KERAM. OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.332 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 8.43 2,7/2,4 F-3.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ, KERAM. OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.333 JÍDELNA 50.45 2,8/2,4 F-3.2 PVC MALBA, KERAM. OBKLAD KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR, SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ PVC SOKL 100 mm
A.334 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 46.00 2,8/2,4 F-3.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR, SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ PVC SOKL 100 mm
A.335 SKLAD 8.42 2,7/2,4 F-3.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
A.336 SKLAD 17.73 2,7/2,4 F-3.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

E.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,96
E.02 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,42 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
E.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,25 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
E.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1.87 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
E.05 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,92 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
E.301 VÝTAHOVÁ HALA 27,90 2,7 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR + SDK PLNÝ KERAM.SOKL 100 mm
E.302 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44 F-3 OLEJIVZDORNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ BÍLÝ
E.303 SCHODIŠTĚ 24,58 3,1/2,7 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ (F-1 schodišťová ramena) MALBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR (SDK podesta) KERAM.SOKL 100 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

F.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,98 0,000 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.02 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 0,44 0,000 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,64 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,59 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.301 VÝTAHOVÁ HALA 41.92 2,7 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR + SDK PLNÝ KERAM.SOKL 100 mm
F.302 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44 F-3 OLEJIVZDORNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ BÍLÝ
F.303 SCHODIŠTĚ 25,66 3,1 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ (F-1 schodišťová ramena) MALBA NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ KERAM.SOKL 100 mm
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Půdorys 3.NP - EPS
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Poznámky:

- Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná

se o příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobkem nebo

materiálem srovnatelné kvalitativní úrovně.

- Přesná poloha jednotlivých zásuvek, vypínačů, ovladačů a pod. bude odsouhlasena na

místě s uživatelem z důvodu možných kolizí s interiérovým vybavením.

- Přesná poloha koncových elementů v podhledech a na stropech (zejména ve

strojovnách VZT a v technických místnostech) budou upřesněna s ohledem ke

konkrétním výrobcům VZT jednotek, trasování potrubí a umístění ostatních TCHL

zařízení.
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