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FN Brno – Psychiatrická klinika
Ing. arch. Boris Hladký

Ing. Jan Kocmánek
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Poznámka č.1:

Potrubí kyslíku bude vedeno a kotveno do obvodových stěn stanice na konzolky.

Ø28x1,5
Ø22x1
Ø18x1
Ø12x1
Ø8x1
Cu TRUBKA

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK

CHRÁNIČKA
TR Ø21,6x2,6
TR Ø26,9x2,6
TR Ø31,8x2,6
TR Ø38x2,6
TR Ø44,5x3,2

Ø54x2
Ø70x3

TR Ø76x3,2
TR Ø89x3,6

Ø42x1,5 TR Ø57x3,22,5Ø42x1,5
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>Ø54
Ø54x2
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MIN. VZDÁLENOST (m)

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ

Cu TRUBKA
Ø8x1
Ø12x1
Ø18x1
Ø22x1
Ø28x1,5

O2

O2

LEGENDA

Signalizační panel nouzového provozního alarmu typ 
Panel automatického přepínání
Místo vstupu pro potřeby nouze
Čidlo nouzového provozního alarmu
Kontrolní manometr, M1 - měřící rozsah 0-2,6 MPa, M2 - měřící rozsah 0-1 MPa
Kulový kohout GIACOMINI R253DL, PN 20, tukuprostý
Lahvový ventil upravený typ 105 PN 200, tukuprostý
Pojistný ventil, otevírací přetlak 6 bar
Odfuk potrubí od pojistných ventilů
Rozvodné potrubí kyslíku - stávající
Rozvodné potrubí kyslíku
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Dvojitá redukční řada
- součástí dodávky

přípojky kyslíku
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M2

LV

Č

Vstup potrubí kyslíku
k redukčním skříním od odpařovací
stanice

Výstp potrubí kyslíku
od redukčních skříní kyslíku.

Napojeno na centrální rozvod kyslíku
objektu psychiatrické kliniky.

Výstp potrubí stlačeného vzduchu
od uzavíracího ventilu objektu.
Napojeno na centrální rozvod kyslíku
objektu psychiatrické kliniky.

Odfukod PV - Cu 22x1
O2 - Cu 28x1

Odkalení potrubí
kyslíku

Odkalení potrubí
kyslíku

O2 - Cu 28x1
Air4bar - Cu 28x1

Odfukod PV - Cu 22x1
O2 - Cu 28x1

Air4bar - Cu 28x1
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M2

LV

Odkalení potrubí
stlačeného
vzduchu.

LV

M2

Č

Výstup odfuku od pojistných
ventilů redukčních skříní

Vstup potrubí stlačeného vzduchu k
uzavíracímu ventilu objektu

psychiatrické kliniky.

Uzavírací ventil stlačeného vzduchu
pro objekt psychiatrické kliniky.

Uzavírací ventil kyslíku pro objekt
psychiatrické kliniky.

Uzavírací ventil vstupu kyslíku pro
objekt psychiatrické kliniky.
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