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Pohled 011:20

pokoje: F.126, F.127-2x, F.128, F.129
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VAC O2 - Cu 12x1Air4bar - Cu 12x1Vac - Cu 12x1O2 - Cu 12x1Air4bar - Cu 12x1Vac - Cu 12x1
O2 - Cu 8x1Air4bar - Cu 8x1Vac - Cu 12x1

LEGENDA
Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar
Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 barO2 O2 O2

VAC VAC VAC
AIR 4bar AIR 4bar

ZDROJOVÝ SLOUP

TECHNICKÉ VYBAVENÍ  PRO ZDROJOVÝ SLOUP

POČET
KUSŮ

VSTUP OSAZENÍ PLYNY
POČET ODBĚROVÝCH MÍST

POČET ELEKTRICKÝCH ZÁSUVEK/
POČET OKRUHŮ (OKRUHY BUDOU

SPECIFIKOVÁNY NA STAVBĚ)

ZDÍŘKYOCHR.POSP.
KYSLÍK(O2) VAKUUM(Vac) 230 VBEZ SPECIFIKACE DO

(zelená)
ZIS

(žlutá)
VDO

(oranžová) ABB5 ODTAH
ANEST. SMĚSÍ

SPECIFIKACE SADY
RAMEN + ZAVĚŠENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA STĚNU VEDLE SLOUPU123
NE

SPECIFIKACE SADY RAMEN
INFUZNÍ TEHNIKY + HLAV ZAVĚŠENÝCH

NA STĚNU VEDLE SLOUPU rameno NEhlava NE

OSVĚTLENÍ NA SLOUPU/
SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

NOČNÍ ORIENT.
OSV. LŮŽKA

DATOVÉ
ZÁSUVKY RJ45

SPOJENÍ SESTRA/PACIENT POLICOVÁ TYČ(NOSNOST 40 kg)4LAMPIČKA PRÁZDNÉ
VÍČKO2NEPŘÍMÉ OSV.

LŮŽKA
PŘÍMÉ OSV.

LŮŽKANE NE NE NE

SLABOPROUDÉINSTALACE
NE ANO/1x(l=1000 mm)

NENE

PLENTA MEZI
LŮŽKA NA ZEĎ

NE
VÍČKO MEZI
ZÁS. A RSPdle

požadavku
uživatele -

při realiizaci

TĚLO STATIVUdle
požadavku
uživatele -

při realiizaci

PŘÍSLUŠENSTVÍSLOUPU BAREVNOSTSLOUPU
POLICE NA

TYČ SLOUPUNE/
PŘÍPRAVA

PRO ZAVĚŠENÍPOLICE

ZE ZADNÍSTRANYDO SLOUPU
VZDUCH(Air4bar) POHON CHIR.NÁS.(Air8bar s odtahem)2 2 2 - - 8/? 4/? 4- -



Pohled 021:20
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pokoje: F.154, A.236

O2 - Cu 12x1Air4bar - Cu 12x1Vac - Cu 18x1 O2 - Cu 12x1Air4bar - Cu 12x1Vac - Cu 18x1

LEGENDA
Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar
Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 barO2 O2 O2

VAC VAC VAC
AIR 4bar AIR 4bar

PEVNÝ STATIV

TECHNICKÉ VYBAVENÍ  PRO PEVNÝ SATIV

POČET
KUSŮ

VSTUP OSAZENÍ PLYNY
POČET ODBĚROVÝCH MÍST

POČET ELEKTRICKÝCH ZÁSUVEK/
POČET OKRUHŮ (OKRUHY BUDOU

SPECIFIKOVÁNY NA STAVBĚ)

ZDÍŘKYOCHR.POSP.
KYSLÍK(O2) VAKUUM(Vac) 230 VBEZ SPECIFIKACE DO

(zelená)
ZIS

(žlutá)
VDO

(oranžová) ABB2 2 2 2 - - 8/? 4/? 4- ODTAH
ANEST. SMĚSÍ-

SPECIFIKACE SADY
RAMEN + ZAVĚŠENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍNA NOHU STATIVU123
PŘÍPRAVA PRO ZAVĚŠENÍ SADY RAMEN

SPECIFIKACE SADY RAMEN
INFUZNÍ TEHNIKY + HLAV ZAVĚŠENÝCHNA NOHU STATIVU rameno NEhlava NE

OSVĚTLENÍ NA STATIVU/
SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

NOČNÍ ORIENT.
OSV. LŮŽKA

DATOVÉ
ZÁSUVKY RJ45

SPOJENÍ SESTRA/PACIENT MEDILIŠTA(NOSNOST 20 kg)4LAMPIČKA PRÁZDNÉ
VÍČKO2NEPŘÍMÉ OSV.

LŮŽKA
PŘÍMÉ OSV.

LŮŽKANE NE NE NE

SLABOPROUDÉINSTALACE
ANO/

DLE DODÁVKY
ZAŘÍZÍNÍ

ANO/2x
(á l=400 mm)

PŘÍPRAVA PRO ZAVĚŠENÍ SADY RAMEN

PŘÍPRAVA PRO ZAVĚŠENÍ SADY RAMEN

PLENTA MEZI
LŮŽKA NA ZEĎ

NE
VÍČKO MEZI
ZÁS. A RSPdle

požadavku
uživatele -

při realiizaci

TĚLO STATIVUdle
požadavku
uživatele -

při realiizaci

PŘÍSLUŠENSTVÍSTATIVU BAREVNOSTSTATIVU
POLICE NAHLAVU STATIVUNE/

PŘÍPRAVA PRO
ZAVĚŠENÍPOLIC

Z PODHLEDUDO NOHYSTATIVU
VZDUCH(Air4bar) POHON CHIR.NÁS.(Air8bar s odtahem)
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