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Napojení na
stávající rozvod kyslíku

s stlačeného vzduchu
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Výstup z objektu
do zemního výkopu

Pod zpěvněnou komunikací vedeno
v chráničce

Vstup kyslíku
 a stlačeného vzduchu
do objektu.

LEGENDA
Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bary
Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bary 
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