
Přiloha č. 4

Harmonoqram revizí p|vnové kote|nv

Kraiská hygienická stanice středočeského kraie, pracoviště Dittrichova í7, Praha 2

Předmět revize Provedena Provedl
obecná |húta nás|edné

revize íneipozděii) Platnost do: Novou lévizní zpřávu
dodat do:

,1. Revize t|akových nádob 11t2014 Jan sotek, Krkonošská 8,
Praha 2 1 rok 11t2015 30.  11 .2015

2. Revize spaIinové cesty 1t2015 Caminus Praha 'I rok 0't t2016 31 .01 .2016

odborná proh|ídka kote|ny 11noÁ Jan sotek, Krkonošská 8,
Praha 2 1 rok 't'12015 30.  11 .  2015

4. Revize plynu - rozvod plynu 3t2013 Jan sotek' Krkonošská 8'
P'aha 2 3 roky 01t2016 31 .01 .2016

odborná prohIidka kot|e 12t2014 Unigaz servis s.r.o.,
záběh|ická 20. Praha 10 1 rol( 12t2015 31. 12.2015

7. Emise kotle 2015 Unigaz servis s.r.o.,
záběh|ická 20. Praha 10 5 let 11t2020

8 . Kontro|a Účinnosti kot|Ů 11t2011 Somatherm s.r.o. 4 roky 10t2015 3 '1 .10 .2015
Kontrola/revize detektoru

úniku p|vnu v kote|ně 2t2015 Unigaz servis s.r.o.,
záběh|ická 20' Praha 10 1 roK V současnosti montáž

nového detektoru. 2 x ročně kontro|a
í0. Kontrola expanzomatu 122014 Olymp servis cz, p. Brixi 1 rok 12t2015 31. 12.2015

*Emise kot|ů oo skoněení sm|ouw v roce 2020

V PEze29.6.20 l5

zpracova|: Pelr Čermák
dopravní referent KHs


