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279/2 Prst C N201C N202C C 201 C202 2NP 1//1 C202-01 C202-01 HILTI elektro CP611A 0,3 x 0,6 EI120 stěna 2 2005 NE Popis závady 12/2O10 12/2O11

Soupis revidovaných protipožárních ucpávek (PU)  - vzor


