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Smlouva o kontrolni 6innosti e.'112019
uzaviend podle ust. g 2586 a n6sl,, zdkona t,8912012 Sb. Oblanskf zikonik, v platn6m znEni

(d6le jen ,,oblansky zikonlk")

1. Smluvni strany

Zhotovitel

Objednatel:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni

Cislo rldtu:

tel. / fax:

zastoupen!:

Zapsana:

td:

DIC:

BankovnI spojeni

Cisto oetu:

tel. i fax:

zastoupeni:

ZapsanS:

Spriva nemovitosti Hradec K16!ov6, piisp6vkov6 organizace

Kydlinovsk6 1521, 500 02 Hradec Krilov6

64811069

cz 6481 1069

Komerini banka Hradec Kr6lov6 a.s.

27 -315020217t0100

495 774 111

ieditelkou ing. Jaroslavou Bernhardovou

OR u KS v Hradci Kr5lov6, oddil Pr, vloika 51

2.

2.1

2.2

Piedmat 6mlouvy

Pledmetem smlouvy je zavazek seNisni organizace zabezpedit pro ob.iednatele servisni
sluzby v rozsahu specifikovanem v bode 2, resp. 3 a zevazek objednatele vytvolit pro
provadeni servisnich sluzeb potfebne podminky a za provedeni sluzeb zaplatit smluvenou
cenu. V dobe zarucni lhirty, ktera Cini 36 mesict od data pFedani tj. 08/2018 jsou zavady
zjistene na zalizenl provozovane v souladu se zarucnimi podminkami odstraioveny zdarma.

Zakladnl rozsah provadenych sluzeb spociva v provadeni periodickych rocnich kontrol
plynoveho hasiclho zafizeni, (GHZ) v souladu s S 6a zekona o PO e.133/85 Sb., ve zn€ni
pozdejslch pfedpist a $ 2 vyhl. MV CR c.24612001 Sb., dalsich technickych norem, pfedpisfi
(napt. vyhl. CUBP e. 21l1979 Sb.) veetne pro,ektu GHZ a piilohy e. 2.

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC I

FASS, s.r.o.

Ciklova 23, 140 OO Praha 4

hlavni provozovna - Kladenska 2O9, 273 43 Bu5tChrad

458 08 163

c245808163

esoB Praha 3

108424585 / 0300

222269969 t222269970

lng. FrantiSkem Markem - iednatelem

OR u MS v Ptaze, oddil C, vloika 12220
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Smlouva o kontrolni 6innosti e.'112019
uzaviend podle ust. g 2586 a n6sl,, zdkona t,8912012 Sb. Oblanskf zikonik, v platn6m znEni

(d6le jen ,,oblansky zikonlk")

1. Smluvni strany

Zhotovitel

Objednatel:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni

Cislo rldtu:

tel. / fax:

zastoupen!:

Zapsana:

td:

DIC:

BankovnI spojeni

Cisto oetu:

tel. i fax:

zastoupeni:

ZapsanS:

Spriva nemovitosti Hradec K16!ov6, piisp6vkov6 organizace

Kydlinovsk6 1521, 500 02 Hradec Krilov6

64811069

cz 6481 1069

Komerini banka Hradec Kr6lov6 a.s.

27 -315020217t0100

495 774 111

ieditelkou ing. Jaroslavou Bernhardovou

OR u KS v Hradci Kr5lov6, oddil Pr, vloika 51

2.

2.1

2.2

Piedmat 6mlouvy

Pledmetem smlouvy je zavazek seNisni organizace zabezpedit pro ob.iednatele servisni
sluzby v rozsahu specifikovanem v bode 2, resp. 3 a zevazek objednatele vytvolit pro
provadeni servisnich sluzeb potfebne podminky a za provedeni sluzeb zaplatit smluvenou
cenu. V dobe zarucni lhirty, ktera Cini 36 mesict od data pFedani tj. 08/2018 jsou zavady
zjistene na zalizenl provozovane v souladu se zarucnimi podminkami odstraioveny zdarma.

Zakladnl rozsah provadenych sluzeb spociva v provadeni periodickych rocnich kontrol
plynoveho hasiclho zafizeni, (GHZ) v souladu s S 6a zekona o PO e.133/85 Sb., ve zn€ni
pozdejslch pfedpist a $ 2 vyhl. MV CR c.24612001 Sb., dalsich technickych norem, pfedpisfi
(napt. vyhl. CUBP e. 21l1979 Sb.) veetne pro,ektu GHZ a piilohy e. 2.

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC I

FASS, s.r.o.

Ciklova 23, 140 OO Praha 4

hlavni provozovna - Kladenska 2O9, 273 43 Bu5tChrad

458 08 163

c245808163

esoB Praha 3

108424585 / 0300

222269969 t222269970

lng. FrantiSkem Markem - iednatelem

OR u MS v Ptaze, oddil C, vloika 12220
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Smlouva o kontrolni éinnosti é. 1/2019
uzmicm’: pmllc ust. § 2586 a n:isl.. zékona C‘. 89/20”. SI). ()béansk)’ zékonik. \‘ platném zni'ni

1. Smluvni strany

(din le jen “obi‘anskj‘ Ii] knn I'k“)

Zhotovitel: FASS, s.r.o.

Ciklova 23, 140 00 Praha 4
hlavni provozovna - Kladenské 209, 273 43 Buétéhrad

IC: 458 08 163
DIC: CZ45808163
Bankovni spojeni: CSOB Praha 3

Cislo new: 108424585 / 0300
telv /fax: 222269969 / 222269970
zastoupeny: lng. Frantiékem Markem -jednatelem

Zapsané; OR u MS v Praze, oddil C, vloika 12220

Objednatel: Spréva nemovitosti Hradec Krélové, piispévkové organizace

Kydlinovské 1521, 500 02 Hradec Krélové

IC: 64811069
DIC: CZ 64811069
Bankovni spojeni: Komeréni banka Hradec Krélové a.s.

Cislo Uétu: 27 - 31502021710100
tel. /fax: 495 774111

zastoupeny: feditelkou ing. Jaroslavou Bernhardovou

Zapsana: 0R u KS v Hradci Krélové, oddil Pr, vloika 51

2. Piedmét smlouvy

2 1 Pfedmétem smlouvy J8 zavazek servtsni organizace zabezpeéit pro objednatele servisni
sluiby v rozsahu specifikovaném v bodé 2, resp 3 a zavazek objednatele vytvofit pro
provadéni servisnich sluZeb potfebné podminky a za provedeni sluieb zaplatit smluvenou
0800 V dobé zéruém’ lhuty. ktera Cini 36 mésicu 0d data pfedani tj. 08/2018 jsou zavady
zjiéténé na zafizeni provozované v souladu se zaruCnimi podminkami odstrahovany zdarma

2 2 zakladni rozsah provadénych sluieb spoCiva v provadéni periodickych roCnich kontrol
plynového hasnciho zafizeni. (GHZ) v souladu 5 § 6a zakona 0 PO C 133/85 80, ve znéni
pozdéjéich predplsu a § 2 vyhl, MV CR (5 246/2001 Sb . daléich technnckych norem. predpisu
(napf vyhl CUBP 0 21/1979 Sb ) véetné prOJektu GHZ a pfilohy C. 2

l‘ASS. s.r.o. . kummlu prmwuxchnpnosti (jH/ HH' l
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Servisni slu2by zahrnuji:

rocni kontroly a zkousky GHZ HFC 227ea lnasici medium HFC 227ea (napl. FM-200)/ +
rcvize PZ v Kostele sv. Mikulase - Jireskovy sady, Hradec Kralove
opravy z6vad GHZ s nastupem pracovnikt servisni organizace do 24 hodin po prokazateln6m
ohlaseni na tel./faxle-mail. - 222269969 I 222269970 I fass@fass.cz. Soucastl teto sluzby jsou
i dodavky nahradnich dll&
Skolenl obsluhy a pracovnik0 odpovednych za provoz GHZ, technicka pomoc pli rekonstrukci
a modernizaci v ob.iektech objednatele.

Doba plneni
U periodick6 kontroly a zkou5ky GHZ - 1 x ro0ne a revize PZ - 1 x 3 roky
Pfesny termln provedeni kontroly, zkousky a evize zalizeni bude oznemen oblednateli
nejmene 10 pracovnich dnt pled planovanym terminem.
Zaha.,eni plneni dle bodu 2.1. a 2.2. - dnem podpisu smlouvy, bod 2.3 al do 2 kalendafnich
m6sico od podpisu smlouvy.

Obsah a rozsah periodicke kontroly a zkousky - je dan v pro.iektove dokumentaci stabilnich
hasicich zafizeni, v navodech na obsluhu jednotlivych GHZ a pflbze e.2.

Zeruka po provedenl kontroly a zkouSky na Cinnost je stanovena v delce 12 mesico
vseobecne pro dinnosti uvedene pod bodem 2.1. ZAruka u nahradnich dilt:l Cini obecne 24
mesic[r od data dodani.

2.6

3.

3.1 .

3.1.1

Cena plnani

Cena kontroly a zkousky GHZ a revize PZ je stanovena dohodou dle zakona 526/90 Sb
o smluvnich cenach, a to na zaklade provedene kalkulace viz ptiloha 6.1:

u periodicke kontroly a zkousky GHZ v Castce
ro6nl periodicka kontrola a zkouska- stroini + elektro t0 740,- KC + DPH
'Provozni revize Plynoveho zatizeni lxza3rcky 3 950,- Ka + DPH

3.1.2

3.2.

u servisniho technika v Castce 750,- KU hodinu, montaznik 400,- Ka:/hod

expresni opravy zavad provadene s nestupem dfive.iak do l2ti hodin, opravy po 17,00 hodine
a v SN budou Uctoveny s 50 o/o piirezkou; ve statem uznanem svetku se 100 % pfirazkou.

') .) plosiny a leseni budou UCtovAny dle ceniku p0jcoven a dle skuteane zapijcenych zallzeni a
za dobu po kterou musely byt zap&jeeny za Ucelem provedeni sluzeb dle teto smlouvy

34 dopravni naklady pro servisni Cinnost ne pro kontroly a revize - osobni vozidlo - 11,- KUkm,
nakladnl a dodevkove - 1 5,- KC/ km.

Objednatel se zavazu.je ke spoluuCasti potFebne pro zajisteni Cinnosti dle bodu 2 teto smlouvy.
Je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do svych prostor v objektech ptedmetu Cinnosti dle teto
smlouvy za odelem provedenivyse uvedenych pracl a provedene vysledky ainnosti pievzit.

Objednatel se zavazuje, Ze po celou dobu Cinnosti plneni dle bodu 2 nebudou pracovnici
zhotovitele vyrusovani zasahy ttetlch osob, krome tech, ktefi jsou vyCleneni pro styk
s pracovniky zhotovitele. Jedna se o tyto pracovnlky:

4.3 Zhotovitel odpovlda za pofedek a Cistotu v prostorach provadenych ptacl, za to, 2e prace
v pozarne nebezpecnych prostorech nebudou provadeny bez ptsemneho souhlasu
objednatele (zejm6na svafecske prace) a dale, Ze bude v minimalni miie omezov6n provoz
objednatele. Pti provadeni veskenich praci zajisti zhotovitel dodrzovant vsech bezpecnostnich
pledpist.

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti CHZ HFC 2

2.4.

2.5.

4.1.

4. Z6kladni podminky providdni dila, povinnosti zhotovitele a objednatele

4.2.

2.3
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Servisni slu2by zahrnuji:

rocni kontroly a zkousky GHZ HFC 227ea lnasici medium HFC 227ea (napl. FM-200)/ +
rcvize PZ v Kostele sv. Mikulase - Jireskovy sady, Hradec Kralove
opravy z6vad GHZ s nastupem pracovnikt servisni organizace do 24 hodin po prokazateln6m
ohlaseni na tel./faxle-mail. - 222269969 I 222269970 I fass@fass.cz. Soucastl teto sluzby jsou
i dodavky nahradnich dll&
Skolenl obsluhy a pracovnik0 odpovednych za provoz GHZ, technicka pomoc pli rekonstrukci
a modernizaci v ob.iektech objednatele.

Doba plneni
U periodick6 kontroly a zkou5ky GHZ - 1 x ro0ne a revize PZ - 1 x 3 roky
Pfesny termln provedeni kontroly, zkousky a evize zalizeni bude oznemen oblednateli
nejmene 10 pracovnich dnt pled planovanym terminem.
Zaha.,eni plneni dle bodu 2.1. a 2.2. - dnem podpisu smlouvy, bod 2.3 al do 2 kalendafnich
m6sico od podpisu smlouvy.

Obsah a rozsah periodicke kontroly a zkousky - je dan v pro.iektove dokumentaci stabilnich
hasicich zafizeni, v navodech na obsluhu jednotlivych GHZ a pflbze e.2.

Zeruka po provedenl kontroly a zkouSky na Cinnost je stanovena v delce 12 mesico
vseobecne pro dinnosti uvedene pod bodem 2.1. ZAruka u nahradnich dilt:l Cini obecne 24
mesic[r od data dodani.

2.6

3.

3.1 .

3.1.1

Cena plnani

Cena kontroly a zkousky GHZ a revize PZ je stanovena dohodou dle zakona 526/90 Sb
o smluvnich cenach, a to na zaklade provedene kalkulace viz ptiloha 6.1:

u periodicke kontroly a zkousky GHZ v Castce
ro6nl periodicka kontrola a zkouska- stroini + elektro t0 740,- KC + DPH
'Provozni revize Plynoveho zatizeni lxza3rcky 3 950,- Ka + DPH

3.1.2

3.2.

u servisniho technika v Castce 750,- KU hodinu, montaznik 400,- Ka:/hod

expresni opravy zavad provadene s nestupem dfive.iak do l2ti hodin, opravy po 17,00 hodine
a v SN budou Uctoveny s 50 o/o piirezkou; ve statem uznanem svetku se 100 % pfirazkou.

') .) plosiny a leseni budou UCtovAny dle ceniku p0jcoven a dle skuteane zapijcenych zallzeni a
za dobu po kterou musely byt zap&jeeny za Ucelem provedeni sluzeb dle teto smlouvy

34 dopravni naklady pro servisni Cinnost ne pro kontroly a revize - osobni vozidlo - 11,- KUkm,
nakladnl a dodevkove - 1 5,- KC/ km.

Objednatel se zavazu.je ke spoluuCasti potFebne pro zajisteni Cinnosti dle bodu 2 teto smlouvy.
Je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do svych prostor v objektech ptedmetu Cinnosti dle teto
smlouvy za odelem provedenivyse uvedenych pracl a provedene vysledky ainnosti pievzit.

Objednatel se zavazuje, Ze po celou dobu Cinnosti plneni dle bodu 2 nebudou pracovnici
zhotovitele vyrusovani zasahy ttetlch osob, krome tech, ktefi jsou vyCleneni pro styk
s pracovniky zhotovitele. Jedna se o tyto pracovnlky:

4.3 Zhotovitel odpovlda za pofedek a Cistotu v prostorach provadenych ptacl, za to, 2e prace
v pozarne nebezpecnych prostorech nebudou provadeny bez ptsemneho souhlasu
objednatele (zejm6na svafecske prace) a dale, Ze bude v minimalni miie omezov6n provoz
objednatele. Pti provadeni veskenich praci zajisti zhotovitel dodrzovant vsech bezpecnostnich
pledpist.

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti CHZ HFC 2

2.4.

2.5.

4.1.

4. Z6kladni podminky providdni dila, povinnosti zhotovitele a objednatele

4.2.
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I'ASS.

Servrsni slqy zahrnUJi

roCm' kontroly a zkouSky GHZ HFC 227ea /hasici medium HFC 227ea (napf FM-200)/ +
revize PZ v Kostele sv MrkulaSe — Jiraskovy sady. Hradec Kralové
opravy za’vad GHZ s nastupem pracovniku servrsni organizace do 24 hodln po prokazatelném
ohla’Seni na tel /fax/e—mai|. - 222269969 / 222269970 / fass@fass.cz. Souta’sti této slqy JSOU
i dodavky nahradnich dilu
ékoleni obsluhy a pracovniku odpovédnych za provoz GHZ‘ techmcka pomoc pr: rekonstrUKCI
a modernrzaCI v objektech objednatele

Doba plnéni
U pernodické kontroly a zkouSky GHZ — 1 x roCné a revrze PZ - 1 x 3 roky
Pfesny termin provedeni kontroly. zkouéky a revize zafizem’ bude oznamen objednatelr
nejméné 1O pracovnich dnu pred planovanym terminem
Zahajeni pinéni d|e bodu 2 1 a 2.2 — dnem podpisu smlouvy, bod 2 3 a/ do 2 kalendarnich
mésicu od podpisu smlouvy

Obsah a rozsah perIOdICké kontroly a zkouéky — Je dan v prolektové dokumentacu stabilnr’ch
hasicich zarizeni. v navodech na obsluhu jednotllvych GHZ a priloze C 2

Zéruka po provedeni kontroly a zkouéky na Cinnost je stanovena v délce 12 mésicu
véeobecné pro Cinnosti uvedené pod bodem 2 1 Zélruka u nahradnich dilu Crm' obecné 24
mésicu od data doda’ni

Cena plnéni

Cena kontroly a zkouSky GHZ a revnze PZ 1e stanovena dohodou d|e zakona 526/90 Sb
0 smluvnich cenach. a to na zakladé provedené kalkulace viz pfiloha C 1

u perrodlcké kontroly a zkouSky GHZ v Ca’stce
roCni periodrcka kontrola a zkouéka— strOJm' + elektro 10 740,- Ké + DPH
* Provozm’ revrze Plynového zarizeni 1x 23 3 roky 3 950,- Ké + DPH

u servrsm’ho technlka v castce 750‘- KC/ hodlnu, montaZnik 400,— KC/hod

expresni opravy za’vad provadéne s na’stupem drive Jak do 121i hodm. opravy p0 1700 hodlné
a v SN budou Uttovany s 50 0/0 pfira’ikou, ve statem uznaném svétku se 100 % phréikou

ploémy a ieéem’ budou uttovany d|e cem’ku pUJCoven a d|e skuteCné zapUJCenych zarizeni a
za dobu po kterou musely byt zapujCeny za uoelem provedeni sluieb d|e této smlouvy

dopravni naklady pro servnsni Cmnost ne pro kontroly a revuze — osobni vozrdlo - 11.- KC/km‘
nakladni a doda’vkové - 15,- KC/ km

Zékladni podminky provédéni dila, povinnosti zhotovitele a objednatele

Objednatel se zavaZUJe ke spoluuoastl potrebne pro zaJISténi Cmnostl d|e bodu 2 této smlouvy
Je povrnen umoZnit zhotovitelr pfistup do svych prostor v objektech predmétu Cunnostl d|e této
smlouvy za uoelem provedeni vyée uvedenych praci a provedené vysledky Crnnosti prevzit

Objednatel se zavaZUJe, 2e po celou dobu Clnnostl plnéni d|e bodu 2 nebudou pracovnicr
zhotowtele vyruéovam za’sahy tfetich osob‘ kromé téch, ktefi jSOU vyClenéni pro styk
s pracovniky zhotovitele Jedna se 0 tyto pracovm’ky'

Zhotowtel odpovida za porédek a Clstotu v prostora’ch provadénYCh praci, za to 26 prace
v pozarné nebezpeonych prostoréch nebudou provadény bez pisemného souhlasu
objednatele (zejména svareéské prace) a dale, 2e bude v mnmmélni mire omezovan provoz
objednatele. PEI prova’déni veékerych praci zajrsti zhotowtel doeovani véech bezpeCnostnich
pfedpisu

x110. — kunlmlu prmn/rhchupnosli (il 1/ III (‘ 2
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4.4 Pokud budou pFi kontrole a zkousce ziiSt6ny vady a nedostatky nebo nutnost opravy
pfesahujici rozsah rocni kontroly a zkousky, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
obiednateli nejpozdeji v kontrolni zpr'vb GHZ a zAvady neprodlene odstranit nebo
s objednatelem dohodnout termin opravy. Soucasne dohodne rozsah a cenu teto opravy.

45 Pli provadeni kontroly a zkousky Je zhotovitel povinen postupovat s odbornou peci tak, aby
byla proveFena spolehlivost a trvala funkce zafizeni dle proiektove dokumentace.

4.6 Objednatel zabezpeci zhotoviteli:
- mistnost pro umytl voetne pFistupu na spolecne socielni zafizeni
- napojenl na 230 V el. proudu pro provedeni kontroly
- seznemeni s prostledim arealu a pflslusnych objekt0 (zekazy, gfikazy zhlediska PO a
BOZP)

4.7 Pfedmet plneni - prace, budou ukondeny protokolarnim pfedanim dila, ktere zahrnuje:
- vyhotoveni kontrolni zprevy minimalne DVOJMO s konstatovanim stavu zafizeniGHZ,
- vyhotoveni pfed6vaclho PROTOKOLU, pokud to druh prece a Cinnosti bude vyZadovat dalst
doklady:
VySe uvedene materialy muEi byt podepsany odpovddnymi pracovniky obou smluvnich stran.

4.8 Objednatelje oprevnen kontrolovat provadeni dila opravnenimi pracovniky uvedenymi v bode
4.2. teto smlouvy a zjisti-li, 2e zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, ie tento
zhotovitel povinen neprodlene tyto vady odstranit a dilo provAdet fednym zpfisobem.

49 V pfipade, Ze pii provad6ni kontroly a zkouSky GHZ budou zjisteny vady a nedostatky, ktere
mohou ovlivnit spolehlivost a funkci instalovaneho zaiizeni, ie objednatel povinen zabezpecit
na doporuceni zhotovitele jejich odstraneni. V opacnem pfipade nemoze nest zhotovitel
odpovednost za chybnou funkci nebo nedostatecnou spolehlivost zalizeni.

4.10 V ostatnim se lldi pravy a povinnostma smluvnich stran dle ObCansk€ho z6koniku a. 89/2012
sb.

5. Platebni a dodaci podminky

Do 10 dn& po piedeni dila (dle bodu 2.) vystavi zhotovitel danovy doklad, kteri bude zaslan
objednateli s kopiemi pfisluSnych doklad0 uvedenych v bod€ 4.7.

Splatnost daioveho dokladu ie stanovena na 14 dn& od data vystaveni.

51

5.2

5.3
a)

Sankce pfi neplndnl smlouvy o dllo:
pfi nesplneni povinnosti uvedenych v bode 2.4, popt. pozdejsim nastupem, nez ie uvedeno
v bode 2.3. c, zaplatl zhotovitel obiednateli pokutu ve visi 0,1 % z celkove ceny dila denne dle
bodu 3.1 .

pfi nedodrZeni termlnu uhrazeni dailov6ho dokladu dle bodu 5.2 zaplati objednatel zhotoviteli
pokutu ve vysi 0,1 % denne z fakturovane Castky

b)

6. Ziv6reene a zvle$tni ujednini

6.'r Tato smlouva je uzavfena na dobu n e u rC ito u s gestimesidni vypovedni lh&tou pfed
neslednym terminem periodicke kontroly zallzeni GHZ. Smlouva mt2e byt vypovezena i
v kratslm termlnu po vzajemne dohode obou smluvnich stran.

Tato smlouva mrl2e blt menena pouze Cislovanymi plsemnimi dodatky podepsanymi
oprSvnenymi zestupci smluvnlch stran.

b,J Zhotovitel se zavazuje udZovat veskere informace ziastene pii plneni teto smlouvy
v tajnosti, nezvefejiovat je ve vztahu k tietim osobam s tim, 2e bude rozsifovat dobre
obchodnljmeno objednatele a bude usilovat o ieho prospech.
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4.4 Pokud budou pFi kontrole a zkousce ziiSt6ny vady a nedostatky nebo nutnost opravy
pfesahujici rozsah rocni kontroly a zkousky, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
obiednateli nejpozdeji v kontrolni zpr'vb GHZ a zAvady neprodlene odstranit nebo
s objednatelem dohodnout termin opravy. Soucasne dohodne rozsah a cenu teto opravy.

45 Pli provadeni kontroly a zkousky Je zhotovitel povinen postupovat s odbornou peci tak, aby
byla proveFena spolehlivost a trvala funkce zafizeni dle proiektove dokumentace.

4.6 Objednatel zabezpeci zhotoviteli:
- mistnost pro umytl voetne pFistupu na spolecne socielni zafizeni
- napojenl na 230 V el. proudu pro provedeni kontroly
- seznemeni s prostledim arealu a pflslusnych objekt0 (zekazy, gfikazy zhlediska PO a
BOZP)

4.7 Pfedmet plneni - prace, budou ukondeny protokolarnim pfedanim dila, ktere zahrnuje:
- vyhotoveni kontrolni zprevy minimalne DVOJMO s konstatovanim stavu zafizeniGHZ,
- vyhotoveni pfed6vaclho PROTOKOLU, pokud to druh prece a Cinnosti bude vyZadovat dalst
doklady:
VySe uvedene materialy muEi byt podepsany odpovddnymi pracovniky obou smluvnich stran.

4.8 Objednatelje oprevnen kontrolovat provadeni dila opravnenimi pracovniky uvedenymi v bode
4.2. teto smlouvy a zjisti-li, 2e zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, ie tento
zhotovitel povinen neprodlene tyto vady odstranit a dilo provAdet fednym zpfisobem.

49 V pfipade, Ze pii provad6ni kontroly a zkouSky GHZ budou zjisteny vady a nedostatky, ktere
mohou ovlivnit spolehlivost a funkci instalovaneho zaiizeni, ie objednatel povinen zabezpecit
na doporuceni zhotovitele jejich odstraneni. V opacnem pfipade nemoze nest zhotovitel
odpovednost za chybnou funkci nebo nedostatecnou spolehlivost zalizeni.

4.10 V ostatnim se lldi pravy a povinnostma smluvnich stran dle ObCansk€ho z6koniku a. 89/2012
sb.

5. Platebni a dodaci podminky

Do 10 dn& po piedeni dila (dle bodu 2.) vystavi zhotovitel danovy doklad, kteri bude zaslan
objednateli s kopiemi pfisluSnych doklad0 uvedenych v bod€ 4.7.

Splatnost daioveho dokladu ie stanovena na 14 dn& od data vystaveni.

51

5.2

5.3
a)

Sankce pfi neplndnl smlouvy o dllo:
pfi nesplneni povinnosti uvedenych v bode 2.4, popt. pozdejsim nastupem, nez ie uvedeno
v bode 2.3. c, zaplatl zhotovitel obiednateli pokutu ve visi 0,1 % z celkove ceny dila denne dle
bodu 3.1 .

pfi nedodrZeni termlnu uhrazeni dailov6ho dokladu dle bodu 5.2 zaplati objednatel zhotoviteli
pokutu ve vysi 0,1 % denne z fakturovane Castky

b)

6. Ziv6reene a zvle$tni ujednini

6.'r Tato smlouva je uzavfena na dobu n e u rC ito u s gestimesidni vypovedni lh&tou pfed
neslednym terminem periodicke kontroly zallzeni GHZ. Smlouva mt2e byt vypovezena i
v kratslm termlnu po vzajemne dohode obou smluvnich stran.

Tato smlouva mrl2e blt menena pouze Cislovanymi plsemnimi dodatky podepsanymi
oprSvnenymi zestupci smluvnlch stran.

b,J Zhotovitel se zavazuje udZovat veskere informace ziastene pii plneni teto smlouvy
v tajnosti, nezvefejiovat je ve vztahu k tietim osobam s tim, 2e bude rozsifovat dobre
obchodnljmeno objednatele a bude usilovat o ieho prospech.
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l-ASS. wilt - knnlmla provu/uxchopnmti (iH/ III-1‘ .v

Pokud budou pfi kontrole a zkouéce zjiétény vady a nedostatky nebo nutnost opravy
pfesahujici rozsah roéni kontroly a zkouSky‘ Je zhotovitel povinen tyto skuteCnosti oznémtt
objednateli nejpozdéji v kontrolni zpravé GHZ a zévady neprodlené odstramt nebo
s objednatelem dohodnout termin opravy Souéasné dohodne rozsah a cenu této opravy

Ph provadéni kontroly a zkouéky Je zhotovutel povmen postupovat s odbornou peéi tak‘ aby
byla provéfena spolehlivost a trvala funkce zafizem’ dle projektové dokumentace

Objednatel zabezpeCi zhotoviteh
- mistnost pro umytl’ vCetné pfistupu na spoleCné socnalm' zafizeni
- napOJeni na 230 V el proudu pro provadéni kontroly
- seznamem' s prostfedim area'lu a ph’sluénych objektu (zakazy‘ pfikazy z hledlska PO 3
BOZP)

Pfedmét plnéni - prace‘ budou ukonCeny protokolamim predanim dila. ktere zahrnUJe‘
- vyhotoveni kontrolni zpravy minimalné DVOJMO s konstatovanim stavu zafizeni GHZ,
— vyhotoveni predavaciho PROTOKOLU‘ pokud to druh prace a Cinnosti bude vyZadovat daléi
doklady
vyse uvedené materiély musi byt podepsany odpovédnymi pracovniky obou smluvnich stran

Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila opravnénymi pracovm’ky uvedenyml v bodé
4.2. této smlouvy a zjisti-H. 2e zhotovitel provadf dilo v rozporu se svymi povinnostmi‘ Je tento
zhotovutel povmen neprodlené tyto vady odstranlt a dilo provadét Fadnym zpusobem

V pfipadé. 2e pfi prova’déni kontroly a zkouéky GHZ budou zllétény vady a nedostatky, které
mohou ovllvmt spolehlivost a funkm instalovaného zafizem’, je objednatel povinen zabezpeélt
na doporuéeni zhotovitele jejich odstranéni V opaCném pfipadé nemuZe nest zhotovitel
odpovédnost za chybnou funkci nebo nedostateénou spolehllvost zafizeni

V ostatnim se Fidi pravy a povinnostmi smluvnich stran dle ObCanského zékoniku C. SUJZUIZ
Sb,

Platebni a dodaci podminky

Do 10 dnu p0 pfedani dila (dle bodu 2) vystavi zhotovitel dahovy doklad. ktery bude zaslan
objednateh s kopieml pfisluénych dokladu uvedenYch v bodé 4 7V

Splatnost dafiového dokladu je stanovena na 14 dnu 0d data vystaveni

Sankce pfi neplnéni smlouvy o diIO'
pfl nesplnéni povinnosti uvedenych v bodé 2 4. pop? pozdéJSim na’stupem‘ nez Je uvedeno
v bodé 2.3. c, zaplati zhotowtel objednateli pokutu ve vyéi 0,1 % z celkové ceny dila denné dle
bodu 3 1
pf: nedoeeni terminu uhrazeni dafiového dokladu dle bodu 5 2 zaplati objednatel zhotowtelu
pokutu ve vyéi 01 0/o denné z fakturované castky

Zévéreéné a zvléétni ujednéni

Tato smlouva Je uzavfena na dobu n e u r C I t o u s SestlmésiCni vypovédni lhutou pied
na'slednym terminem periodické kontroly zafizeni GHZ. Smlouva muZe byt vypovézena |
v kratéim terminu p0 vzajemné dohodé obou smluvnich stran

Tato smlouva muZe bYt ménéna pouze Cislovanymi pisemnyml dodatky podepsanyml
opravnényml zastupCI smluvnich stran

Zhotovutel 5e zavaZUJe ueovat veékeré Informace zJiSténé pfl plnéni této smlouvy
v tajnostl. nezvefejhovat Je ve vztahu k tfetim osobém s tim, 2e bude rozSIfovat dobré
obchodni jméno objednatele a bude usilovat o jeho prospéch

.‘



6.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat v pln6m rozsahu ekologicke ptedpisy platne v objektu.
V pfipade zptsobeni jakichkoliv ekologickych Skod z vlastni viny uhradi v plnem rozsahu
naklady na Jejich odstraneni.

6.5

o.t)

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazde strana obdrzijeden.

Ucastnici teto smlouvy po jejim pfectenl prohla$ujl, Ze souhlasi s Jejim obsahem, 2e tato byla
sepsena na zeklade pravdivych Udajt, jejich prave a rvobodne v[|le a nebyla uiednana v tisni
ani za jinak jednostranne nevyhodnych podminek. Na d0kaz toho pfipojuji sve podpisy.

o. / Tato smlouva o dilo nabyva platnosti i 0cinnosti od data jejiho podpisu druhou smluvni
stranou.

r 1 08. 2019

7. Podpisy smluvnich stran

odpovedny pce zhotovitele

vBustehradedne / / ln/?

odpovedny zastupce objednatele

podpis, razltko

Spriivce rozpoatu

Dne: ?.8.2019

Piikazce opence:
Dne:

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 4
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6.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat v pln6m rozsahu ekologicke ptedpisy platne v objektu.
V pfipade zptsobeni jakichkoliv ekologickych Skod z vlastni viny uhradi v plnem rozsahu
naklady na Jejich odstraneni.

6.5

o.t)

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazde strana obdrzijeden.

Ucastnici teto smlouvy po jejim pfectenl prohla$ujl, Ze souhlasi s Jejim obsahem, 2e tato byla
sepsena na zeklade pravdivych Udajt, jejich prave a rvobodne v[|le a nebyla uiednana v tisni
ani za jinak jednostranne nevyhodnych podminek. Na d0kaz toho pfipojuji sve podpisy.

o. / Tato smlouva o dilo nabyva platnosti i 0cinnosti od data jejiho podpisu druhou smluvni
stranou.

r 1 08. 2019

7. Podpisy smluvnich stran

odpovedny pce zhotovitele

vBustehradedne / / ln/?

odpovedny zastupce objednatele

podpis, razltko

Spriivce rozpoatu

Dne: ?.8.2019

Piikazce opence:
Dne:

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 4
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6.4, Zhotovntel se zavazuje respektovat v plném rozsahu ekologncké pfedpisy platné v objektu.
V pfipadé zpusobeni jakychkoliv ekologickych ékod z vlastni vmy uhradi v plném rozsahu
naklady na jejich odstraném’

6.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kaidé strana obei jeden

6.6. Uéastnici této smlouvy p0 jejim pfeCteni prohlaéuji, 2e souhlasi s jejim obsahem, 2e tato byla
sepsana na za‘kladé pravdivych Udaju, Jejlch pravé a svobodné le a nebyla UJednéna v tisni
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek Na dUkaz toho pfipojuji své podpisy.

6,7 Tato smlouva o dilo nabyva platnostl i UCInnostI od data jEJihO podplsu druhou smluvni
stranou

7. Podpisy smluvnich stran

odpovédhyZéS/tupce zhot0viterle

‘JY m, ,
I V ‘ ‘

TIN” ‘7‘)” 9‘5 (PKG . r ‘r

VBuStéhradédne I;

PASS. mun » kunlroln [VI‘UVU/UNCIIUIWIIUHH (ill/ I” C 4

odpovédny zastupce objednateie

pOdS. razitko

’98 95+?

Pfikazce operace:
Dne: ‘
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Piiloha C. 1 Kalkulace ceny plndni

Kontrola provozuschopnosti cHz dte vyhl. Mv cR c.246/200.1 sb. - Kostel sv. Mikutase, Hradec
K16lov6

ks kontrolaks- ro1ne cekem
Ustiedna GHZ 1 2 000,00 2 000 Kc
Automatick hlesie o 0 60,00
Nasavaci hlasie s trubim 2 450,00 900 Kc
Manualni hlasio - uSteci 1 30,00 30 KC
Manualni hlasiC - blokovaci 1 30,0 0 30 Kd
Sirena 0 30,00 0Ke
Sirena s ma 6kem 30,00 30 KC
Varo S nalizaCni nel 0 30,00 0Kc
Elektroventil 1 150,00 150 KC

u u do EPS 4 150,00 600 Ke
GHZ stro nl S , tlakove lahve,ventil , toz FisluSenstv 1 7 000,00 7 000 Kc

Kontrola rovozuscho nosti 1x za rok 10 740,00

Stanoveni ceny pln6n-i Naiizeni (EU) C.517/20,14 Sb., Zekona eR C.
73/2012 Sb. a vyht. Mzp eR 257/2012 Sb.

ks roone celkem
kontrola t6snosti na stacionernim GHZ s hasivem HFC - 227ea 1 750,00

kontrola t6snosti 1 x za rok v cene 0 00

Zafizeni KS revizelks roene celkem
tlakovi stanice I | 800.00 1 800,00
rozvod potrubiGHZ do 100 m I I t50,00

zpracovdni reviznI zpr5vy I 1000_00 1 000,00

Provozni revize Plynoveho zaiizeni 1x za 3roky' 3 950,00

Stanoveni ceny revize nov6ho zalizeni (PZ) dle vyhl. 0ap a i. 2111979 Sb.

Stanoveni ceny kontroly plynov6ho zaiizenl dle vyhl. CUBP a CBU 6.
21,1979 Sb. a dte 53 vyhtesky CUBP 6.85/1978 Sb.

kontrola plynoveh o zalizeni kontrola/ks roCn6 celkem
1 750 750

kontrola nov6ho zaiizeni 1x za rok v cene 0,00 Ki

stanoven[ ceny provoznl ]ovize Uak. nadob dte vyhl. eUBp a eBU C. 18n979 Sb.

ks revize/ks roene celkem
rovozni revize tlak h n6dob 1

rovozni revize TN 1x za rok
neprovadi

SE 0,00 Ka

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 5

0Ke

1

ZkouSka

kontrola/ks
750.00

1 150,00

I

Piiloha C. 1 Kalkulace ceny plndni

Kontrola provozuschopnosti cHz dte vyhl. Mv cR c.246/200.1 sb. - Kostel sv. Mikutase, Hradec
K16lov6

ks kontrolaks- ro1ne cekem
Ustiedna GHZ 1 2 000,00 2 000 Kc
Automatick hlesie o 0 60,00
Nasavaci hlasie s trubim 2 450,00 900 Kc
Manualni hlasio - uSteci 1 30,00 30 KC
Manualni hlasiC - blokovaci 1 30,0 0 30 Kd
Sirena 0 30,00 0Ke
Sirena s ma 6kem 30,00 30 KC
Varo S nalizaCni nel 0 30,00 0Kc
Elektroventil 1 150,00 150 KC

u u do EPS 4 150,00 600 Ke
GHZ stro nl S , tlakove lahve,ventil , toz FisluSenstv 1 7 000,00 7 000 Kc

Kontrola rovozuscho nosti 1x za rok 10 740,00

Stanoveni ceny pln6n-i Naiizeni (EU) C.517/20,14 Sb., Zekona eR C.
73/2012 Sb. a vyht. Mzp eR 257/2012 Sb.

ks roone celkem
kontrola t6snosti na stacionernim GHZ s hasivem HFC - 227ea 1 750,00

kontrola t6snosti 1 x za rok v cene 0 00

Zafizeni KS revizelks roene celkem
tlakovi stanice I | 800.00 1 800,00
rozvod potrubiGHZ do 100 m I I t50,00

zpracovdni reviznI zpr5vy I 1000_00 1 000,00

Provozni revize Plynoveho zaiizeni 1x za 3roky' 3 950,00

Stanoveni ceny revize nov6ho zalizeni (PZ) dle vyhl. 0ap a i. 2111979 Sb.

Stanoveni ceny kontroly plynov6ho zaiizenl dle vyhl. CUBP a CBU 6.
21,1979 Sb. a dte 53 vyhtesky CUBP 6.85/1978 Sb.

kontrola plynoveh o zalizeni kontrola/ks roCn6 celkem
1 750 750

kontrola nov6ho zaiizeni 1x za rok v cene 0,00 Ki

stanoven[ ceny provoznl ]ovize Uak. nadob dte vyhl. eUBp a eBU C. 18n979 Sb.

ks revize/ks roene celkem
rovozni revize tlak h n6dob 1

rovozni revize TN 1x za rok
neprovadi

SE 0,00 Ka

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 5

0Ke

1

ZkouSka

kontrola/ks
750.00

1 150,00

Pfiloha (2. 1 Kalkulace ceny plnéni

Kontrola provozuschopnosti GHZ dle vyhl. MV CR 6.246/2001 Sb. - Kostel sv. Mikuléée, Hradec
Krélové

Iks‘ kontro/a/ks \ roCné ce/kem
Estre,dn7a,GHZ, 7 77 7, 7 77 , 7 , 7 . 17 I ,2 07070.00 2900,03 77Agto,matic7ky hléS|7<3,Opt,0k0U,F0\/i , 7 , 7 7 7 . 0 . 69700, .7 9K0 7
@séyacmlgsic sp70trgbim7 7 7 7 7 7 7 j g7; 4507007 7 7 900 K76 77
ManyémLh'aSE-SPOlétésl , , , , , ,7 1, 30700 7 ENE
Manu7a'lm’ [0357”: - blokg/aci 7 7 7 7 7 7 r1, 7 307,00 [ 80 KC
grérfi, 7 _ ,77, 7 , , 7 , 7779.73O,OO . PK: ,
7S,IrenasmaJékem, 7 , 7 ,7 , 7 7 1 0 3&0, 77 30 K76\grovnyiiqnajlzagni p7an7el77 7 7 7 7 7 7 7 7 ‘ _0 ‘ 77 307.0077 70 K077 7
Elekt7rovegtil 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 1 _ 150.007 7 71750 K70
7Z,k0t§ka 0812017 <10 EES 7 ,7, , 7, 7 , , 7 7 , 57 ,175,000 7 67700 KC
QHZjUOfl‘ (systém “fikPLé labvexentiv. FEVQQYILXSKY, pfl§lusflstv70 . 17 . ,7 0901007 . 77900,“ ,

Huntwln pmumus; 11010104: 1x 1;; wk 1 l 7 10740710}

Stanoveni ceny plnénj Naj-izeni (EU) (2. 517/2014 Sb., Zékona CR 0.
73/2012 Sb. 3 vyhl. MZP CR 257/2012 Sb.

7777 .1175, EntrEIé/Es ‘ roCn7é 031(7n
11 7 1:Qntimaigésrfiastina gtéamfiniiGHiZ sFasEiarfl-IFE - 227ea7 7 7:77fl7007 750,00 7

5011:7010 M 0175-5271}: my 7 7 7 77 77 7 i *7 .77 7 » . If (72 (H: |

Stanoveni ceny revize plynového zaFizeni (PZ) dle vyhl. CUBP a C80 6. 21/1979 Sb. I

Zafizeni ks m in ks roCné celkem
tlakova stanice I I 800.00 1 800,00
rozvod potrubi GHZ do 100 m 1 I I50700 1 150,00
zpracovéni revizm’ zpra’vy I I 00000 1 000,00

Prmvxm H‘\ In Hyno‘JL-HH ,‘LBIIZL‘HI h. n”: punk. x 5'50 OLE

Stanoveni ceny kontroly plynovg’aho zafizeni dle vyhl. CUBP a C80 0.
21/1979 Sb. a dle §3 vyhlééky CUBP 6:. 85/1978 Sb.

@ntrbla Qynroivéhg zaFizefl i 7 - 7 7 7 7 77 1? {Fontrbla/lis I iroCrIé cékefl‘I
,7 , 77 7, , 7 ,7 , 7 ,7 , 7 71 ZQO, 7 750 7 J
.L7rntr70-h727l7mp :717.'7»1‘/7¢7.77>: U: r 17 7 7 7 77 777 7 1 J» 7‘00 *7." 7

stanoveni ceny provozni revize tlak. nédob dle vyhl. CUBP a (380 6. 18/1979 Sb.

reyizg/ks roCné celkerj707$
7_1 \. i 7 , , 7

PASS. «Jim. — kunlrola prmwuxchopnosli (EH/ HI-(‘ 7‘



Piiloha 6,2 Servisni a fdribov6 fkony zhotovitele

Postup kontroly provozuschopnosti strojni desti SSHZ s hasicimi plyny u zakaznika

11 Kontrola dokumentace a plomboveni vyhl. MV.
PD a PtD

o*,""" Popis prtb6hu operace | 
'-- 

zaiizent

1. provedenl kontroly samodinneho stabilnlho hasiclho zallzenl ,SSHZ" u zakaznlka

1.1.1. Provest fyzick6 porovnani projektove dokumentace
se skutecnym stavebnim povedenim a veskere zmeny
zaznamenat tuzkou do vykresove Cesti dokumentiace
(spravnost powrdit podpisem a datem na zadnl strane
vykresove Cesti) ostatnt technicke zm€ny si zaznamenat
fotograficky a do zepisu k projednani.

1.1.2. Zjistit 0plnost projektove dokumentace, ptedavacl
dokumentace, n6vod0 pro obsluhu, vedenl provozni
knihy, zepisy o proskolenl provozovatele a obsluhy

1.1.3. Vyhodnotit odstraneni zavad z minule ro6ni kontroly
zallzenl

1 .1 .4. Zkontrolovat provoznl knihu po strance Cetnosti
a obsahu kontrol provedene obsluhou nebo provozovatelem
zatlzenl od minub rocni kontroly. Vyhodnotit vlisledky

z kontroly provoznl knihy do zapisu z rocni kontroly zaflzen{
1.1.5. Provest kontrolu Skolenl obsluhy zallzenl z hlediska

aktuelnosti jmenovanych a proskolenych pracovnlkt
1.1.6. Provest kontrolu plombovanl, zda nedoslo od minuE

kontroly k jeho poruseni

Kontrola zdroj0 hasiva

1.2.1 . PlynovA hasici zalizeni ,GHZ"

'l.1. Kontrola posledni revize tlakovd nedoby
1 .2. Kontrola umisteni a upevnenl tlakove nadoby
1.3. Kontrola uplnosti dokumentace k tlakove nadobe
1 .4. Kontrola znacenl tlakove nedoby (barva netenl, Stitky apod.)
1.5. Kvalita povrchove Upravy

Kontrola mnozstvi hasiva

1.3.1. Plynova hasici zalizenl

3.1.1. Vahove systemy SHZ (hmotnostni kontrola)
3.'1.2 Tlakomery SHZ (kontrola tlaku)
3.1 .3. Kontrola hladiny kapaliny u chemickfch plynit
3.1 .4. Kontrola Uniku chemickych plyn[r

Ventily, sekcnl ventily,

1 4 1 1 kontrolafunkcnosti

1.2

1.3

l.,l

2

2
2
2

1

1

1

1

1

UaPP
CsN 078304
CsN EN 15004
PPP

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 6

MS
MB

UaPP
CsN 07 8304
PPP

Piiloha 6,2 Servisni a fdribov6 fkony zhotovitele

Postup kontroly provozuschopnosti strojni desti SSHZ s hasicimi plyny u zakaznika

11 Kontrola dokumentace a plomboveni vyhl. MV.
PD a PtD

o*,""" Popis prtb6hu operace | 
'-- 

zaiizent

1. provedenl kontroly samodinneho stabilnlho hasiclho zallzenl ,SSHZ" u zakaznlka

1.1.1. Provest fyzick6 porovnani projektove dokumentace
se skutecnym stavebnim povedenim a veskere zmeny
zaznamenat tuzkou do vykresove Cesti dokumentiace
(spravnost powrdit podpisem a datem na zadnl strane
vykresove Cesti) ostatnt technicke zm€ny si zaznamenat
fotograficky a do zepisu k projednani.

1.1.2. Zjistit 0plnost projektove dokumentace, ptedavacl
dokumentace, n6vod0 pro obsluhu, vedenl provozni
knihy, zepisy o proskolenl provozovatele a obsluhy

1.1.3. Vyhodnotit odstraneni zavad z minule ro6ni kontroly
zallzenl

1 .1 .4. Zkontrolovat provoznl knihu po strance Cetnosti
a obsahu kontrol provedene obsluhou nebo provozovatelem
zatlzenl od minub rocni kontroly. Vyhodnotit vlisledky

z kontroly provoznl knihy do zapisu z rocni kontroly zaflzen{
1.1.5. Provest kontrolu Skolenl obsluhy zallzenl z hlediska

aktuelnosti jmenovanych a proskolenych pracovnlkt
1.1.6. Provest kontrolu plombovanl, zda nedoslo od minuE

kontroly k jeho poruseni

Kontrola zdroj0 hasiva

1.2.1 . PlynovA hasici zalizeni ,GHZ"

'l.1. Kontrola posledni revize tlakovd nedoby
1 .2. Kontrola umisteni a upevnenl tlakove nadoby
1.3. Kontrola uplnosti dokumentace k tlakove nadobe
1 .4. Kontrola znacenl tlakove nedoby (barva netenl, Stitky apod.)
1.5. Kvalita povrchove Upravy

Kontrola mnozstvi hasiva

1.3.1. Plynova hasici zalizenl

3.1.1. Vahove systemy SHZ (hmotnostni kontrola)
3.'1.2 Tlakomery SHZ (kontrola tlaku)
3.1 .3. Kontrola hladiny kapaliny u chemickfch plynit
3.1 .4. Kontrola Uniku chemickych plyn[r

Ventily, sekcnl ventily,

1 4 1 1 kontrolafunkcnosti

1.2

1.3

l.,l

2

2
2
2

1

1

1

1

1

UaPP
CsN 078304
CsN EN 15004
PPP

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 6

MS
MB

UaPP
CsN 07 8304
PPP

Pfiloha 6. 2 Servisni a udribové ukony zhotovitele

Postup kontroly provozuschopnosti strojni éésti SSHZ s hasicimi plyny u zékaznika

Cislo Nastroy méfici
operace Popls prubéhu operace zafizeni

1 provedeni kontroly samoémného stabulniho haSIciho zafizeni ..SSHZ“ u zakaznika

1 1 Kontrola dokumentace a plombovani vyhl MV
PD a PfD

1 1 1 Provest fyzucké porovnani prOJektové dokumentace
se skuteénym stavebnim provedenim a veékere zmény
zaznamenat tuikou do vykresové cash dokumentace
(spravnost potvrdlt podplsem a datem na zadni strané
vykresové cash) ostatni techmcké zmény 5| zaznamenat
fotograflcky a do zaplsu k prOJednani

1 1 2 ZJIStit Uplnost prOJektové dokumentace‘ pfedavaci
dokumentace. na'vodu pro obsluhu, vedeni provozni
knlhy‘ zaplsy o proékoleni provozovatele a obsluhy

1 1 3 Vyhodnom odstraném’ zavad z mlnulé roCni kontroly
zafizeni

1 1 4 Zkontrolovat provozni kmhu p0 stra‘nce Cetnostl
a obsahu kontrol provedené obsluhou nebo provozovatelem
zafizeni od mmulé roéni kontroly Vyhodnotlt vysledky

z kontroly provozni knlhy do zapusu z roCni kontroly zafizem’
1 1 5 Provést kontrolu Skoleni obsluhy zafizeni z hledlska

aktua’lnostl Jmenovanych a proSkolenych pracovniku
1 1 6 Provést kontrolu plombovani. zda nedoslo od mlnulé

kontroly k Jeho poruéeni

1 2 Kontrola ZdFOJU haswa

1 2 1 Plynova' haSICi zafizeni ..GHZ’ UaPP
CSN 07 8304
PPP

1 2 1 1 Kontrola posledni revize tlakové na'doby
1 2 1 2 Kontrola umisténi a upevnéni tlakove nadoby
1 2 1 3 Kontrola Uplnostl dokumentace k tlakové nadobé
1 2 1 4 Kontrota znaCeni tlakové nadoby (barva nétéru. Stitky apod )
1 2 1 5 Kvalita p0vrchove Upravy

1 3 Kontrola mnotvi hasnva

1 3,1 Plynova hasnci zafizeni UaPP
CSN 078304
CSN EN 15004
PPP

1 3 1 1 vahové systemy SHZ (hmotnostni kontrola)
1 3 1 2 Tlakoméry SHZ (kontrola tlaku)
1 3 1 3 Kontrola hladiny kapallny u chemlckych plynu MS
1 3 1 4 Kontrola Uniku chemlckych plynu MB

I14, Ventily. sekCni ventlly.

1 4 1 1 kontro|a funkCnosti

IASS. s.r.n. — kuntruln prmu/uschupnmli (ill/ Ill (' (,
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1 .4.1 .2. kontrola spravne polohy
1 .4.1 .3. kontrola zajistenl proti zneuziti

1.5 Kontrola potrubi

Kontrola trysek

1.6.1. vhodnost instalovanych trysek z hlediska teplot,
vrt6ni apod.

1.6.2. vzdalenosti vzhledem k svislym a vodorovnym
stavebnlm konstrukclm

1.6.3. vzdalenosti vzhledem k mobilidli

1 .6.4. vzdalenosti v&Ci VZT, elektrickemu vedenl,
osvetleni apod.

Kontrola ovledacich prvkt

1 .5.1 . Vhodnost instalovan€ho potrubl z hlediska flakovych,
povrchovych Uprav atd.

1.5.2. Kvalita povrchove ochrany
1.5.3. Barevne znaceni
1.5.4. Prostupy svisl6, vodorovne
1.5.5. Vzd6lenosti od ostatnich konstrukci svislych,

vodorovnych
1.5.6. Vhodnost uchyceni svisle, vodorovne

TPKS
CsN 12845,
CsN13480,
Cstrtzgoaoz,
CsN 730804
CsH eru rsooa
PPP
UaPP

TPKS
CsN 1284s
CsN EN 1soo4
PPP
UaPP

TPKS
CsN 12845
CsN EN 15004
PPP
UaPP

TPKS
CsN 12845
CsN EN 1soo4
PPP
UaPP

1.7

1.7.1 . kontrola funkcnosti
1.7.2. kontrola sprAvne polohy
1.7.3. kontrola zajistenl proti zneuziti

1.8 Kontrola signalizacnich zalizeni

1. plynovd houkaeky
2. vodni sprinklerove zvony
3. zpoldovaci zafizeni
4. funkenost
5. vhodnost umisteni

1.8
'1.8

1.8
1.8
1.8

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 7

1.6.

I

1 .4.1 .2. kontrola spravne polohy
1 .4.1 .3. kontrola zajistenl proti zneuziti

1.5 Kontrola potrubi

Kontrola trysek

1.6.1. vhodnost instalovanych trysek z hlediska teplot,
vrt6ni apod.

1.6.2. vzdalenosti vzhledem k svislym a vodorovnym
stavebnlm konstrukclm

1.6.3. vzdalenosti vzhledem k mobilidli

1 .6.4. vzdalenosti v&Ci VZT, elektrickemu vedenl,
osvetleni apod.

Kontrola ovledacich prvkt

1 .5.1 . Vhodnost instalovan€ho potrubl z hlediska flakovych,
povrchovych Uprav atd.

1.5.2. Kvalita povrchove ochrany
1.5.3. Barevne znaceni
1.5.4. Prostupy svisl6, vodorovne
1.5.5. Vzd6lenosti od ostatnich konstrukci svislych,

vodorovnych
1.5.6. Vhodnost uchyceni svisle, vodorovne

TPKS
CsN 12845,
CsN13480,
Cstrtzgoaoz,
CsN 730804
CsH eru rsooa
PPP
UaPP

TPKS
CsN 1284s
CsN EN 1soo4
PPP
UaPP

TPKS
CsN 12845
CsN EN 15004
PPP
UaPP

TPKS
CsN 12845
CsN EN 1soo4
PPP
UaPP

1.7

1.7.1 . kontrola funkcnosti
1.7.2. kontrola sprAvne polohy
1.7.3. kontrola zajistenl proti zneuziti

1.8 Kontrola signalizacnich zalizeni

1. plynovd houkaeky
2. vodni sprinklerove zvony
3. zpoldovaci zafizeni
4. funkenost
5. vhodnost umisteni

1.8
'1.8

1.8
1.8
1.8

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 7

1.6.

114 1,2 kontrola spravné polohy
1 4 1 3 kontrola zajiéténl’ proti zneuiiti

1 5 Kontrola potrubi

1,5 1. Vhodnost Instalovaného potrubi z hlediska tlakovych,
povrchovych Uprav atd

1.5 2. Kvalita povrchové ochrany
1 5 3 Barevné znaCeni
1.5 4. Prostupy svislé, vodorovné
1 5 5 Vzdalenosti 0d ostatnich konstrukci svuslych‘

vodorovnych
1 5 6 Vhodnost uchyceni swslé. vodorovné

1 6 Kontrola trysek

1 6 1 vhodnost Instalovanych trysek z hledlska teplot,
vnaniapod

1 6 2 vzdalenostl vzhledem k svilm a vodorovnym
stavebnim konstrukcim

1 6 3 vzdaienostl vzhledem k mobiliéfi

1 6 4 vzdalenostl qI VZT elektrickemu vedeni‘
osvétleni apod

1 7 Kontrola ovladacich prvku

kontrola funkénostl
kontrola spravné polohy
kontrola zaJISténi proti zneuzni_
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TPKS
CSN12845
CSN13480
CSN730802
CSN 730804
CSNEN15MM
PPP
UaPP

TPKS
CSN12845
CSNEN15mM
PPP
UaPP

TPKS
CSN12845
CSNEN15MM
PPP
UaPP

TPKS
CSN12845
CSN EN 15004
PPP
UaPP



Tesnost

Tesnost potrubi vcetne dotazenl vsech spoj[r
(spoje na ventilech, spoie u flexi hadic)
Tesnost ucpavek na hranicich hasebnich ,sek0
Tesnost VZT na hranicich hasebnich Usek0
Tesnost n6dob, n6drzi a ventil[r
Celkova tesnost hasebnlho Useku u plynnych
GHZ (Door Fan Test)
Funkcnost odtlakovacich zallzeni u plynnych SHZ
Pro kontrolu tesnosti pouZivat pfislusn€ melici
pfistroje a pomircky (tlakovad zafizenl, manometry,
melicizafizeni DFT, Bacharach, kontrolni spreje apod.)

1.10. Provozni teploty

1.10. 1 . kontroly teplot prostor s dislokovanymi
komponenty SHZ

1.10.2. kontroly dosahovanych teplot provozovanych
komponent SHZ

1.1 1. Kontroly znaceni

1 .'l . znaCeni s ulozenlm hasiv
1.2. znatenl tlakovych nadob
1 .3. zekazove znadeni
1 .3. pfikazova znaceni
1 .4. pomocne znaoeni (napt. trysky ve zdvojenlch

podlahach a stropech apod.)

2. Prciednenl zever0 a sepsani zapisu z kontroly

2.1. Zjisteny stav

't.9 TPKS
CsN 1284s
CsN EN 1soo4
UaPP
NEP
CsN 13480
PPP

DFT

TPKS
CsN 12845
CsN EN 15004
PPP
UaPP

TPKS
CsN 12845
CsN EN 15004
PPP
UaPP

Vyhl

1 .9.1

6

1 .9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

9
o

,|

,|
7

1.1
1.1
1.',|

1.',|

1.1

Ziisteny stav ovefit s proiektovou dokumentaci
a plisluSnym technickym pfedpisem
Zavady odstranitelne pti kontrole ihned odstranit,
voetne proskoleni novj/ch pracovnikt obsluhy
(dodany materiel a praci si nechat potvrdit provozovatelem
na vypsany zUotovacl doklad k prooetovanl)
Opravit plomby na zalizeni novym pFeplombovenlm
porusenich plomb zafizeni
Zjisteny stav zaznamenat, vCetne zavad odstranenych
pii kontrole, do pfedbEZn6ho zapisu s vyznadenim

poruSenych pledpis0
Seznamit odpovedneho provozovatele se zjistenym
stavem zaiizeni

MV

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 8

Tesnost

Tesnost potrubi vcetne dotazenl vsech spoj[r
(spoje na ventilech, spoie u flexi hadic)
Tesnost ucpavek na hranicich hasebnich ,sek0
Tesnost VZT na hranicich hasebnich Usek0
Tesnost n6dob, n6drzi a ventil[r
Celkova tesnost hasebnlho Useku u plynnych
GHZ (Door Fan Test)
Funkcnost odtlakovacich zallzeni u plynnych SHZ
Pro kontrolu tesnosti pouZivat pfislusn€ melici
pfistroje a pomircky (tlakovad zafizenl, manometry,
melicizafizeni DFT, Bacharach, kontrolni spreje apod.)

1.10. Provozni teploty

1.10. 1 . kontroly teplot prostor s dislokovanymi
komponenty SHZ

1.10.2. kontroly dosahovanych teplot provozovanych
komponent SHZ

1.1 1. Kontroly znaceni

1 .'l . znaCeni s ulozenlm hasiv
1.2. znatenl tlakovych nadob
1 .3. zekazove znadeni
1 .3. pfikazova znaceni
1 .4. pomocne znaoeni (napt. trysky ve zdvojenlch

podlahach a stropech apod.)

2. Prciednenl zever0 a sepsani zapisu z kontroly

2.1. Zjisteny stav

't.9 TPKS
CsN 1284s
CsN EN 1soo4
UaPP
NEP
CsN 13480
PPP

DFT

TPKS
CsN 12845
CsN EN 15004
PPP
UaPP

TPKS
CsN 12845
CsN EN 15004
PPP
UaPP

Vyhl

1 .9.1

6

1 .9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

9
o

,|

,|
7

1.1
1.1
1.',|

1.',|

1.1

Ziisteny stav ovefit s proiektovou dokumentaci
a plisluSnym technickym pfedpisem
Zavady odstranitelne pti kontrole ihned odstranit,
voetne proskoleni novj/ch pracovnikt obsluhy
(dodany materiel a praci si nechat potvrdit provozovatelem
na vypsany zUotovacl doklad k prooetovanl)
Opravit plomby na zalizeni novym pFeplombovenlm
porusenich plomb zafizeni
Zjisteny stav zaznamenat, vCetne zavad odstranenych
pii kontrole, do pfedbEZn6ho zapisu s vyznadenim

poruSenych pledpis0
Seznamit odpovedneho provozovatele se zjistenym
stavem zaiizeni

MV

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 8

1 9 Tésnost

1 9 1 Tésnost potrubi vCetné dotaZeni véech SpOJU
(spoje na ventilech, spoje u flexi hadic)

9 2 Tésnost ucpévek na hranicich hasebnich Useku
9 3 Tésnost VZT na hranicich hasebnich Useku
9 4 Tésnost nadob, na‘ei a ventilu
9 5. Celkova tésnost hasebniho Useku u plynnych

GHZ (Door Fan Test)
1 9 6 Funkonost odtlakovacich zafizeni u plynnych SHZ
1 9 7 Pro kontrolu téSflOSU pouZivat pfisluéné méfici

pfistrOJe a pomucky (tlakovaci zafizeni, manometry‘
méfici zafizeni DFT, Bacharach, kontrolni spreje apod.)

1 1O Provozni teploty

1 1O 1 kontroly teplot prostor s dlslokovanyma
komponenty SHZ

1 10 2 kontroly dosahovanych teplot provozovanych
komponent SHZ

1 11 Kontroly znaoeni

1 znaoeni s uloZenim hasiv
2 znaCem’ tlakovych nédob

,3 zékazove znaCenI'
3 pfikazova znaoeni
4 pomocné znaoeni (nap? trysky ve zdvojenych

podlahach a stropech apod )

2 PrOJednani zavéru a sepsani zaptsu z kontroly

2 1 ZJIétény stav
MV

2 1 1 Zjiétény stav ovéfit s projektovou dokumentaci
a pfisluénym technickym pfedplsem

2 1 2 zavady odstranltelne pfl kontrole Ihned odstramt.
véetné proSkoleni novych pracovniku obsluhy
(dodany material a praci si nechat potvrdlt provozovatelem
na vypsany zuotovaci doklad k proUCtovani)

2 1 3 Oprawt plomby na zafizeni novym pfeplombovanim
poruéenych plomb zafizem’

2 1 4 Zjiétény stav zaznamenat, vCetné zévad odstranénych
pfi kontrole, do pfedbéiného zapisu s vyznaéenim

poruéenych pfedplsu
2 1 5 Seznamlt odpovédného provozovatele se zjléténym

stavem zafizeni

l ASS. 5.110. - lwmrulu pmkschnpmmi (:iH/ HI-(' 8

TPKS
CSN 12845
CSNEN15MM
UaPP
NEP
CSN 13480
PPP

DFT

TPKS
CSN 12845
CSN EN 15004
PPP
UaPP

TPKS
CSN 12845
CSN EN 15004
PPP
UaPP
VN

Vyhl
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2.1.6. V piipade zjisteni z6vad domluvit s odpovednym
provozovatelem zp0sob a termlny.iejich odstraneni

2.1.7. Prcves/. zapis o provedene kontrole do provozni knihy

Sepsenl a ulozeni zapisu
24612001 Sb.
viz vyse

- vyhtaska MV cR e.

- piislusny technickY ptedPis

3. Pouzite zkratky

UaPP

MS
MB

VN

Door Fan Test - test integrity
plisluSny pojist'ovaci ptedpis VdS
FM - Global, CEA, CAP
NFPA, ISO, CSN, CSN EN, CSN ISO
stabilni hasici zafizeni plynove
stabilni hasici zalizeni vodni
vyhtaska MV cR e. 24612001 Sb.
projektov6 dokumentace
pfedavaci dokumentace
technickY ptedpis kontroly
sprinklerovYch SHZ
udrrbova a projekcni pfirueka KIDDE
- KD.2OO, KD.1230, HD COz, ATN

300
Sonotec - kontrola hladiny hasiva
Bacharach - kontrola 0niku
chemickYch plynr:r

vtedni narizeni cR c. 1112002 Sb.
znaceni

DFT
PPP

Normy
SHZ-P
SHZ-S
Vyhl. MV
PD
PtD
TPKS

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 9

2.2.1 . ABlGn! stav pfesne definovat do zepisu kontroly provozuschopnosti pfislusn€ho
zalizenl
2.2.2. Vyhotoveny eistopis 26pisu nechat plekontrolovat pFisluSnemu vedoucimu
2.2.3. Jeste iednou vse plekontrolovat
2.2.3. Povtzent eistopis zapisu nechat podepsat odpovedn€mu provozovateli zafizeni
2.2.4. Podepsani zapis ulozit v digitalnl i papirove forme v archivu FASS, s.r.o.
2.2.5. tJlo2it i vsechny ovelene podp0rne materiely v digit6lni i papirove forme
(pro,iekty, testy, servisni zapisy subdodavatelt:l apod.) v archivu FASS, s.r.o
2.2.6. zapsal ukoneenou kontrolu jako provedenou do planu kontrol plislusneho roku
2.2.7 . Pfedat hotovy zapis z kontroly s fakturou provozovateli zalizeni
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2.1.6. V piipade zjisteni z6vad domluvit s odpovednym
provozovatelem zp0sob a termlny.iejich odstraneni

2.1.7. Prcves/. zapis o provedene kontrole do provozni knihy

Sepsenl a ulozeni zapisu
24612001 Sb.
viz vyse

- vyhtaska MV cR e.

- piislusny technickY ptedPis

3. Pouzite zkratky

UaPP

MS
MB

VN

Door Fan Test - test integrity
plisluSny pojist'ovaci ptedpis VdS
FM - Global, CEA, CAP
NFPA, ISO, CSN, CSN EN, CSN ISO
stabilni hasici zafizeni plynove
stabilni hasici zalizeni vodni
vyhtaska MV cR e. 24612001 Sb.
projektov6 dokumentace
pfedavaci dokumentace
technickY ptedpis kontroly
sprinklerovYch SHZ
udrrbova a projekcni pfirueka KIDDE
- KD.2OO, KD.1230, HD COz, ATN

300
Sonotec - kontrola hladiny hasiva
Bacharach - kontrola 0niku
chemickYch plynr:r

vtedni narizeni cR c. 1112002 Sb.
znaceni

DFT
PPP

Normy
SHZ-P
SHZ-S
Vyhl. MV
PD
PtD
TPKS

FASS, s.r.o. - kontrola provozuschopnosti GHZ HFC 9

2.2.1 . ABlGn! stav pfesne definovat do zepisu kontroly provozuschopnosti pfislusn€ho
zalizenl
2.2.2. Vyhotoveny eistopis 26pisu nechat plekontrolovat pFisluSnemu vedoucimu
2.2.3. Jeste iednou vse plekontrolovat
2.2.3. Povtzent eistopis zapisu nechat podepsat odpovedn€mu provozovateli zafizeni
2.2.4. Podepsani zapis ulozit v digitalnl i papirove forme v archivu FASS, s.r.o.
2.2.5. tJlo2it i vsechny ovelene podp0rne materiely v digit6lni i papirove forme
(pro,iekty, testy, servisni zapisy subdodavatelt:l apod.) v archivu FASS, s.r.o
2.2.6. zapsal ukoneenou kontrolu jako provedenou do planu kontrol plislusneho roku
2.2.7 . Pfedat hotovy zapis z kontroly s fakturou provozovateli zalizeni
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2 1 6 V pfipadé zjiéténi zavad domluvit s odpovednym
provozovatelem zpusob a terminy Jejich odstraneni

217 Provest zépis o pr0vedene kontrole do provozni kmhy

Sepsani a uloZeni zaplsu - vyhlaSka MV CR C
246/2001 Sb - pfisluény technlcky pfedpls
viz vyée

2 2.1 Zjlétény' stav pfesné defmovat do zapisu kontroty provozuschopnostl pflsluSneho
zafizeni
2 2 2 Vyhotoveny CistOpls Zéplsu nechat pfekontrolovat pfisluénemu vedoucimu
2 2 3 Jeéte Jednou vSe pfekontrolovat
2,2 3 Potvrzeny (:Istopis zapisu nechat podepsat odpovednému provozovatell zafizeni
2 2 4 Podepsany zépis utoZit v digitalni i papirove formé v archlvu FASS‘ stro
2 2 5 UloZIt | véechny ovéfene podpurne materra'ly v d|g|ta|ni i papirove forme
(prOJekty. testy, serVIsni zapisy subdodavatelu apod.) v archivu FASS. are.
2 2 6 Zapsat ukonéenou kontrolu jako provedenou do pla’nu kontrol pfisluéneho roku
2 2 7 Piedat hotovy zapis z kontroly s fakturou provozovatell zafizeni

PouZIte zkratky

DFT Door Fan Test - test integrity
PPP pfisluény pOJiSt'ovaci pfedpis VdS

FM - Global. CEA, CAP
Normy NFPA, ISO. CSN, CSN EN‘ CSN ISO
SHZ-P stabilni hasici zafizeni plynové
SHZ—S stabllm' haSIci zafizeni vodni
Vyhl. MV vyhlaéka MV CR 6 246/2001 Sb
PD prOJektové dokumentace
PfD pfedavaci dokumentace
TPKS technicky pfedpis kontroly

spnnklerovych SHZ
UaPP L’Jebova a prOJekCni pfiruoka KIDDE

- KD-200. KD-1230, HD CO2, ArN
300

MS Sonotec - kontrola hladlny haswa
MB Bacharaoh — kontrola Uniku

chemuckych plynu
VN Vladni nah’zeni CR C 11/2002 Sb

znaCeni
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