
Stavba:   Stavební úpravy plynové kotelny v SOŠ a SOU Třeboň

Objekt:   Změnový list č. 1 - Ústřední vytápění, plynofikace, ZTI

Objednatel:   

Zhotovitel:   Valek PVT s. r. o. Zpracoval:  XXXXXXX

Místo:   Třeboň Datum:   11. 9. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

D11 Řemeslný obor 731 - KOTELNY   -12 614,40 0,000

109 hasicí přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55B   ks -1,000 614,40 -614,40 0,000

112

měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek, 

kontrolu stavu spalinových cest   soub -1,000 12 000,00 -12 000,00 0,000

Řemeslný obor 732 - STROJOVNY 

ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ   -43 874,02 0,000

125

OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 25/1-8; 

4~75W; 0,66A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA 

max.:7,5m; PRŮTOK max.:4,8m3/h   ks -1,000 4 336,65 -4 336,65 0,000

126

OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A";  30/0,5-

10; 5~190W; 0,08~1,3A; 230V; -20~110°C; DOPRAVNÍ 

VÝŠKA max.:10m; PRŮTOK max.:9,2m3/h   ks -1,000 10 967,55 -10 967,55 0,000

127

OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A";   50/0,5-

9; 15~490W; 0,17~2,15A; 230V; -20~110°C; DOPRAVNÍ 

VÝŠKA max.:9m; PRŮTOK max.:22m3/h   ks -1,000 28 569,82 -28 569,82 0,000

Celkem   -56 488,42 0,000
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