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Nová armatura:
Základní nátěr:		epoxidová NH 					100 µm 
Mezivrstva:		epoxidová NH 					100 µm 
Vrchní nátěr:		polyuretanová NH				 50 µm
	
Celková tloušťka nátěrového systému:		                   		250 µm

Epoxidové nátěrové hmoty by měly být vysokosušinové nebo bezrozpouštědlové, aplikované vysokotlakým stříkáním. Tloušťka nátěru bude hodnocena dle podmínek uvedených v ČSN EN ISO 12 944 - 5 s dolní mezí 80 % NDFT. Odstín vrchního nátěru armatur je RAL 9002.
Připojovací šrouby ošetřit proti korozi. Při montáži nesmí být šrouby překryty výše specifikovaným nátěrem z důvodu rozebíratelnosti zařízení.




