
ZMĚNOVÝ   LIST

objednatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7 číslo ZL:

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

v příloze

vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: bez DPH 39 340,00 Kč

vliv na termín dokončení:

Původní termín dokončení realizace  akce se nemění

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

nejsou

přílohy : rozpočty-cenové nabídky

Př. č. 1 Cenová nabídka - položkový rozpočet 

Př. č. 2 Přehledové schéma 

Př. č. 3 Stanovisko PRE

podpis zhotovitele: Firma:

Jméno/Funkce: xxx

Datum

zástupce objednatele Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Jméno/Funkce: xxx

Datum

Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Jméno/Funkce: xxx

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:

Datum

Úprava stávající trafostanice TS 8738 v budově NZM pro navýšení příkonu

Př. č. 1 Cenová nabídka - položkový rozpočet

Př. č. 2 Přehledové schéma 

Jedená se o dodatečný požadavek společnosti PREdistribuce a.s., který vznikl v průběhu realizace akce. V souvislosti s 

úpravou trafostanice  TS 8738 v budově NZM Praha pro navýšení přílkonu,  bylo zjištěno, že vzhledem ke stavu  systému 

měření, které je na hranici životnosti (poslední rekostrukce byla provedena v roce 1995) je nezbytné provést současně i  

výměnu celého systému měření. 

Předmětem změny je výměna skříně měření (USM) u trafostanice TS 8738 vč. doplnění svodičů přepětí (přepěťové 

ochrany) v přívodním poli a jištění. 

ZÁVODNÝ ELEKTRO s. r. o. 
Lhotka 180, 739 47 Lhotka
IČ: 268 48 007

Výměna skříně měření (USM) vč. svodičů přepětí

001

jiné osoby:

zástupce objednatele:

Př. č. 3 Stanovisko PRE



Název akce :

Zhotovitel : Objednatel :

Závodný Elektro s.r.o.

Lhotka 180

739 47 Kozlovice 170 00 Praha 7- Holešovice

IČO: 268 48 007 IČO: 75075741

Materiál

Název MJ množství cena za MJ cena celkem

skříň meření USM ks 1 19 480,00 19 480,00

Materiál uchycení SADA 1 260,00 260,00

Kabelová oka KS 0 0,00 0,00

Konstrukce - žlaby KS 0 0,00 0,00

SP RIS eletoměrová KS 0 0,00 0,00

jištění  250A ks 1 1 850,00 1 850,00

svodiče -přepěťová ochrana KS 3 2 850,00 8 550,00

OPV10/3 KS 0 270,00 0,00

konstrukce pod DA a hl. jistič KS 0 950,00 0,00

konstrukce pod elektroměr KS 0 850,00 0,00

lana na propojení + oka SADA 1 420,00 420,00

ostatní materiál SADA 0 580,00 0,00

Materiál hlavní celkem 30 560,00

Oceněné práce

Název MJ NH Sazba Celkem

Ohlídka pracoviště - zaměření SADA 0 0,00 0

Montáž roštu, kabelu a jeho uchycení SADA 0 0,00 0

demontáž měření dle požadavku PRE SADA 1 3 860,00 3 860

montáž měření dle požadavku PRE SADA 1 4 920,00 4 920

Zapojení, odzkoušení a zprovoznění SADA 0 0 0

Revize SADA 0 0 0

dokumentace SADA 0 0 0

Doprava SADA 0 0 0

Oceněné práce celkem 8 780,00

Rekapitulace :

Materiál 30 560,00 Kč

Oceněné práce 8 780,00 Kč

Cena celkem bez DPH 39 340,00 Kč

_______________________________

cenová nabídka

razítko a podpis

Příloha č. 1 k ZL 001

Úprava stávající trafostanice TS 8738 v budově NZM pro navýšení příkonu

Národní zemědělské muzeum s. p. o. 

Kostelní 1300/44

Výměna skříně měření (USM) vč. svodičů přepětí


