
Příloha č. 3

Seznam norem a předpisů DPP:

 ČSN třídy 33 2000 Společné zařizovací předpisy.

 ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

 ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

 ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy

 ČSN EN 50272-1 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 

instalace - Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti

 ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 

instalace - Část 2: Staniční baterie

 ČSN EN 60896-11 Staniční olověné baterie - Část 11: Uzavřené větrané typy – Všeobecné 

požadavky a metody zkoušek

Předpisy a směrnice

 směrnice 05-2013-01 Schvalování technických zařízení, výrobků, systémů a 
technických předpisů pro použití v pražském metru

 Směrnice 22-2012-01 Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského 
metra

 Směrnice pro projektování metra č. 106 – Katalog místností – místnosti 301 - 316

 Metodika značení elektrického zařízení DP – Metro

 Protokol č. 115/99/a - O určení vnějších vlivů

 Os 3/1 Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra

 Protokol č. 11/2009 – TŘ o schválení „Zásad navrhování kabelových ocelových 
konstrukcí pro pražské metro“ Aktualizace 09/2009

 Protokol č. 14/2010 – TŘ o schválení podmínek pro provádění zkoušky požární 
odolnosti kabelových nosných konstrukcí s uloženými ohni odolnými kabely (dále jen 
kabelové trasy) podle Zkušebního předpisu č. 27/2008 – Pro stanovení třídy 
funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – kabelových tras v případě 
požáru a podle Zadávacích podmínek pro zkoušky funkčnosti kabelových tras v 
případě požáru pro pražské metro

 Dodatek č. 1 k protokolu č. 14/2010 – TŘ o schválení dokumentace, konstrukce a 
zařízení pro pražské metro
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 Dodatek č. 2 k protokolu č. 14/2010 – TŘ Dodatek k protokolu o schválení 
dokumentace, konstrukce a zařízení pro pražské metro

 Protokol č. 6/2000 – TŘ  o schválení "Zásad pro kabelové rozvody v depech a OZM 
pražského metra"

 Směrnice 46-2010-02 Elektrotechnická kvalifikace zaměstnanců

 Směrnice 77-2011-01 Provádění svářečských prací a obdobných prací v prostorách a 
objektech DP

 Doklady požadované sl. 241000 při přejímacích řízeních
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