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S.
POZNÁMKA:4s. £. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS VN
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTI

3 AC, 50Hz, 22 000V/IT
5>

%

: POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY, IZOLACI

: - DLE PNE 33 0000-1/5 ČL. 3.2.2.1,3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4
- OCHRANA PŘI PORUŠE - PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI V DS VN NAD 1000V ACA

ZEMNĚNÍM V SÍTI IT NAD 1000V

- DLE PNE 33 0000-1/5 ČL. 3.4.3.1

VNĚJŠÍ VLIVY

PROSTOR

STANOVUJE PNE 330000-2/4, TAB. Č.6 A Č.7

- Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ

- Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM

: VI - PROSTOR PŘÍMO VYSTAVENÝ PŮSOBENI VENKOVNÍHO KLIMATU

: NEBEZPEČNÝ

OCHRANNÉ PÁSMO EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZAK. 458/2000SB(*|

- VENKOVNÍHO VEDENI 22kV 7M OD KRAJNÍHO VODIČE

2M OD KRAJNÍHO VODIČE

1M OD KRAJNÍHO VODIČE

- HOLÉ VEDENI

- IZOLOVANĚ VEDENI
- ZÁVĚSNÝ KABEL

* PRO ZAŘÍZENI VYBUDOVANÍ DO R.2000 PALTl VZDÁLENOST DLE ZÁK. 222/1984

LEGENDA EL. PRVKŮ EONU:

BETONOVÝ STOŽÁR JEDNODUCHÝ VN

BETONOVÝ STOŽÁR DVOJITÝ VN

OCELOVÝ STOŽÁR PŘlHRADOVÝ VN

ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ

UZEMNĚNI

JEDNODUCHÉ UKONČENI VODIČŮ

BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚS

TRAFOSTANICE SLOUPOVÁ

SVODIČ PŘEPĚTÍ
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DLE ČSN 73 6005 [cm]
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^ * OBNOVA TRASY KABELU VN JE ZNAČENA MODROU BARVOU

NOVÉ PRVKY VN JSOU ZNAČENY ČERVENOU BARVOU

STÁVAJÍCÍ PRVKY VN JSOU ZNAČENY TMAVĚ ČERVENĚ
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UPOZORNĚNÍ: NÁMRAZOVÁ OBLAST: 0 Kg/m

• TRASA KABELŮ VN V SOUBĚHU JE KRESLENA VE VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI OD SEBE NEŽ BUDE ULOŽENA, ABY BYLY VIDĚT SMĚRY TRAS

. VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SlTĚ MUSl BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY, DLE POŽADAVKŮ MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍTÍ

• SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRVKŮ VN A NN JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU , STEJNĚ JAKO ROZESTUP KABELŮ
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