Pfiloha - specifikace sluzeb (servisni prohlidky - 2. ¢tvrtleti 2020 - oblast Cechy - Stied)

VRV VRV systém s mnozstvim chladiva véts$im nez 5 t ekvivalentu CO,
KR Klimatizacni sestava s mnoZstvim chladiva vétsim nez 5 t ekvivalentu CO.
K Klimatizaéni sestava s mnozstvim chladiva mensim nez 5 t ekvivalentu CO,
KM Mobilni klimatizace
KB Nové zafizeni - pfedpoklad nainstalovani zafizeni v letech 2020 az 2022
X Zafizeni v zéruce
X Servis zafizeni zajistuje pronajimatel objektu
VZT-1 VZT zafizeni - orientaéni urceni velikosti zafizeni - 1 - "velké" VZT zafizeni, vice filtrd, vice klinovych femend
VZT-2 VZT zatizeni - orientaéni uréeni velikosti zafizeni - 2 - "stiedni" VZT zafizeni s 1 aZ 2 filtry, a 1 aZ 2 klinovymi femeny
VZT-3 VZT zatizeni - orientaéni uréeni velikosti zafizeni - 3 - "malé" VZT zafizeni, ventilatory, bez filtrd, bez klinovych fement - u &asti zafizeni jsou servisni prohlidky provddény dle rémcové smlouvy, u ¢asti zafizeni budou servisni prohlidky objednavany pouze v pfipadé potieby
VZTB Nové VZT zafizeni - pfedpoklad nainstalovani zafizeni v letech 2020 a7 2022
Praha 2. Vinohradska 12
zakézka Cechy -  [Evidenéni sl zafizeni &ni vnéjsi jednotky [Slou: Potet Znatka Typ Rok El.pfikonmax./  [Chladici [Topny  [Druh Naplii/kg [GWP Potet kontrol |Evidenéni kniha |Cislo Servis Zirukado [Cena
Stred zafizeni vnitinich vyroby |kw vykon / [wkon/ |chladiva co,/ tésnosti / evidenéni  |2Q2020
jednotek kW kw t.eq.cO, |kontrol knihy.
funkénosti/ro
le
C-S_KR1 multisplit strecha Balbinova maschinenroom ¢.438 2 Toshiba RAV-SP1102AT-E/2xRAV- [801B0029/8230 [2010 (4,87 kw R410A 2,95 2088 6,16 xR ANO RKCH 05/2020 1260,00
KR1 SM562KRT-E 00041, 2016/24
_ 183200107
C-S_KR2 split nad gara#i k Rimska centraIni UPS 1 Toshiba RAV-SM1404ATP-E/RAV  [42600052/4290 [2014  [5,14-4,72 kW R410A 2,8 2088 5,85 2R ANO 2156a/10/R[05/2020 1260,00
KR2 SM1407CTP-E 0038 KCH2015/0
26
C-S_KR3 split nad garazi k Rimska centralni UPS 1 Toshiba RAV-SM1404ATP-E/RAV  [42600193/4290 [2014  [5,14-4,72 kW R410A 2,8 2088 5,85 2R ANO 2156a/10/R[05/2020 1260,00
KR3 SM1407CTP-E 0037 KCH2015/0
27
C-S_KR12 KR 12 multisplit kréek vnitroblok k Rimska [P35 - studio+reie (RS 1) 2 Toshiba RAV SM1403AT-E 80580032 2010  [4,8kw R410A 2,95 2088 6,16 1xR ANO RKCH 05/2020 1260,00
2016/23
C-S_KR 13 vnéji jednotka sklad filtrd zafizeni uchovéno jako x Toshiba RAV SM1403AT-E 00940154 2010  [4,87 kw R410A 2,8 2088 5,85 xR ANO 2156a/10/R[05/2020 1260,00
KR 13 nahradni di pro chl. sélu KCH2016/0
vypocetky, provadéni revizi 1x 03
roéné
C-S_KR 14 vnéji jednotka sklad filtrd zafizeni uchovéno jako x Toshiba RAV SM1403AT-E 00940158 2010  [4,87 kw R410A 2,8 2088 5,85 xR ANO 2156a/10/R[05/2020 1260,00
KR 14 nahradni di pro chl. sélu KCH2016/0
vypocetky, provadéni revizi 1x 05
roéné
C-S_KR 15 vnéji jednotka sklad filtrd zafizeni uchovéno jako x Toshiba RAV SM1403AT-E 00940153 2010  [4,87 kw R410A 2,8 2088 5,85 xR 2156a/10/R[05/2020 1260,00
KR 15 nahradni di pro chl. sélu KCH2016/0
vypocetky, provadéni revizi 1x 07
roéné
C-5_K1 K1 split stfecha Balbinova maschinenroom ¢&. 337 1 Toshiba RAV-SP562AT-E 707E0044 3,41 kW R410A 1,5 2088 3,132 xR NE 05/2020 1080,00
C-5_k2 K2 split stfecha Balbinova maschinenroom ¢&. 442 1 Toshiba RAV-SP562AT-E / RAV- 705E0949 / 3,41 kW R410A 1,5 2088 3,132 xR NE 05/2020 1080,00
SM562KRT-E 183200106
C-S_K3 K3 split kréek vnitroblok k Rimska 042 - studio+refie (RS 2) 1 Toshiba RAV-SP564AT-E 012P0248 2010 [3,19kw R410A 1,73 2088 3,61224  [1xR NE 05/2020 1080,00
C-S_Ka K4 split kréek vnitroblok k Rimska |M75 - studio+refie (mezi $3a |1 Toshiba RAV-SP564AT-E 012P0190 2010 [3,19kw R410A 1,62 2088 3,38256  [1xR NE 05/2020 1080,00
S6)
C-5_KS K5 split kréek vnitroblok k Rimské P34 - studio+retie (RS 1) 1 Toshiba RAV-SPS64AT-E 011P0178 2010 [3,29kw R410A 14 2088 29232 [1xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K6 K6 split kréek vnitroblok k Rimska P24 - studio+rezie (S7) 1 Toshiba RAV-SPS64AT-E 011P0176 2010 [3,29kw R410A 1,65 2088 34452 [1xR NE 05/2020 1080,00
C-5_K7 K7 split kréek vnitroblok k Rimské  [M61 - studio+rezie 1 Toshiba RAV-SPS64AT-E 011P0174 2010 [3,29kw R410A 1,62 2088 3,38256  [1xR NE 05/2020 1080,00
C-5_K8 split kréek vnitroblok k poslechové mistnost - rezie |1 Toshiba RAV-SPS64AT-E 006P0320 2010 [3,29kw R410A 14 2088 29232 [1xR NE 05/2020 1080,00
K8 Vinohradské 1. patro (CM00)
C-5_K9 multisplit strecha u strojovny strojovna péter 2 Toshiba RAS-M18GACV-E/2x RAS- [604P0180/6240 2,53 kW R410A 1,2 2088 2,5056  [1xR NE 05/2020 1080,00
K9 péternosteru oknem M10GKCV-E2 0025/62400563
C-5_K10 split stfecha 5. patro anténni mistnost (C616) 1 Toshiba RAV-SP562AT-E 705E0943 3,41 kW R410A 1,5 2088 3,132 xR NE 05/2020 1080,00
K10 Vinohradska oknem
C-5_K11 K11 split balkén 1. patro smérem k  [ucebna techniky (C108) 1 Toshiba RAV-SM563AT-E 810P0325 2,49 kW R410A 1 2088 2,088 xR NE 05/2020 1080,00
metru
C-S_KM1 KM1 mobilni klimatizaéni Suterén C-5-53 zalozni stroj x Midea MPN2-12CRN1 2014 [1,43kw 3,5kwW R410A 2088 xR NE 05/2020 891,00
iednotka
C-5_KM2 KM2 mobilni klimatizaéni Suterén C-5-53 zalozni stroj x Daitsu APD12-CR 2015 3,5kw R410A 2088 xR NE 05/2020 891,00
jednotka
C-S_KM3 KM3 mobilni klimatizaéni Hlavni rozvodna zélozni stroj X Daitsu APD12-3 3,5 kw 1xR NE 05/2020 891,00
iednotka
C-S_KM4 KMa mobilni klimatizaéni Hlavni rozvodna zalozni stroj x Carrier Holiday Green xR NE 05/2020 891,00
jednotka
C-S_KM5 KM5 mobilni klimatizaéni Hlavni rozvodna zélozni stroj X Carrier Holiday Green 1xR NE 05/2020 891,00
iednotka
C-S_KM6 KM6 mobilni klimatizaéni Hlavni rozvodna zalozni stroj x Whirpool 2017 xR NE 05/2020 891,00
jednotka
C-S_KM7 KM7 mobilni klimatizaéni Hlavni rozvodna zélozni stroj X Whirpool 2017 1xR NE 05/2020 891,00
iednotka
C-S_KM8 KM8 mobilni klimatizaéni Pfenosy sklad/vozidlo zalozni stroj x Daitsu APD-12A R407c 0,51 1774 0,90474  [1xR NE 05/2020 891,00
jednotka
C-S_KM9 KM9 mobilni klimatizaéni Pfenosy sklad/vozidlo zélozni stroj X Issimo pure 1xR NE 05/2020 891,00
jednotka
28719,00
Zakézka Cechy -  [Evidenéni &islo VZT - popis zafizeni Umisténi jednotky Slouzi pro Znatkaatyp |Pocet vyustek|Poget anemostati Talifové ventily |Orientac |Pfivod - odtah Typ filtru |TFida Rozmér Pocet ks Klinovy Klinovy Pocet Pocet Servis Zaruka do  [Poznamka
Stied zafizeni jednotky pocet ni filtrace filtru femen- |femen servisnich 12Q2020
velikost odvod/p prohlidek/
7afizeni_ v rok
C_S_VzT-1_1 VZT 1A strojovna 4.patro - sklenik |VTZ 1A - Studio 1 véetné reie |GEA CAIR plus [16 12 1 privod, odtah, G4 592x592x36 |4 privod  [SPZ1637 108 [2 2R 04/2020 990,00
dole, mistnost C 456 rekuperace 0
horni. G4 592x592x36 |4 odtah SPZ1512 108 |2
0
F7 592x592x53 |4
CRO-VZT1 1 P
C-S_VZT-1_2 VZT 18 strojovna 4.patro - sklenik |VZT 1B - Studio 1 véetné refie |GEA CAIR plus [16 12 x pfivod i odtah G4 592x592x36 |4 privod  [SPA 1582387 [1 2R 04/2020 990,00
uprostied, mistnost C 456 0
CRO-VZT2 1 horni [ 592x592x36 |4 odtah SPZ 1612 464 |2
0
F7 592x592x53 |4
C-S_VZT-1.3 VZT 2 strojovna 4. patro - sklenik |VZT 2 - Studio 2 véetné rezie  |GEA CAIR plus [18 22 1 privod i odtah G4 592x592x36 |4 privod  |SPA 1582387 [1 2R 04/2020 990,00
dole 0
CRO-VZT3 1 horni G4 592x592x36 |4 odtah SPZ 1512 108 |2
0
F7 592x592x53 [4
C-S_VZT-1.4 VZT 3 strojovna 4. patro - sklenik |VZT 3 - Studio 3 véetné refie |GEA ATP 6 8 x pfivod i odtah G4 287x287x36 |1 privod  [sPz800107 [1 2R 04/2020 990,00
nahofe 15.05 0
CRO-VZT4 1 G4 292)(287)(36 1 odtah SPz787107 |1
F7 287x287x53 |1
F7 592x287x53 |1
C-S_VZT-1.5 VZT 4 strojovna 4. patro - sklenik |VZT 4 - Studio 6 véetné& refie |GEA CAIR plus [12 13 4 pfivod i odtah G4 592x592x36 |2 privod  [SPZ1340107 [1 2R 04/2020 990,00
uprostred 0
G4 592x287x36 |2 odtah SPZ1262 108 |1
CRO-VZT5 1 0
G4 287x287x36 |2
F7 592x592x53 [1
F7 592x287x53 |1
F7 287x287x53 |1
C-S_VZT-1_6 VZT 5 jovna 4. patro - sklenik |VZT 5 - Studio 7 véetné refie  |GEA CAIR plus [13 10 x pfivod i odvod G4 592x592x36 |1 privod  [sPz1312387 [1 2R 04/2020 990,00
dole G4 592x287x36 |1 odtah Pz 1262 108 [1
CRO-VZTE 1 G4 287x287x36 |1
F7 592x592x53 [1
F7 592x287x53 |1
F7 287x287x53 |1
C-S_VZT-1_7 crO-vzT? |V&T6 unakl. vytahu - suterén,  [VZT 6 - Muzeum/jidelna? GEA CAIR plus [x 30 3 1 pfivod i odtah kapsovy |G4 592x592x36 |4 privod  [sila10/sPz_ |2 2R 04/2020 990,00
mistnost S 35 dratény |G3 592x592 |2 odtah sila13/SPA_[1
C-S_VZT-2_1 CRO-VZT8 vZT 7 nad schody - u kavérny, VZT 7 - Kavérna polopatro / GEA CAIR plus |4 16 X 2 kapsovy |G4 592x592x36 |4 SPZ 1140 1 2xR 04/2020 990,00
mistnost M35 Prodejny SPZ 1180 1
C-S_VZT-2_2 crRO-vzT9 V&8 nad schody - ukavarny  [VZT 8 - Kavérna mezipatro ~ [GEA ATP 8 x 1 2 kapsovy |G4 287x592x36 |2 sila 10 / AVX 04/2020 990,00
M35 10.05 sila 10 AVX 10
C-S_VZT-1_8 CRO-VZT10 VZT 9 u nakl. vytahu - suterén, VZT 9 - Gastro, vétrani varny |GEA CAIR plus |1 14 X 1 pfivod i odtah kapsovy |G4 592x592x36 |4 privod sila10/SPZ |1 2xR 04/2020 990,00
mistnost S 35 odvod tuku dratény |G3 592x592 |2 odtah sila10/sPz_|1
Cc-s_VzT-2_3 VZT 11 stropni VZT 11 - Hala + atny REMAK 6 4 x kapsovy 910x305x36 |1 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT12 AEROMASTER 2 filtr 0/9
FP4.0
C-S_VZT-2_4 crRo-vzT13 |V 12 priichod ke kotelng , VZT 12 - Dilny Remak 16 X X D) privod i odtah kapsovy |G4 535x495x35 [2 privod _ |xPA9soLW [1 2R 04/2020 990,00
mistnost 030 filtr 0/5 odtah XPA 1000 1
C-S_VZT-2_5 VZT 13 prichod ke kotelng, VZT 13 - Satny a chodby Remak 10 4 13 kapsovy |G4 535x495x35 [2 privod/odt |XPA 1007 2R 04/2020 990,00
(R mistnost 030 2 filtr 0/5 ah
C-S_VZT-2_6 VZT 14 stropni, SOCR proti studiu [VZT 14 - Satny SOCR a chodby [REMAK 2 6 8 G4 605x305x27 |2 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT15 1 AEROMASTER 2 0
EP2.7
C-s_VzZT-2_7 VZT 15 priichod ke kotelng, VZT 15 - Elektrozézemi REMAK 9 x x kapsovy |Ga4 535x495x35 |2 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT16 mistnost 075 AEROMASTER 2 filtr 0/5
XP0.4
C-5_VzT-2_8 VZT 16 usrackérny, velkd dilna,  |VZT 16 - Satny a chodby GEA CAIR plus [7 13 17 kapsovy |G4 592x592x36 |2 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT17 denni apod. , mistnost $36 X 2 filtr 0/a
C-S_VZT-2_9 VZT 18 u nakladniho vytahu - VZT 18 - Strojovna (mé.S35) u [AZ Klima 3 4 x strihajise |2 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT19 suterén, mistnost S35 VZT 6 + 9, vétrani strojovny  |stropni AIR 2
VZT v suterénu MIN
C-S_VzT-2_10 VZT 19.1 mistnost $53a VZT 19.01 - Kotelna REMAK 4 X X G4 910x305x44 [1 sila10/xPz 1 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT20 AEROMASTER 2 (papir, 787 Lw 800 La
XP0.6 ocel.ram).
C-s_vzT-2_11 VZT 19.2 mistnost S53a VZT 19.02 - Kotelna REMAK 4 x x G4 910x305x44 |1 sila10/XxPz |1 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT21 AEROMASTER 2 (papir, 787 Lw 800 La
XP0.6 ocel.rdm).
C-s_VzT-2_12 VZT 20 v mistnosti hlavniho VZT 20 - Strojovna chlazeni  |GEA AR plus |8 X X havarijni - spousti se |kapsovy [G4 287x592x36 (2 privod  [sila13/sPA [1 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT22 chlazeni, mistnost 025 2 pFi tniku chladiva ~ |filtr 0/2 1207
kapsovy |Ga4 592x592x36 |2 odtah sila13/SPA |1
filtr 0/4 1207
C-s_VzT-2_14 VZT 22 roh smérem Véclav. x VZT 22 - Obchody 002, 005 - [REMAK 4 8 2 kapsovy |G4 605x305x36 [2 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT24 Vinohradska chodba, Prodejna kvétiny AEROMASTER 2 filtr 0/6
mistnost OCH 9 FP2.7
C-s_VZT-2_15 VZT 23 roh (za litatkama) U Ptera [VZT 23 - Prodejna Radioservis [AZ Klima 18 x x strihaji se 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT25 pFizemi, mistnost OCH 2 stropni AIR 2
MIN
C-S_VzT-2_16 VZT 24 roh obchod Balbinovax  |VZT 24 - Prodejna 010 - AZ Klima 18 X x 2vihéovat Condair  [rametkov [M5 263x365x48 [1 2R 04/2020 990,00
Vinohradska Prodejna podlahy stropni AIR y KS- mm
CRO-VZT26 MIN 2 W/48
rémeekov |F7 263x365x48 |1
V Ks- mm
W/48
C-s_vzT-2_17 VZT 25 prichod ke kotelng, VZT 25 - Efektovd studia GEA 18 X x kapsovy |G4 592x287x36 |2 privod  |AVX10925La[1 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT27 mistnost 075 2 filtr 0/2 odan |spzesrow |T
900 La
C-s_VzT-2_18 VZT 26 vedle skladu 028, mistnost |VZT 26 - ptvodni zafizeni GEA x 12 x kapsovy |Ga4 870x390x36 |1 sfla10/AVX |2 2R 04/2020 990,00
CRO-VZT28 029 2 filtr 0/2-3 10 1087 La




C-S_VZT-2_19 VZT 34 dometek chodba, mistnost |VZT 34 - Chodby mezipatra 1x REMAK RO [x X 6 kapsovy |F5 395x195x42 |1 2xR 04/2020 990,00
CRO-VZT35 MCH 3 (prostor ESU) 40-20/25E, 2 filtr 0/4
1xDEKOR 300
C-S_VZT-2_20 VZT 35 domecek Mezanin P 12, VZT 35 - Satny polopatra AZ Klima X X 7 stiihaji se 2xR 04/2020 990,00
CRO-VZT36 mistnost P17 stropni AIR 2
MIN
C-S_VZT-2_21 VZT 36 strop u lékafe - chodba VZT 36 - Cekarna u lékare REMAK RO 40-| 1x komfortni |x 8 F5 495x245x36 |1 2xR 04/2020 990,00
G prichod k denni 20/20 (230 V) |zaluzie 2 u
C-S_VZT-2_22 VZT 41 u Hakena, chodba pred VZT 41 - Pfivod k FCU - SOLAR & vydstuje FCU 395x195x42 |1 2xR 04/2020 990,00
CRO-VZT41 Mmi8 mezipatro PALAU ILB/4 - |GEA GFCO na 2 0
250 1.1KW  [mezaninu
(230 V)
C-S_VZT-2_23 CRO-VZT43 VZT 43 :;e:erpa’vaéka, mistnost  |VZT 43- Prostor ESU (archiv) ~ [REMAK 9 X 2 2 lf(iTtprsov\] G4 39/5;245)(27 2 2xR 04/2020 990,00
C-S_VZT-1_9 VZT 51 strojovna 4. patro - sklenik |VZT 51 - Studia 2. patro GEA 24 12 X G4 592x592x36 |1 privod SPZ 1237108 |2 2xR 04/2020 990,00
uprostied 0
G4 592x287x36 |1 odtah SPZ 1237108 |1
0
G4 287x287x36 |1
CRO-VZT48 1 g
F7 592x592x53 |1
4
F7 592x287x53 |1
4
F7 287x287x53 |1
4
C-S_VZT-1_10 VZT 52 strojovna 4. patro - sklenik |VZT 52 - Studia 3. patro GEA 24 12 x G4 592x592x36 |1 pfivod SPZ 1340 107 |1 2xR 04/2020 990,00
uprostied 0
G4 592x287x36 |1 odtah SPZ 1212387 |1
0
G4 287x287x36 |1
CRO-VZT49 1 0
F7 592x592x53 |1
4
F7 592x287x53 |1
4
F7 287x287x53 |1
4
C-S_VZT-1_11 VZT 53 Balbinova, vedle skladu VZT 53 - Studia 3. patro GEA 23 13 1 kapsovy |F7 592x592x53 |2 pfivod SPZ 1437 1 2xR 04/2020 990,00
028, mistnost 029 filtr 4/8 /1450
kapsovy [G4 592x592x36 |2 odtah SPZ1312Llw |1
CRO-VZT50 1 filtr 0/4 13251a
kapsovy |F7 592x287x53 |2
filtr 4/8
kapsovy |G4 592x287x36 |2
filtr 0/4
C-S_VZT-1_12 VZT 54 vedle skladu 028, mistnost |VZT 54 - Studia 4. patro (437, |GEA 19 14 X kapsovy |F7 592x592x53 |1 pfivod SPZ1312Llw |1 2xR 04/2020 990,00
029 440, 441, 436) filtr 4/8 13251a
kapsovy |F7 592x287x53 |1 odtah SPZ1362 lw |1
filtr 4/4 13751a
kapsovy |F7 287x287x53 |1
CRO-VZT51 1 filtr 4/4
kapsovy |Ga4 592x592x36 | 1
filtr 0/4
kapsovy |G4 592x287x36 |1
filtr 0/2
kapsovy |Ga4 287x287x36 |1
filtr 0/2
C-S_VZT-2_24 VZT 23 UPS rozvodna lll. podzemni, UPS 9 ks DZE 133- |mfizky na UPS kapsovy |G4 995x495x33 |1 2xR 04/2020 990,00
CRO-VZT57 mistnost C0003 AM 47-65 2 filtr 0
EBM (190 W)
34650,00
Praha 2 ska 13
Zakazka Cechy - Popis zafizeni j$i jednotky |Slouzi pro Znatka Typ Rok El.pfikonmax./  |Chladici |Topny  |Druh Naplii/kg |GWP Pocet kontrol Servis Zirukado |Poznamka
Stred zafizeni vyroby |kw vykon/ [wkon/ |chladiva co,/ t&snosti / 202020
kw kw t.eq.CO, [kontrol
funkénosti/ro
L
C-S_KR16 multisplit garéaze STE strojovny vytahu V2 a V3 2 Toshiba RAS5M34S3AV- 62600177/6230 10,0 kW / R410A 2,99 2088 6,24 2xR ANO 1042/212 |05/2020 1260,00
KR16 E/RASB22N3KV2- 0587/62400463 4,5 kw/
E1/RASB16N3KV2EL 6.0 kW
C-S_KR17 split stfecha budovy B VZT 31 - hlavni pfepojovaé B |1 (plvodné Daikin R125F)7W1 1906468 1999 4,4-4,5kw R422D 3 2729 8,19 xR ANO 4406/10/36]05/2020 1260,00
KR17 620 multisplit, 9
nyni 1 okruh
nro kancela)
C-S_KR18 KR18 split stfecha budovy B VZT 33 - velin A 0027 Daikin R71F7W1 1905298 1999 2,7-2,8kwW R422D 2 2729 5,46 xR ANO RKCH/ 05/2020 1260,00
2016/20
C-S_KR19 KR19 split stfecha budovy B VZT 34 - 8. patro B 819 1 Daikin R71FJ7W1 1905476 1999 2,7-2,8kwW R422D 2 2729 5,46 1xR ANO RKCH/ 05/2020 1260,00
2016/21
C-S_KR20 KR20 split stfecha budovy B VZT 32 - ATU (telefonni 1 Daikin R71F7W1 1905514 1999 2,7-2,8kwW R422D 2 2729 5,46 xR ANO RKCH 05/2020 1260,00
ustfedna) A 0024 2016/22
C-S_KR21 KR21 split stfecha budovy B newsroom velka 1 Panasonic U-125PEY1E8/S- 6521004130/49 | 2017 12,5 12,5 R410A 3,2 2088 6,68 2xR ANO 652100413 J05/2020 do 1260,00
125PF1ESB 34001087 10 10.08.2021
C-S_KR22 KR22 split stfecha budovy B hlavni pfepojovace B620 1 Toshiba MCY MHPO504HS-E Mini S- |882A0039/8220 | 2018 14 R410A 6,4 2088 13,36 2xR ANO 4111a- 05/2020 do 2.6.2023 1260,00
MMS-e/MMD AP0486HP- [0043 10/2019-19
C-S_KR23 KR23 split stfecha budovy B hlavni pfepojovace B620 1 Toshiba MCY MHPO504HS-E Mini S-|882A0034/8220 | 2018 14 R410A 6,4 2088 13,36 2xR ANO 4111a- 05/2020 do 2.6.2023 1260,00
MMS-e/MMD AP0486HP- [0041 10/2019-18
1E
C-S_K12 K12 split stfecha budovy B newsroom mald 1 Panasonic U-71PE1ESA/S-71PF1ESB  [4933801027/49 |2017 71 7,1 R410A 1,95 2088 4,07 2xR NE 05/2020 do 1080,00
33401046 10.08.2021
C-S_K13 K13 split stiecha budovy B studio 1 Panasonic U-36PE2ESA/S-36PF1ESB  [6562701872/49 |2017 3,6 4,0 R410A 14 2088 2,92 2xR NE 05/2020 do 1080,00
33401046 10.08.2021
C-S_K14 K14 split garaze STE specialni chlazeni fotoarchivu |1 Toshiba RAV-GMA401ATP-E/RAV- 92700105/9280 (2019 3,6 zablok R32 0,9 675 0,61 2xR NE 05/2020 do 1080,00
RM401KRTP-E 0168 31.12.2022
13320,00
Zakazka Cechy - |Evidenini &islo VZT - popis zafizeni Umisténi jednotky Slouzi pro Znatka atyp [Poéet vyustek|Poget anemostati Talifové ventily |Orientaé |PFivod - odtah Typ filtru |TFida Rozmér Poéet ks Klinovy Klinovy Pocet Pocet Servis Zirukado |Pozndmka
StFred zaFizeni jednotky pocet ni filtrace filtru femen- |femen servisnich ]2Q2020
velikost odvod/pFi prohlidek/
zafizeni v rak
C-S_vzT-1_13 VZT 1 strojovna pFizemi, mistnost |studia 3NP (2. patro) GEA - AT plus |13+13 X X I. stuperi |kapsovy |590x590/4/ (2 privod sila13 /1882 2 2xR 04/2020 990,00
A0016 perforovanyc filtrace filtr 300 Lw 1900 La
h paneld
kapsovy  [285x590/2/ |2 odtah sila13/2182 2
filtr 300 Lw 2200 La
CRO-VZT61 1 Il stupen |kapsovy |590x590/8/ 2
filtrace filtr 600
kapsovy |285x590/4/ |2
filtr 600
Rekupera [kapsovy |590x590/4/ |2
ce filtr 300
kapsovy |285x590/2/ |2
filtr 300
C-S_VZT-1_14 VZT 2 strojovna pFizemi, mistnost |studia 4NP (3. patro) GEA - AT plus 10+10 X X I stuperi |kapsovy |590x590/4/ (1 privod sila13/2182 2 2xR 04/2020 990,00
A0016 NEWSROOM perforovanyc filtrace  [filtr 300 Lw 2200 La
h panelt
kapsovy  [285x590/2/ |2 odtah sila13 /1932 2
filtr 300 Lw 1950 La
kapsovy |285x285/2/ (1
filtr 300
II. stuperi |kapsovy |590x590/8/ |1
CRO-VZT62 1 filtrace  |filtr 600
kapsovy |285x590/4/ |2
filtr 600
kapsovy |285x285/2/ |1
filtr 600
Rekupera |kapsovy [590x590/4/ |1
ce filtr 300
kapsovy |285x590/2/ |2
filtr 300
kapsovy |285x285/2/ |1
filtr 300
C-S_VZT-1_15 VZT 3 strojovna pfizemi, mistnost |studia S5NP (4. patro) GEA - AT plus |13+13 X X I stuperi |kapsovy |590x590/4/ (2 privod sila13/2132 2 2xR 04/2020 990,00
A0016 perforovanyc filtrace filtr 300 Lw 2150 La
h paneld
kapsovy |285x590/2/ |2 odtah sila 13 /1882 2
filtr 300 Lw 1900 La
CRO-VZT63 1 I. stupen |kapsovy |590x590/8/ |2
filtrace filtr 600
kapsovy |285x590/4/ |2
filtr
Rekupera |kapsovy |590x590/4/ |2
ce filtr 300
kapsovy |285x590/2/ |2
filtr
C-S_VZT-2_55 VZT 5 strojovna pizemi, mistnost[chodby studif 3-5 NP (2.-4. |GEA- AT plus |x 19 X privod |. stuperi [kapsovy |745x745/5/ |1 sila13 /1432 2 2R 04/2020 990,00
A0016 patro) filtrace filtr 300 Lw 1450 La
CRO Sz 2 Il. stupedt |kapsovy |745x745/8/ |1
filtrace filtr 600
C-S_VZT-2_25 VZT 6 strojovna Ill.podzemni, kancelar 2-6 NP GEA - AT plus 46 X 10 privod I. stuperi |kapsovy |745x745/5/ |1 sila 10/ 1412 2xR 04/2020 990,00
mistnost A0310 filtrace filtr 300 Lw 1425 La
CRO-VZT67 2
Il. stuperi [kapsovy |745x745/8/ |1
filtrace filtr 600
C-S_VZT-2_26 VZT 8 strojovna 8. patro, 7-9 NP GEA - AT plus |44 X X privod 1. stuperi 105x76 file sila13/AWX 2 2xR 04/2020 990,00
mistnost B 822 filtrace 13 1250
CROVZIZL 2 II. stupeft 745x745/8/ |1
filtrace
C-S_VZT-2_27 VZT 10 strojovna prizemi, mistnost |gramoarchiv GEA - AT plus |15 2 M privod i odtah |. stupei |kapsovy |590x590/4/ |1 sila 10 / 1087 2R 04/2020 990,00
A0016 filtrace filtr 300 Lw 1100 La
CRO-VZT73 2
Il. stuperi [kapsovy |590x590/8/ |1
filtrace filtr 600
C-S_VZT-2_28 VZT 11 strojovna lll.podzemni, fonotéka GEA- AT plus [28 4 X privod i odtah |. stuperi [kapsovy |590x590/4/ |1 privod sila 13 /1132 2R 04/2020 990,00
mistnost A0310 filtrace filtr 300 Lw 1150 La
CReZ1IAL 2 Il stuperi |kapsovy |590x590/8/ (1 odtah sila 13 /1432
filtrace filtr 600 Lw 1450 La
C-S_VZT-2_29 VZT 12 strojovna Ill.podzemni, fond hudebnin GEA - AT plus |24 X M privod i odtah |. stupei |kapsovy |590x590/4/ |1 sila 10 / AVW 2 2R 04/2020 990,00
7 mistnost A0310 filtrace filtr 300 101125 La
Coo Sz 2 Il stupert |kapsovy |590x590/8/ |1
filtrace filtr 600
C-S_VzT-2_30 VZT 13 strojovna lll.podzemni,  |vstupni hala GEA- AT plus |8 X X privod i odtah |. stuperi [kapsovy |745x745/5/ |1 sila 10 / 1362 2R 04/2020 990,00
mistnost A0310 filtrace filtr 300 Lw 1375 La
CROSZES 2 Il stupen |kapsovy |745x745/8/ |1
filtrace filtr 600




C-S_VZT-2_31 VZT 15 strojovna lll.podzemni, UstFedni archiv GEA - AT plus [18 X X privod i odtah |. stuperi |[kapsovy |745x745/5/ |1 privod sila 10 / 1257 2R 04/2020 990,00
mistnost A0310 filtrace filtr 300 Lw 1275 La
CRO-VZT79
2 kapsovy |745x745/8/ |1 odtah sila 10 / 1412
filtr 600 Lw 1425 La
C-S_VZT-2_32 VZT 20A strojovna lll.podzemni, A |parking 1 PP Balbinova GEA - AT plus [13 ks X X odtah sila13/SPA 2 2xR 04/2020 990,00
CRO-VZTS3 0310 vvv\fltkcvych 2 1932
miizi u
nodlahy.
C-S_VZT-2_33 VZT 21A strojovna lll.podzemni, A |parking 2 PP STE GEA - AT plus |30 X X odtah sila13/SPA 2 2xR 04/2020 990,00
CRO-VZT84 0310 2 1782
12870,00
Praha 2, Rimska 15
Zakézka Cechy -  [Evidenéni &islo Popis zafizeni Umisténi vnéjsi jednotky [Slouzi pro Pocet Znacka Typ Vyrobni ¢islo Rok El. pfikon max. / Chladici |Topny Druh Naplii/kg [GWP Ekvivaletn |Pocet kontrol |Evidenéni kniha |Cislo Servis Zarukado |Poznamka
Stied zafizeni vnitfnich vyroby |kwW vykon / [wykon/ [chladiva Co,/ tésnosti / evidenéni  |2Q2020
jednotek kw kw t.eq.CO, [kontrol knihy
S
ke
C-S_VRV1 VRV1 VRV systém stiecha (7.NP), smér 5. patro (6.NP) &st Rimskd 6 1GR/EU B4YYP3GHB00O [2016 22,4 kW R410A 12 2088 25,06 2xR ANO 3582a/10/0§04/2020 29.6.2020 3150,00
26/2017
C-S_VRV2 VRV systém 4. patro (5.NP) &ast Rimska 8 AM100XVAGH/EU OENBPA0J30001 |2017 28 kW R410A 12,06 2088 25,18 2xR ANO 3582a/10/0]04/2020 27.7.2020 3150,00
VRV2 2P 34/2017
C-S_VRV3 VRV3 VRV systém 3. patro (4.NP) &st Rimskd 8 Samsung AM100KVAGH/EU OENBPA0J30001 |2017 28 kW R410A 11,5 2088 24,01 2xR ANO 3582a/10/0§04/2020 24.8.2020 3150,00
44/2017
C-S_VRV4 VRV4 VRV systém 2. patro (3.NP) &ast Rimska 8 Samsung AM100JXVAGH/EU OENBPA0J30001 |2017 28 kW R410A 1,1 2088 23,18 2xR ANO 3582a/10/0]04/2020 21.9.2020 3150,00
3L 55/2017
C-S_VRV5 VRV5 VRV systém 1. patro (2.NP) &st Rimskd 9 Samsung AM100JXVAGH/EU 0ENBPAOJ30002|2017 28 kW R410A 11,5 2088 24,01 2xR ANO 3582a/10/0§04/2020 19.10.2020 3150,00
3B 65/2017
C-S_VRV6 VRV6 VRV systém piizemi (1.NP) &ast Rimska 8 Samsung AM100JXVAGH/EU 0ENBPAOJ30002|2017 28 kW R410A 12,3 2088 25,68 2xR ANO 2084/10/07]04/2020 20.11.2020 3150,00
2X 1/2017
C-S_VRV7 VRV7 mini VRV systém serverovny, &ast Rimskd 8XAMO022JNV IDGH/EU (OAPHPAOJE0006|2017 22,4 kW R410A 10 2088 20,88 2xR ANO 2084/10/06§04/2020 20.11.2020 3150,00
DKH/EU 9/2017
C-S_VRVS VRV systém strecha (7.NP), smér 5. patro (6.NP) &st 6 iGR/EU BAYYP3GHCO000 |2016 22,4 kW R410A 11,8 2088 24,64 2R ANO 3582a/10/0[04/2020  |29.6.2020 3150,00
VRV8 ; . " g
Vinohradskd 04L 27/2017
C-S_VRV9 VRV9 VRV systém stiecha (7.NP), smér 4. patro (5.NP) éast 7 Samsung AM100JXVAGH/EU OENBPA0J40000|2017 28 kW R410A 11,8 2088 24,64 2xR ANO 3582a/10/0§04/2020 27.7.2020 3150,00
i a Vinohradska |GE 33/2017
C-S_VRV10 VRV systém stiecha (7.NP), smér 3. patro (4.NP) cast 8 Samsung AM100JXVAGH/EU OENBPAOJE0000|2017 28 kW R410A 11,5 2088 24,01 2xR ANO 3582a/10/0]04/2020 24.8.2020 3150,00
VRV10 ; . " g
Vinohradska 7X 43/2017
C-S_VRV11 VRV11 VRV systém stiecha (7.NP), smér 2. patro (3.NP) ¢ast 4 1/EU OENHPAOJ3000 |2017 22,4 kW R410A 10,5 2088 21,92 2xR ANO 3582a/10/0§04/2020 21.9.2020 3150,00
i a Vinohradskd 18N 56/2017
C-S_VRV12 VRV systém stiecha (7.NP), smér 1. patro (2.NP) &ést 8 Samsung AM100JXVAGH/EU OENBPAOJE0000|2017 28 kW R410A 12 2088 25,06 2xR ANO 3582a/10/0]04/2020 19.10.2020 3150,00
VRV12 ; . " g
Vinohradskd 5) 66/2017
C-S_VRV13 VRV13 VRV systém stiecha (7.NP), smér prizemi (1.NP) East 8 Samsung AM100JWVAGH/EU 0ENBPAOJ30001|2017 28 kW R410A 12,8 2088 26,73 2xR ANO 2084/10/07§04/2020 20.11.2020 3150,00
i a Vinohradska 0/2017.
C-S-KR24 split stiecha (7.NP), smér dohledové centrum, prizemi  |1xACO71FBND |Samsung ACO071MXADKH/EU OREQPAFJ20023 |2017 7,1 kw R410A 235 2088 5,22 2xR ANO 4975a/10/0]04/2020 20.11.2020 1260,00
KR24 ; F
(1.NP) EH/EU 75 72/2017
C-S_K15 K15 split stiecha, na prostredni 2. PATRO LEONARDO 1 Daikin RXS50F2V1B 1002918 2006 5,0 kW R410A 15 2088 3,13 xR NE 05/2020 1080,00
vvvvsené Casti
C-S_K16 K16 split stiecha, na prostfedni 2. PATRO LEONARDO 1 Daikin RXS50F2V1B 1002935 2006 5,0 kw R410A 1,5 2088 3,13 xR NE 05/2020 1080,00
vvvvdené Easti
C-S_K17 K17 split stiecha, na prostredni 2. PATRO LEONARDO 1 Daikin RKS35E2V1B /FTKS35DVML|J005435/490020|2007 3,4 kW R410A 1 2088 2,09 1xR NE 05/2020 1080,00
vvvvsené Casti ( i oom D234) 6
C-S_K18 8 split stfecha 6NP, uprostied STROJOVNA VYTAHU 1 Toshiba RAVSMS64ATP- 42800291/4260 (2014 1,1kW 15-56 R410A 1,1 2088 2,30 2xR NE 05/2020 1080,00
K1 vedle vyvysené ¢asti E/RAVSMS66KRT-E 0948 kw
C-S_K19 split gara Rimska rozvodna Rimska 1 Toshiba RAV-SM803AT-E 205P0149 2012 3,41 kW 6,7 (1,5- R410A 17 2088 3,55 xR NE 05/2020 1080,00
K19 £0)
C-S_K20 K20 split gara Rimska velin Rimsk4 13 1 Fujitsu AOY-30UNBDL T000168 2,75 kW R410A 2,3 2088 4,80 1xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K21 split gara Rimska velin Rimsk4 13 1 Toshiba RAVSMB804ATP-E/RAV 52400051/ 2015 R410A 17 2088 3,55 2XR NE 05/2020 1080,00
K21 SMB06KRT-E
49770,00
Zakazka Cechy -  [Evidenéni &islo VZT - popis zafizeni Umisténi jednotky Slouzi pro Znatkaatyp |Potet vyustek|PoZet anemostati Talifové ventily |Orientaé [Pfivod - odtah Typ filtru [Tfida Rozmér Potet ks Klinovy  |Klinovy Potet Potet Servis Zaruka do  |Pozndmka
stred zafizeni jednotky poet ni filtrace  [filtru temen- |femen servisnich 202020
velikost odvod/pii prohlidek/
zaiizeni v, Lok
C-S_VZT-3_42 VZT 1 piizemi Rimska piizemi Rimska potrubni X X x potrubni radialni  |rameékov|m5 592x342/6 2R 04/2020  |20.11.2020 990,00
radialni ventilator 1 (IFR 60-35)
ventilator -
CRO_VZT-92 standard 3
IRB/4_315 B
(bude
C-S_VZT-2_34 VZT 2 prizemi Vinohradska pfizemi Vinohradska Atrea DUPLEX [x X x vétraci rekuperacni [rdmeckov [G4 600x380x96 |1 vysokd pracnost pfi vyméné filtrdi - nutnost [2xR 04/2020 20.11.2020 990,00
) D) 1500 MultiEco 2 jednotka - V KS- mm irani stropu - minimalné 3
- podstropni rametkov |F7 600x380x96 (1 i, idedlné 4 ici
y KS- mm
C-S_VZT-2_35 VZT 3 1. patro Rimskd 1. patro Rimska Atrea DUPLEX [x X X vétraci rekuperacni [rdmeckov [G4 600x380x96 |1 vysoka pracnost pfi vyména filtrd - nutnost [2xR 04/2020 19.10.2020 990,00
1500 MultiEco jednotka - y KS- mm irani stropu - &3
CRO_VZT-94 2 ! ) e i rastrove GO
podstropni rametkov |F7 600x380x96 |1 pracovnici, ideaIné 4 pracovnici najednou
V KS- mm
C-S_VZT-2_36 VZT 4 1. patro Vinohradskd 1. patro Vinohradska Atrea DUPLEX [x X x vétraci rekuperacni [rdmeckov [G4 600x380x96 |1 vysokd pracnost pfi vyméné filtrdi - nutnost [2xR 04/2020 19.10.2020 990,00
1500 MultiEco jednotka - y Ks- mm i stropu - minimalng 3
CRO_VZT-95 2 | ) Ny | rastrove b
podstropni rameckov [F7 600x380x96 [1 idedlné 4
Y KS- mm
C-S_VzT-2_37 VZT5 2. patro Rimskd 2. patro Rimska Atrea DUPLEX [x X X vétraci rekuperacni |rameckov |G4 600x380x96 |1 vysoka pracnost pfi vyméné filtrdi - nutnost [2xR 04/2020  [21.9.2020 990,00
1500 MultiEco jednotka - V KS- mm iréni stropu - &3
CRO_VZT-96 2 podstropni W/96 idealné 4 ici najednou
rameckov |F7 600x380x96 |1
V KS- mm
\W/96
C-S_VZT-2_38 VZT 6 2. patro Vinohradskda 2. patro Vinohradskda Atrea DUPLEX [x X X vétraci rekuperaéni [rameckov |G4 600x380x96 |1 vysokd pracnost pfi vyméné filtrl - nutnost | 2xR 04/2020 21.9.2020 990,00
1500 MultiEco jednotka - y KS- mm a stropu - minil 3
CRO_VZT-97 2 podstropni 'W/96 i, idedlné 4 ici naj
rameckov |F7 600x380x96 (1
y KS- mm
\W/96
C-S_VZT-2_39 vZT 7 3. patro Rimskd 3. patro Rimskd Atrea DUPLEX |x X x vétraci rekuperacni [rdmeckov [G4 600x380x96 |1 vysoka pracnost pfi vyménaé filtrd - nutnost [2xR 04/2020 24.8:2020 990,00
1500 MultiEco jednotka - y Ks- mm irani stropu - 83
CRO_VZT-98 2 podstropni W/96 pracovnici, idealné 4 pracovnici najednou
réameckov |F7 600x380x96 |1
V KS- mm
\W/96
C-S_VZT-2_40 VZT 8 3. patro Vinohradska 3. patro Vinohradskda Atrea DUPLEX [x X X vétraci rekuperaéni [rameckov |G4 600x380x96 |1 vysokd pracnost pfi vyméné filtrd - nutnost |2xR 04/2020 24.8.2020 990,00
1500 MultiEco jednotka - y KS- mm stropu - minil 3
CRO_VZT-99 2 podstropni 'W/96 idedlné 4 ji
rametkov [F7 600x380x96 |1
y KS- mm
\W/96
C-S_VZT-2_41 VZT 9 4. patro Rimskd 4. patro Rimska Atrea DUPLEX |x X x vétraci rekuperacni [rdmeckov [G4 600x380x96 |1 vysoka pracnost pfi vyménaé filtrd - nutnost [2xR 04/2020 27.7.2020 990,00
1500 MultiEco jednotka - y Ks- mm irai stropu - 83
CRO_VZT-100 2 podstropni W/96 pracovnici, idealné 4 pracovnici najednou
réameckov |F7 600x380x96 |1
V KS- mm
\W/96
C-S_VZT-2_42 VZT 10 4. patro Vinohradska 4. patro Vinohradska Atrea DUPLEX [x X X vétraci rekuperaéni |rameckov |G4 600x380x96 |1 vysokd pracnost pfi vyméné filtrd - nutnost |2xR 04/2020 27.7.2020 990,00
1500 MultiEco jednotka - y KS- mm stropu - minil 3
dst i W/96 idedlné 4 ji
CRO_VZT-101 2 [podstroeni 4 idedin
rametkov |F7 600x380x96 |1
y KS- mm
\W/96
C-s_VzT-2_43 VZT 11 5. patro Rimska 5. patro Rimska Atrea DUPLEX |x X x vétraci rekuperacni |rameekov |G4 600x380x96 | 1 vysoka pracnost pfi vymeéné filtrii - nutnost [2xR 04/2020  |29.6.2020 990,00
1500 MultiEco jednotka - y Ks- mm irani stropu - 83
CRO_VZT-102 2 podstropni W/96 pracovnici, idealné 4 pracovnici najednou
réameckov |F7 600x380x96 |1
V KS- mm
\W/96
C-S_VZT-2_44 VZT 28 1. podzemni vétrani garaze - pfivod - levd |KOVONAPN |5 X X privod 2R 04/2020 990,00
CRO_VZT-108 strana 127439, KDKL - 2
2-020 - 21- 09
C-S_VZT-2_45 VZT 29 1. podzemni vétrani gardze - privod - levd [KOVONAPN |5 X X pfivod 2xR 04/2020 990,00
CRO_VZT-109 strana 127439, KDKL - 2
2-020-11-09
C-S_VZT-2_46 VZT 30 2. podzemni vétrani garaze - pfivod - leva |KOVONAPN (5 X X privod 2xR 04/2020 990,00
CRO VZT-110 strana 127439, KDKL 2
- 2-020-21- 09
C-s_VzT-2_47 VZT 31 2. podzemni Vétrani garéze - pivod - levd |KOVONAPN |5 X X privod 2R 04/2020 990,00
CRO_VZT-111 strana 127439, KDKL 2
2-020-11-09
C-S_VZT-2_48 VZT 32 3. podzemni vétrani garaze - privod - levd |KOVONAPN |5 X X privod 2R 04/2020 990,00
CRO_VZT-112 strana 127439, KDKL - 2
2-020 - 21- 09
C-S_VZT-2_49 VZT 33 3. podzemni vétrani garaze - pfivod - leva [KOVONAPN 5 X X privod 2xR 04/2020 990,00
CRO_VZT-113 strana 127439, KDKL - 2
2-020-11-09
C-S_VZT-2_50 VZT 34 4. podzemni vétrani garéze - piivod - levd |KOVONAPN |5 X X privod 2R 04/2020 990,00
1274 DKL
CRO_VZT-114 strana 7439, KDKI 2
2-020-21- 09
C-s_VzT-2_51 VZT 35 4. podzemni vétrani garéze - pivod - levd |KOVONAPN |5 X X privod 2R 04/2020 990,00
CRO_VZT-115 strana 127439, KDKL 2
2-020-11-09
C-S_VZT-2_52 VZT 36 gardze vétrani garaZe - centralni KOVONAPN (24 X X centrédini odtah 2xR 04/2020 990,00
CRO_VZT-116 odvod 127439, KDKL - 2
2-160-11-18
C-S_VZT-2_53 VZT 37 pfizemi - 5. patro pozarni vétrani - schodisté - Ventilatorovy (22 X X pfivod i odtah 2xR 04/2020 990,00
CRO_VZT-117 privod i odvod dil KDKL-2-080, 2
21-02
C-S_VZT-2_54 VZT 38 1.-4.PP pozarni vétrani - schodiété - | Ventildtorovy |18 X X privod i odtah 2R 04/2020 990,00
CRO_VZT-118 piivod i odvod dil KDKL-2-020 2
14-09
Praha 2 celkem 161109,00 21780,00
Praha 8, Hybesova 10
Zakédzka Cechy -  [Evidenéni éislo Popis zafizeni Umisténi vnéjsi jednotky [Slouzi pro Pocet Znatka Typ Vyrobni &islo Rok El. p¥ikon max. / Chladici |Topny Druh Néplii/kg |GWP Ekvivaletn [Potet kontrol |Evidenéni kniha |Cislo Servis Zérukado |Pozndmka
Stred zafizeni vnitfnich vyroby [kw vykon / |vykon/ |chladiva co,/ tésnosti / evidenéni |2Q2020
j kW kw t.eq.cO, [kontrol knihy
funkénosti/ro
ke
C-S_KR25 KR25 split terasa vychodni kfidlo (8) |Servrovna studia A 1 Carrier 38GL060GY 12A019373 2003 5,48 kW R410A 3,8 2088 7,93 xR ANO 3087/10/02§05/2020 1260,00
C-S_KR26 KR26 split terasa vychodni kfidlo (9) |ReZie studia A 1 Carrier 38GL048GY 02A016975 2003 3,95 kW R410A 33 2088 6,89 IxR ANO 3087/10/01]05/2020 1260,00
C-S_KR27 split puida vychodni ¢ast (15) 1 Fujitsu AOY30ABHL T004155 3,2 kW R422D 2,3 2729,0 6,28 xR ANO 2156a/10 |05/2020 1260,00
KR27 RKCH
2016/01
C-S_KR28 split plda patro vychodni ¢ast  [Technika mistnost 302 1 Fujitsu AOY30ABHL T002769 3,2kw R422D 23 2729,0 6,28 IxR ANO 2156a/10 ]05/2020 1260,00
KR28 (16) RKCH
2016/017
C-s_K22 K22 split balkén Studia A (1) Studio A 1 Panasonic  |CU-E28GKE 7525800029  |1/2007 |7,65 kW R410A 1,69 2088 3,53 1xR NE 05/2020 1080,00




C-S_K23 K23 split balkén Studia A (2) Studio A 1 Panasonic CU-E28GKE 7525800074 3/2007 |7,65 kW R410A 1,69 2088 3,53 IxR NE 05/2020 1080,00
C-S_K24 K24 split balkén Studia A (3) Studio A 1 Panasonic CU-E28GKE 7525800047 2/2007 |7,65 kW R410A 1,69 2088 3,53 IxR NE 05/2020 1080,00
C-S_K25 split balkén Studia A (4) Studio A 1 MDV MSTCDU-24HRFN1- 01019203010/0 [2016 7,0 kw R410A 1,95 2088 4,07 2xR NE X 05/2020 1080,00
K25 QRDOGW OUT/MSTCDU-  |1019202002
24HREN1-ORDOGW
C-S_K26 K26 split zépadni kfidlo (5) Kancelare studia Region 1 Carrier 38GL2M36G 02A0123389 2,41 kW R410A 13 2088 2,71 IxR NE 05/2020 1080,00
C-S_K27 K27 split zépadni kfidlo (6) Kancelare studia Region 1 Carrier 38GL018G 02A0124220 2,56 kW R410A 12 2088 2,51 IxR NE 05/2020 1080,00
C-S_K28 K28 split zépadni kfidlo (7) Kancelare studia Region 1 Carrier 38GL024G 02A0115601 3,1kwW R410A 1,45 2088 3,03 IxR NE 05/2020 1080,00
C-S_K29 K29 split vychodni kfidlo (10) Rezie studia A 2 Carrier 38GL2M36G 03A0111515 2,41 kW R410A 13 2088 2,71 IxR NE 05/2020 1080,00
C-S_K30 K30 split vychodni kfidlo (11) Servrovna barak 1 Carrier 38GL018G 06ATI09465 2,56 kW R410A 0,84 2088 1,75 IxR NE 05/2020 1080,00
C-S_K31 K31 split vychodni kfidlo (12) Vysilaci komplex - studio 1 Carrier 38GL018G 02A0124223 2,56 kW R410A 12 2088 2,51 IxR NE 05/2020 1080,00
Regina
C-S_K32 K32 split vychodni kfidlo (13) Servrovna bardk 1 Toshiba RAV-SM 803 AT-E / RAV-  [303P0518 2013 3,41 kW R410A 1,7 2088 3,55 2xR NE 05/2020 1080,00
SM 806 KRT-E
C-S_K33 split plida zapadni &ast (14) Komplex studio R33 - 1 MDV MSTCCU-18HRFN1- 010192001030/ (2016 3,6 kW R410A 1,65 2088 3,45 2xR NE X 05/2020 1080,00
K33 reinstalace z Dykovy QRDOGW OUT/ MSMBCU- |03423705002
18HRFN1-QRDOGW.
C-S_K34 split stiecha zdpadni Cast z pidy |Kontrola vysilani 1 MDV MSTCBU-12HRFN1- 00730604075/1 (2016 53 kw R410A 1,03 2088 2,15 2xR NE X 05/2020 1080,00
K34 (17) QRDOGW OUT/ MS11PU- 2322260115119
12HRFEN1-ORDOGW. 120159
C-S_K35 K35 split u zemé za plotem zapadni [Rozvodna + UPS 1 Toshiba RAS-13GA-ES2 62900073 1,54 kW R410A 0,98 2088 2,05 2xR NE 05/2020 1080,00
cast (18)
C-S_K36 K36 split balkon studia A redakce CZP 1 Toshiba RAV SM804ATP-E/RAV 42100900/4210 (2014 6,9 (1,5- R410A 1,7 2088 3,55 2xR NE 05/2020 1080,00
SMBO7CTP-E 0208 7.4)
C-S_K37 K37 split balkon studia A redakce CZP 1 Toshiba RAV SM804ATP-E/RAV 42100203/4210 (2014 6,9 (1,5- R410A 17 2088 3,55 2xR NE 05/2020 1080,00
SM807CTP-E 0202 7.4)
C-S_K38 multisplit venku pod schody vstup ReZie RS36 2 Toshiba RAS M14 GAV-E / 2xRAS  [401P0012/4220 |2014 4 R410A 1,8 2088 3,76 2xR NE 05/2020 1080,00
K38 BION3KV2-E 4663, 42204668
23400,00
Zakézka Cechy -  [Evidenéni Eislo VZT - popis zafizeni Umisténi jednotky Slouzi pro Znatkaatyp [Potet vyustek|PoZet anemostati Talifové ventily |Orienta [Pfivod - odtah Typ filtru | Trida Rozmér Potetks [SPfivod - [Klinovy |Klinovy Potet Potet Servis Zérukado  [Pozndmka
Stred zafizeni j potet ni filtrace  |[filtru odtahP  [femen- |femen servisnich 12Q2020
velikost odvod/pfi prohlidek/
zafizeni v rak
C-S_VZT-3_50 VZT 1 suterén suterén Remak soucasti | 2x filtr 1500x 375  [2x 2xR 05/2020 990,00
CRO VZT-121 3 VZT je chl. proplétany | mm
- vymeénik |- tkanina
C-S_VZT-3_51 rekuperace VZT suterén, u kotelny pro VZT Villavent F7 pozn. Air  |256x236x38 [1x 2R 05/2020 990,00
CRO_VZT-122 3
flow 0
1980,00
Ceské Budéj
Zakézka Cechy -  |Evidenéni &islo Popis zafizeni Umisténi vnéjsi jednotky |SlouZi pro Pocet Znatka Typ Vyrobni &islo  |Rok El. pFikon max. / Chladici |Topny Druh Néplii/kg |GWP Pocet kontrol éni kniha |Cislo Servis Zéruka do |Pozndmka
Stied zafizeni vnitinich vyroby |kW vykon / |wykon/ |chladiva Co,/ tésnosti / evidenéni 1202020
jednotek kw kw t.eq.CO, |kontrol knihy
funkénosti/ro
ke
C-S_KR29 multisplit Sténa nad stiechou VZT é pracovisté ZP2 - 2x (3 Carrier 38VYM-32 04AQ/16330 2,82 kW R410A 2,4 2088 5,01 IxR ANO RKCH 05/2020 1260,00
KR29 Dvir kancelaf zpravodajstvi  1x 2016/16
C-S_KR30 KR30 multisplit Sténa nad stfechou VZT Diskuzni studio 1x 2 Carrier 38GL2M36G 10AP/13200 2x2,41 kW R410A 2,6 2088 5,43 1IxR ANO RKCH 05/2020 1260,00
Dvir Diskuzni rezie 1x 2016/13
C-S_KR31 KR31 multisplit Sténa nad stiechou VZT Kancelai 2x 2 Carrier 38VYM-28N 11A5/05094 3,28 kW R410A 2,4 2088 5,01 IxR ANO RKCH 05/2020 1260,00
Dvir 2016/15
C-S_KR32 multisplit Sténa nad stfechou VZT KancelaF hudeb redakce 3 Carrier 38VYM-28N 11AS/05095 3,28 kW R410A 2,4 2088 5,01 1xR ANO RKCH 05/2020 1260,00
KR32 Dvir 1x Zéznamovipraccviité 2016/14
ZP1 1x Kancelaf PPR  1x
C-S_KR33 KR33 velka klimatizace slouZi pro |Stfecha VZT Dvir VZT -Cinoherni studio pro VZT Daikin Europe |ER8DW1 119549 v. €. 93141993 7,1 kW R422D 5,9 2729 16,10 1xR ANO STA 306 05/2020 1260,00
VZT NV
C-S_KR34 KR34 velka klimatizace slouZi pro |Stfecha VZT Dvar VZT -hudebni studio pro VZT Daikin Europe |ER8DW1 119549 v.¢. 9314|1993 7,1 kW R422D 5,9 2729 16,10 1xR ANO STA 307 05/2020 1260,00
VZT NV
C-S_KR35 KR35 velka klimatizace slouZi pro |Stfecha VZT Dvir VZT - hudebni studio pro VZT Daikin Europe |ER8DW1 119549 v. €. 93141993 7,1 kW R422D 5,9 2729 16,10 1xR ANO STA 306 05/2020 1260,00
VZT NV
C-S_K39 K39 split Sténa nad stiechou VZT kancelaf zpravodajstvi  1x |1 Carrier 38NYV035M 72501680 3,5 kw R410A 0,8 2088 1,6704 xR NE 05/2020 1080,00
Dviir
C-S_K40 K40 split Sténa nad stfechou VZT KancelaF OSM - tdrzba 1 Carrier 38VYX080N 707€1077 3,4 kW R410A 15 2088 3,132 1xR NE 05/2020 1080,00
Dvar 1x
C-S_Ka41 split Sténa nad stiechou VZT m¢. 112 serverovna 1 LG P18RK UE1 301KAJP 2013 6,3 kW R410A 1,35 2088 2,8188 2xR NE 05/2020 1080,00
K41 Dvar pfepojovaé  1x (ASUW186C8A0)
&m.112
C-S_K42 Ka2 vnéjsi+kanalova vnitini Sténa nad stfechou hlasatelna - bezhlucna tprava |1 LG uuisw 208KACA00123 |12/2013 |1,5 kW R410A 14 2088 2,9232 2xR NE 05/2020 1080,00
iednotka studia 1x
C-S_K43 Ka3 split Sténa nad stfechou Vysilaci studio  1x 1 LG P18RK 301KASLO0558 |12/2013 |2,2 kW R410A 1,35 2088 2,8188 2xR NE 05/2020 1080,00
; iho studia
C-S_Ka44 Kaa split Stiecha u strojovny Satna techniky  1x 1 Carrier 38BC-012G 3104Y01197 1,625 kW R410A 0,73 2088 1,52424 |1xR NE 05/2020 1080,00
u wvtahu
C-S_K45 Kas split Stfecha u strojovny Ubytovaci pokoj 302 1x 1 Carrier 38BC-009G 1405Y00981 1,035 kW R410A 0,66 2088 1,37808  |1xR NE 05/2020 1080,00
i wtahu
C-S_K46 Ka6 split Stiecha u strojovny Satna uklizecky 1x 1 Carrier 38BC-009G 1405Y00983 1,035 kW R410A 0,66 2088 1,37808 1xR NE 05/2020 1080,00
u wvtahu
C-S_Ka47 multisplit Stfecha nové nastavby 3.  |Ubytovaci pokoj 306 1x [4 Carrier 38GLAM24G 05A0/16461 2003 3,23 kW R410A 1,72 2088 3,59136  |1xR NE 05/2020 1080,00
Ka7 patro KancelaF 307 1x
308 1x,
309 x
C-S_K48 Kas multisplit Stfecha nové nastavby 3. |Kanceldfe 310,311,312,314 (4 Carrier 38GL4AM24G 01A0/37727 2003 3,23 kW R410A 1,72 2088 3,59136  |1xR NE 05/2020 1080,00
Datro ax
C-S_K49 multisplit Stiecha nové nastavby 3.  |Kanceldfe 315 1x, 3 Carrier 38GLAM24G 05A0/16461 3,23 kW R410A 1,72 2088 3,59136 1xR NE 05/2020 1080,00
K49 patro 316 1x
317 2x
C-S_K50 K50 split Sténa nad stfechou VZT prostor po CT, prevzato k 1 Sieza Comfort |[ARYNS0FMV1B R410 1,75 2088 3,654 1xR NE 05/2020 1080,00
Dvir 15.4.2016
C-S_K51 K51 split Sténa nad stfechou VZT prostor po CT, prevzato k 1 Fuji ROW-77 R22 0,7 1810 1,267 1xR NE 05/2020 1080,00
Dvir
C-S_K52 K52 split Stfecha nové nastavby 3. 1 Toshiba RAS-13 BKV-E/RAS 13 BAV [62200275/6220(|2016 R410A 0,58 2088 1,21104  |2xR NE X 1080,00
patro
C-S_K53 split Na zdi ve dvore elektrorozvodna, UPS 1 Midea vnitfni MSTCCU-18HRFN1- |vnitfni v.¢. 2016 5 kw R410A 18 2088 3,7584 1xR NE 05/2020 1080,00
K53 QRDOGW, vnéjsi MSTCCU- (01019204019,
18HRFN1-QRDOGW
01019201018
C-S_K54 split Sténa nad stfechou VZT m¢. 111 serverovna 1 Midea vnéjsi MDV-MOCA30- vnéjsiv. ¢. 2017 7 kw R410A 2,25 2088 4,698 2xR NE 05/2020 6.9.2020 1080,00
K54 Dvir prepojovat  1x 24HFN1-QRDOGW OU/  |01019203012 /
vnitfni MDV - MSABEU- vnitini v.¢.
24HREN1-ORDOGW 20869104008
C-S_KS5 split Stiecha u strojovny Kancelaf spravce IT 320 1x 1 Midea vnéjsi MDV-MOB31- Vnéjsi v.c. 2017 5,3 kW R410A 1,48 2088 3,09024  [2xR NE 05/2020 6.9.2020 1080,00
K55 pavodniho vytahu 18HFN1-QRDOGW/vnitini 3245160028 /
MDV-MSABDU-18HRFN1- |vnitini v.c.
ORDOGW 17911907003
C-S_K56 K56 split Sténa nad stfechou VZT fonotéka 1 Toshiba RAV-SM566KRT-E/RAV SM-|72300096/7220 | 2017 5kw R410A 11 2088 2,2968 2xR NE 05/2020 16.7.2020 1080,00
Dvir 564ATP-E 1053
28260,00
Zakazka Cechy -  |Evidenéni &islo VZT - popis zafizeni Umisténi jednotky Slouzi pro Znacka a typ |Poget vyustek|Poéet anemostatl Talifové ventily |Orientaé |Pfivod - odtah Typ filtru |TFida Rozmér Pocet ks Klinovy Klinovy Pocet Pocet Servis Zirukado |Poznamka
Stied zafizeni jednotky pocet ni filtrace filtru femen- |femen servisnich 12Q2020
velikost odvod/pfi prohlidek/
v, rok
C-S_VZT-2_52 VZT Hudebni studio Strecha nad strojovnou VZT|Ceské Budgjovice - Hudebni GEA ATP20 kapsovy |G4 305x305x |2 2xR 05/2020 990,00
CRO_VZT-123 ve dvore studio 15AvVBV 2 kapsovy |G4 ?10)(305)(36 4
kapsovy |G4 610x610x36 |2
C-S_VZT-2_53 VZT Cinohreni studio Strojovna VZT suterén Ceské Budgjovice - Cinoherni  |GEA ATP15 10IVVV| kapsovy |G4 610x305x36 (2 2xR 05/2020 990,00
CRO_VZT-124 studio 2 - -
kapsovy |G4 610x610x36 |2
1980,00
Usti nad Labem, Na schodech 10
Zakédzka Cechy -  [Evidenéni &islo Popis zafizeni Umisténi vnéjsi jednotky |[SlouZi pro Poiet Znatka Typ Vyrobni &islo Rok El. pFikon max. / Chladici |Topny Druh Néplii/kg |GWP Pocet kontrol kniha |Cislo Servis Zirukado |Pozndmka
Stied zafizeni vnitfnich vyroby |kwW vykon / |vwykon/ [chladiva o,/ tésnosti / evidenéni  |2Q2020
jednotek kw kw t.eq.CO, |kontrol knihy
funkénosti/ro
k
C-S_K57 split sklep Hlavni rozvodna 1 MDV MOB31-18HFN1- 17749908058/1 2016 5,3 kw 5,0 kW R410A 1,65 2088 3,4452 2xR NE 05/2020 1080,00
K57 QRDOGW/MSABDU- 7749907024
18HRFN1-QRDOGW.
C-S_K58 split plda Server 1 MDV MSTCDU-24HRFN1- 0109203012/01 (2016 7,0 kw 6,0 kW R410A 1,95 2088 4,0716 2xR NE 05/2020 1080,00
K58 QRDOGW OU/MSTCDU- (019202013
24HREN1-ORDOGW
C-S_KS9 K59 split sklep Studio MACAC 1 Fuji RO 24 FC / RSW 24 HB E000139 2,7 kW R410A 1,55 2088 3,2364 xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K60 K60 split sklep Studio MACAC 1 Fuji RO 17 UC/ RSW 24 HB E002107 2,7 kW R410A 1,25 2088 2,61 1xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K61 K61 split plda vysilaci pracovisté 1 Fuji ROW 20 A 7001940 3,4 kW R422D 1,18 2729 322022 |1xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K62 K62 split plda VP - hlasatelna 1 Fuji ROW 127 C/RSW 18 CB  |EO14416 3,4 kW R422D 0,87 2729 2,37423 |1xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K63 K63 split pada Rezie 1 1 Fuji ROW 127 C/RSW 18 CB  |E015331 3,4 kW R422D 0,87 2729 2,37423  |1xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K64 K64 split plda R1 - hlas 1 Fuji ROW76 4001089 3,4 kW R422D 0,7 2729 1,9103  |1xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K65 K65 split pada Newsroom 1 Toshiba RAS-24UA-ES3 / RAS- 42500218 2,7 kW R410A 16 2088 3,3408 xR NE 05/2020 1080,00
24UKP-ES3
C-S_K66 K66 split pada Newsroom 1 Toshiba RAS-24UA-ES3 / RAS- 42500208 2,7 kw R410A 16 2088 3,3408 IxR NE 05/2020 1080,00
24UKP-ES3
C-S_K67 K67 split plda Technicka podpora 1 Carier 38GL024G / 42PHQO24P  |07ANI03714 3,1 kW R410A 1,45 2088 3,0276 |1xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K68 K68 split pada Server 1 Toshiba RAV GM561ATP-E/RAV 82900365/8310 (2018 5,0 kw R32 0,9 675 0,6075 2xR NE 05/2020 do 2.6.2023 1080,00
RMS561KRTP-E 0080
12960,00
Liberec, Modra 1048
Zakazka Cechy -  [Evidenéni &islo Popis zafizeni Umisténi vnéjsi jednotky |SlouZi pro Pocet Znatka Typ Vyrobni gislo  |Rok El. pfikon max. /  [Chladici |Topny Druh Naplii/kg [GWP Potet kontrol i kniha |Cislo Servis Zérukado |Pozndmka
Stied zafizeni vnitnich vyroby kW vykon/ |vykon/ [chladiva co,/ tésnosti / evidentni  |2Q2020
j kw kw t.eq.CO, [kontrol knihy
funkénosti/ro
ke
C-S_K69 K69 split na zemi za objektem klimatizace rezie 1 LG P12RL.UA3 USUW126B8F0 |2014 R410A 0,9 2088 1,8792 2xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K70 K70 vn&j&i jednotka pro VZT | fasada/VZT server 1xVZT Daikin RA5GAZ7W11 130 0756 2003 4,5 kW RA07c 1,6 1774 2,8384  |2xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K71 K71 split fasada mistnost newsroom 1 Toshiba RAS18N3AV2/RAS18N3KV2(42700142/4260 | 2015 1,4-40 R410A 1 2088 2,088 2xR NE 05/2020 1080,00
E 0262 kW
C-S_K72 K72 split fasada/server servrovna 1 Toshiba RAV-SM 806 KRT-E / RAV- |321000010/201 |2013 3,5kw R410A 1,7 2088 3,5496 2xR NE 05/2020 1080,00
SM 803 AT-E 3/302P0074
C-S_K73 K73 split fasada/server servrovna 1 Toshiba RAV-SM 806 KRT-E / RAV- [32100040/2013 |2013 3,5 kw R410A 1,7 2088 3,5496 2xR NE 05/2020 1080,00
SM 803 AT-E / 302P0508
C-S_K74 K74 multisplit fasada/vysilani vysilaci pracovisté 2 Midea MS2G-18HRN2 203052 2005 5,2 kw R407 16 1774 2,8384 2xR NE 05/2020 1080,00
C-S_K75 K75 multisplit fasada/vysilani vysilaci pracovisté 2 Midea MS2G-18HRN2 235126 2005 5,2 kw R407 16 1774 2,8384 2xR NE 05/2020 1080,00
7560,00
Zakazka Cechy - &islo VZT - popis zafizeni jednotky Slouzi pro Znatka atyp |Poéet vyistek|Poéet anemostatl Talifové ventily |Orienta¢ |Pfivod - odtah Typ filtru |TFida Rozmér Pocet ks Klinovy Klinovy Potet Potet Servis Zarukado |Poznamka
Stied zafizeni jednotky poéet ni filtrace filtru femen- |femen servisnich ]2Q2020
velikost odvod/pfi prohlidek/
zafizeni v rak
C-S_VZT-2_54 VZT jednotka fasada/server studia Atrea Duplex |850/5 CHF, privod 750 m3/h, odtah textilni G4 400x350 2 Rekuper 2xR 05/2020 Na servis s 990,00
vyrobni &islo  [850 m3/h Rubin EPO sebou vozit
CRO_VZT-125 431/2006 2 250/KML 1m2
filtracni
Heaniny
C-S_VZT-3.52  |cRO VZT-126 |VZT socidini zafizeni 8x ventilator 3 xR |05/2020 990,00




Hradec Kralové, Havlickova 292

Evidencni &islo
2afizeni

Popis zafizeni

Umisténi vnéjsi jednotky

Slouzi pro

Pocet
vnitinich
jednotek

Vyrobni &islo

Rok
vyroby

El. pfikon max. /
kw

Néplii/kg

GWP

Potet kontrol

tésnosti /

kniha

Cislo

jednotka

C-S_KR36 multisplit stfesni terasa servrovna Toshiba RAV-SM 1103AT-E / RAV- (30640300 / 4,75 kW 2,8 RKCH/2016 J05/2020 1260,00
KR36 SM 566 KRT-E 3200598, /019
32500812
C-S_KM12 KM12 mobilni klimatizacni zalozni zafizeni zéloini zafizeni 1 Desa AC 12 EL IxR NE X 05/2020 891,00

Pardubice - Sv. Anezky Ces

C-S_VZT-3_53 strop Radio klub filtrace vzduchu Radio klub Dynamic OH1010 filtr 05/2020 990,00
Ky filr  |515x515
CRO_VZT-127 3 vzduchu  |skelnd
vlakna +
tkaning
C-5_VzT3_54 CRO VZT-128 |VZT kuchyfiky leva East TD 800/200 iz otacky 3 IR 05/2020 990,00
C-S_VZT-3_55 vZT kuchyfiky prava &st prizemi  [TD 500/160  |vy33i otacky 1xR 05/2020 990,00
CRO_VZT-129 3
C-S_VZT-3_56 vZT kuchyriky prava &ast 1. patro  |EDM 160 1xR 05/2020 990,00
CRO_VZT-130 3
C-S_VZT-3_57 CRO VZT-131 |VZT socialni zafizeni leva &ast TD 500/150  |[niZ3i otacky 3 1xR 05/2020 990,00
C-S_VZT-3_58 vZT socialni zafizeni prava éast nastiesni vy3si otacky 1xR 05/2020 990,00
CRO_VZT-132 ventilator TH 3
1300
C-S_VZT-3_59 CRO VZT-133 |VZT respiria 1. a 2. patro TD 500/160  [vy33i otdcky 3 1xR 05/2020 990,00
C-S_VZT-3_60 Cajova kuchyrika 2. patro, S5x EDM 160 IxR 05/2020 990,00
CRO_VZT-134 socialni zafizeni podkrovi, 3
podkrovi
C-S_VZT-3_61 CRO VZT-135 |VZT chodba v podkrovi TD 500/160  |vy3%i otécky |odtah 3 1xR 05/2020 990,00
C-S_VZT-3_62 fonotéka a archiv v podkrovi | TD 500/150  |niz3i otacky 1xR 05/2020 990,00
CRO_VZT-136 3

Zakazka Cechy -  |Evidenini gislo Popis zafizeni Umisténi vnéjsi jednotky [SlouZi pro Potet Znatka Typ Vyrobni &islo Rok El. pfikon max. / Chladici |Topny Druh Naplii/kg |GWP Potet kontrol kniha [Cislo Servis Zirukado |Poznamka
Stied zafizeni vnitfnich vyroby |kW vykon / |vwykon/ [chladiva Cco,/ tésnosti / evidenéni  ]2Q2020
jednotek kw kw t.eq.CO, |kontrol knihy
funkénosti/ro
le
C-S_KR37 multisplit stfecha 691-0505 produkce, 691-0507 |2 Toshiba vnéjsi RAS 3M26S3AV-E,  |vn&jsi 2016 R410A 2,4 2088 5,0112 2xR ANO 2156a/10 ]05/2020 1260,00
hovorna vnitfni RAS B13N3KV2-E1 a [625000360, RKCH
KR37 BION3KV2-E1 vnitini 2016/041
62504295;
67560494
C-S_KR38 multisplit stfecha 691-0506 vysilaci, 691-0508 |2 Toshiba vnéjsi RAS 3M26S3AV-E,  |vn&jsi 2016 R410A 2,4 2088 5,0112 2xR ANO 2156a/10 ]05/2020 1260,00
hlasatelna vnitfni RAS B13N3KV2-E1 a [62500018, RKCH
KR38 BION3KV2-E1 vnitini 2016/040
62504567;
62605020
C-S_K76 K76 split stfecha 691-0401 newsroom 1 Airwell GCN9ARC410 7SP0615 pred 2,5 kW R410A 0,9 2088 1,8792 2xR NE 05/2020 1080,00
2009
C-S-K77 K77 split stfecha 691-0401 newsroom 1 Toshiba RAS-24GA-ES2 82100044 pred 6,85 kW R410A 1,7 2088 3,5496 2xR NE 05/2020 1080,00
2009
C-S_K78 K78 split stfecha 691-0403rack newsroom 1 LG S24AHP (ASUH2465DM2) pred 6,39 kW R410A 16 2088 3,3408 2xR NE 05/2020 1080,00
(skFif) 2009
C-S_K79 K79 split $tit z boku budovy, nutné  |691-0401 newsroom 1 Matushima  |CU-18HR3A pred 5kw R410A 1,5 2088 3,132 2xR NE 05/2020 1080,00
liisténi - osobni vazani 2009
C-S_K80 K80 split stfecha feditelna 1 Toshiba RAS 18PAVSG-E/RAS 82600849/8260 (2019 5kw R32 11 675 0,7425 2xR NE 05/2020 do 2.6.2023 1080,00
18PKVSG-E 0457
C-S_K81 K81 split stfecha 691-4001 obch. oddéleni 1 Mitsubishi MUZ-GC35VA 2000438T 3,5 kw R410A 0,85 2088 1,7748 2xR NE 05/2020 1080,00




