Priloha ¢. 2. - Specifikace technickych zafizeni véetné harmonogram servisnich prohlidek, revizi a kontrol

Praha 2, Vinohradska 1

Evidentni |Popis zafizeni Umi Poznamka Znatka Typ Vyrobi Rok Topny Druh Napli/kg [GWP Ekvivalent |Druh |Napl Pocet Evidenéni [Cislo evide: knihy ° E E E E E @
gislo jednotky vyroby |vykon / kW |chladiva co,/ oleje [oleje /kg |kontrol kniha 8 3 2 3 2 2 E
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Servisni prohlidky budou provadény vidy k 31.3. a k 31.10., pokud pujde o
vikend, tak v nejblizsich pracovnich dnech, pokud nebude s ohledem na vyvoj
pocasti operativné dohodnuto jinak
chladici jednotka stfecha objektu B |chlazeni 2 okruhy AERMEC NRB 1000 EOO 17010061853800 (2017 okruh ¢.1 [R410A 21,5 2088 44,89 POE |1361 2xR ANO 2506/13/1/2017 X 10/2020 |03/2021 [10/2021 |03/2022 (10/2022 |03/2023
CHJ objektu Rimska 01
13
4 okruh ¢.2 [R410A 21,5 2088 44,89 POE |1361 2xR ANO 2506/13/2/2017 X 10/2020 |03/2021 [10/2021 |03/2022 (10/2022 |03/2023
pojistné ventily 1x2R Vyména pojistnych ventil 04/2020 04/2022
chladici jednotka stfecha objektu B [chlazeni 2 okruhy AERMEC COLDPACK.A.NRM 17010061854100 |2017 okruh &.1 [R410A 21,5 2088 44,89 POE |1361 2xR ANO 2506/13/3/2017 X 10/2020 |03/2021 [10/2021 |03/2022 (10/2022 |03/2023
CH objektu Rimska T.330.24.J9D 01
J 13
5 okruh .2 [R410A 21,5 2088 44,89 POE |1361 2xR ANO 2506/13/4/2017 X 10/2020 |03/2021 [10/2021 |03/2022 (10/2022 |03/2023
pojistné ventily 1x2R Vymeéna pojistnych ventild 04/2020 04/2022




