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STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. BYTŮ AZYLOVÉHO DOMU VE SPRÁVĚ MČ PRAHA 7 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY AZYLOVÝ DŮM
Místo stavby ul. Za Papírnou, č.p. 144/7, Praha 7

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Jméno Městská část Praha 7
Adresa Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7 
U Průhonu 38
170 00 Praha 7

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ 

Jméno

Adresa
Telefon
IČO:
DIČ:

MR&S architekti, s.r.o.

28458389 
CZ 28458389

Odpovědný zástupce: 
Jméno
Číslo autorizace
Adresa

Jméno
Adresa
Telefon

Jméno
Adresa
Telefon

PROJEKTANT KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ (STATIK)

PROJEKTANT ZTI (KANALIZACE, VODA, PLYN, VYTÁPĚNÍ)

PROJEKTANT SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODU
Jméno
Adresa
Telefon

Jméno
Adresa
Telefon

PROJEKTANT SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

PROJEKTAN
Jméno
Adresa
Telefon

NÍ
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PROJEKTANT VZDUCHOTECHNIKY, CHLAZENÍ
Jméno
Adresa
Telefon

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Stavební úpravy se týkají soc.bytů azylového domu ve správě MČ Praha 7. Úpravy budou provedeny 

pro nové vedení technického zabezpečení budovy a vstupních dveří do bytů, které je řešeno v rámci 

celkových úprav objektu Azylového domu v části pronajaté pro Otevřené srdce o.p.s. Stavební úpravy 

bytů se týkají rozšíření stávajících průduchů a zhotovení instalačních šachet z SDK konstrukcí.

Nové vstupní dveře jsou ve shodné specifikaci dle PD. V rámci SDK konstrukcí doporučujeme podhled 

na sociálních zařízení pro zakrytí potrubí zdravotechniky a vzduchotechniky. Dále doporučuje finální 

celkovou výmalbu bytů.

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZDRAVOTECHNIKA
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Stávající připojovací rozvody splaškové kanalizace budou napojeny na nové stoupací kanalizační

potrubí.

V rámci stavebních úprav doporučujeme provést nové připojovací potrubí pod stropní deskou.

Více viz PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s.

VODOVOD
Stávající připojovací rozvody budou napojeny na nové stoupací vedení studené a teplé vody. Připojení 

studené vody je řešeno dle projektu pro Otevřené srdce s podružným vodoměrem na připojení 

studené vody. Doporučujeme provést i pro připojovací potrubí teplé vody.

Více viz PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s.

VYTÁPĚNÍ
Dle PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s. je navržena centrální kotelna s rozvodem UT pro 

celkový objekt. V sociálních zařízeních je nově osazen otopný žebřík s otopnou patronou připojenou 

na elektroinstalaci.

Měření spotřeby tepla je rovněž zahrnuto v PD pro Otevřené srdce o.p.s.

Více viz PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s.

VZDUCHOTECHNIKA
Dle PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s. je navrženo nové vedení VZT pro celkový objekt.

Dle tohoto projektu je potřeba osadit větrací mřížky do stávajících dveří.
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Více viz PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s.

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Dle PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s. je zpracována i část spadající pod MČ Praha 7.

Více viz PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s.

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Veškeré rozvody k bytům jsou řešeny dle PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s.

Úpravy elektroinstalace jsou od elektroměrového rozvaděče umístěného na chodbě k bytovému 

rozvaděči. Bytový rozvaděč bude dozbrojen o připojení ovládání VZT a ÚT a dále pro připojení 

otopného žebříku v soc.zařízeních s el.patronou.

Více viz PD DPS Azylový dům-Otevřené srdce o.p.s.
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