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výfuk pro za ř. č. 20 - kuchyňky

sání pro za ř. č. 22 - sklad maziv, sklad barev

výfuk pro za ř. č. 22 - sklad maziv, sklad barev

hygienické zázemí - p řívod

hygienické zázemí - odtah

sklady, dílny - odtah

sklady, dílny - p řívod

výfuk pro za ř. č. 20 - kuchyňky

hala kontrolních prohlídek - p řívod

hala kontrolních prohlídek - odtah

soustruh - odtah

soustruh - p řívod

autobusy garáže - p řívodautobusy garáže - odtah autobusy garáže - p řívod

autobusy garáže - odtah

sklad/dílna - p řívod

sklad/dílna - odtah

hygienické zázemí - p řívod

hygienické zázemí odtah

hala denního ošet ření - přívod

hala denního ošet ření - odtah

myčka+měření profilu kol - přívod

myčka+měření profilu kol - odtah
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6 x KŘÍDLOVÁ KLAPKA

pohon 230V

6 x KŘÍDLOVÁ KLAPKA

pohon 230V

KK 4.1-1 KK 4.1-2 KK 4.1-3 KK 4.1-4 KK 4.1-5

5 x KŘÍDLOVÁ KLAPKA

pneumatický pohon (ZOKT)

230V pohon (denní větrání)

1600x2100mm,

vnitřní rozměr otvoru

KK 5.1-2

KK 5.1-1

KK 5.1-3

KK 5.1-4

KK 5.1-6

KK 5.1-5

KK 7.1-6KK 7.1-5KK 7.1-4KK 7.1-3KK 7.1-2KK 7.1-1 KK 7.2-1 KK 7.2-2 KK 7.2-3 KK 7.2-4 KK 7.2-5 KK 7.2-6

KK 5.2-2

KK 5.2-1
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KK 5.2-4
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KK 6.1-6

KK 6.1-5

KK 6.2-2

KK 6.2-1

KK 6.2-4

KK 6.2-3

KK 6.2-6

KK 6.2-5

PŘÍVOD VZDUCHU PŘIROZENĚ VRATY O PŘÍVODNÍ

GEOMETRICKÉ PLOŠE 9,5 M² VÝŠKA OTVORU PRO

PŘÍVOD JE MAX. 1/3  VÝŠKY OBJEKTU NAD PODLAHOU

OTEVŘENÍ ZAJIŠTĚNO SIGNÁLEM ZE SYSTÉMU EPS

PŘÍVOD VZDUCHU PŘIROZENĚ VRATY O PŘÍVODNÍ

GEOMETRICKÉ PLOŠE 10,0 M² VÝŠKA OTVORU PRO

PŘÍVOD JE MAX. 1/3  VÝŠKY OBJEKTU NAD PODLAHOU

OTEVŘENÍ ZAJIŠTĚNO SIGNÁLEM ZE SYSTÉMU EPS

PŘÍVOD VZDUCHU PŘIROZENĚ VRATY O PŘÍVODNÍ

GEOMETRICKÉ PLOŠE 10,0 M² VÝŠKA OTVORU PRO

PŘÍVOD JE MAX. 1/3  VÝŠKY OBJEKTU NAD PODLAHOU

OTEVŘENÍ ZAJIŠTĚNO SIGNÁLEM ZE SYSTÉMU EPS

PŘÍVOD VZDUCHU PŘIROZENĚ VRATY O

PŘÍVODNÍ GEOMETRICKÉ PLOŠE 9,5 M²

VÝŠKA OTVORU PRO PŘÍVOD JE MAX. 1/3

VÝŠKY OBJEKTU NAD PODLAHOU

OTEVŘENÍ ZAJIŠTĚNO SIGNÁLEM ZE

SYSTÉMU EPS

PŘÍVOD VZDUCHU PŘIROZENĚ VRATY O PŘÍVODNÍ

GEOMETRICKÉ PLOŠE 9,5 M²

VÝŠKA OTVORU PRO PŘÍVOD JE MAX. 1/3  VÝŠKY

OBJEKTU NAD PODLAHOU

OTEVŘENÍ ZAJIŠTĚNO SIGNÁLEM ZE SYSTÉMU EPS

PŘÍVOD VZDUCHU PŘIROZENĚ VRATY O PŘÍVODNÍ

GEOMETRICKÉ PLOŠE 10,0 M²

VÝŠKA OTVORU PRO PŘÍVOD JE MAX. 1/3  VÝŠKY

OBJEKTU NAD PODLAHOU

OTEVŘENÍ ZAJIŠTĚNO SIGNÁLEM ZE SYSTÉMU EPS

PŘÍVOD VZDUCHU PŘIROZENĚ VRATY O PŘÍVODNÍ

GEOMETRICKÉ PLOŠE 10,0 M²

VÝŠKA OTVORU PRO PŘÍVOD JE MAX. 1/3  VÝŠKY

OBJEKTU NAD PODLAHOU

OTEVŘENÍ ZAJIŠTĚNO SIGNÁLEM ZE SYSTÉMU EPS

PŘÍVOD VZDUCHU PŘIROZENĚ VRATY O PŘÍVODNÍ

GEOMETRICKÉ PLOŠE 9,5 M²

VÝŠKA OTVORU PRO PŘÍVOD JE MAX. 1/3  VÝŠKY

OBJEKTU NAD PODLAHOU

OTEVŘENÍ ZAJIŠTĚNO SIGNÁLEM ZE SYSTÉMU EPS
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výfuk pro za ř. č. 20 - kuchyňky

sání pro za ř. č. 22 - sklad maziv, sklad barev

výfuk pro za ř. č. 22 - sklad maziv, sklad barev

hygienické zázemí - p řívod

hygienické zázemí - odtah

sklady, dílny - odtah

sklady, dílny - p řívod

výfuk pro za ř. č. 20 - kuchyňky

hala kontrolních prohlídek - p řívod

hala kontrolních prohlídek - odtah

soustruh - odtah

soustruh - p řívod

autobusy garáže - p řívodautobusy garáže - odtah autobusy garáže - p řívod

autobusy garáže - odtah

sklad/dílna - p řívod

sklad/dílna - odtah

hygienické zázemí - p řívod

hygienické zázemí odtah

hala denního ošet ření - přívod

hala denního ošet ření - odtah

myčka+měření profilu kol - přívod

myčka+měření profilu kol - odtah

13A.151

13.151 13.150

14A.151

14.15014.151

8.150

8A.150

8.151

8A.151

7A.150 7.150

7A.151

7.151

15A.151

15.15015.151

17.150

17.151

16A.151

16.151

16.150

10A.150 10A.151 18A.15010.150

10.151

18.150
18.151

25.001

24.001

výfuk pro za ř. č. 20 - kuchyňky
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