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LEGENDA ROZVODŮ:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - STUDENÁ voda
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRKULACE
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TEPLÁ VODA
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POŽÁRNÍ VODA
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UŽITKOVÁ VODA

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:
POTRUBÍ pro domovní rozvody 
MATERIÁL: PLASTOVÉ POTRUBÍ EVO PP-RCT

V PODLAZE POTRUBÍ S VÝZTUŽI (NAPŘ.FIBER)

POTRUBÍ EVO PP-RCT
DN D x t
15 20 x 2.3
20 25 x 2,8
25 32 x 3.6
32 40 x 4,5
40 50 x 5,6
50 60 x 7,1

DN - VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ 
D - VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ 
t - TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

OZNAČENÍ DIMENZE ”DN” V PD JE UVAŽOVÁNO JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚR 
VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:
VODOVODNÍ POTRUBÍ BYTOVÉ ROZVODY
SV - STUDENÁ VODA, samostatně MIRELON 9 mm
SV - STUDENÁ VODA, v souběhu MIRELON 13 mm
TV a CV - TEPLÁ VODA a CIRKULACE
do DN 20 MIRELON 20 mm
od DN22 do DN40 MIRELON 30 mm
POTRUBÍ PODLAZE MAX..S OHLEDEM NA TLOUŠŤKU TI PODLAHY

STOUPACÍ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ (PŘES STROP A PODU\HU) 
STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ (PŘES PODU\HU)
STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (PŘES STROP)

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

Itel.: +420 296 154 105 
metroprojekt www.metroprojekt.cz

společník 2:

M
MOTT M

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15 
110 00 Praha 1 
tel.: +420 221 412 800

MACDONALD www.mottmac.com
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