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Provedení rozvodů

Rozvody slaboproudu vedeny v chodbách v hlavních kabel trasách ve žlabech slaboproudu nad podhledem. 
Rozvody z hlavní trasy vedeny v trubkách na příchytkách resp. pod omítkou.

Vzdálenost kabelů MN a NN je min. 200mm.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.
Napájení rozváděčů řeší projekt silnoproudu.
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------------- kabel linky metalický kabel bezhalogen.
linka Lx—kabel Cu 2x2x0,5, Cu 2x2,5
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