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PŘEČIŠTĚNA DEŠŤOVÁ VODA j
DN80 !

POTRUBÍ pro proplach filtrů 
V NÁDRŽI DN32

Q
DOMOVNÍ UZÁVĚR DEŠŤOVÉ VODY DN100 
NA SVISLÉM POTRUBÍ

li
* * Ť

TABULKA MÍSTNOSTÍ A
H

VODA PRO PROPLACH FILTRŮ DN32 

DEŠŤOVÁ VODA OCEL.NEREZ DN80

FT H R
A* -X- X- X- * i

X- X- X- X- X- TX x- x- x- x- x- i x- x- x- x- x- i x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- X1 x- x- x- x- x- i x- x- x- x- *
i

! -x- -K * * -x- -x- * * -x- * * * -x- * * * -x- * * * -x- * * * -x- * * -x- -x- * * -x- -x- ■x-

H2
±3

H

R H R R R R R TE

požární hydrant D25: DN25/hodice dl.30m
min.0,3l/s; 0,2MPa

požární hydrant D25; DN25/hadice dl.30m
min.0,3l/s; 0,2MPa

H4
požární hydrant D25: DN25/hadice dl.30m
min.0,3l/s; 0,2MPa

H5
požární hydrant D25: DN25/hadice dl.30m
min.0,3l/s; 0,2MPa X

SOD I - Objekty vrchní stavby (VST)
X

ČÍSLO NÁZEV
sv
[m]

PLOCHA
[m2]

SKLADBA NÁŠLAPNÁ VRSTVA SKLADBA POVRCH STROPU POVRCH STĚN POZNÁMKA

Veřejné prostory a komunikace NAPAJECI
PISOÁRY

ZQBQJ
V PODH

E VSTUP 2,70 23.96 P2, P2a SLINUTÁ KERAMIKA 
+ČISTÍCÍ ZÓNA

PD2 RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

BETON. STĚRKA
V5T-34.1 VST-34.2 VST-34.3 VST-34.4

x

02.1 CHODBA 2,70 10.16 P6 LITÁ STĚRKA NA 
BÁZI CEMENTU

PD2 RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

OMÍTKA + VÝMALBA 
+ OLEJOVÝ NÁTĚR 

DO V. 2m

SV,TV,CV
32,32,20

rV2

VST-30

X
I PÍ V i !

H H H Hl H H H l-l H H H Hl H H H r- Rkk+had

pí

02.2 CHODBA 2,70 4.74 P1 SLINUTÁ KERAMIKA
4**

PD2 RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

OMÍTKA + VÝMALBA 
+ OLEJOVÝ NÁTĚR 

DO V. 2m B
X

X

H el.splach

i
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v T T T
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Provozní prostory

30 DÍLNA 2,70 52.47 P6 LITÁ STĚRKA NA 
BÁZI CEMENTU

TRAPEZ0VY PLECH 
+ OCEL. KCE

OMÍTKA + VÝMALBA
A
A

A

H

31.1 SKLAD/DÍLNA 6,65 23.74 P6 LITÁ STĚRKA NA 
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TRAPEZ0VY PLECH 
+ OCEL. KCE

OMÍTKA + VÝMALBA tt tt tt
A

tt tt tt

zZ
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H 4-4 tt

A
A
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tt tt
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PLECH; 4

* BETON. STĚRKA NA 
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31.3 SKLAD/DÍLNA 6,65 196.33 P6 LITÁ STĚRKA NA 
BÁZI CEMENTU

TRAPEZOVY PLECH 
+ OCEL. KCE

PLECH

34.1 GARÁŽE NA 237.92 P6a LITÁ STĚRKA NA 
BÁZI CEMENTU

(ODOLNOST VŮČI ROPNÝM LÉTKÁM)

TRAPEZOVY PLECH 
+ OCEL. KCE

PLECH

34.2 GARÁŽE NA 235.72 P6a LITÁ STĚRKA NA 
BÁZI CEMENTU

(ODOLNOST VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM)

54.5 GARÁŽE NA 235.74 P6a LITÁ STĚRKA NA 
BÁZI CEMENTU

(ODOLNOST VŮČI ROPNÝM L/ÁTKÁM)

54.4 GARÁŽE NA 259.21 P6a LITÁ STĚRKA NA 
BÁZI CEMENTU

(ODOLNOST VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM)

Sociální zázemí

40.1a PISOÁRY (MUŽI) 2,50 5.50 P1 SLINUTÁ KERAMIKA
4Ý4

PD2

40.1b WC - PŘEDSÍŇ 2,50 3.50 P1 SLINUTÁ KERAMIKA PD2

40.1c WC (ŽENY) 2,50 P1 SLINUTÁ KERAMIKA
4Y4

PD2

40.1 d 2,50 P1 SLINUTÁ KERAMIKA PD2

40.2a WC PISOÁRY (MUŽI) 2,50 5.50 P1 SLINUTÁ KERAMIKA PD2

40.2b 2,50 P1 SLINUTÁ KERAMIKA PD2

41.1 UMÝVÁRNA (MUŽI) 2,50 5.80 P1 SLINUTÁ KERAMIKA PD2

42.1 ŠATNA (MUŽI) 2,50 24.47 P4 POVLAKOVÁ KRYTINA PD2

44 UKLIĎ 2,50 4.29 P1 SLINUTÁ KERAMIKA PD2

Technologická zařízení

59 PODRUŽNÝ ROZVADĚČ 2,50 5.40 P7 PU STĚRKA. NÁTĚR5

CELKOVÁ PLOCHA 1518,71

SLINUTÁ KERAMIKA

PD3

TRAPEZOVY PLECH 
+ OCEL. KCE

TRAPEZOVY PLECH 
+ OCEL. KCE

TRAPEZOVY PLECH 
+ OCEL. KCE

RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

RASTROVÝ PODHLED 
HLINÍKOVÝ

SDK + STĚRKA 
+ VÝMALBA

ledne se o dlažbu ze slinutá keramikv v tl.Bmm Š/V 600/600: vvrobek ret. Sarrento Sand /matnv/

PLECH

PLECH

PLECH

TENKOSTĚNNÁ 
SLINUTÁ KERAMIKA

TENKOSTĚNNÁ 
SLINUTÁ KERAMIKA

TENKOSTĚNNÁ 
SLINUTÁ KERAMIKA

TENKOSTĚNNÁ 
SLINUTÁ KERAMIKA

TENKOSTĚNNÁ 
SLINUTÁ KERAMIKA

TENKOSTĚNNÁ 
SLINUTÁ KERAMIKA

TENKOSTĚNNÁ 
SLINUTÁ KERAMIKA

OMÍTKA + VÝMALBA

TENKOSTĚNNÁ 
SLINUTÁ KERAMIKA

OMÍTKA + VÝMALBA

! !
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DOMOVNÍ UZÁVĚR VODY DN100

aZ
FVODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN100

<

LEGENDA ROZVODŮ:
Schéma zapojení zásobníku TV

3

B’

STUDENÁ VODA 
CIRKULACE 
TEPLÁ VODA 
POŽÁRNÍ VODA 
UŽITKOVÁ VODA CIRKULACE VODY - 25

g

a
IV

s

2 s

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:
POTRUBÍ PRO DOMOVNÍ ROZVODY 
MATERIÁL: PLASTOVÉ POTRUBÍ EVO PP-RCT

POTRUBÍ EVO PP-RCT

15
20
25
32
40
50

STUDENÁ VODA

D x t
20 x 2,3
25 x 2,8
32 x 3,6
40 x 4,5
50 x 5,6
60 x 7,1

>

40

DN - VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

D - VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ 

t - TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

OZNAČENÍ DIMENZE ”DN” V PD JE UVAŽOVÁNO JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚR 
VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:
VODOVODNÍ POTRUBÍ BYTOVÉ ROZVODY
SV - STUDENÁ VODA, samostatně
SV - STUDENÁ VODA, v souběhu
IV a CV - TEPLÁ VODA a CIRKULACE
do DN 20
od DN22 do DN40

MIRELON 9 mm
MIRELON 13 mm

MIRELON 20 mm
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MIRELON 30 mm
POTRUBÍ PODLAZE MAX..S OHLEDEM NA TLOUŠŤKU TI PODLAHY

STOUPACÍ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ (PŘES STROP A PODU\HU) 
STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ (PŘES PODU\HU)

STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (PŘES STROP)

LEGENDA:
U UMYVADLO 

Um UMÝVÁTKO 

WC TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ 

Pj PISOÁR

D DŘEZ DODÁVKA V RÁMCI KUCHYNĚ 

Sk SPRCHOVÝ KOUT

Bi BIDET

VL VÝLEVKA

MN myčka nádobí

VP PODLAHOVÁ VPUST - NEREZOVÁ MŘÍŽKA 

Kond. kondenzát 

PV POJIŠŤOVACÍ VENTIL 

Z ZÁSOBNÍK

o

C!

*■&&1
g I

-ó-c^i-r-K-5—
? s T g g
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Ě S

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV 
BEZ CIRKULACE

ZÁSOBNÍKOVÝ 
OHŘÍVAČ TV

KK DN20 Kb

VÝSTUP IV

LEGENDA:
KK DN...

£ a

rVK DN20

K Ě

—S-©

e4._

PŘIVOĎ sv

SCHÉMA ZAPOJENÍ PODÚROVŇOVÉHO ZÁS.TV 
OBJEMU 5,0 a 10,0 LITRŮ

o-vÝsnjp iv

KK DN20

g£
I jh

----L._

PODÚROVŇOVÝ 
ZÁSOBNÍK TV

KULOVÝ KOHOUT DN...
UŠTĚCÍ KOHOUT DN...

ROHOVÝ VENTIL DN15 
PRAČKOVÝ VENTIL se ZK DN...
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN20 

ZPĚTNÁ KLAPKA DN...
PEVNÝ BOD
KLUZNÉ ULOŽENÍ

VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO ...mm NAD ČISTOU PODLAHOU 

POZNÁMKA: PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI 
POZNÁMKA: VEŠKERÉ DIMENZE POTRUBÍ ZMÍNĚNÉ V PD JSOU UVAŽOVÁNY JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚRY!!! 
POZNÁMKA: VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ SKRZ STĚNU A ZÁKLADOVOU DESKU SOUSEDÍCÍ S PŮDOU.

VK DN... VYPOU
A80
PrV+ZK... 
OV DN20
ZK DN...
PB...
KU...

v=...

e
-IZl-^-S----- - - - o

PŘIVOĎ SV

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské A 
dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 OO Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

g^^^tel.: +420 296 154 105 

METROPROJEKTWww.metroprojekt.cz

HIP: Podpis: Název a účel díla:

Souprava číslo:

Ing. Jan Kočí

tel.: 296 154 401
Stupeň: DPS

Zpracovatelský útvar:

tel.: +420 296 154 400
Vedoucí útvaru:

Ing. Jakub Huml

Odpovědný projektant:

Ing. Martina NÝČOVÁ
Vypracoval:

Ing. Martina NÝČOVÁ
Skart.
znak: V20/2039 Datum:

Počet
formátů: 18xA4

S 80

Měřítko:

.Podpis:

Podpis:

Podpis:

11/2019
1:100

společník 2

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15 
110 00 Praha 1 

tel.: +420 221 412 800MOTT
MACDONALD www.mottmac.com

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 
Plzeň, Slovanská alej 35

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD I Objekty vrchní stavby (VST) 

E.2 TZB
Název přílohy:

IČD:

E.
E.2

Změna:

SO VST 10-01 ZTI 

Půdorys 1.NP - vodovod Číslo přít:
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