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SOD II Provozně-administrativní budova (ODT) E

E.2

Plzeň, Slovanská alej 35

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: společník 2:

110 00 Praha 1

Národní 984/15

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

www.mottmac.com
tel.: +420 221 412 800

E. Stavební část - stavební soubory

E.2 TZB

SO ODT 10-02 VZT, chlazení

020406006724619 0031:100

Půdorys 1NP
Ing. Romana Peitlová

Ing. Petr Zdeněk

V20/2039 11/2019

Tabulka prostorů ODT - 1NP

Číslo
místnosti Název Plocha Objem

Specifikovaný
přívod
vzduchu

Specifikovaný
tok

odváděného
vzduchu

TEPLOTA PŘIV.
VZDUCHU -

ZIMA

ODT-30 Hala odstavů 10416 m² 41664,19 m³ 31400 m³/h 31400 m³/h 13 °C


