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linka 1
podlaží číslo detektor

3.NP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-63 D 1

.2 PAB-63 MgD 1

.3 PAB-02.13 D 1

.4 PAB-02.13 MgD 1

.5 PAB-02.17 MgD 2

.6 PAB-02.13 D 1

.7 PAB-21.2 MgD 1

.8 PAB-21.2 D 1

.9 PAB-22.2 D 1

.10 kontakt zdroj

.11 kontakt zdroj

.12 kontakt zdroj

.13 kontakt zdroj

.14 kontakt zdroj

.15 kontakt zdroj

PAB-63 .16 rez.

podlaží číslo detektor

2.NP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-55.2 D 1

.2 PAB-55.2 MgD 1

.3 PAB-02.10 MgD 2

.4 PAB-02.7 MgD 1

.5 PAB-36 D 1

.6 PAB-21.1 D 1

.7 PAB-21.1 MgD 1

.8 PAB-22.1 D 1

.9 rez.

.10 rez.

.11 rez.

.12 rez.

.13 rez.

.14 rez.

.15 rez.

PAB-55.2 .16 rez.
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podlaží číslo detektor

1.NP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-33 D 1

.2 PAB-33 MgO 1

.3 PAB-20.1 D 1

.4 PAB-20.1 MgO 1

.5 PAB-20.2 D 1

.6 PAB-20.2 MgO 1

.7 PAB-34 D 1

.8 PAB-34 MgO 1

.9 PAB-03.1b D 1

.10 PAB-03.1b MgD 1 T

.11 PAB-01.2 MgD 2

.12 PAB-01.2 D 1

.13 rez.

.14 rez.

.15 rez.

PAB-33 .16 rez.

podlaží číslo detektor

1.NP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-40.2 TT 1

.2 PAB-40.2 TT 1

.3 PAB-01.1 D 1

.4 PAB-02.4 Dz 1

.5 PAB-02.4 Dz 1

.6 PAB-02.5 Dz 1

.7 PAB-02.5 MgO 2

.8 PAB-02.5 MgO 2

.9 PAB-50 Dz 1

.10 PAB-50 MgD 2

.11 PAB-50 MgD 2

.12 PAB-51.1 MgD 1

.13 PAB-02.4 MgO 2

.14 PAB-02.4 MgO 2

.15 rez.

PAB-02.4 .16 rez.
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podlaží číslo detektor

1.NP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-38 D 1

.2 PAB-38 MgO 1

.3 PAB-47 D 1

.4 PAB-47 MgO 1

.5 PAB-46.1 D 1

.6 PAB-46.1 MgD 1

.7 PAB-46.1 MgO 1

.8 PAB-46.5 D 1

.9 PAB-01.1 MgD 2

.10 PAB-01.1 D 1

.11 PAB-27 TT 1

.12 PAB-27 TT 1

.13 PAB-45 D 1

.14 rez.

.15 rez.

PAB-38 .16 rez.

podlaží číslo detektor

1.NP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-01.2 D 1

.2 PAB-01.2 MgD 2

.3 PAB-29 D 1

.4 PAB-29 MgD 1

.5 PAB-45 D 1

.6 PAB-45 D 1

.7 PAB-45 MgO 1

.8 PAB-45 MgO 1

.9 PAB-45 MgO 1

.10 PAB-45 MgD 1

.11 rez.

.12 rez.

.13 rez.

.14 rez.

.15 rez.

PAB-01.2 .16 rez.
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podlaží číslo detektor
1.PP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-55.1 D 1

.2 PAB-55.1 MgD 1

.3 PAB-64 MgD 1

.4 PAB-59.1 MgD 1

.5 PAB-60 MgD 2

.6 PAB-02.1 MgD 1

.7 rez.

.8 rez.

.9 rez.

.10 rez.

.11 rez.

.12 rez.

.13 rez.

.14 rez.

.15 rez.

PAB-55.1 .16 rez.
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linka 2 
podlaží číslo detektor

3.NP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-59.4 MgD 1

.2 PAB-26.1 D 1

.3 PAB-26.1 MgD 1

.4 PAB-26.2 D 1

.5 PAB-26.2 MgD 1

.6 PAB-02.19 D 1

.7 PAB-02.19 D 1

.8 PAB-02.19 MgD 1

.9 PAB-02.17 MgD 2

.10 rez.

.11 rez.

.12 rez.

.13 rez.

.14 rez.

.15 rez.

PAB-59.4 .16 rez.

podlaží číslo detektor

2.NP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-59.3 MgD 1

.2 PAB-02.12 D 1

.3 PAB-02.12 D 1

.4 PAB-02.12 MgD 1

.5 PAB-02.10 MgD 2

.6 rez.

.7 rez.

.8 rez.

.9 rez.

.10 rez.

.11 rez.

.12 rez.

.13 rez.

.14 rez.

.15 rez.

PAB-59.3 .16 rez.
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podlaží číslo detektor

1.NP místnosti prvek počet označení

.1 PAB-02.6 D 1

.2 PAB-02.6 MgD 2

.3 PAB-03.2a D 1

.4 PAB-03.2a MgD 2

.5 PAB-02.5 Dz 1

.6 PAB-02.5 MgO 2

.7 PAB-32.2 D 1

.8 PAB-30.2 D 1

.9 PAB-03.2a D 1

.10 PAB-30.2 MgO 1

.11 PAB-32.3 D 1

.12 PAB-32.3 D 1

.13 PAB-32.3 MgD 2

.14 PAB-32.2 D 1

.15 PAB-32.2 MgD 2

PAB-02.6 .16 rez
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