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2 OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Navržená konstrukce odpovídá všem relevantním požadavkům dle uvedených norem (viz. Bod 17.1. 
Technické zprávy). Konstrukce je navržena tak, aby umožňovala bezpečné, bezporuchové a trvalé 
užívání po dobu její životnosti. Ohled byl brán také na hospodárnost a snadnou montáž. 

Předmětem tohoto návrhu jsou pouze železobetonové konstrukce 1.NP, tzn. podlahových desek na 
terénu, odvodňovacích kanálů myčky, jímky myčky, servisních kanálů, kanálů pro točny, kanálu pro 
soustruh a dalších prohloubených částí 1.NP, dále železobetonová konstrukce suterénu (1.PP) vč. 
základových pasů a železobetonové konstrukce základových patek nosných ocelových konstrukcí. 

Konstrukce podlahových desek 1.NP a základových desek kanálů a jiných prohloubených částí jsou 
založeny plošně na terénu a zlepšeném podloží; primární ocelové konstrukce hal jsou založeny na 
základových patkách a štěrkových polštářích a ŽB konstrukce suterénu je založena na ŽB základových 
pasech a štěrkovém polštáři. ŽB konstrukce 1.NP jsou rozděleny dilatačními spárami se smykovými 
trny na 4 dilatační celky a odděleny dilatačními spárami bez smykových trnů od ŽB konstrukce 
suterénu a od drátkobetonových desek objektů SOD I – VST a SOD II – ODT. 

Sekundární ocelové konstrukce ramp, schodišť a lávek jsou podepřeny na ŽB konstrukci na terénu. 

Základové patky podél osy D slouží jako kombinované základy pro ocelové sloupy objektů SOD II – 
ODT a SOD IV – OUT. Některé základové patky podél osy I slouží jako kombinované základy pro 
ocelové sloupy objektů SOD I – VST a SOD IV – OUT.  

ŽB konstrukce objektu budou provedeny ve dvou etapách. Pracovní spára mezi etapami 2a a 4 se 
předpokládá podél osy E a bude potvrzena v rámci výrobní dokumentace na základě stavebně-
technického průzkumu stávajících objektů hal a podrobného návrhu pažení stavební jámy. Spojování 
výztuže bude pomocí spojek nebo vylamovací výztuže dle podrobného návrhu v rámci výrobní 
dokumentace zhotovitele. 

Podrobnější popis – viz. Technická zpráva, kapitola 5.2. 

 

3  POSOUZENÍ STABILITY KONSTRUKCE 
Posouzení stability bylo provedeno dle EC-EN norem. Statický výpočet prokazuje, že stavba je 
navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a) kolaps nové konstrukce nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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4  STANOVENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE 

VČETNĚ JEJÍHO ZALOŽENÍ 
Rozměry hlavních nosných prvků jsou dány požadavky na pevnost, tuhost, stabilitu, tepelně technické 
a akustické vlastnosti. Návrh vychází ze zkušenosti a z ověření všech prvků podrobným výpočtem. 

 

5  DYNAMICKÝ VÝPOČET, POKUD NA KONSTRUKCI PŮSOBÍ DYNAMICKÉ 

NAMÁHÁNÍ 
Dynamický výpočet není nutný, protože konstrukce není dynamicky namáhána a ŽB konstrukce na 
terénu nejsou náchylné k rozkmitání pohybem osob / vozidel.  

6  ZPŮSOB VÝPOČTŮ 
Pro optimalizaci konstrukce byl proveden statický výpočet celé konstrukce prostorovým 
stěnodeskovým modelem v programu Robot Structural Analysis Professional, který umožnil zachytit 
chování konstrukce jako celku. Ve vodorovných konstrukcích byly zachyceny polohy hlavních otvorů, 
kanálů údržby, ramp, točen a dalších částečně nebo plně podzemních konstrukcí. S ohledem na 
velikost objektu byla zvolena velikost prvků cca 1,0 m, s automatickým zahuštěním v místě podpor a 
napojení prutových a stěnodeskových prvků (generuje program sám).  

Návrh a posouzení základových patek a pasů bylo provedeno ve specializovaném geotechnickém 
softwaru FINE GEO5 2019. Základové patky byly posouzeny na návrhové a užitné reakce poskytnuté 
projektantem ocelových konstrukcí (Ing. Ondřej Musil, Metroprojekt Praha a.s.), které jsou uvedeny 
v příloze tohoto statického výpočtu. 

Analýzy konstrukcí jsou provedeny lineárním výpočtem, uvažováno je pouze působení zatížení na 
nedeformovaných konstrukcích.  

Geotechnické parametry použité ve výpočtech jsou podrobně popsány v Technické zprávě, kapitola 4. 
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7 VLASTNÍ VÝPOČTY 
Počítačový výpočet u vybraných konstrukcí je přílohou tohoto posouzení. Kompletní počítačové 
výpočty jsou archivovány u zpracovatele statického výpočtu a jsou k dispozici na vyžádání. 

7.1 ZATÍŽENÍ 

7.1.1 Zatížení od ocelových konstrukcí 
Zatížení od ocelových konstrukcí v jednotlivých uzlech napojení na ŽB základy byly poskytnuty 
projektantem ocelových konstrukcí a jsou uvedeny ve statickém výpočtu. Podrobný přehled zatížení 
působících na ocelové konstrukce je součástí technické zprávy části 19-7246-006-08-03-02, SO OUT 
03/2 Stavebně-konstrukční řešení – ocel. 

7.1.2 Stálá zatížení (G) 
 Vlastní tíha – 250 mm tl. deska    6,25 kN/m2 

 Skladba podlah 1.NP a 1.PP    2,6 kN/m2 

 Skladba podlah - dna podzemních konstrukcí  2,4 kN/m2 

 Fasády       5,0 kN/m 

 Příčky mezi osami F a G jsou uvažovány v rámci užitného zatížení 

 

Zemní tlaky 

Přitížení od podlahy: 26,35 kN/m2 

Průměrná objemová tíha zeminy: 18,5 kN/m3 

Koeficient zemního tlaku v klidu: K0 = 0,577 

Na základě těchto parametrů je boční tlak od přitížení a tíhy zeminy na stěny pod úrovní terénu 
generován automaticky programem.  

7.1.3 Proměnná zatížení 
Dle podkladu 20181130_stavprogram_DSP: 

číslo  název umístění podlaha  zatížení 

        

Veřejné prostory a 
komunikace       

01 Vstupní vestibul  1.np 5 kN/m2 

02.1 Chodba 1.np 5 kN/m2 

02.2 Chodba 1.np 5 kN/m2 

02.3 Chodba 1.np 5 kN/m2 

03.1 Schodiště  1.pp/2.np 5 kN/m2 

03.2 Schodiště  1.np/2.np 5 kN/m2 

03.3 Schodiště  1.np/2.np 5 kN/m2 
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03.4 Schodiště  1.np/2.np 5 kN/m2 

        

        

Provozní prostory       

30.1 Dílna 1.np 6 kN/m2 

30.2 Dílna - zámečníci 1.np 6 kN/m2 

30.3 Dílna - soustruh 1.np 6 kN/m2 

31 Dílna - elektroniky 1.np 6 kN/m2 

32 Dílna - podvozky 1.np 10 kN/m2 

33 Hala kontrolních prohlídek 1.np 

koleje vůz 33m - 
12t/náprava, ostatní 

plocha 15 kN/m2 

34 Hala soustruhu 1.np 

koleje vůz 33m - 
12t/náprava, ostatní 

plocha 15 kN/m2 

35 Hala denního ošetření 1.np 

koleje vůz 33m - 
12t/náprava, ostatní 

plocha 15 kN/m2 

36 Hala mytí 1.np 

koleje vůz 33m - 
12t/náprava, ostatní 

plocha 15 kN/m2 

37.1 Sklad 1.np 8 kN/m2 

37.2 Sklad 1.np 8 kN/m2 

37.3 Sklad 1.np 8 kN/m2 

38 Sklad barev 1.np 8 kN/m2 

39 Sklad úklidu 1.np 6 kN/m2 

40 Sklad maziv 1.np 8 kN/m2 

42.1 Akumulátorovna 1 1.np 8 kN/m2 

42.2 Akumulátorovna 2 1.np 8 kN/m2 

        

        

Sociální zázemí       

50.1a WC - předsíň 1.np 3 kN/m2 

50.1b WC - pisoáry (muži) 1.np 3 kN/m2 

50.1c WC (muži) 1.np 3 kN/m2 

50.1d WC (ženy) 1.np 3 kN/m2 

50.2a WC - předsíň 1.np 3 kN/m2 

50.2b WC - pisoáry (muži) 1.np 3 kN/m2 

50.2c WC (muži) 1.np 3 kN/m2 

50.2d WC (ženy) 1.np 3 kN/m2 

55 Úklidový stroj 1.np 8 kN/m2 

        

Technologické zařízení       

62 NEOBSAZENO x x 

63.1 Podružný rozvaděč 1.np 6 kN/m2 

63.2 Podružný rozvaděč 1.np 6 kN/m2 
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Zatížení větrem 

Je zohledněno v návrhových silách od ocelových konstrukcí a uvedeno ve statických výpočtech 
ocelových konstrukcí. 

Zatížení sněhem 

Je zohledněno v návrhových silách od ocelových konstrukcí a uvedeno ve statických výpočtech 
ocelových konstrukcí. 

7.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 
Jsou uvedeny v jednotlivých posudcích. 

7.3 NÁVRH ŽB KONSTRUKCÍ NA TERÉNU 

7.3.1 MKP model 

 

Výpočetní model MKP 
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7.3.2 Aplikovaná zatížení 
 

 

Stálé - podlahy, schodiště 

 

Stálé – fasády 
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Stálé – rampy z prostého betonu ve sklonu 

 

Stálé – zemní tlaky na podzemní konstrukce 
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Stálé – zemní tlaky od přitížení 

 

Proměnné – zjednodušené užitné vč. příček 

 

Proměnné – nápravové síly tramvajových vozů 
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Reakce od ocelových konstrukcí – 1.MS 

 

Reakce od ocelových konstrukcí – 2.MS 
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7.3.3 Vnitřní síly 
 

 

Mxx – 250 mm podlahová deska 

 

Myy – 250 mm podlahová deska 

 

Mxx – 250 mm stěny kanálů 
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Myy – 250 mm stěny kanálů 

 

Mxx – 300 mm základové desky jímky a soustruhu 
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Myy – 300 mm základové desky jímky a soustruhu 

 

Mxx – 300 mm stěny jímky a soustruhu 
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Myy – 300 mm stěny jímky a soustruhu 

 

Mxx – stropní deska jímky 
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Myy – stropní deska jímky 
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7.3.4 Deformace 

 

Deformace stropní desky jímky – vzhledem k deformaci celé konstrukce zanedbatelná – Vyhovuje 

 

 

 

Teoretické sednutí ŽB konstrukce na terénu: max 6mm < 10 mm – Vyhovuje 
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7.3.5 Kontaktní napětí v základové spáře 

 

Kontaktní napětí v základové spáře – podlahová desky, kanály 

Maximální kontaktní napětí po očištění od koncentrací: 90 kPa < 150 kPa = Rdt – Vyhovuje 

 

 

Kontaktní napětí v základové spáře – základové desky jímky a soustruhu 

Maximální kontaktní napětí po očištění od koncentrací: 190 kPa < 200 kPa = Rdt– Vyhovuje 
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7.3.6 Posouzení ŽB konstrukcí 
Posouzení je provedeno na základě návrhových sil spočtených na výpočetním modelu MKP (viz výše), 
očištěných o lokální extrémy způsobené koncentracemi konečných prvků sítě. 

250 mm desky na terénu 

10/150,0-kr.40,0

10/150,0-kr.40,0

Y

Z

1000,0

25
0,

0

Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2, XA1 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží není počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
s,t = 0,00255   s,min = 0,00151   

s,t,CSN = 0,00209   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,00419   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 0,00 0,00 50,00 52,60 50,00 110,13 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy  sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 2 0,00 29,00 848.10-6 0,457 0,388 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax  0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 
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250 mm stěny kanálů 

10/150,0-kr.40,0

10/150,0-kr.40,0

Y

Z

1000,0

25
0,

0

Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2, XA1 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží není počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
s,t = 0,00255   s,min = 0,00151   

s,t,CSN = 0,00209   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,00419   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 0,00 0,00 50,00 52,60 50,00 110,13 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy  sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 2 0,00 29,00 848.10-6 0,457 0,388 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax  0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 
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300 mm základová deska soustruhu 

12/150,0-kr.50,0

12/150,0-kr.50,0

Y

Z
1000,0

30
0,

0

Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2, XA1 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží není počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
s,t = 0,00309   s,min = 0,00151   

s,t,CSN = 0,00251   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,00503   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 0,00 0,00 60,00 87,80 50,00 123,02 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy  sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 2 0,00 38,00 652.10-6 0,478 0,312 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax  0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 
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300 mm stěny soustruhu 

12/150,0-kr.40,0

12/150,0-kr.40,0

Y

Z
1000,0

30
0,

0

Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2, XA1 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží není počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
s,t = 0,00297   s,min = 0,00151   

s,t,CSN = 0,00251   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,00503   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 0,00 0,00 75,00 87,91 50,00 126,25 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy  sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 2 0,00 48,00 797.10-6 0,405 0,322 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax  0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 
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300 mm základová deska jímky 

12/150,0-kr.50,0

12/150,0-kr.50,0

Y

Z
1000,0

30
0,

0

Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2, XA1 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží není počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
s,t = 0,00309   s,min = 0,00151   

s,t,CSN = 0,00251   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,00503   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 0,00 0,00 50,00 87,80 50,00 123,02 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy  sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 2 0,00 32,00 549.10-6 0,478 0,263 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax  0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 
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300 mm stěny jímky 

12/150,0-kr.40,0

12/150,0-kr.40,0

Y

Z
1000,0

30
0,

0

Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2, XA1 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží není počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
s,t = 0,00297   s,min = 0,00151   

s,t,CSN = 0,00251   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,00503   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 0,00 0,00 75,00 87,91 50,00 126,25 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy  sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 2 0,00 48,00 797.10-6 0,405 0,322 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax  0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 



19-7246-006-08-03-03-048 – Statický výpočet                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD IV (OUT)   

 

- 27 - 

 
300 mm strop jímky 

12/150,0-kr.40,0

12/150,0-kr.40,0

Y

Z
1000,0

30
0,

0

Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2, XA1 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží není počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
s,t = 0,00297   s,min = 0,00151   

s,t,CSN = 0,00251   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,00503   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 0,00 0,00 35,00 87,91 50,00 126,25 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy  sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 2 0,00 22,00 365.10-6 0,405 0,148 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax  0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 
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7.4 NÁVRH ŽB KONSTRUKCE SUTERÉNU 
 

7.4.1 MKP model 

 

7.4.2 Aplikovaná zatížení 
 

 

Stálé – podlahy, schodiště 
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Stálé - fasády 

 

Stálé – zemní tlaky 
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Stálé – zemní tlaky od přitížení 

 

Proměnné – zjednodušené užitné, vč. příček 
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Reakce od ocelových konstrukcí – 1.MS 

 

Reakce od ocelových konstrukcí – 2.MS 
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7.4.3 Vnitřní síly 
 

 

Mxx – 250 mm deska 1.NP 

 

Myy – 250 mm deska 1.NP 
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Mxx – 250 mm deska 1.PP 

 

Myy – 250 mm deska 1.PP 
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Mxx - 300 mm stěny suterénu 

 

Myy – 300 mm stěny suterénu 
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Nxx – pilíře suterénu pod ocelovými sloupy 

7.4.4 Deformace 

 

Relativní průhyb 250 mm tl. desky 1.NP: max 8 mm < 24 mm – Vyhovuje 
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Relativní průhyb 250 mm tl. desky 1.PP: max 4 mm < 24 mm – Vyhovuje 

 

 

Teoretické sednutí ŽB konstrukce na terénu: max 3 mm < 10 mm – Vyhovuje 
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7.4.5 Kontaktní napětí v základové spáře 

 

Základové pasy suterénu – kontaktní napětí v základové spáře 

Maximální kontaktní napětí po očištění od koncentrací: 320 kPa < 350 kPa = Rdt– Vyhovuje 

7.4.6 Posouzení ŽB konstrukcí 
Posouzení je provedeno na základě návrhových sil spočtených na výpočetním modelu MKP (viz výše), 
očištěných o lokální extrémy způsobené koncentracemi konečných prvků sítě. 

300 MM TL. ŽB OPĚRNÁ STĚNA SUTERÉNU - ROZEPŘENÁ DESKOU 1.NP 

In accordance with EN1997-1:2004 incorporating Corrigendum dated February 2009 and the recommended values 

Tedds calculation version 2.9.06 

Retaining wall details 

Stem type; Cantilever 

Stem height; hstem = 3600 mm 

Stem thickness; tstem = 300 mm 

Angle to rear face of stem; a = 90 deg 

Stem density; gstem = 25 kN/m3 

Toe length; ltoe = 2000 mm 

Base thickness; tbase = 250 mm 

Base density; gbase = 25 kN/m3 

Height of retained soil; hret = 3020 mm; Angle of soil surface; b = 0 deg 

Depth of cover; dcover = 140 mm 

Retained soil properties 

Soil type; Dense well graded sand 

Moist density; gmr = 20.3 kN/m3 

Saturated density; gsr = 22 kN/m3 

Characteristic effective shear resistance angle; f'r.k = 36 deg 

Characteristic wall friction angle; dr.k = 18 deg 

Base soil properties 

Soil type; Dense well graded sand and gravel 

Soil density; gb = 20.5 kN/m3 

Characteristic effective shear resistance angle; f'b.k = 36 deg 
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Characteristic wall friction angle; db.k = 18 deg 

Characteristic base friction angle; dbb.k = 24 deg 

Presumed bearing capacity; Pbearing = 350 kN/m2 

Loading details 

Permanent surcharge load; SurchargeG = 12 kN/m2 

Variable surcharge load; SurchargeQ = 15 kN/m2 

Vertical line load at 2150 mm; PG1 = 10 kN/m 

Prop

59.6 kN/m2 0 kN/m2

 6.1 kN/m2

 21.6 kN/m2

2300

2150

2000 300

140

General arrangement

  

 

Calculate retaining wall geometry 

Base length; lbase = 2300 mm 

Moist soil height; hmoist = 3160 mm 

Length of surcharge load; lsur = 0 mm 

Vertical distance; xsur_v = 2300 mm 

Effective height of wall; heff = 3410 mm 

Horizontal distance; xsur_h = 1705 mm 

Area of wall stem; Astem = 1.08 m2; Vertical distance; xstem = 2150 mm 

Area of wall base; Abase = 0.575 m2; Vertical distance; xbase = 1150 mm 

Area of base soil; Apass = 0.28 m2; Vertical distance; xpass_v = 1000 

mm 

  Horizontal distance; xpass_h = 130 mm 

Area of excavated base soil; Aexc = 0.28 m2; Vertical distance; xexc_v = 1000 mm 

  Horizontal distance; xexc_h = 130 mm 

Using Coulomb theory 

Active pressure coefficient; KA = 0.236; Passive pressure coefficient; KP = 8.022 
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Bearing pressure check 

Vertical forces on wall 

Total; Ftotal_v = Fstem + Fbase + FP_v + Fpass_v = 57.1 kN/m 

Horizontal forces on wall 

Total; Ftotal_h = Fsur_h + Fmoist_h + Fpass_h = 35.2 kN/m 

Moments on wall 

Total; Mtotal = Mstem + Mbase + Msur + MP + Mmoist + Mpass = 36.5 kNm/m 

Check bearing pressure 

Propping force; Fprop_base = 35.2 kN/m 

Bearing pressure at toe; qtoe = 59.6 kN/m2; Bearing pressure at heel; qheel = 0 kN/m2 

Factor of safety; FoSbp = 5.876 

PASS - Allowable bearing pressure exceeds maximum applied bearing pressure 

RETAINING WALL DESIGN 

In accordance with EN1992-1-1:2004 incorporating Corrigendum dated January 2008 and the recommended values 

Tedds calculation version 2.9.06 

Concrete details - Table 3.1 - Strength and deformation characteristics for concrete 

Concrete strength class; C30/37 

Char.comp.cylinder strength; fck = 30 N/mm2; Mean axial tensile strength; fctm = 2.9 N/mm2 

Secant modulus of elasticity; Ecm = 32837 N/mm2; Maximum aggregate size; hagg = 20 mm 

Design comp.concrete strength; fcd = 20.0 N/mm2; Partial factor; gC = 1.50 

Reinforcement details 

Characteristic yield strength; fyk = 500 N/mm2; Modulus of elasticity; Es = 200000 

N/mm2 

Design yield strength; fyd = 435 N/mm2; Partial factor; gS = 1.15 

Cover to reinforcement 

Front face of stem; csf = 40 mm; Rear face of stem; csr = 50 mm 

Top face of base; cbt = 50 mm; Bottom face of base; cbb = 40 mm 

 

X

Z

S
te

m

Toe

3.64

3.64

5.05

5.05

19.48
.4

4

8
.4

4

3
.8

7

3
.8

7

8
5

.5
1

Loading details - Combination No.1 - kN/m2

-58.1

56.5

Shear force - Combination No.1 - kN/m

75.7

83.2

Bending moment - Combination No.1 - kNm/m

  

 

 



19-7246-006-08-03-03-048 – Statický výpočet                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD IV (OUT)   

 

- 40 - 

X

Z

S
te

m

Toe

2.74

2.74

4.46

4.46

18.586
.2

5

6
.2

5

2
.8

7

2
.8

7

2
2

2
.0

6

Loading details - Combination No.2 - kN/m2

-52.1

52.5

Shear force - Combination No.2 - kN/m

66.9

86.2

Bending moment - Combination No.2 - kNm/m

  

 

Check stem design at base of stem 

Depth of section; h = 300 mm 

Rectangular section in flexure - Section 6.1 

Design bending moment; M = 75.7 kNm/m; K = 0.043; K' = 0.196 

K' > K - No compression reinforcement is required 

Tens.reinforcement required; Asr.req = 757 mm2/m 

Tens.reinforcement provided; 16 dia.bars @ 150 c/c; Tens.reinforcement provided; Asr.prov = 1340 

mm2/m 

Min.area of reinforcement; Asr.min = 364 mm2/m; Max.area of reinforcement; Asr.max = 12000 

mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 

Library item: Rectangular single summary 

Deflection control - Section 7.4 

Limiting span to depth ratio; 22.1 Actual span to depth ratio; 14.9 

PASS - Span to depth ratio is less than deflection control limit 

Crack control - Section 7.3 

Limiting crack width; wmax = 0.3 mm; Maximum crack width; wk = 0.163 mm 

PASS - Maximum crack width is less than limiting crack widthRectangular section in shear - Section 6.2 

Design shear force; V = 58.1 kN/m; Design shear resistance; VRd.c = 141.5 

kN/m 

PASS - Design shear resistance exceeds design shear force 

Horizontal reinforcement parallel to face of stem - Section 9.6 

Min.area of reinforcement; Asx.req = 335 mm2/m; Max.spacing of reinforcement; ssx_max = 400 mm 

Trans.reinforcement provided; 10 dia.bars @ 150 c/c; Trans.reinforcement provided; Asx.prov = 524 

mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 

Check base design at toe 

Depth of section; h = 250 mm 

Rectangular section in flexure - Section 6.1 

Design bending moment; M = 86.2 kNm/m; K = 0.070; K' = 0.196 

K' > K - No compression reinforcement is required 
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Tens.reinforcement required; Abb.req = 1040 mm2/m 

Tens.reinforcement provided; 16 dia.bars @ 150 c/c; Tens.reinforcement provided; Abb.prov = 1340 

mm2/m 

Min.area of reinforcement; Abb.min = 304 mm2/m; Max.area of reinforcement; Abb.max = 10000 

mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 

Library item: Rectangular single summary 

Crack control - Section 7.3 

Limiting crack width; wmax = 0.3 mm; Maximum crack width; wk = 0.231 mm 

PASS - Maximum crack width is less than limiting crack widthRectangular section in shear - Section 6.2 

Design shear force; V = 56.5 kN/m; Design shear resistance; VRd.c = 131.1 

kN/m 

PASS - Design shear resistance exceeds design shear force 

Secondary transverse reinforcement to base - Section 9.3 

Min.area of reinforcement; Abx.req = 268 mm2/m; Max.spacing of reinforcement; sbx_max = 450 mm 

Trans.reinforcement provided; 10 dia.bars @ 150 c/c; Trans.reinforcement provided; Abx.prov = 524 

mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 

16 dia.bars @ 150 c/c10 dia.bars @ 150 c/c

10 dia.bars @ 150 c/c
horizontal reinforcement

parallel to face of stem

40 50

10 dia.bars @ 150 c/c

16 dia.bars @ 150 c/c

10 dia.bars @ 150 c/c
transverse reinforcement
in base

40

50

Reinforcement details
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300 MM TL. ŽB OPĚRNÁ STĚNA SUTERÉNU - VOLNÁ KORUNA 

In accordance with EN1997-1:2004 incorporating Corrigendum dated February 2009 and the recommended values 

Tedds calculation version 2.9.06 

Retaining wall details 

Stem type; Cantilever 

Stem height; hstem = 3600 mm 

Stem thickness; tstem = 300 mm 

Angle to rear face of stem; a = 90 deg 

Stem density; gstem = 25 kN/m3 

Toe length; ltoe = 2000 mm 

Base thickness; tbase = 250 mm 

Base density; gbase = 25 kN/m3 

Height of retained soil; hret = 3020 mm; Angle of soil surface; b = 0 deg 

Depth of cover; dcover = 140 mm 

Retained soil properties 

Soil type; Dense well graded sand 

Moist density; gmr = 20.3 kN/m3 

Saturated density; gsr = 22 kN/m3 

Characteristic effective shear resistance angle; f'r.k = 36 deg 

Characteristic wall friction angle; dr.k = 18 deg 

Base soil properties 

Soil type; Dense well graded sand and gravel 

Soil density; gb = 20.5 kN/m3 

Characteristic effective shear resistance angle; f'b.k = 36 deg 

Characteristic wall friction angle; db.k = 18 deg 

Characteristic base friction angle; dbb.k = 24 deg 

Presumed bearing capacity; Pbearing = 350 kN/m2 

Loading details 

Permanent surcharge load; SurchargeG = 12 kN/m2 

Variable surcharge load; SurchargeQ = 15 kN/m2 

Vertical line load at 2150 mm; PG1 = 10 kN/m 
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Prop

59.6 kN/m2 0 kN/m2

 6.1 kN/m2

 21.6 kN/m2

2300

2150

2000 300

140

General arrangement

  

 

Calculate retaining wall geometry 

Base length; lbase = 2300 mm 

Moist soil height; hmoist = 3160 mm 

Length of surcharge load; lsur = 0 mm 

Vertical distance; xsur_v = 2300 mm 

Effective height of wall; heff = 3410 mm 

Horizontal distance; xsur_h = 1705 mm 

Area of wall stem; Astem = 1.08 m2; Vertical distance; xstem = 2150 mm 

Area of wall base; Abase = 0.575 m2; Vertical distance; xbase = 1150 mm 

Area of base soil; Apass = 0.28 m2; Vertical distance; xpass_v = 1000 

mm 

  Horizontal distance; xpass_h = 130 mm 

Area of excavated base soil; Aexc = 0.28 m2; Vertical distance; xexc_v = 1000 mm 

  Horizontal distance; xexc_h = 130 mm 

Using Coulomb theory 

Active pressure coefficient; KA = 0.236; Passive pressure coefficient; KP = 8.022 

Bearing pressure check 

Vertical forces on wall 

Total; Ftotal_v = Fstem + Fbase + FP_v + Fpass_v = 57.1 kN/m 

Horizontal forces on wall 

Total; Ftotal_h = Fsur_h + Fmoist_h + Fpass_h = 35.2 kN/m 
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Moments on wall 

Total; Mtotal = Mstem + Mbase + Msur + MP + Mmoist + Mpass = 36.5 kNm/m 

Check bearing pressure 

Propping force; Fprop_base = 35.2 kN/m 

Bearing pressure at toe; qtoe = 59.6 kN/m2; Bearing pressure at heel; qheel = 0 kN/m2 

Factor of safety; FoSbp = 5.876 

PASS - Allowable bearing pressure exceeds maximum applied bearing pressure 

RETAINING WALL DESIGN 

In accordance with EN1992-1-1:2004 incorporating Corrigendum dated January 2008 and the recommended values 

Tedds calculation version 2.9.06 

Concrete details - Table 3.1 - Strength and deformation characteristics for concrete 

Concrete strength class; C30/37 

Char.comp.cylinder strength; fck = 30 N/mm2; Mean axial tensile strength; fctm = 2.9 N/mm2 

Secant modulus of elasticity; Ecm = 32837 N/mm2; Maximum aggregate size; hagg = 20 mm 

Design comp.concrete strength; fcd = 20.0 N/mm2; Partial factor; gC = 1.50 

Reinforcement details 

Characteristic yield strength; fyk = 500 N/mm2; Modulus of elasticity; Es = 200000 

N/mm2 

Design yield strength; fyd = 435 N/mm2; Partial factor; gS = 1.15 

Cover to reinforcement 

Front face of stem; csf = 40 mm; Rear face of stem; csr = 50 mm 

Top face of base; cbt = 50 mm; Bottom face of base; cbb = 40 mm 

 

X

Z

S
te

m

Toe

3.64

3.64

5.05

5.05

19.48
.4

4

8
.4

4

3
.8

7

3
.8

7

8
5

.5
1

Loading details - Combination No.1 - kN/m2

-58.1

56.5

Shear force - Combination No.1 - kN/m

75.7

83.2

Bending moment - Combination No.1 - kNm/m

  

 

 



19-7246-006-08-03-03-048 – Statický výpočet                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD IV (OUT)   

 

- 45 - 

X

Z

S
te

m

Toe

2.74

2.74

4.46

4.46

18.586
.2

5

6
.2

5

2
.8

7

2
.8

7

2
2

2
.0

6

Loading details - Combination No.2 - kN/m2

-52.1

52.5

Shear force - Combination No.2 - kN/m

66.9

86.2

Bending moment - Combination No.2 - kNm/m

  

 

Check stem design at base of stem 

Depth of section; h = 300 mm 

Rectangular section in flexure - Section 6.1 

Design bending moment; M = 75.7 kNm/m; K = 0.043; K' = 0.196 

K' > K - No compression reinforcement is required 

Tens.reinforcement required; Asr.req = 757 mm2/m 

Tens.reinforcement provided; 16 dia.bars @ 150 c/c; Tens.reinforcement provided; Asr.prov = 1340 

mm2/m 

Min.area of reinforcement; Asr.min = 364 mm2/m; Max.area of reinforcement; Asr.max = 12000 

mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 

Library item: Rectangular single summary 

Deflection control - Section 7.4 

Limiting span to depth ratio; 22.1 Actual span to depth ratio; 14.9 

PASS - Span to depth ratio is less than deflection control limit 

Crack control - Section 7.3 

Limiting crack width; wmax = 0.3 mm; Maximum crack width; wk = 0.163 mm 

PASS - Maximum crack width is less than limiting crack widthRectangular section in shear - Section 6.2 

Design shear force; V = 58.1 kN/m; Design shear resistance; VRd.c = 141.5 

kN/m 

PASS - Design shear resistance exceeds design shear force 

Horizontal reinforcement parallel to face of stem - Section 9.6 

Min.area of reinforcement; Asx.req = 335 mm2/m; Max.spacing of reinforcement; ssx_max = 400 mm 

Trans.reinforcement provided; 10 dia.bars @ 150 c/c; Trans.reinforcement provided; Asx.prov = 524 

mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 

Check base design at toe 

Depth of section; h = 250 mm 

Rectangular section in flexure - Section 6.1 

Design bending moment; M = 86.2 kNm/m; K = 0.070; K' = 0.196 

K' > K - No compression reinforcement is required 
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Tens.reinforcement required; Abb.req = 1040 mm2/m 

Tens.reinforcement provided; 16 dia.bars @ 150 c/c; Tens.reinforcement provided; Abb.prov = 1340 

mm2/m 

Min.area of reinforcement; Abb.min = 304 mm2/m; Max.area of reinforcement; Abb.max = 10000 

mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 

Library item: Rectangular single summary 

Crack control - Section 7.3 

Limiting crack width; wmax = 0.3 mm; Maximum crack width; wk = 0.231 mm 

PASS - Maximum crack width is less than limiting crack widthRectangular section in shear - Section 6.2 

Design shear force; V = 56.5 kN/m; Design shear resistance; VRd.c = 131.1 

kN/m 

PASS - Design shear resistance exceeds design shear force 

Secondary transverse reinforcement to base - Section 9.3 

Min.area of reinforcement; Abx.req = 268 mm2/m; Max.spacing of reinforcement; sbx_max = 450 mm 

Trans.reinforcement provided; 10 dia.bars @ 150 c/c; Trans.reinforcement provided; Abx.prov = 524 

mm2/m 

PASS - Area of reinforcement provided is greater than area of reinforcement required 

16 dia.bars @ 150 c/c10 dia.bars @ 150 c/c

10 dia.bars @ 150 c/c
horizontal reinforcement

parallel to face of stem

40 50

10 dia.bars @ 150 c/c

16 dia.bars @ 150 c/c

10 dia.bars @ 150 c/c
transverse reinforcement
in base

40

50

Reinforcement details
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ŽB PILÍŘE INTEGROVANÉ DO STĚN SUTERÉNU 

In accordance with EN1992-1-1:2004 incorporating Corrigendum January 2008 and the recommended values 

Tedds calculation version 1.3.03 

y y

z

z
450 mm

45
0 

m
m

4 no. 12 mm diameter longitudinal bars
Max link spacing 240 mm generally, 144 mm for
450 mm above and below slab/beam and at laps

  

 

Column geometry 

Overall depth (perp y); h= 450 mm; Overall breadth (perp z); b = ;450; mm 

Stability in the z direction; Braced; Stability in the y direction; Braced 

Concrete details 

Cylinder strength of concrete; fck = 30 MPa; Safety factor for concrete; gC = 1.50 

Coefficient acc; acc = 1.00 

Maximum aggregate size; dg = 20 mm 

Reinforcement details 

Nominal cover to links; cnom = 45 mm; Longitudinal bar diameter; f = 12 mm 

Link diameter; fv = 8 mm; Total no. of longitudinal bars; N = 4 

No.bars per face parallel y axis; Ny = ;2; No.bars per face parallel z axis; Nz = ;2 

Area of longitudinal reinft; As = 452 mm2; Safety factor for reinforcement; gS = 1.15 

Modulus of elasticity of reinft; Es = 200000 MPa 

Fire resistance details 

Fire resistance period; R = 180 min; Exposure to fire; Exposed one 

side only 

Ratio of fire design axial load to design resistance; mfi = 0.70 

Axial load and bending moments from frame analysis 

Design axial load; NEd = 447.0 kN 

Moment about y axis at top; Mtopy = ;68.0; kNm; Moment about y axis at btm; Mbtmy = ;68.0; 

kNm 

Moment about z axis at top; Mtopz = ;0.0; kNm; Moment about z axis at btm; Mbtmz = ;0.0; 

kNm 

Column effective lengths 

Eff length for buckling about y; l0y = ;3600; mm; Eff length buckling about z; l0z = ;3600; mm 

Check nominal cover for fire and bond requirements 

Min cover to links for bond; cmin,b = 8 mm; Min axis distance for fire; afi = 55 mm 

Allowance for deviations; Dcdev = 10 mm; Min allowable nominal cover; cnom_min = 41.0 

mm 
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PASS - the nominal cover is greater than the minimum required 

Column slenderness 

Slend. ratio buckling abt y; ly = ;27.7; Slend. ratio buckling abt z; lz = ;27.7 

Slend. limit about y; llimy = ;30.9; Slend. limit about z; llimz = ;30.9 

Design bending moments 

Design moment about y axis; MEdy = ;72.0; kNm; Design moment about z axis; MEdz = ;8.9; kNm 

Moment of resistances 

Mt of resistance about y axis; MRdy = ;122.2; kNm; Mt of resistance about z axis; MRdz = ;122.2; 

kNm 

PASS - The moment capacity about the y axis exceeds the design bending moment 

PASS - The moment capacity about the z axis exceeds the design bending moment 

ratiol < 2 & ratioe < 0.2 - Biaxial bending check is not required 
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250 mm deska 1.NP 

10/150,0-kr.30,0

16/150,0-kr.30,0

Y

Z

1000,0

25
0,

0

Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2, XA1 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží není počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
s,t = 0,00632   s,min = 0,00151   

s,t,CSN = 0,00536   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,00746   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 0,00 0,00 110,00 117,38 100,00 133,74 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy  sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 2 0,00 70,00 896.10-6 0,280 0,251 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax  0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 
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250 mm deska 1.PP 

10/150,0-kr.50,0

16/150,0-kr.50,0

Y

Z

1000,0

25
0,

0

Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2, XA1 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží není počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
s,t = 0,00698   s,min = 0,00151   

s,t,CSN = 0,00536   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,00746   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 0,00 0,00 75,00 106,98 50,00 127,02 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy  sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 2 0,00 50,00 634.10-6 0,320 0,203 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax  0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 
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7.5 NÁVRH SMYKOVÝCH TRNŮ 
Návrh smykových trnů a lemovací výztuže je proveden pro referenční produkt Halfen HSD CRET 128 
(128V) ve specializovaném softwaru Halfen. V případě výběru jiného produktu je třeba návrh trnů i 
výztuže přepracovat v rámci realizační dokumentace – mohou se lišit rozteče trnů i počet a rozteče 
vložek výztuže. 

  

 



19-7246-006-08-03-03-048 – Statický výpočet                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD IV (OUT)   

 

- 52 - 

 



19-7246-006-08-03-03-048 – Statický výpočet                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD IV (OUT)   

 

- 53 - 

 



19-7246-006-08-03-03-048 – Statický výpočet                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD IV (OUT)   

 

- 54 - 

7.6 NÁVRH ZÁKLADOVÝCH PATEK A PASŮ 
Posouzeny jsou základové patky pod sloupy ocelové konstrukce a základové pasy pod suterénem – 
v rámci objektu SOD IV (OUT) jde o patky Typu 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Umístění jednotlivých Typů patek je 
uvedeno na výkresu 19-7246-006-08-03-03-002. 

Posouzení kombinovaných patek pro dvojice sloupů na rozhraní objektů SOD IV a SOD I viz Statický 
výpočet objektu SOD I. 

Mapa reakcí od ocelových konstrukcí: 

(hodnoty reakcí jsou uvedeny v podkladu projektanta ocelových konstrukcí v příloze) 
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7.6.1 Základová patka centrická – TYP 1 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 
Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: centrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 1,37 m 
Hloubka základové spáry d = 1,37 m 
Tloušťka základu t = 0,80 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: centrická patka 
Délka patky x = 1,25 m 
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Šířka patky y = 1,25 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,40 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
Objem patky  = 1,25 m3 
 
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  K6 Návrhové 150,00 4,00 0,00 14,00 1,00 
2 Ano  K7 Návrhové 170,00 0,00 25,00 11,00 9,00 
3 Ano  K9 Návrhové 110,00 0,00 35,00 21,00 7,00 
4 Ano  K16 Návrhové 120,00 0,00 0,00 15,00 15,00 
5 Ano  K16 - provozní Užitné 85,00 0,00 0,00 11,00 11,00 
6 Ano  K6 - provozní Užitné 116,00 2,00 0,00 10,00 1,00 
7 Ano  K7 - provozní Užitné 134,00 0,00 18,00 7,00 6,00 
8 Ano  K9 - provozní Užitné 88,00 0,00 27,00 15,00 5,00 
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Plošná přitížení v okolí základu 
 

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 

 
Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
  
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

K6 Ano 0,05 -0,02 75,76 150,00 50,51 Ano 
K6 Ne 0,05 -0,02 82,85 150,00 55,24 Ano 
K7 Ano -0,07 -0,03 85,49 150,00 56,99 Ano 
K7 Ne -0,06 -0,03 92,54 150,00 61,69 Ano 
K9 Ano -0,11 -0,03 66,49 150,00 44,33 Ano 
K9 Ne -0,09 -0,03 73,46 150,00 48,97 Ano 
K16 Ano 0,07 -0,07 69,64 150,00 46,43 Ano 
K16 Ne 0,06 -0,06 76,64 150,00 51,10 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 60,52 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 23,74 kN 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 2. (K7) 
Únosnost základové půdy Rd = 210,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 2,91 m 
Dosah smykové plochy lsp = 9,02 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 150,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 92,54 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,084<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,053<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,088<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 3. (K9) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 20,16 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 124,42 kN 
Extrémní horizontální síla H = 22,14 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 



19-7246-006-08-03-03-048 – Statický výpočet                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD IV (OUT)   

 

- 58 - 

  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 28,75 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 17,59 kN 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 6,9 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 6,5 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 7,3 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 6,2 mm   
Sednutí středu základu = 8,5 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 6,8 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 67,36 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=120,64) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=120,64) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,089<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,054<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,092<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 6,8 mm 
Hloubka deformační zóny = 5,63 m 
 
Natočení ve směru x = 1,032 (tan*1000); (5,9E-02 °) 
Natočení ve směru y = 0,605 (tan*1000); (3,5E-02 °) 
 
  
Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

7 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 1,25 m 
Výška průřezu = 0,80 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,24 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,46 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 685,60 kNm > 17,32 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

7 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Šířka průřezu = 1,25 m 
Výška průřezu = 0,80 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,24 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,44 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 666,48 kNm > 15,23 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
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Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 170,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 17,41 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 152,59 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,60 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,22 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 126,46 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 43,54 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,37 m 
Délka průřezu u = 3,89 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,03 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,32 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
  
Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 1,25 

 1,25 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 0,80 

Řez A-A:

7 ks profil 20,0 mm
délka 1150mm, krytí 50mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 1,60E-01m²

kritický průřez
délka: 1,60m

kontrolované průřezy

Řez B-B:

7 ks profil 20,0 mm
délka 1110mm, krytí 70mm
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7.6.2 Základová patka centrická – TYP 2 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 
Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin   

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: centrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 1,57 m 
Hloubka základové spáry d = 1,57 m 
Tloušťka základu t = 1,00 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: centrická patka 
Délka patky x = 1,75 m 
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Šířka patky y = 1,75 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,30 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,30 m 
Objem patky  = 3,06 m3 
 
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  K8 Návrhové 192,00 0,00 18,00 3,00 63,00 
2 Ano  K8-tah Návrhové -38,00 0,00 -3,00 0,00 -56,00 
3 Ano  K25 Návrhové 157,00 39,00 0,00 1,00 7,00 
4 Ano  K25-tah Návrhové -66,00 -16,00 0,00 1,00 3,00 
5 Ano  K25-náraz vozidla Návrhové 36,00 -47,00 -54,00 -49,00 46,00 
6 Ano  K27 Návrhové 210,00 98,00 0,00 4,00 36,00 
7 Ano  K8 - provozní Užitné 148,00 0,00 13,00 2,00 41,00 
8 Ano  K8-tah - provozní Užitné -9,00 0,00 13,00 2,00 41,00 
9 Ano  K25 - provozní Užitné 122,00 43,00 0,00 1,00 15,00 

10 Ano  K27 - provozní Užitné 149,00 49,00 0,00 4,00 19,00 
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Plošná přitížení v okolí základu 
 

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 

 
Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
  
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

K8 Ano -0,05 -0,19 81,12 150,00 54,08 Ano 
K8 Ne -0,04 -0,17 89,96 150,00 59,98 Ano 
K8-tah Ano 0,03 0,58 40,50 150,00 27,00 Ano 
K8-tah Ne 0,02 0,39 44,19 150,00 29,46 Ano 
K25 Ano 0,00 -0,16 67,14 150,00 44,76 Ano 
K25 Ne 0,00 -0,14 76,21 150,00 50,81 Ano 
K25-tah Ano 0,01 0,19 16,45 150,00 20,69 Ano 
K25-tah Ne 0,01 0,11 25,51 150,00 20,69 Ano 
K25-náraz vozidla Ano 0,03 0,01 34,72 150,00 23,15 Ano 
K25-náraz vozidla Ne 0,02 0,00 44,00 150,00 29,33 Ano 
K27 Ano 0,01 -0,39 105,07 150,00 70,04 Ano 
K27 Ne 0,01 -0,34 112,14 150,00 74,76 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 130,97 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 50,32 kN 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti - tlačená patka 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 6. (K27) 
Únosnost základové půdy Rd = 210,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 3,89 m 
Dosah smykové plochy lsp = 12,24 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 150,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 112,14 kPa 
 
Svislá únosnost - tlačená patka VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,026<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,332<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,333<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
  
Posouzení svislé únosnosti - tažená patka 
 
Návrhový úhel vnitřního tření nadloží d = 24,00 ° 
Návrhová soudržnost nadloží cd = 14,00 kPa 
 
Max. tahová síla Nt,max = 66,00 kN 
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Odpor proti zvednutí Rt = 319,01 kN 
 
Svislá únosnost - tažená patka VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 2. (K8-tah) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 35,15 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 103,03 kN 
Extrémní horizontální síla H = 56,00 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 70,44 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 37,28 kN 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 6,9 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 4,5 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 5,2 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 5,1 mm   
Sednutí středu základu = 7,0 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 5,9 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 59,85 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=96,64) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=96,64) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,064<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,237<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,246<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 5,9 mm 
Hloubka deformační zóny = 5,64 m 
 
Natočení ve směru x = 0,266 (tan*1000); (1,5E-02 °) 
Natočení ve směru y = 1,374 (tan*1000); (7,9E-02 °) 
 
  
Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

Výztuž při dolním okraji 

10 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 1,75 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,19 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,58 m = xmax 
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Moment na mezi únosnosti MRd = 1251,97 kNm > 38,71 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Výztuž při horním okraji 

10 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Stupeň vyztužení  = 0,19 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,58 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1251,97 kNm > 16,18 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

Výztuž při dolním okraji 

10 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Šířka průřezu = 1,75 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,20 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,57 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1224,65 kNm > 78,60 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Výztuž při horním okraji 

10 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Stupeň vyztužení  = 0,20 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,57 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1224,65 kNm > 15,87 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 210,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 6,17 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 203,83 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,20 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,65 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 90,99 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 119,01 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,47 m 
Délka průřezu u = 4,12 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,07 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,24 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
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Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 1,75 

 1,75 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 1,00 

Řez A-A:

10 ks profil 20,0 mm
délka 1650mm, krytí 50mm

délka 1650mm, krytí 50mm
10 ks profil 20,0 mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 9,00E-02m²

kritický průřez
délka: 1,20m

kontrolované průřezy

Řez B-B:

10 ks profil 20,0 mm
délka 1610mm, krytí 70mm

délka 1610mm, krytí 70mm
10 ks profil 20,0 mm
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7.6.3 Základová patka centrická – TYP 3 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 
Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: centrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 1,57 m 
Hloubka základové spáry d = 1,57 m 
Tloušťka základu t = 1,00 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: centrická patka 
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Délka patky x = 2,00 m 
Šířka patky y = 2,00 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,40 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
Objem patky  = 4,00 m3 
 
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  K4 Návrhové 305,00 89,00 0,00 50,00 28,00 
2 Ano  K5 Návrhové 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Ano  K1 Návrhové 424,00 0,00 68,00 1,00 24,00 
4 Ano  K4 - provozní Užitné 241,00 61,00 0,00 34,00 19,00 
5 Ano  K5 - provozní Užitné 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Ano  K1 - provozní Užitné 365,00 0,00 79,00 5,00 38,00 

 
Plošná přitížení v okolí základu  

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 
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Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
  
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

K4 Ano 0,10 -0,24 103,78 150,00 69,19 Ano 
K4 Ne 0,09 -0,22 112,66 150,00 75,10 Ano 
K5 Ano 0,00 0,00 80,63 150,00 53,76 Ano 
K5 Ne 0,00 0,00 90,32 150,00 60,21 Ano 
K1 Ano -0,11 -0,04 108,42 150,00 72,28 Ano 
K1 Ne -0,10 -0,04 117,98 150,00 78,66 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 168,50 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 65,01 kN 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 3. (K1) 
Únosnost základové půdy Rd = 210,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 4,35 m 
Dosah smykové plochy lsp = 13,75 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 150,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 117,98 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,056<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,122<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,133<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (K4) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 39,05 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 296,73 kN 
Extrémní horizontální síla H = 57,31 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
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Spočtená vlastní tíha patky G = 92,00 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 48,15 kN 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 8,0 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 6,7 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 8,6 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 6,1 mm   
Sednutí středu základu = 10,2 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 7,8 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 59,57 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=65,05) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=65,05) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,073<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,105<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,114<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 7,8 mm 
Hloubka deformační zóny = 6,05 m 
 
Natočení ve směru x = 1,204 (tan*1000); (6,9E-02 °) 
Natočení ve směru y = 1,298 (tan*1000); (7,4E-02 °) 
 
  
Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

12 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 2,00 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,20 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,58 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1500,45 kNm > 95,28 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

12 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Šířka průřezu = 2,00 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,20 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,57 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1467,67 kNm > 89,18 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 424,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 16,96 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 407,04 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,60 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,46 MPa 
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Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 167,80 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 256,20 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,47 m 
Délka průřezu u = 4,52 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,08 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,24 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
  
Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 2,00 

 2,00 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 1,00 

Řez A-A:

12 ks profil 20,0 mm
délka 1900mm, krytí 50mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 1,60E-01m²

kritický průřez
délka: 1,60m

kontrolované průřezy

Řez B-B:

12 ks profil 20,0 mm
délka 1860mm, krytí 70mm
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7.6.4 Základová patka excentrická – TYP 3 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 
Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: excentrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 1,57 m 
Hloubka základové spáry d = 1,57 m 
Tloušťka základu t = 1,00 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: excentrická patka 
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Délka patky x = 2,00 m 
Šířka patky y = 2,00 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,40 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
Objem patky  = 4,00 m3 
 
Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru x = 1,00 m 
Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru y = 0,50 m 
  
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  K4 Návrhové 305,00 89,00 0,00 50,00 28,00 
2 Ano  K4 - provozní Užitné 241,00 61,00 0,00 34,00 19,00 

 
Plošná přitížení v okolí základu  

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 
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Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
  
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

K4 Ano 0,10 -0,56 152,04 200,00 76,02 Ano 
K4 Ne 0,09 -0,50 155,22 200,00 77,61 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 168,50 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 65,01 kN 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (K4) 
Únosnost základové půdy Rd = 280,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 4,35 m 
Dosah smykové plochy lsp = 13,75 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 200,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 155,22 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,052<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,282<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,287<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (K4) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 39,05 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 278,13 kN 
Extrémní horizontální síla H = 57,31 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 92,00 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 48,15 kN 
 
Výpočet proveden za vyloučení tahu. 
Rozměry patky po vyloučení tažených okrajů: 
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Délka patky (x) = 2,00 m 
Šírka patky (y) = 1,42 m 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 10,0 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 4,6 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 7,5 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 6,5 mm   
Sednutí středu základu = 10,3 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 8,2 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 63,95 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=60,59) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=60,59) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,045<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,263<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,267<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 8,2 mm 
Hloubka deformační zóny = 5,98 m 
 
Natočení ve směru x = 0,499 (tan*1000); (2,9E-02 °) 
Natočení ve směru y = 2,693 (tan*1000); (1,5E-01 °) 
 
  
Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

12 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 2,00 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,20 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,58 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1500,45 kNm > 70,47 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

12 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Šířka průřezu = 2,00 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,20 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,57 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1467,67 kNm > 23,32 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 305,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 12,20 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 292,80 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,60 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,44 MPa 
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Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 111,06 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 193,94 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,47 m 
Délka průřezu u = 3,26 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,12 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,24 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
  
Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 2,00 

 2,00 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 1,00 

Řez A-A:

12 ks profil 20,0 mm
délka 1900mm, krytí 50mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 1,60E-01m²

kritický průřez
délka: 1,60m

kontrolované průřezy

Řez B-B:

12 ks profil 20,0 mm
délka 1860mm, krytí 70mm
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7.6.5 Základová patka centrická – TYP 4 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 
Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin   

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: centrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 1,57 m 
Hloubka základové spáry d = 1,57 m 
Tloušťka základu t = 1,00 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: centrická patka 
Délka patky x = 2,25 m 
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Šířka patky y = 2,25 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,40 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
Objem patky  = 5,06 m3 
 
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  K3 Návrhové 436,00 130,00 0,00 16,00 47,00 
2 Ano  K1.Z Návrhové 591,00 46,00 0,00 82,00 27,00 
3 Ano  K3 - provozní Užitné 333,00 80,00 0,00 11,00 23,00 
4 Ano  K1.Z - provozní Užitné 409,00 78,00 0,00 73,00 38,00 

 
Plošná přitížení v okolí základu 
 

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 

 
Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
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Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

K3 Ano 0,02 -0,27 109,58 150,00 73,05 Ano 
K3 Ne 0,02 -0,24 119,07 150,00 79,38 Ano 
K1.Z Ano 0,10 -0,09 123,55 150,00 82,37 Ano 
K1.Z Ne 0,09 -0,08 133,46 150,00 88,97 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 210,79 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 82,99 kN 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 2. (K1.Z) 
Únosnost základové půdy Rd = 210,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 4,81 m 
Dosah smykové plochy lsp = 15,24 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 150,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 133,46 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,045<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,120<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,121<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 2. (K1.Z) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 42,96 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 465,14 kN 
Extrémní horizontální síla H = 86,33 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 116,44 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 61,48 kN 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 8,7 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 5,7 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 8,1 mm   
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Sednutí středu hrany y - 2 = 6,2 mm   
Sednutí středu základu = 10,0 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 7,7 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 57,09 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=47,67) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=47,67) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,055<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,090<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,104<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 7,7 mm 
Hloubka deformační zóny = 6,12 m 
 
Natočení ve směru x = 0,828 (tan*1000); (4,7E-02 °) 
Natočení ve směru y = 1,316 (tan*1000); (7,5E-02 °) 
 
  
Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

14 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 2,25 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,21 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,58 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1748,78 kNm > 149,67 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

14 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Šířka průřezu = 2,25 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,21 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,57 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1710,53 kNm > 147,38 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 436,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 13,78 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 422,22 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,60 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,63 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 136,33 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 299,67 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,47 m 
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Délka průřezu u = 4,52 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,11 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,24 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
  
Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 2,25 

 2,25 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 1,00 

Řez A-A:

14 ks profil 20,0 mm
délka 2150mm, krytí 50mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 1,60E-01m²

kritický průřez
délka: 1,60m

kontrolované průřezy

Řez B-B:

14 ks profil 20,0 mm
délka 2110mm, krytí 70mm
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7.6.6 Základová patka excentrická – Typ 4 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 
Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin   

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: excentrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 1,57 m 
Hloubka základové spáry d = 1,57 m 
Tloušťka základu t = 1,00 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: excentrická patka 
Délka patky x = 2,25 m 
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Šířka patky y = 2,26 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,40 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
Objem patky  = 5,07 m3 
 
Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru x = 1,12 m 
Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru y = 0,68 m 
  
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  K1.Z Návrhové 591,00 46,00 0,00 82,00 27,00 
2 Ano  K1.Z - provozní Užitné 409,00 78,00 0,00 73,00 38,00 

 
Plošná přitížení v okolí základu 
 

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 

 
Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
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Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

K1.Z Ano 0,10 -0,42 165,36 200,00 82,68 Ano 
K1.Z Ne 0,09 -0,38 173,24 200,00 86,62 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 211,24 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 83,18 kN 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (K1.Z) 
Únosnost základové půdy Rd = 280,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 4,81 m 
Dosah smykové plochy lsp = 15,24 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 200,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 173,24 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,045<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,185<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,190<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (K1.Z) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 42,96 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 444,31 kN 
Extrémní horizontální síla H = 86,33 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 116,70 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 61,62 kN 
 
Výpočet proveden za vyloučení tahu. 
Rozměry patky po vyloučení tažených okrajů: 
  
Délka patky (x) = 2,25 m 
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Šírka patky (y) = 1,86 m 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 11,7 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 5,3 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 8,9 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 7,1 mm   
Sednutí středu základu = 12,2 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 9,5 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 60,55 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=44,95) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=44,65) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,055<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,226<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,232<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 9,5 mm 
Hloubka deformační zóny = 6,32 m 
 
Natočení ve směru x = 0,789 (tan*1000); (4,5E-02 °) 
Natočení ve směru y = 2,818 (tan*1000); (1,6E-01 °) 
 
  
Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

14 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 2,25 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,21 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,58 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1748,89 kNm > 149,69 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

14 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Šířka průřezu = 2,25 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,21 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,57 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1710,53 kNm > 117,00 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 591,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 18,64 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 572,36 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,60 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,51 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
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Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 305,47 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 285,53 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,70 m 
Délka průřezu u = 4,35 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,09 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 0,83 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
  
Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 2,25 

 2,26 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 1,00 

Řez A-A:

14 ks profil 20,0 mm
délka 2150mm, krytí 50mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 1,60E-01m²

kritický průřez
délka: 1,60m

kontrolované průřezy

Řez B-B:

14 ks profil 20,0 mm
délka 2115mm, krytí 70mm

  
 

 

7.6.7 Základová patka centrická – TYP 5 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
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Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 
 

Součinitele redukce odporu (R) 
Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin   

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: centrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 1,77 m 
Hloubka základové spáry d = 1,77 m 
Tloušťka základu t = 1,20 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: centrická patka 
Délka patky x = 2,50 m 
Šířka patky y = 2,50 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,40 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
Objem patky  = 7,50 m3 
 
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
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Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  K23 Návrhové 766,00 159,00 0,00 1,00 48,00 
2 Ano  K23 - provozní Užitné 561,00 88,00 0,00 45,00 26,00 

 
Plošná přitížení v okolí základu  

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 

 
Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
  
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

K23 Ano 0,00 -0,20 136,69 200,00 68,34 Ano 
K23 Ne 0,00 -0,19 147,94 200,00 73,97 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 296,66 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 103,10 kN 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (K23) 
Únosnost základové půdy Rd = 280,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 5,32 m 
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Dosah smykové plochy lsp = 16,93 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 200,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 147,94 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,000<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,082<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,082<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (K23) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 60,45 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 604,10 kN 
Extrémní horizontální síla H = 48,01 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 172,50 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 76,37 kN 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 7,7 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 5,7 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 7,2 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 6,3 mm   
Sednutí středu základu = 9,5 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 7,4 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 58,15 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=58,96) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=58,96) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,027<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,059<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,065<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 7,4 mm 
Hloubka deformační zóny = 6,27 m 
 
Natočení ve směru x = 0,357 (tan*1000); (2,0E-02 °) 
Natočení ve směru y = 0,788 (tan*1000); (4,5E-02 °) 
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Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

15 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 2,50 m 
Výška průřezu = 1,20 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,17 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,70 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 2285,33 kNm > 186,12 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

15 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Šířka průřezu = 2,50 m 
Výška průřezu = 1,20 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,17 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,69 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 2244,35 kNm > 254,24 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 766,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 19,61 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 746,39 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,60 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,76 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 253,26 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 512,74 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,56 m 
Délka průřezu u = 5,15 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,12 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,19 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
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Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 2,50 

 2,50 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 1,20 

Řez A-A:

15 ks profil 20,0 mm
délka 2400mm, krytí 50mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 1,60E-01m²

kritický průřez
délka: 1,60m

kontrolované průřezy

Řez B-B:

15 ks profil 20,0 mm
délka 2360mm, krytí 70mm
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7.6.8 Základová patka excentrická – TYP 5 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 
Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: excentrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 1,77 m 
Hloubka základové spáry d = 1,77 m 
Tloušťka základu t = 1,20 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: excentrická patka 
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Délka patky x = 2,50 m 
Šířka patky y = 2,50 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,40 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
Objem patky  = 7,50 m3 
 
Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru x = 0,68 m 
Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru y = 1,25 m 
  
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  K23 Návrhové 766,00 159,00 0,00 1,00 48,00 
2 Ano  K23 - provozní Užitné 561,00 88,00 0,00 45,00 26,00 

 
Plošná přitížení v okolí základu  

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 
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Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
  
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

K23 Ano -0,41 -0,20 187,95 200,00 93,97 Ano 
K23 Ne -0,37 -0,19 196,86 200,00 98,43 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 296,66 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 103,10 kN 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (K23) 
Únosnost základové půdy Rd = 280,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 5,32 m 
Dosah smykové plochy lsp = 16,93 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 200,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 196,86 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,164<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,082<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,183<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (K23) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 60,45 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 577,13 kN 
Extrémní horizontální síla H = 48,01 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 172,50 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 76,37 kN 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 7,7 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 5,7 mm   
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Sednutí středu hrany y - 1 = 9,0 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 4,8 mm   
Sednutí středu základu = 9,7 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 7,4 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 58,25 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=58,85) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=58,85) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,131<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,059<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,144<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 7,4 mm 
Hloubka deformační zóny = 6,27 m 
 
Natočení ve směru x = 1,681 (tan*1000); (9,6E-02 °) 
Natočení ve směru y = 0,788 (tan*1000); (4,5E-02 °) 
 
  
Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

15 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 2,50 m 
Výška průřezu = 1,20 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,17 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,70 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 2285,33 kNm > 298,71 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

15 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Šířka průřezu = 2,50 m 
Výška průřezu = 1,20 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,17 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,69 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 2244,35 kNm > 254,24 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 766,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 19,61 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 746,39 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,60 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,76 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 615,87 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 150,13 kN 
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Vzdálenost průřezu od sloupu  = 1,13 m 
Délka průřezu u = 2,50 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,11 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 0,59 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
  
Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 2,50 

 2,50 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 1,20 

Řez A-A:

15 ks profil 20,0 mm
délka 2400mm, krytí 50mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 1,60E-01m²

kritický průřez
délka: 1,60m

kontrolované průřezy

Řez B-B:

15 ks profil 20,0 mm
délka 2360mm, krytí 70mm
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7.6.9 Základová patka centrická – TYP 6 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 
Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: centrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 1,77 m 
Hloubka základové spáry d = 1,77 m 
Tloušťka základu t = 1,20 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: centrická patka 
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Délka patky x = 2,75 m 
Šířka patky y = 2,75 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,40 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
Objem patky  = 9,07 m3 
 
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  K3.Z Návrhové 639,00 71,00 0,00 144,00 34,00 
2 Ano  K3.Z-tah Návrhové -150,00 2,00 0,00 -120,00 8,00 
3 Ano  K23.Z Návrhové 1026,00 66,00 0,00 117,00 29,00 
4 Ano  K3.Z - provozní Užitné 292,00 79,00 0,00 80,00 23,00 
5 Ano  K3.Z-tah - provozní Užitné -137,00 79,00 0,00 80,00 23,00 
6 Ano  K23.Z - provozní Užitné 531,00 85,00 0,00 58,00 25,00 

 
Plošná přitížení v okolí základu  

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 

 



19-7246-006-08-03-03-048 – Statický výpočet                                                                        

Rekonstrukce Vozovny Slovany – SOD IV (OUT)   

 

- 98 - 

Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
  
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

K3.Z Ano 0,17 -0,11 113,40 200,00 56,70 Ano 
K3.Z Ne 0,15 -0,10 124,92 200,00 62,46 Ano 
K3.Z-tah Ano -0,70 -0,06 35,49 200,00 21,29 Ano 
K3.Z-tah Ne -0,43 -0,03 43,81 200,00 21,91 Ano 
K23.Z Ano 0,10 -0,07 146,22 200,00 73,11 Ano 
K23.Z Ne 0,09 -0,07 157,94 200,00 78,97 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 356,64 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 125,32 kN 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti - tlačená patka 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 3. (K23.Z) 
Únosnost základové půdy Rd = 280,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 5,77 m 
Dosah smykové plochy lsp = 18,41 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 200,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 157,94 kPa 
 
Svislá únosnost - tlačená patka VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,253<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,041<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,254<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
  
Posouzení svislé únosnosti - tažená patka 
 
Návrhový úhel vnitřního tření nadloží d = 25,00 ° 
Návrhová soudržnost nadloží cd = 14,00 kPa 
 
Max. tahová síla Nt,max = 150,00 kN 
Odpor proti zvednutí Rt = 704,55 kN 
 
Svislá únosnost - tažená patka VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 2. (K3.Z-tah) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 65,49 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 221,52 kN 
Extrémní horizontální síla H = 120,27 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
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Únosnost základu VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 208,72 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 92,83 kN 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 6,8 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 5,3 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 6,5 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 5,6 mm   
Sednutí středu základu = 8,4 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 6,6 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 55,87 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=46,10) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=46,10) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,212<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,236<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,317<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 6,6 mm 
Hloubka deformační zóny = 6,20 m 
 
Natočení ve směru x = 0,464 (tan*1000); (2,7E-02 °) 
Natočení ve směru y = 0,562 (tan*1000); (3,2E-02 °) 
 
  
Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

Výztuž při dolním okraji 

17 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 2,75 m 
Výška průřezu = 1,20 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,17 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,70 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 2588,31 kNm > 327,20 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Výztuž při horním okraji 

17 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm 
Stupeň vyztužení  = 0,17 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,70 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 2588,31 kNm > 37,65 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
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Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

Výztuž při dolním okraji 

17 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Šířka průřezu = 2,75 m 
Výška průřezu = 1,20 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,17 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,69 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 2541,87 kNm > 314,12 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Výztuž při horním okraji 

17 ks profil 20,0 mm, krytí 70,0 mm 
Stupeň vyztužení  = 0,17 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,06 m < 0,69 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 2541,87 kNm > 66,06 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 1026,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 21,71 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 1004,29 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,60 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,70 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 280,35 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 745,65 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,56 m 
Délka průřezu u = 5,15 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,14 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,19 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
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Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 2,75 

 2,75 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 1,20 

Řez A-A:

17 ks profil 20,0 mm
délka 2650mm, krytí 50mm

délka 2650mm, krytí 50mm
17 ks profil 20,0 mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 1,60E-01m²

kritický průřez
délka: 1,60m

kontrolované průřezy

Řez B-B:

17 ks profil 20,0 mm
délka 2610mm, krytí 70mm

délka 2610mm, krytí 70mm
17 ks profil 20,0 mm
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7.6.10 Základové pasy pod suterénem 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 
Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Zpevněný povrch 80,00 200,00 25,00 15,00  

2 Štěrkový polštář 38,50 0,00 21,00 11,00  

3 F4 CS 25,00 14,00 18,50 8,50  

4 S5 SC 28,00 3,00 18,50 8,50  

5 S3 S-F + G 34,00 0,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Založení 

Typ základu: základový pas 
Hloubka od původního terénu hz = 3,50 m 
Hloubka základové spáry d = 3,50 m 
Tloušťka základu t = 0,60 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 22,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: základový pas 
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Celková délka pasu  = 50,00 m 
Šířka pasu (x)  = 1,50 m 
Šířka sloupu ve směru x  = 0,30 m 
Objem pasu  = 0,90 m3/m 
 
Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. 
  
Štěrkopískový polštář 

Zemina tvořící ŠP polštář - Štěrkový polštář 
  
Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,25 m 
Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,25 m 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Informace o umístění 
Kóta povrchu = 342,46 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] [m] 

1 0,32 0,00 .. 0,32 342,46 .. 342,14 Zpevněný povrch 

2 0,25 0,32 .. 0,57 342,14 .. 341,89 Štěrkový polštář 

3 0,40 0,57 .. 0,97 341,89 .. 341,49 Štěrkový polštář 

4 1,40 0,97 .. 2,37 341,49 .. 340,09 F4 CS 

5 0,40 2,37 .. 2,77 340,09 .. 339,69 S5 SC 

6 - 2,77 ..  339,69 .. - S3 S-F + G 

 
Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N My Hx 

nové změna [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 
1 Ano  Trvala situace Návrhové 400,00 0,00 3,00 
2 Ano  Trvala situace - provozní Užitné 285,71 0,00 2,14 

 
Plošná přitížení v okolí základu  

Číslo 
Přitížení 

Název 
xs ys x y q  h 

nové změna [m] [m] [m] [m] [kPa] [°] [m] 
1 Ano  Přitížení č. 1 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 

 
Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : zadat únosnost základové půdy Rd 
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Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey  Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Trvala situace Ano 0,00 0,00 254,78 350,00 72,80 Ano 
Trvala situace Ne 0,00 0,00 273,64 350,00 78,18 Ano 

 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha pasu G = 42,12 kN/m 
Spočtená tíha nadloží Z = 103,36 kN/m 
 
Výpočet únosnosti stanoven pod štěrkopískovým polštářem. 
  
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Trvala situace) 
Únosnost základové půdy Rd = 490,00 kPa 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 3,67 m 
Dosah smykové plochy lsp = 11,86 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 350,00 kPa 
Extrémní kontaktní napětí  = 273,64 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,002<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,002<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Trvala situace) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 26,66 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 335,59 kN 
Extrémní horizontální síla H = 3,00 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha pasu G = 20,70 kN/m 
Spočtená tíha nadloží Z = 76,56 kN/m 
 
Sednutí středu délkové hrany = 5,2 mm  
Sednutí středu šířkové hrany 1 = 8,5 mm  
Sednutí středu šířkové hrany 2 = 8,5 mm  
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
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Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 64,29 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=30,86) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=104,16) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,002<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,002<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 8,6 mm 
Hloubka deformační zóny = 8,19 m 
 
Natočení ve směru šířky = 0,018 (tan*1000); (1,0E-03 °) 
 
  
Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

7 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm 
Šířka průřezu = 1,00 m 
Výška průřezu = 0,60 m 
 
Stupeň vyztužení  = 0,26 % > 0,14 % = min 
Poloha neutrálné osy x = 0,05 m < 0,33 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 320,43 kNm > 57,79 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 400,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 80,00 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 320,00 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 2,00 m 
Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,30 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 3,60 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 224,53 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 175,47 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,27 m 
Délka průřezu u = 2,00 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,16 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,43 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
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Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

 1,50 

 1,00 

Půdorys:

A A
B

B

+x

+
y

 0,60 

Řez A-A:

7 ks profil 16,0 mm
délka 1400mm, krytí 50mm

Protlačení - krit. průřez:

plocha zat., které
ŽB přenese smykem
plocha: 8,42E-01m²

kritický průřez
délka: 2,00m

kontrolované průřezy

Řez B-B:
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8 ZÁVĚR 
Návrh konstrukce byl proveden tak, aby byly splněné parametry dané normami a požadavky zadané 
investorem a zároveň tak aby byla konstrukce dostatečně tuhá a stabilní. Veškeré nosné konstrukce 
vyhovují z hlediska I. a II. mezního stavu. Návrh ověřen z hlediska únosnosti, použitelnosti 
i hospodárnosti konstrukce. 

Základové konstrukce jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno přílišnému sedání nové konstrukce a aby 
byla zajištěna stabilita a zabráněno poškození stávajících okolních konstrukcí během výstavby. Dle 
návrhu v daných podmínkách sedání základů nepřesahuje hodnotu 10 mm. 

Před prováděním základů musí být únosnost v základové spáře a deformační moduly zlepšeného 
podloží ověřené tlakovými zkouškami. 

Dokumentace je zpracována podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
novely č. 62/2013 Sb. Návrh stavby je zpracován podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění novely č. 323/2017 Sb. Dokumentace je autorizována ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb. Tento stupeň projektové dokumentace není určen pro realizaci stavebního 
díla a nesmí být pro tyto účely použit. 

DODAVATEL STAVBY MUSÍ ZPRACOVAT VLASTNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ ODPOVÍDÁ JÍM 
POUŽITÉMU KONSTRUKČNÍMU SYSTÉMU, POUŽÍVANÝM MATERIÁLŮM, APOD. V PŘÍPADĚ 
NEJASNOSTÍ NEBO NEPŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ JSOU DODAVATELSKÁ FIRMA NEBO 
INVESTOR POVINNI OKAMŽITĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A STATIKA. 

Všechny práce je nutno provádět dle platných předpisů a norem a dle všech zákonů a nařízení o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících. 

V případě vzniku nejasností nebo nepředpokládaných skutečností v průběhu stavby je nutné okamžitě 
kontaktovat projektanta. 

 

 

 

 

 

V Praze 30.11.2019     Jan Tomšů, MSc 
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PŘÍLOHA – REAKCE OD OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
V příloze jsou uvedeny reakce 1.MS a 2.MS vypočtené projektanty ocelových konstrukcí 
(Metroprojekt Praha a.s.) 
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