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Tabulka prostord OUT - INP
) Specifikovany | TEPLOTA PRIV.
Cislo Specifikovany | tok odvadeného | VZDUCHU -

mistnosti Nazev Plocha Objem privod vzduchu vzduchu ZIMA
OUT - 30.1 Dilna 33 m? 99,27 m’ 200 m*/h 200 m°/h

OUT - 30.2 Dilna - zameknici 32 m? 97,01 m> 200 m*/h 200 m°/h

OUT - 303 Dilna - soustruh 21 m? 61,81 m’ 150 m>/h 150 m>/h

OUT - 31 Dilna - elektroniky 11 m? 32,34 m’ 100 m*/h 100 m*/h

oUT - 32 Dilna - podvozky 66 m> 198,47 m> £00 m*/h £00 m*/h

ouUT - 33 Hala kontrolnich prohlidek 718 m? 2154,58 m’ 1880 m>/h 7000 m>/h 32 °C
OUT - 34 Hala soustruhu 588 m> 1764,83 m’ 3700 m*/h 4300 m>/h 32 °C
ouUT - 35 Hala denniho oSetFeni 1251 m*> | 6888,20 m’ 4100 m>/h 9150 m>/h 32 °C
ouT - 36 Hala myti 1001 m* | 3003,61 m> 6200 m>/h 6200 m>/h 32 °C
OUT - 3711 Sklad 15 m? Li 41 m 50 m>/h 50 m>/h

OUT - 3%.2 Sklad 18 m? 54,83 m> 100 m*/h 100 m*/h

OUT - 373 Sklad 33 m? 100,29 m> 150 m*/h 150 m*/h

ouUT - 38 Sklad barev 11 m? 32,26 m’ 330 m*/h 330 m/h

ouUT - 39 Sklad dklidu 11 m? 31,94 m’ 50 m>/h 50 m>/h

OUT - 40 Sklad maziv 10 m? 29,31 m> 150 m*/h 330 m/h

OUT - 42.1 Akumulatorovna 11 m? 33,713 m’ 200 m*/h 200 m°>/h

OUT - 42.2 Akumulatorovna 10 m? 29,90 m’ 200 m*/h 200 m°/h

OUT - 50.1a WC predsin 3 m? 9,84 m 100 m*/h 0 m*/h

OUT - 50.1b WC - pisoary (muzi) L m? 10,97 m’ 0 m>/h 50 m>/h

OUT - 50.1c WC (muzi) 2 m? 5,49 m> 0 m>/h 50 m>/h

OUT - 50.1d WC (Zeny) 2 m? 5,07 m’ 0 m*/h 50 m>/h
OUT - 50.2a WC predsin L m? 10,50 m* 100 m*/h 60 m>/h
OUT - 50.2b WC - pisoary (muzi) L m? 10,80 m’ 0 m>/h 50 m>/h
OUT - 50.2c WC (muzi) 2 m? 5,25 m’ 0 m>/h 50 m>/h
OUT - 50.2d WC (Zeny) 2 m? 5,25 m’ 0 m*/h 50 m>/h

OUT - 55 Uklidovy stroj 10 m? 29,48 m> 250 m*/h 250 m°>/h

OUT - 63.1 Podruzny rozvadét 11 m? 31,61 m’ 100 m*/h 200 m°/h

OUT - 63.2 Podruzny rozvadét 10 m? 30,52 m> 0 m*/h 200 m*/h

LEGENDA

PRIVODNi POTRUBI

***** ODVODNi POTRUBI

001-009 MECHANICKA ZARIZENi
010-099 PRISLUSENSTVI JEDNOTEK
100-149  TLUMICE_VLOZKY

150-199  TLUMICE

200-299 REGULACE

300-349 PROTIPOZARNI KLAPKY
350-399 POZARNI STENOVE UZAVERY
£00-699 VYUSTKY VZDUCHOTECHNIKY

700 FLEXI POTRUBI

800 IZOLACE POTRUBI

801 IZOLACE_PRISLUSENSTVI
802 IZOLACE_TVAROVKY

803 IZOLACE_POZARNI KLAPKY
900 TRUBKY_CHLADIVOVE

950 POTRUBI_HRANATE

955 POTRUBI_SPIRO

ZNACEN] 1ZOLACI POTRUBI

AKUSTICKA 1ZOLACE

TEPELNA I1ZOLACE 40mm

TEPELNA IZOLACE DO PLECHU 60mm
TEPELNA I1ZOLACE KAUCUK 10mm
TEPELNA I1ZOLACE KAUCUK 20mm

POZARNI 1ZOLACE 30min

POZARNI 1ZOLACE 90min

OBJEDNATEL: L , , .
Plzenské méstské dopravni podniky, a.s.

Izllzenskelmezts.,llze m Denisovo nabiezi 920/12
opravni podniky 301 00 Pized - Vychodni Predmésti

spole¢nost "MP + MMD - Vozovna Slovany", spole¢nik 1: spolecnik 2: Souprava €islo:
METROPROJEKT Praha a.s. M Mott MacDonald CZ, spol. st. o.
- nam. l. P. Pavlova 2/1786 Narodni 984/15
120 00 Praha 2 M 110 00 Praha 1

BENSB tel: +420296 154 105 MOTT tel.: +420 221 412 800

mETROPROJEKT WWW.Mmetroprojekt.cz MACDONALD ww.mottmac.com
HIP: Podpis: Néazev a ucel dila:

Ing. Jan Koci

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

ot Plzen, Slovanska alej 35
Stupei: DPS
Zpracovatelsky Utvar: Nazev &asti dila:

S-80 E. Stavebni cast - stavebni soubory
tel.: +420 296 154 400 - - .-
i _SOD 1V Provozné-administrativni budova (OUT) E
Vedouci Utvaru: Podpis:

Ing. Jakub Huml M E.2 TZB E.2
Odpovédny projektant: Podpis: | Nazev pfilohy: Zména:
Vypracoval: Podpis: SO OUT 1 0-02 VZT, Chlazeni
Ing. Romana Peitlova o v s I
9 Pudorys 1NP &ast B Cislopii.
zmak: Datum:  11/25/19
Potel 35y A4 |Mitio: 1:50 | 1¢D: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 055




