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NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ELEKTRO: E2
POŽADAVEK NA PŘIVEDENÍ OVLÁDACÍCH KABELŮ
OD OVLÁDACÍ JEDNOTKY Z MÍSTNOSTI Č. PAB-28.1
PŘIVÉST 1xCYKY-J 5x1,5mm2

VYVÉST NAD TERÉN-NECHAT REZERVU 2m

NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ZTI: Z2
POŽADAVEK NA ZDROJ VODY:
Qmax= 1,5 m3/h PŘI H= 35 m
POTRUBÍ PE/PP DN25 VYVEDENO 300mm POD TERÉN,
ZASLEPENO.

ŠACHTA PE-HD
ROZMĚRY (DxŠxV): 554x422x305mm
KV1" + T-KUS 1" + KV1" (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU NA ZIMU)
1x NÍZKOPRŮTOKOVÝ VENTIL 3/4"
1x CYKY5x1,5mm2

NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ELEKTRO: E1
POŽADAVEK NA PŘIVEDENÍ OVLÁDACÍCH KABELŮ
OD OVLÁDACÍ JEDNOTKY Z MÍSTNOSTI Č. PAB-28.1
PŘIVÉST 1xCYKY-J 5x1,5mm2

VYVÉST NAD TERÉN-NECHAT REZERVU 2m

NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ZTI: Z1
POŽADAVEK NA ZDROJ VODY:
Qmax= 1,5 m3/h PŘI H= 35 m
POTRUBÍ PE/PP DN25 VYVEDENO 300mm POD TERÉN,
ZASLEPENO.

ŠACHTA PE-HD
ROZMĚRY (DxŠxV): 554x422x305mm
KV1" + T-KUS 1" + KV1" (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU NA ZIMU)
1x NÍZKOPRŮTOKOVÝ VENTIL 3/4"
1x CYKY5x1,5mm2

CHRÁNIČKA d90

průtok 0,6m3/h
SEKCE 1

KAPKA 80m

E2
Z2

E1

Z1

E3
ŠACHTA PE-HD
ROZMĚRY (ØDxV): 349x245mm

NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ELEKTRO: E3
POŽADAVEK NA PŘIVEDENÍ OVLÁDACÍCH KABELŮ
OD OVLÁDACÍ JEDNOTKY Z MÍSTNOSTI Č. PAB-28.1
PŘIVÉST 2xCYKY-J 5x1,5mm2

VYVÉST NAD TERÉN-NECHAT REZERVU 2m

PROPOJENÍ KABELŮ 2xCYKY5x1,5mm2 OD STÁVAJÍCÍ ZÁVLAHY DO OVLÁDACÍ JEDNOTKY

CHRÁNIČKA d90
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Po dobu  výstavby, provizorní napojení vozovny bude ze Slovanské áleje 26.
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