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NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ELEKTRO: E2
POŽADAVEK NA PŘIVEDENÍ OVLÁDACÍCH KABELŮ
OD OVLÁDACÍ JEDNOTKY Z MÍSTNOSTI Č. PAB-28.1
PŘIVÉST 1xCYKY-J 5x1,5mm2

VYVÉST NAD TERÉN-NECHAT REZERVU 2m

NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ZTI: Z2
POŽADAVEK NA ZDROJ VODY:
Qmax= 1,5 m3/h PŘI H= 35 m
POTRUBÍ PE/PP DN25 VYVEDENO 300mm POD TERÉN,
ZASLEPENO.

ŠACHTA PE-HD
ROZMĚRY (DxŠxV): 554x422x305mm
KV1" + T-KUS 1" + KV1" (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU NA ZIMU)
1x NÍZKOPRŮTOKOVÝ VENTIL 3/4"
1x CYKY5x1,5mm2

NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ELEKTRO: E1
POŽADAVEK NA PŘIVEDENÍ OVLÁDACÍCH KABELŮ
OD OVLÁDACÍ JEDNOTKY Z MÍSTNOSTI Č. PAB-28.1
PŘIVÉST 1xCYKY-J 5x1,5mm2

VYVÉST NAD TERÉN-NECHAT REZERVU 2m

NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ZTI: Z1
POŽADAVEK NA ZDROJ VODY:
Qmax= 1,5 m3/h PŘI H= 35 m
POTRUBÍ PE/PP DN25 VYVEDENO 300mm POD TERÉN,
ZASLEPENO.

ŠACHTA PE-HD
ROZMĚRY (DxŠxV): 554x422x305mm
KV1" + T-KUS 1" + KV1" (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU NA ZIMU)
1x NÍZKOPRŮTOKOVÝ VENTIL 3/4"
1x CYKY5x1,5mm2

CHRÁNIČKA d90

průtok 0,6m3/h
SEKCE 1

KAPKA 80m

E2
Z2

E1

Z1

E3
ŠACHTA PE-HD
ROZMĚRY (ØDxV): 349x245mm

NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAH AZS-ELEKTRO: E3
POŽADAVEK NA PŘIVEDENÍ OVLÁDACÍCH KABELŮ
OD OVLÁDACÍ JEDNOTKY Z MÍSTNOSTI Č. PAB-28.1
PŘIVÉST 2xCYKY-J 5x1,5mm2

VYVÉST NAD TERÉN-NECHAT REZERVU 2m

PROPOJENÍ KABELŮ 2xCYKY5x1,5mm2 OD STÁVAJÍCÍ ZÁVLAHY DO OVLÁDACÍ JEDNOTKY

CHRÁNIČKA d90
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napojení na stávající trasu MP

chráníčka DN110
překop 25m

chráníčka DN110
překop 20m

chráníčka DN110
překop 10m

chráníčka DN110
překop 8m

chráníčka DN110
překop 14m

stávájicí komora

stávájicí komora

pro definitivní napojení se mezi stávajícími komorami položí 2 HDPE trubky 40 /
33. Do HDPE bílé se dvěma černými pruhy instalovat svazek 5 mikrotrubiček 10/8 mm
(červená, žlutá, zelená, modrá a bílá). Stejně platí i zbývající novou trasu do vozovny.
Finální kabel půjde ze spojky na křižovatce ulic Koterovská x Slovanská alej.

napojení na stávající trasu

Stávajicí síť MP

LEGENDA SÍTÍ:

Zrušená síť DPMP
Nová síť DPMP
Spojka

Kabelová komora

Měřítko:

Skart. Datum:znak:

Název a účel díla:Podpis:HIP:

Stupeň:

Název části díla:Zpracovatelský útvar:

Podpis:

Odpovědný projektant: Název přílohy:Podpis:

Podpis:Vypracoval:

IČD:

Změna:

Počet
formátů:

tel.:

tel.:

Vedoucí útvaru:

Číslo příl.:

E.

296 154 401

1:2505xA4

DPS

Ing. Jan Kočí
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REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

V20/2039 11/2019

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: společník 2: 

S 80+420 296 154 400

Ing. Jakub Huml

Souprava číslo:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

OBJEDNATEL:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

SO SLA 22/4 Přeložky kabelů slaboproud - MP

E. Stavební část - stavební soubory

E.5E.5 Elektro a sdělovací objekty
SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
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