
 

Příloha č. 1 Smlouvy č. 2020109301 oposkytování pozáručniho servisu klimatizačních a vzduchotechnických jednotek zn. MANDÍK - Technická specifikace a cena
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Cena Cena

Cenaza celkemza celkemza

Objektlnázev ks kvač lpololetí ll.pololetí
bezDPH vKč vKč

bezDPH bezDPH

Zai.č.l.01-DEPOZITÁŘ

VZT jednotka MANDÍK - M14vč. příslušenství

strojovnaVZi
čištění VZTjednotky, kontrola stavu jednotlivých komponent, celková

údržba, výměnaillrů (cenailtrů uvedena níže)
1 XXXXXX XXXXXX

dodávkanáhradnlchiltrú(sada-iSTUPEŇFlLTRACEEU4) 1 XXXXXXX XXXXXXX

dodávkanáhradnichillrů(sada-2.81UPEŇFlLTRACEEUí) 1 XXXXXXX XXXXXXX

Regeneraceaktrvnrhouhlr-demontazlltracnrchpatronodvozk1 XXXXXXX XXXXXXX
regeneracr, vlastni regenerace, dovoz na stavbu, osazen

Zvlhčovač Condair RS Visual 5vč. příslušenství

kontrola stavu jednotlivých komponent, celková údržba,

paremetrizaoe,odvápnění,kontrolavyvíječe
1 XXXXXX XXXXXX

Regulátors proměnlivým průtokem vzduchu OPTlMA-GO

kontrola
stavu jednotlivych komponent, celkova udrzba,

1 X XXXXXX
parametrrzace

Distribuční rukávy- Piihoda H800125000 BBlPMS-BAUWH

demontážavýměnazavypraný 3 XXXXXXX XXXXXXX

zajištěníchemickéhovypránluvýrobcevčdopravy 1 XXXXXXX XXXXXXX

Zaič. 2.01 -BADATELNA

VZTjednotkaREKUVENT-DOMEKT-i-iůů-V-HE-R-EC-Căl

čištění VZTjednotky, kontrola stavu jednotlivých komponent, celková

ůdržha, výměnaiiltrů (cenaíltrů uvedena níže),včetněkontrolyaparametrizace 1 XXXXXXX XXXXXXX

autonomnihoMaRdodaněhosVZijednotkou

dodávkanáhradnichůltrůjsada-PŘÍVODIODVOD) 1 XXXXXXX XXXXXXX

Regulátors konstantním průtokem vzduchu RPK-R-l-200

kontrola stavu jednotlivých komponent, celková ůdržba, parametrizace 1 X XXXXXX

Zaič. 3.01 -odsávání přijmu sbírek a skaldu obalů

Odvodníventilátorv Exe provedení Systemair - EX 180-412

kontrolastavujednotlivýchkomponentcelkováůdržbaparametrizace 1 XXXXXX XXXXXX

PPK

revizePPK,zápisdorevtzniknlhy 5 XXXXXXX XXXXXXX

055ch

kontrola zaregulovanr, promerenr vykonu, nastaveni klapek,
1 X XXXXXX

zaregulováni  X X

Činnost

-kontrola těsnostl chladicích okruhů

-kontrola čistoty registrů kondenzátorú

- kontrola čistoty registrů chladiče

-měíeni piikonu motorů ventilátorů

- kontrola ložisek motorů

-kontrola tlumičů chvění

- kontrola motorů ovládacích klapek

-kontrola žaluzlina těsnostaznečištěnl

-člštěni litrů, výměna ůltrů za nový

-ekologická likvidace použitých íltračnich kazet

-vyčlštění kondenzátní vany rekuperačních výměníků

- celkově vysání VZi jednotky, ůklid po servisu

Četnost Umístění
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Cena Cena

Cenaza oelkemza celkemza

Objektlnázev ks kvač ipololetí ||.po|o|etí Činnost Četnost Umístění

bezDPH vKč vKč

bezDPH bezDPH

Zakč. 1.02 - ZDROJ CHLADU pro VZT
   

-celková kontrola upevnění vnitřního a venkovního dílu KZ a stavu povrchových

úprav venkovníprostiedí
-čištěnívzduchovýchiltnivy&#39;pamíkovýchčásti,uvýměnnýohiltračníchvložek

2mm
.fasáda

jejich výměna, v případě potřeby vyčištění výparníku KZ

 
KJ LGUUBěW.Ui4 chh|=do 25,3kW)-komp|etniservis venkovní l XXXXXXX XXXXXXX

kompr. kiimatizačníjednotky, čištění, doplnění ohladiva, kontrola funkce a regulace  X    
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Cena Cena

Cenaza celkemza celkemza

Objektlnázev ks kvač l.pololetí ll.pololetí Cinnost Cetnost Umístění

bezDPH vKč vKč

bezDPH bezDPH

Zař.č. 1.03a - ZDROJ CHLADU pro VZT -vyčištění sběrné vaničky na odvod kondenzační vody- kontrola, čištění

elektronických části KZ

_

, „ , -kontrolaapílpadnědctaženíspojhelektropíívcdníchapropojcvaclchvodičh v, venýoýniprgsýedl
KJ

LG007000004.(Qohl-dovlvüth)-komplelnrservrsvenkovnr
l XXXXXXX XXXXXXX

-kontrolaapíípadnáopravaizolaciuCupotrubí
2xrocne

_ lasa&#39; da
kompí. klimatizacnl Jednotky, Clsieítl, doplnenl Chladlva, komma funkce a regulace . konýr0|a funkce a sýavu ch|adýcýh0 OkľUhU, 0|eiel ch|adýcíh0 média a jeho

Zaič.1.03b-ZDROJCHLADUprcVZT seřízení

-přezkoušení zařízení pro zimní provoz

_

, . ,
-kontroluapíípadněmechanickéčištěnivenkovníchkondenzačnichča&#39;sthZ

„ venkovníprostředí
KJ LG00700034[Qchl-d020,9kW)-komplelnrservrsvenkovnr l XXXXXXX XXXXXXX

-kontrolaíunkceastavuventllátorü,příslušnýchelektromotorúakompresoru,

2xrocne
_ lasa&#39; da

kompr. klimatizačníjednotky, čištění, doplnění chladiva, kontrola funkce a regulace kontrola proudových odběni

McdulKJproovládánísMaR0-10VlKM11307) 00000900900000000000000
„, , ,

kontrolazaregulova&#39;ní,proměienívýkonír,nastaveníklapek,zaregulování XXXXXXX XXXXXXX -kontrolanastavenychparametrunaovladacr,repchpripadneupravenr, 2xročně strojovnaVZí
konzultace s obsluhou, celkove odzkousenr vsech tunkcr zarrzenr

X XXX XX
&#39; Úkíld po SČI&#39;VÍSHl Činnosti

1x íOČllě

iraR l l

Kontrola funkce procesních stanic

-kontrola aktuálnosti konígurace
Při prohlídce se provede kontrola celého sytému MaR a související -kontrola regulačních parametrů

elektroinstalace, kontrola čidel, pohcdnú, ventilů atd. avyzkoušeníjejich funkce, případně kontrola VN hodnoilednotivých regulačních okruhů

parametrizaceregulačníhosysle&#39;mu,proíýlakticka&#39;kontrolanaslavení,soílwarove&#39;práce
1 XXXXXX XXXXXX

K°&quot;&quot;°&#39;“°1Vad°°Ů309mmMaR
2

cc .

, c, , c , . . . c X X

., xrocne stroovnaVZí
atd. Dale muze byl provedeno pripadne dozaskolenr obsluhy, uprava casovych programu. 020000000 “6010009010500”

J

Kontrolanastavenívzdálenésprávu/atd.Tytopravidleněprohlídkyjenutněprova&#39;dět
6221221223“090thkomponent

dvakrat rocne lh. prr zaharenr a ukonceni lopnelchladrcr sezony),
-zaškoleni pro nového technika obsluhy

-doškolenístávajícíhotechnika
-užlvatelske&#39; přizpůsobení, konzultační činost

Kontrolačldelvlhkosti XXXXXXX lxročně depozltař

Kontrolaakalihracečidlakouíe XXXXXXX lxročně depozltář  X X    
X

X
 XEkologická likvidace použitých filtračních vložek

X

X XXXXXX X XXXXXX
  

 


