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PN BOHNICE - Vystavba nového pavilénu urgentniho prijmu
a zvy$ené psychiatrické péée - S0.02
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m

Pfedmétem projektu pfipojky NN je provedeni nového
napojovaciho kabelu pro objekt SO.02 (po provedeni li.etapy
80.01) Novy pifpojny kabel je AYKY 3X185 + 95mm?=. Tento
kabel bude pfiveden z 1.PP pavilénu 29, nasledné je zatstén
kolektoru mezi pavilény 29 a 28, V 1.PP pavilénu 28 projde pfes
technickou mistnost a je znovu zalistén do kolektoru mezi
pavilény 28 a 36. Projektové dokumentace a vykaz vymar
uvazuje a pfedpokladd, Ze ulozeni nového kabelu prob&hne
piiloZi do stavajicich kabelovych fras. (Citace z TZ: Technicky
stav kolektorl a kabelovych tras v 1PP pavoiénu 28 a 29 neni
projektant(im tohoto projektu znamy. Predpoklada se, Ze uloZen(
nového kabelu prob&hne pfiloZi do stavajicich (vybudovanych)
kabelovych tras). Situace je ale takova, Ze neni mo2né kabel k
Zadnym kabelovym trasam pfiloZit a to, bud z diivodu absence
kabelové trasy, nebo z havarijniho stavu stavajicichtrasatois
nedostatecnym rozponem jednotlivych nosnych prvki.
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Dopad do smluvni ceny -
vicepréce (bez DPH): 48.355KE bez DPH

Vliv zmé&ny na harmonogram: ANC / NE

Zduvodném dopadu do termmu

souhlasi / nesouhlasf

Vyjadfeni zhotovitele:

jméno: lng Pavel Polcar





image137.jpg




image138.png
4m za pavilénem 29 na stropé kolektoru pfichytny Zebfik, ktery bude vyuZity k pfipevnéni kabelu, je
zde viak veden i slaboproudy stavajici kabel
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PRIPOJKA NN
Fotodokumentace stavu kabelovych tras v pavilénech 28, 29 a kolektoru
Pfiloha €. 3
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Pfipojné misto neni v 1.PP pav. 29, ale ne vnéjii fasddé tého? objektu v tGirovni 1.NP
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Z 1.PP je nutné zatdhnout pfipojny kabel do fasady v Grovni 1.NP
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Z 1.PP je nutné zatdhnout pfipojny kabel do fasady v Grovni 1.NP
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Stdvajici kabelové trasy v 1.PP pav. 29




image6.png
Tty




image87.jpeg




image88.png
Stdvajici kabelové trasy v 1.PP pav. 29
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Stévajicf silnoproudy kabel umistény na konzolach je podepfen pouze po cca 3000mm a je v soub&hu
slaboproudymi rozvody
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