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Příloha č.4 Smlouvy

Přehled zařízení Letiště Praha, a.s.

Servisní smlouva

číslo 9000000408

Objekt Zařízení Označení Objekt Umístění Umístění Kusy

Depo AC

Rozvaděč MaR ASŘ 20DT1 - 4 pole Rozvodna SO25 m.č.103 1 kontrola stavu

Rozvaděč MaR ASŘ 22DT5 Rozvodna SO25 m.č.103 AŠ 5 1 kontrola stavu

Rozvaděč MaR ASŘ 20DT2 Buňka 1 kontrola stavu

Rozvaděč MaR ASŘ 20DT3 Buňka 1 kontrola stavu

Rozvaděč MaR ASŘ 22DT1 stávající rozvodna 1 kontrola stavu

Rozvaděč MaR ASŘ 22DT2 stavební pilíř AŠ 2 1 kontrola stavu

Rozvaděč MaR ASŘ 22DT3 stavební pilíř AŠ 3 1 kontrola stavu

Rozvaděč MaR ASŘ 22DT4 stavební pilíř AŠ 4 1 kontrola stavu

PLC Siemens sada v rozvaděčích DT 1 kontrola stavu

Záložní zdroje UPS sada v rozvaděčích DT 1 kontrola stavu test funkce

Software PLC sada 1

Software TAMAS sada 1

Software SCADA sada 1

Hardware - PC 3 kontrola stavu vyčištění

Tiskárna dokumentů 1 kontrola stavu stav náplně

Výdejní počítač Accuload IV 6 kontrola stavu údržba databáze

Regulační ventil Model 210 6 kontrola stavu těsnost spojů

Objemový průtokoměr PRIME 4 6 kontrola stavu těsnost spojů

Odlučovač vzduchu APS25 6 kontrola stavu těsnost spojů tlaková ztráta stav filtru

Rameno spodního plnění 6 kontrola stavu těsnost spojů

Parkovací adapter ramena 6 kontrola stavu

Filtr - separátor vody PARKER / Velcon 6 kontrola stavu těsnost spojů tlaková ztráta

Tlumič rázů 3 kontrola stavu těsnost spojů

Vibrační čidlo Liquiphant M FTL51 19 kontrola stavu těsnost spojů

Radar reflexní - měření hladiny Levelflex FMP51 3 kontrola stavu těsnost spojů

Digitální snímač tlaku Cerabar M PMP51 15 kontrola stavu těsnost spojů

Svorkovnicová skříň STAHL 8146/1083 6 kontrola stavu

Ovládací skříň STAHL 8146/5041 6 kontrola stavu test funkce

Kompaktní hustoměr Emerson CDM100 3 kontrola stavu stabilita nuly

Převodník teploty Emerson 3144PD 3 kontrola stavu těsnost spojů

Diferenční tlakoměr Deltabar M PMD55 6 kontrola stavu těsnost spojů

Odporový snímač teploty JSP T1070 6 kontrola stavu těsnost spojů

Prováděné úkony (profylaxe) při roční prohlídce
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Čtečka karet FMC PCR-XP 6 kontrola stavu test funkce

Odporový snímač teploty JSP T1010 6 kontrola stavu těsnost spojů

Převodník teploty JSP P5310 6 kontrola stavu těsnost spojů

Ultrazvuk - měření hladiny Prosonic M FMU40 1 kontrola stavu těsnost spojů

Tester uzemnění EGT 4 6 kontrola stavu test funkce

Indukční snímač - poloha ramen NCB5 8 kontrola stavu test funkce

Systém tlačítka Mrtvý muž 3 kontrola stavu test funkce

Tlačítko nouzového vypnutí 6 kontrola stavu test funkce

Napájecí a komunikační kabeláž sada 1 kontrola stavu

Celá instalace MaR ASŘ Periodická revize elektrických zařízení

Stáčiště LPH ze ŽC

Rozvaděč SŘTP a MaR DRS 01 1 kontrola stavu

Rozvaděč MaR ASŘ 01DT1 - 2 pole 1 kontrola stavu

PLC Siemens sada v rozvaděčích DT 1 kontrola stavu

Záložní zdroje UPS sada v rozvaděčích DT 1 kontrola stavu test funkce

Hardware - PC 1 kontrola stavu vyčištění

Software PLC sada 1

Hmotnostní průtokoměr CMF300 2 kontrola stavu stabilita nuly

Převodník 2700R11 2 kontrola stavu

Snímač teploty Pt100 2 kontrola stavu těsnost spojů

Měření hladiny v nádrži 2 kontrola stavu těsnost spojů

Havarijní hladina v nádrži 2 kontrola stavu těsnost spojů

Tlačítko nouzového vypnutí 2 kontrola stavu test funkce

Napájecí a komunikační kabeláž sada 1

Celá instalace MaR ASŘ Periodická revize elektrických zařízení

Sklad LPH

Rozvaděč MaR ASŘ  +10DT1 - 7 polí 1 kontrola stavu

PLC Siemens sada v rozvaděčích DT 1 kontrola stavu

Záložní zdroje UPS sada v rozvaděčích DT 1 kontrola stavu test funkce

Software PLC sada 1

Software TAMAS sada 1

Software SCADA sada 1

Hardware - PC 1 kontrola stavu vyčištění

Hardware - server 2 kontrola stavu vyčištění

Metrologická tiskárna 1 kontrola stavu stav náplně stav pásky

Tiskárna dokumentů 1 kontrola stavu stav náplně
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Hmotnostní průtokoměr mimořádný příjem 1 kontrola stavu stabilita nuly

Kompaktní hustoměr CDM100 6 kontrola stavu stabilita nuly

Odporový snímač teploty Model 0065 včetně převodníku 6 kontrola stavu těsnost spojů

Kontinuální měření hladiny Proservo NMS80 6 kontrola stavu těsnost spojů

Vícebodový teploměr Prothermo NMT539 6 kontrola stavu těsnost spojů

Snímač tlaku Cerabar S PMP71 6 kontrola stavu těsnost spojů

Vibrační čidlo Liquiphant M FTL51 20 kontrola stavu těsnost spojů

Zařízení kontroly těsnosti mezipláště nádrže 6 kontrola stavu těsnost spojů

Tlačítko nouzového vypnutí 6 kontrola stavu test funkce

Napájecí a komunikační kabeláž sada 1

Celá instalace MaR ASŘ Periodická revize elektrických zařízení
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