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Věc: Vysoké Mýto, Dům s pečovatelskou službou  -  nabídka rekonstrukce výtahu a odstranění provozních 

rizik 

 

Dobrý den, 

 

Zasíláme Vám cenovou nabídku na odstranění rizik uvedených v inspekční zprávě ze dne 13.04.2017 

a rekonstrukci výtahu spočívající v kompletní výměně řízení výtahu a elektroinstalace. Nabídku 

předkládáme společně s výměnou výtahového stroje, doplněním frekvenčního měniče, pohonu 

kabinových dveří a kladek šachetních dveří.  

 

 

Odstranění rizik: 

 

         Materiál Práce 

III. 

1. Výměna OR  

vyhovujícímu EN 81-1+A3      43 800,- Kč 11 700,- Kč 

 

2 Štítek s požadovanými údaji     vyřeší nová elektroinstalace 

 

A.III.  

152. Zařízení pro určení polohy klece    vyřeší nová elektroinstalace 

 

C-D.II. 

140. Obousměrná nouzová signalizace v kabině   vyřeší nová elektroinstalace 

 

D.I. 

73. Doplnění zábradlí na kleci       6 860,- Kč 5 200,- Kč 

 

D.II. 

30. Doplnění nouzové signalizace v prohlubni    vyřeší nová elektroinstalace 

31. Doplnění nouzové signalizace na střeše kabiny   vyřeší nová elektroinstalace 

 

E-mail :                                   IČO :   15053881                                                     tel. :  

www :     DIČ :   CZ15053881                            

KS H.Králové odd. C vl. 1100                fax:  

Č.ú.       



80. Doplnění krytu třecího kotouče a zábran proti vypadnutí lan 9 600.- Kč 3 250,- Kč 

81. Doplnění krytů kladek a zábran proti vypadnutí lan  5 600,- Kč 3 250,- Kč 

  

 

 87. Zábrany proti vypadnutí lan     řeší body 80. a 81. 

104. Doplnění obousměrných zachycovačů    48 600,- Kč 11 700,- Kč 

 

D.III. 

93. Doplnění krytů       řeší bod 81. 

 

D-E. I. 

148. Technická dokumentace        14 000,- Kč 

 

D-E.II 

136. Ochrana proti výměně fází     řeší výměna elektroinstalace 

144. Doplnění kontroly zatížení klece    38 680,- Kč    6 200,- Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

CELKEM:         153 140,- Kč 55 300,- Kč 

 

 

  

Výměna řízení a doplnění frekvenčního měniče   138 000,- Kč 39 000,- Kč 

Výměna stroje včetně úpravy rámu stroje      79 000,- Kč 16 900,- Kč 

Výměna pohonu kabinových dveří:       48 600,- Kč 13 000,- Kč  

Výměna kladek šachetních dveří       19 200,- Kč 10 400,- Kč  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CENA CELKEM  včetně ODSTRANĚNÍ RIZIK:  437 940,- Kč + 134 600,- Kč 

 

 

Součástí dodávky pohonu kabinových dveří je i dodávka optických lišt do vstupu kabiny, která 

zvyšuje bezpečnost provozu výtahu. 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Pokud bude faktura na Město Vysoké Mýto bude fakturováno s přenesenou daňovou povinností. 

Prosím o vystavení objednávky na jejímž základě zašleme návrh smlouvy o dílo. 

 

 

           

S pozdravem 

 

 

 

       

   Vedoucí servisního střediska 

 




