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Smlouva o pfipojeni k distribuéni soustavé z napétové hladiny nizkého napéti €. 9001847465

uzaviend v soutadu se zdkonem ¢. 458/2000 Sh., energeticky zékon v platném znéni a jeho provadécimi pfedpisy mezi
Zadatelem
Kraj Vysocina
Sidlo; Zizkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava
1IC: 70890749, DIC: CZ70890749
Adresa pro zasilani pisemnosti:
Zizkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava
Zastupce ve vécech smiuvnich: Mgr. Vitézslav Schrek, MBA
a
Provozovatelem distribucni soustavy (dale jen ,Provozovatel DS*)
EG.D, a.s.
Sidlo: Lidické 1873736, Cerna Pole, 602 00 Brno
Zépis v OR: Spoleénost je zapséana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brnd, v oddilu B, vioZce 8477
1C: 28085400 DIC: CZ28085400
Zastupce: ve vécech smluvnich:  Ing. Bohdan Dabrava, Sprava sité VN a NN
Libor Pekérek, Regionélni spréva Jihlava

ve vécech technickych:  Miraslav Zvéfina, 567 56 - 4603, miroslav.zverina@egd.cz
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. islo Gétu: 35-4544230267/0100 variabilni symbol: 9001847465
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kéd: KOMBCZPP

I. Pfedmét smlouvy

Predmaétem této smiouvy je:

1) Zavazek Provozovatele DS pfipojit za sjednanych podminek ke své distribuéni soustavé zafizeni Zadatele pro odbér
elektfiny (dale jen ,zafizeni" nebo také ,odbérné misto") a zajistit rezervovany pfikon dle élanku . této smlouvy.

2) Zévazek Zadatele ubradit Provozovateli DS padit na nékladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim pozadovaného
pfikonu (déle jen ,podil na opravnénych nakladech”) dle této smlouvy.

I\. Technické podminky pFipojeni

Adresa odbérného mista: k. u. Jihlava, parcela €. 3837/1

EAN: 859182400220464489

Rezervovany prikon (t}. jmenovita hodnota hlavniho jistiCe pied elektromérem v A):
Stavajici hodniota: Ox 0 A

Nova hodnota sjednana touto smlouvou: 3 x 160 A
Charakteristika jistiCe: Typ B

Napétova troven: 0,4 kV (NN)

Typ sité: TN-C

Typ odbéru: Zakaznik NN podnikatel - trvalé pfipojeni
Charakter odbéru: TS5

Na odbérném misté bude celkovy instalovany piikon: 108 kW

z toho bude:

Osvétleni 7 kw
Elektrické vafeni 81 kW
Standardni spotfebife do 16 A 15 kW
(3,5kW)

Motory, svifecky apod. 5 kW

Stupen zajisténi kvality a spolehlivosti dodavky elektrické energie:
Standardni stupen dany platnymi €s. normarni a pravnimi predpisy v dobé podpisu této smiouvy (vyhldska ¢.540/2005
Sh. v platném znéni, Pravidla provozovéni distribuéni soustavy, CSN EN 50160 a souvisejici normy a piedpisy).
Zphsob pfipojeni zaFizeni k distribuéni soustavé:
a) Misto pfipojeni: Mistem pFipoieni bude nova trafostanice umisténa na hranici aredlu
b) Stru&ny popis zpsobu pripojeni: Zafizeni Zadatele bude pfipojenc po Gpravé a rozéifeni distribuéni soustavy.
¢} Hranice vlastnictvi: Zafizeni Provozovatele DS bude konéit rozvadééem NN distribuéni trafostanice.
Zafizeni Zadatele bude zatinat hlavnim domovnim vedenim (HDV) smérem od jisticich prvk{i v rozvad&gi NN k
elektromérovému rozvadasi.
d) Typ méfeni: MéFeni bude nepfimé NN - typ B.
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Budou pouZity méfici transformatory proudu s pfevodem 200/5.

e} Umisténi méfeni: Méfeni bude umisténo na hranici pozemku v pilifi pfistupném z vnéjsi strany z vefejného
prostranstvi.

f) Souvisejici technicka opatieni: Bude vybudovéana nova distribucni trafostanice. Vystavbu nové trafostanice provede
Provozovatel DS. Vybudovana trafostanice zilstane ve viastnictvi Provozovatele DS. Pfipojka - samostatné jistény
odvod zemnim kabelem {min. NAYY nebo AYKY 4x16 mm2 nebo CYKY 4x10 mm2) z nové trafostanice bude zfizena
Zadatelem. ZFizeni vyse uvedené elektrické pipojky NN bude, v souladu s § 45 zékona &. 458/200Q Sb., zajisténo
a uhrazeno Zadatelem. Zadatel zad4 pFipojku k provedeni odborné elektroinstalacni firma. Tato pfipojka zfistane ve
vlastnictvi Zadatele.

Dalsi technické podminky pfipojeni zafizeni Zadatele k distribuéni soustavé Provozovatele DS jsou uvedeny v Piiloze &. 1,
ktera tvofi nedilnou soucast této smiouvy.

1. Termin pitpojeni zafizeni k distribucni soustavé

1) Provozovatel DS se zavazuje piipojit zafizeni Zadatele specifikované v &l. Ii. této smiouvy ke své distribuéni soustavé
v terminu do 18 mésicd od uzavieni této smlouvy za pfedpokladuy, Ze:

a) Zadatel fadné a véas spini veskeré své zavazky z této Smlouvy,

b) nenastane pfekdzka v dobé podpisu smiouvy neznéma, kterd ztiZi realizaci stavebnich a technickych opatieni
v distribuéni soustavé zajitovanych Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (déle jen "Stavba”), zejm. jde
o nepfiznivé klimatické podminky v zimnich obdobich,

¢) osaby s viastnickym nebo jinym vécnym pravem k nemovitostem dotéenym realizaci Stavby ¢i realizaci samotného
pfipojeni umozni Provozovateli DS Stavbu a pfipojeni provést, zejm. dojde k ispésnému projednani vécnych bfemen,

d) budou splnény veskeré zakonné predpeklady realizace Stavby a samotného pfipojeni, zejména splnéni pfedpoldadd
dle zékona &. 183720086 Sb. Stavebniho zékona v platném znéni, do 30.06.2022, pokud tato smlouva déle nestanovi
jinak,

2) Provozovatel DS m3 pravo na jednostrannou pfiméfenou zménu terminu pfipojeni uvedeného v tomto élanku a déle
ma pravo na zménu technickych podminek feseni pfipojent zafizeni v pfipadé, Ze nebude spinéna néktera z podminek
stanovenych v odst. 1 tohoto &lanku. Provozovatel DS uvédomi Zadatele o jednostranné zméné terminu plipojeni nebo
o jednostranné zméné technickych podminek piipojeni poté, co se o nesplnéni dané podminky dozvi.

IV. Podil Zadatele na opravnénych nakladech

1) Zadatel se zavazuje uhradit Provozovateli DS podil na opravnénych nakladech, jeho? vyse je stanovena v souladu
s vyhladkou €. 168/2016 Sh., o podminkach pfipojeni k elektrizatni soustavé v platném znéni,

Podil Zadatele na opravnénych nakladech &ini: 80 000 K&

2) Uhrada podilu na opravnénych nakladech je splatnd na U¢et Provozovatele DS s variabilnim symbalem 9001847465
takto:

a) zatoha ve vyii 50 % z hodnoty podilu na opravnénych nakladech, tj. 40 000 K do 15 dnii ode dne uzavieni této
smlouvy

b) doplatek ve vyi 50 % z hodnoty podilu na opravnénych nakladech, tj. 40 000 K¢ do 9 mésich ode dne uzavieni této
smlouvy. (Druhou ¢ést platby miZete uhradit jednordzové spolecné s prvni).

3) Uhrada poditu na opravnénych nakladech bude provedena na zékladé této smiouvy (nejedna se o Ghradu za zdanitelné
plnéni, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavovina faktura-dafiovy doklad) a to prevodnim pfikazem nebo
slozenkou. Zavazek zaplaceni je splnén vidy dnem pfipséni ¢astky ve sjednané vyéi na (Cet Provozavatele DS, uvedeny
v zdhlavi této smiouvy.

V. Povinnosti smluvnich stran
1) Povinnosti Zadatete:

a) Radné, véas a ve sjednané vy$i uhradit podil na opravnénych nakladech dle & IV, této smlouvy.

b} Poskytovat potfebnou soutinnost a splnit podminky stanovené touto smlouvou véetné Prilohy £, 1.

c) PFi zménach instatovanych spotiebitd v rdmci platného rezervovaného piikonu konzultovat s Provozovatetem DS
pfipajovani spotiebicd, u nichz lze pFedpoklédat ovliviiovani sité v neprospéch ostatnich odbératell. Jde zejména
o spotFebice s razovou, kolisavou & nelinedrni éasové proménnou charakteristikou odbéru elektfiny, motor( s tézkym
rozb&hemn, kolisavyrm odbérem elektfiny nebo s Eastym zapinanim a svafovacich pfistroja. Pfipsjeni viastniho zdroje
elektrické energie je nutné vidy projednat s Provozovatelem DS.

di Na zaklad& vyzvy Provozovatele DS upravit na svij néklad pfeddvaci misto nebo odbérné misto pro instalaci méficiho
zafizeni tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat méfici zafizeni, jehoZ typ stanovuje piislugny provadéci pravni
predpis.

2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umoznit Zadateli pfipojeni zafizeni specifikované v & I, této smlouvy k distribuéni soustavé a zajistit poZadovany
rezervovany piikon v terminu uvedeném v £lanku [H. této smlouvy za podminek dle této smiouvy.
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3) Prava a povinnosti obou smiluvnich stran:
a) Provozovatel DS a Zadatel se zavazuii Fidit aktudlnimi ,Pravidly provozovan/ distribuéni soustavy” uvedenymi
na internetovych strankach Provozovatele DS www.egd.cz.
b) Dal3i prava a povinnasti smiuvnich stran jsou upraveny pravnimi pfedpisy, zejména energetickym zakonem a jeho
provadécimi predpisy.

VI. Odpojeni zafizeni od distribuéni soustavy
1) Provozovatel DS je opravnén odpojit zafizeni Zadatele od své distribuéni soustavy:
a) v pfipadé, kdy zatizeni Zadatele nebude odpovidat pfisludnym technickym normém a platnym pravnim ptedpistm;
b) v pfipadé, kdy zafizeni Zadatele bude negativn& ovlivitovat parametry kvality elektiiny v distribuéni soustavé
Provozovatele DS mimo stanovené meze;
¢) pfi nedodrzeni podminek pfipojeni zafizeni obsaZenych v této smiouvé.
2} Na moznost odpojeni zafizeni od distribuéni soustavy bude Zadatet piserné upozornén, véetné poskytnuti thity
na odstranéni problému.

Vil. Doba platnosti smlouvy a zpusoby ukonéeni smlouvy

1) Smlouva je uzaviena na dobu neuréitou.

2} Kterakoli ze smluvnich stran ma pravo smiouvu ukonéit pisemnou listinnou vypovédi s vypovédni dobou 1 mésic
od doruceni vypovédi protistrané.

3) Smilouvu lze ukonéit pisemnym listinnym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pfipadé podstatného porudeni
povinnosti druhou smluvni stranou.

4) Provozovatel DS ma déle pravo odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze:
a) Zadatel neuhradil ve sjednanych lhitich nékterou finanéni éastku uvedenou v Eldnku IV, této smiouvy. Toto prave
nélezi Provozovateli DS nejdFive tehdy, pokud neni dluZna dstka dle ¢l IV. uhrazena ani v dodateéné thiité 15 dnd
ode dne jeji splatnosti,
b} nebude splnéna podminka stanovend v ¢ il odst. 1 pism. ¢} a pism. d} této smiouvy.

5} V pfipadech ukonéeni smlouvy bude dosud uhrazens &astka podilu na opravnénych nakiadech vracena Zadateli.
To neplati v pfipadech ukonéeni smlouvy, kdy Zadatel jiz zadal nebo mohl zadit Zerpat rezervovany pfikon nebo
v pfipadech zaniku smiouvy die odst. 9 tohoto ¢lanku.

6) V pFipadech ukonéeni smlouvy z dlivod(l na strané Zadatele je Provozovatel DS opravnén pozadovat po Zadateli
Uhradu veskerych opravnénych nakladu, které Provozovatel DS dosud vynaloZil nebo které bude jesté nucen vynatoZit
v souvislosti s pfipojenim zafizeni k distribuéni soustavé nebo se zajisténim poZadovaného pitkonu. V pfipadech, kdy
v souladu s odst. 5) tohoto Clanku nemad dojit k vraceni dosud uhrazené ¢dstky podilu, je Provozovatel DS opravnén
pozadovat po Zadateli jen Ghradu &4stky odpovidajici rozdilu téchto opravnénych nakladd a jif uhrazenych Eastek
podilu.

7) Smluvni strany se dohodly, Ze néroky Provozovatele DS dle odst. 6} tohoto &lanku budou pfednostné uhrazeny z plateb,
které Zadatel Provozovateli DS jiz poskytl za trvani smiouvy, a to jejich zapo&tenim. Provozovatel DS oznadmi zapotteni
Zadateli. V pFipadé, ze tyto jiz poskytnuté platby plné nepokryji vedkeré néroky Provozovatele DS, uhradi Zadatel
nedoplatek Provozovateli DS na zakladé pFedpisu platby. V pFipadé, Ze néroky Provozovatele DS jiZ poskytnuté platby
neprevysi, Provozovatel DS zbylou &éstku po zapodteni viastnich narok( Zadateli vrati.

8} Zanikem smiouvy rovnéz zanika rezervace piikonu dle této smlouvy.

9) V pfipadé, Ze nebude uzaviena smlouva o zajisténi sluzby distribuéni soustavy elektfiny nebo smlouva o sdrufenych
sluzbach dodavky elektfiny pro odbérné misto uvedené v £l. lf. do 48 mésicd od terminu pfipojeni sjednaného v této
smlouvé, tato smlouva, jakoi i rezervace dohodnutého pfikonu zanika a to dnem uplynuti této lhity.

10) Smluvni strany sjednavaji v souladu s § 548 zakona &. 89/2012 Sb., obfansky zdkonik tuto rozvazovaci podminku
smlouvy: V pfipadé, Ze dojde v dobé trvani této smlouvy ke zméné vlastnického préva k pfipojovanému zafizeni,
tato smlouva zaniké dnem, kdy osoba, na kterou pfeslo viastnické pravo k pfipojovanému zafizeni, uzavfe
s Provozovatelem DS novou smlouvu o pfipojeni, jejimZ pfedmétem bude pfipojeni stejného zafizeni v tomtéZ odbérném
misté, pokud se smluvni strany této smlouvy nedohodnou jinak.

Vili. Ochrana osobnich Gdaji

1) Zadatel nebo osoba oprévnéna jednat za Zadatele prohladuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jej jiz Provozovatel
DS informoval o zpracovéni osobnich udajd prostfednictvim pfisiuiné Zadasti nebo formuléfe pfedchdzejiciho uzavieni
této Smiouvy.

2) Vegkeré informace o zpracovani osobnich Gdajti Zadatele, osoby opravnéné jednat za Zadatele a dal$ich osob, které
souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnich Gdajad,

IX. Ostatni ujednani

1} Tato smlouva miZe byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, Zménu identifikagnich
udajh Zadatele {(daje uvedené v zdhlavi této smlouvy) je mozné provést prostfednictvim pisemnéhe oznadmeni
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podepsaného Zadatelem, kdy Ginnast zmény identifikagnich tidaji nastavé doruenim tohoto ozndmeni Provozovateli
DS.

2) Ostatni zélefitosti touto smlouvou neupravené se fidi ob&anskym zakonikem ¢. 8972012 Sb. v platném znéni,
energetickym zakonem &. 458/2000 Sb. v platném znéni, vyhiaskou o podminkach pfipojeni &, 16/2016 Sh. a
aktudlnimi Pravidly provozovani distribuéni soustavy dostupnymi na www.egd.cz.

3) Obé strany se zavazuji vzajemnad se informovat o jakychkoliv zméndch nezbytnych pro fadné provadéni této smlouvy,
zejména pak 0 zméndch identifikagnich Gdajt Zadatele, technickych parametr( uvedenych v &. i1, této smlouvy a to
nejpozdéji do 30 dnd od provedeni této zmény.

4) Zadatel prohlauje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ze ma k pFipojeni zaFizeni k distribuéni soustavé souhlas vlastnika
dotené nemovitosti, neni-li Zadatel sam vlastnikem této nemovitosti.

5) Smlouvu lze uzavfit v listinné podobé nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli névrh smlouvy
v listinné podobé, podepide Zadatel nebo jeho opravnény zdstupce viastnorugné navrh smiouvy a zale jedno
vyhotoveni smlouvy Pravozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli ndvrk smlouvy v elektronické podobé ve
formatu PDF s elektronickym podpisem osoby jednajici za Provozovatele DS, podepfie Zadatel nebo jeho opravnény
zastupce (jednajici osoba) navrh smlouvy elektronickym podpisem a zasle podepsanou smiouvu v elekironické podobé
Provozavateli DS, Smluvni strany se pro {&ely uzavieni smlouvy v elektronické podobé vyslovné dohodly, Ze k platnému
elektronickému podepsani smlouvy jednajicimi osobami smiuvnich stran maze byt pouZit vyhradné platny kvalifikovany
elektronicky podpis nebo platny zarueny elektronicky podpis zaloZeny na kvalifikovaném certifikatu.

8) Smluvni strany prohlasuji, ze se s texter této smlouvy sezndmily a souhlasi s nim, na dikaz tehoZ zastupci obou
smluvnich stran pfipojuji své podpisy.

7) UzavFenim této smiouvy se rusi platnost predchozi smiouvy o pfipojeni pro odbérné misto specifikované v élanku Il
této smlouvy, pokud takeva smlouva byla mezi smluvnimi stranami &i jejich pravnimi pfedchiddci dfive uzaviena.

8) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle ustanovent § 2 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o zviéétnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani tdchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti
s uzavienim této smlouvy splnit povinnosti vyplyvajici z uvedeného zakona. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu
k uvefejnéni zasle spravci registru smluv Zadatel. Za pfipadnou majetkovou Gjmu, kterd by nesplnénim povinnosti
Zadatele dle citovaného zékona vznikla Provozovateli DS, odpovidé Zadatel.

X. Akceptatni ustanoveni

1) K pfijeti ndvrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptacni Lhitu v délce 30 dnil od okamziku doruceni navrhu
této smilouvy Zadateli.

2} Smlouva je uzaviena za pfedpokladu, Ze Zadatel nejpozd&ji do konce uvedené 30 denni lhiity vyhotoveni smiouvy
podepife a zagle zpét Provozovateli DS. Jina forma pfijeti ndvrhu Smiouvy neni moina. Pokud bude zaslany podepsany
vytisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky ¢i odchylky, k uzavieni smlouvy nedojde.

3) Marnym uplynutim akceptaéni lhity navrh smlouvy zanikd. RovnéZ zanika i rezervace pfikonu, uvedeného v &l L. této
smiouvy.
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Doptiiujici technické podminky pFipojeni

Hlavni jistié musi odpovidat normé CSN EN 60898 nebo CSN EN 60947, mit vypinaci charakteristiku ,B” a nezaménné
oznadeni jmenovité hodnoty proudu {napf. zviadtni barva ovladaci packy).

V pfipadé poutiti nového hlavniho jistice bude jeho montaz zajisténa a uhrazena 7adatelem. Veskeré pfipojené elektrické
zafizeni musi spliovat poZadavky pfislusnych technickych norem.

Provedeni méfeni

Méfeni elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. Méfeni bude nepfimé pribéhové s dalkovym pfenosem udajl
- typu B podle vyht. &. 359/2020 Sb., v platném znéni. Méfici transformatory proudu musi byt s tfidou pfesnosti0,5 S
{fedné ovéfend) a minimalnim vykonem 10 VA. Transformatory proudu musi mit typové povoleni pro Ceskou republiku
od Ceského metrologického institutu.

Do proudového obvodu obehadnihe méfeni smi byt zapojeny pouze pfistroje uréené pro obehodni méfeni ve viastnictvi
Provozovatele DS. Vodie od méficich transformaétor( proudu ke zkuSebni svarkovnici a od svorkovnice k elektroméru
nesmi byt pferuSeny. Napétové obvody budou jistény pajistkovym odpinafem umisténym ve skfini méfeni dle poZadavku
PDS. Skiin méfenf musi byt vybavena zkuSebni svorkeovnici a musi byt k montaii elektroméru pfipravena. Jeji provedeni
musi byt v souladu s CSN EN 81439-1 a CSN ISO 3864 a s ,Pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav
u zakaznik( a matych vyroben s pfipojovanym vykonem do 250 kW pfipojenych k elektrické siti nizkého napéti” v platném
znéni (naleznete na www.egd.cz). Nestandardni skt méFeni a nestandardni umisténi skfiné musi Zadatel odsouhlasit s
tymem Sprava mefeni {e-mail: sprava.mereni@egd.cz). Elektromér doda Provozovatel DS.

Pfipojeni Hlavniho demovniho vedenik Distribuéni siti a vstup {zésah) do pfipojkové skiiné smi provést pouze Provozovatel
DS po dokonéeni pfipravy odbémého mista ze strany Zadatele dle dokumentu ,Po?adavky na umisténi, provedeni a
zapojeni méficich souprav”’ umisténém na webu distributora www.egd.cz.
Zadatel pozadujici pfipojeni nebo odpojeni hlavniho domovniho vedeni {popf. manipulaci s pojistkami a vyzbroji pfipojkové
skfiné} je povinen tuto Zadost nahlasit na bezplatné Nonstop tince £6.0 800 22 55 77.
Instalaci elektroméru (pfipadné pfijimace HDO) zajisti Provozovatel DS po uzavieni smlouvy o distribuci elektfiny
a stlouvy o dodévce elektfiny nebo smiouvy o sdruzenych sluzbach dodavky elektiiny pro uvedené odbérné misto.
V piipadé, Ze je na OM nainstalovana dobijeci stanice s instalovanym vykonem nad 3,7 kW, musi byt tato stanice schvélena
PDS a na zékladé vyzvy PDS do 3 mésicl vybavena odpojovacim prvkem umoziiyjicim délkové odpojeni od DS {napf.
prostfednictvim HDO). Tento prvek musi byt instalovan tak, aby zOstal funkéni i po silovém odpojeni nabijecky od DS a
umoZnil automatizaci tohoto procesu. Dobijeci stanice s vykonem nad 22kW s vice dobijecimi body a mistnim Fidicim
systémem musi mit dale komunikaéniho rozhrani mezi mistnim fidicim systémem a Fidicim systémem PDS pro sledovéni
a fizeni cetkového odbéru.
Nastaveni ochran
Distribuéni sit, véetné pripojek, je chranéna pFed Urazem elektrickym proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-C.
Odbérnd el. zafizeni koneéného zékaznika musi spliiovat, z hlediska ochrany pied trazem elektrickym proudem, poZadavky
CSN 33 2000-4-41.
Z htediska ochrany pfed atmosférickym a provoznim prepétim je distribuéni sit chranéna dle CSN 38 0810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporuéuje pousit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti piepét podle €SN 33 2000-1
a PNE 33 0000-5.
Zpétné vlivy
Zadatel je povinen die § 28 Energetického zdkona &. 458/2000 Sb., v platném znéni, provadét dostupnd technicka
opatieni zamezujici ovtiviiovani kvality elektfiny v neprospéch ostatnich iéastnikid trhu s elektfinou. Cetkové zpétné viivy
na distribuéni sit zplsobené provozem odbérného mista musi byt v mezich pfedepsanych normami PNE 33 34 30-0 a2
PNE 33 34 30-6.
Limity pro troven zpétnych vlivl zplisobovanych jednim odbératelem z distribudni soustavy stanovuje PNE 33 34 30-0.
Provozovatel DS upozoriuje pfedevéim na tyto viivy:
Flikr - limity pro jednoho odbératele jsou:

Plt=0,4 dlouhodoba mira viernu flikru

Pst = 0,6 kratkodoba mira vjemu flikru
Nesymetrie napéti - vyslednd hodnota stupné nesymetrie - k{u) < 0,7 %.
Vy33i harmonické - pfipustné urovné jednotlivych harmonickych napé&ti musi byt dle PNE 33 3430-0.
Kolisani napéti - zmény napéti musi byt omezeny na 3 % Un, maximalni pfechodné zmény na 4 % Un.
Zpétné vlivy na HDO - rusivé napéti na frekvenci HDO, nebo v bezprostiedni blizkosti nesmi piekrogit 0,1 % Un,
u vedlejsich kmitoctd +/- 100 Hz od frekvence HDO hodnotu 0,3 % Un.

V pfipadé, Ze bude pofadovéna dvoutarifova sazba, je nutno zajistit pfisluéna technicka opatieni (blokovéni spotiebicd,
zapojeni méfici soupravy a podobné) dle cenového rozhednuti ERU a podminek doddvky zakaznikGim ze siti nizkéha napéti.
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