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VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří



ZMĚNOVÝ LIST č. 7
Podhledy akustické

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE 23. 11. 2020
	Stavba
	VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

	Část
	Nové konstrukce

	Zpracoval
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na kontrolním dni bylo dohodnuto, že akustické podhledy lepené na strop nejsou nutné v celém původně navrženém rozsahu, a že budou pouze v místnostech s administrativní funkcí a dále v největší laboratoři se vzduchotechnickou jednotkou. 
Materiálem izolace bude Rockfon Koral As tl. 40 mm s hodnotou zvukové pohltivosti αw= 0,95 a třídou zvukové pohltivosti ISO – A. Podrobněji viz přiložený technický list,



	Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	CEKEM	- 441 491,97 Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby	ANO / NE
Komentář:



	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
2. Schéma umístění akustických podhledů 1.NP
3. Schéma umístění akustických podhledů 3.NP
4. Technický list Rockfon Koral As


	Schválil za zhotovitele

xxxxxxxxxxxxxxx
	Dne …..…………...	Podpis ……………………..………………...

	Schválil za TDS

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za GP

xxxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za objednatele

xxxxxxxxxxxxxx
	Dne …………..…...	Podpis ………………………………………..
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