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RMSD2 ROZVADES: OCELOPLECHOVY ROZVADES POD OMITKU
L
ROZMERY ROZVADECE:  V2000x3600xh200
KRYTI: min. IP40/20
SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-=S
PRIVODY: VRCHEM
VYVODY: VRCHEM
OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000—4—41
OCHRANA PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI
ZAKLADNI: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
A DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM
ROZMISTENI PRISTROJU DLE ZVYKLOSTI VYROBCE ROZVADECU.
PRISTROJE ROZMISTIT TAK, ABY V ROZVADECI ZUSTALA ZACHOVANA PROSTOROVA REZERVA
20% PRO DALSI PRISTROJE.
NAPLN ROZVADECE: 0D FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PRIPADNE OD JINEHO VYROBCE
PRI ZACHOVANI TECHNICKYCH PARAMETRU
CISLOVANI SVOREK UPRAVI VYROBCE ROZVADECU DLE SKUTECNEHO PROVEDENI.
L PRIPADNE REZERVNI VYVODKY BUDOU UCPANY POMOCI UCPAVEK.
MAX. PROUD NA SBERNICI 63A
600
hl.200
POZNAMKA:

Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpoctech nebo v technickych specifikacich pouZity poZadawky

nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a p¥ijment, specifickd oznateni zboZ7 a sluZeb,

které plati pro ur&itou osobu, pfipadné jeji organizaini sloZku, patenty na vyndlezy, uZitné vzory, primyslové vzory,
ochranné zndmky nebo ozna&eni plvodu, je tak ugin&no pouze z divodu upiesnéni a pFibliZenT technickych parametra,
kvality projektovanych prvkd a navrhovanych FeSeni a estetického standardu.

Tyto odkazy, ndzvy a oznagenf jsou nez@vazné a zadavatel v souladu s ustanovenim §46, odst.6 zdkona &.137,/2006 Sb.
O verejnych zakazkdch umoZtiuje pouZitl i jinych, kvalitativmé a technicky obdobnych ¥eSeni a toto nebude divodem k odmitnuti nabidky
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D1.4 Technika prostfedi staveb
D1.4.4 ZARIZENi SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
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