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Dodáno
5-6/2021

1. HUP ŠTÍTEK OZNAČUJÍCÍ

2. HUV ŠTÍTEK OZNAČUJÍCÍ

3. HUV, HUP, EL. ZAŘÍZENÍ - nový štítek označující, samolepicí 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3

4. OZNAČENÍ SCHODŮ+ ÚNIKŮ FOTOLUM
5. označ. schodů a úniků, fotoluminiscenční - nové označení 5 7 2 3 1 1 1 2 4 3 1 5 7 9 12 12 8 3 5 2 1

6. hydranty - hadice D25 zploštělá 2 2 1 1 1 1 1 8 6 2 5 7 4 7 2

7. HYDRANTY (zploštělá h.) - CELKOVÝ POČET V OBJEKTU 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 2 1 2 2

8. HYDRANTY (záložní, zpl. h.) - CELKOVÝ POČET V OBJEKTU 1 1 2 2

9. hydranty - doplněna nová hadice D25 zploštělá 1 1 1 1 1 2

10. hydranty - doplněna nová proudnice ø 6 nebo ø 10 1 1 1 1 1 2 2

11. hydranty - provedena TLAKOVÁ ZKOUŠKA hadic 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 1 2 2
12. hydranty - provedena TLAKOVÁ ZKOUŠKA zál. hadic 1 1 2 2

13. hydranty - hadice C52 zploštělá 3 3 3 13 13

14. HYDRANTY (hadice C52 ) - CELKOVÝ POČET V OBJEKTU 13 13 5 7 5 7

15. hydranty - doplněna nová hadice C52 zploštělá 3 2 1 1 1

16. hydranty - doplněna nová proudnice Tajfun ø 16 3 2 1 5 1
17. hydranty - provedena TLAKOVÁ ZKOUŠKA hadic 10 11 4 6 4 7
18. hydranty - stálotvaré hadice ? 1 1 1 1 1 3 1

19. suchovody TZ HADIC 1 1

20. SUCHOVODY - CELKOVÝ POČET V OBJEKTU
21. suchovody - provedena TLAKOVÁ ZKOUŠKA hadic
22. hydranty - hadice stálotvará
23. HYDRANTY (stálotvará h.) - CELKOVÝ POČET V OBJEKTU 1 1 1 1 1 3

24. hydranty - doplněna nová hadice stálotvará
25. hydranty - doplněna nová proudnice ø 6 nebo ø 10
26. hydranty - provedena TLAKOVÁ ZKOUŠKA hadic 1 1 1 1 1 3

28. hasicí přístroje PR6 6N 6N 8N 7N 5N 5N 5N 6N 6N 8N 7N 6N 13N 16N 12N 12N 4N 5N 6N 4N 8N 4N 7N 2N 3N 1N 4N

29. HASICÍ PŘÍSTROJE PR6 - CELKOVÝ POČET V OBJEKTU 6 6 7 7 5 5 5 6 6 8 7 7 16 16 14 13 7 5 6 4 8 4 7 2 3 1 6

30. hasicí přístroje PR6 - doplněn nový PR6 5 5 6 4 4 4 2 4 6 8 7 7 16 6 12 5 7 5 6 4 2 2 1

31. hasicí přístroje PR6 - provedena PERIODICKÁ ZKOUŠKA 1 1 1 3 1 1 3 2 10 2 8 8 2 7 2 1 1 5
32. hasicí přístroje CO2 S5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
33. HASICÍ PŘÍSTROJE CO2 S5 - CELKOVÝ POČET V OBJEKTU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
34. hasicí přístroje CO2 S5 - doplněn nový CO2S5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

35. HYDRANTY -STÁLOTVÁRÉ HADICE-PROPOJOVACÍ
36. VÝMĚNA VENTILU C52 7 7 4 7
37. ventil C52 - provedena revize 7 7 4 7

38. požární poplachové směrnice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39. požární poplachové směrnice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- žlutě podbarvené pole - požadavek OSBN Kolín -> označuje požadovaný stav skompletovaných a plně funkčních hydrantů, hasicích přístrojů PR6 a CO 2S5 v objektu

- červeně podbarvené pole označuje skutečný celkový počet hydrantů, hasicích přístrojů PR6 a CO2S5 nacházejících se v objektu

provedení periodické zkoušky u hasicích přístrojů
provedení tlakové zkoušky hadic u hydrantů

V Kolíně dne objednatel: zhotovitel:

město Kolín PREPO - TEAM s.r.o.
zast. Michalem Najbrtem zast. Jaroslavem Němečkem

místostarosta města Kolín jednatelem

nové označení únikových cest fotoluminiscenční tabulkou

Vysvětlivky:

- růžově podbarvené pole označuje:
doplnění nových hasicích přístrojů PR6 a CO2S5

doplnění nového navijáku včetně hadice, doplnění proudnic ø 6 nebo ø 10 u hydrantů
nové vylepení štítku označujícího HUP, HUV a el. zařízení

zapsal:

Příloha č. 1 k dodatku SoD ze dne 19.04.2021 OSBN KOLÍN
POREVIZNÍ OPRAVY PBZ A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY - SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE DNE 30.6.2021

objekty - Bytové domy

A. Kaliny 1000/1 A. Kaliny 1000/2 Benešova 773

dle PBŘ/ dle Vyhlášky 246/2001 Sb.

Technická zařízení

Rekonstrukce na malometrážní
byty (1998), Požární zabezpečení

stavby

Kouřimská 9

PBŘ - pro zateplení (2007) PBŘ - pro zateplení (2007)
PBŘ - výtah (2015) + úpravy

bytových jader (2020)
PBŘ - výtah (2015) + úpravy

bytových jader (2020)
PBŘ - pro zateplení, výměnu oken

a úpravu střechy vikýřů (2016)
PBŘ - pro zateplení, výměnu oken

a úpravu střechy vikýřů (2016)
PBŘ - pro zateplení, výměnu oken

a úpravu střechy vikýřů (2016)

Benešova 640 Benešova 642

PBŘ - pro zateplení, výměnu oken
a úpravu střechy vikýřů (2016)

PBŘ - pro zateplení, výměnu oken
a úpravu střechy vikýřů (2016)

Benešova 641

PBŘ - půdní vestavba, výtahová
šachta (2001)

Benešova 639

PBŘ - půdní vestavba, výtahová
šachta (2001)

PBŘ - půdní vestavba, výtahová
šachta (2001)

PBŘ - úprava vstupu (2014)

Benešova 644 Bezručova 866Benešova 643

PBŘ - oprava balkonů (2013)
PBŘ - novostavba (1999), oprava

objektu (2009)
PBŘ - úprava vstupu (2014)

Havlíčkova 538

246/2001 Sb.

Bezručova 867

Vyhláška 246/2001 Sb. Vyhláška 246/2001 Sb.

Dělnická 807Dělnická 806

PBŘ - rekonstrukce fasády (2017)

Karlova 22Husova 110

PBŘ - zastřešení balkonů (2018),
Technická zpráva PO (2001)

Husova 111

PBŘ - zastřešení balkonů (2018), ,
úprava objektu (2004), Technická

zpráva PO (2001)

PBŘ - zastřešení balkonů (2018), ,
úprava objektu (2004), Technická

zpráva PO (2001)

Husova 112 K Raškovci 1388Husova 113

PBŘ - zastřešení balkonů (2018), ,
úprava objektu (2004),Technická

zpráva PO (2001)

PBŘ - kompletní rekonstukce
(1996) -1.NP - restaurace+obchod -

> 73 0802 OB2

Kmochova 1

246/2001 Sb.

OBJEKTY
Jaroslav Němeček OZO PO Š 12/97

Havlíčkova 357Havlíčkova 818Benešova 774 Benešova 637 Benešova 638
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CELKEM  DODAT  NOV. 
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nabídnut
á cena

výpočet 

50 50KS
44 44KS

1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 52 50 2600
556 556,- 0

2 1 5 4 5 4 4 3 8 10 1 4 5 1 1 16 18 10 7 7 9 219 70 15330
1 1 1 3 2 1 6 1 3 70 35KS 0
1 1 3 2 1 1 17 3 60 0

6 0
1 3 11 1200 13200
1 3 13 350 4550

1 1 3 2 1 14 3 49 1300 63700
6 1300 7800

2 2 3 1 17 20KS 0
2 2 3 1 58 0

8 1350 10800
1 13 450 5850
2 2 3 1 50 950 47500

4 1 4 1 4 4 3 33 3 KOMP 0
18 20 20KS 0
18 18 0

18 18 1300 23400
103 103KS 0

4 1 6 7 1 4 4 3 38 0
0 0

1 2 3 350 1050
4 1 6 7 1 4 4 3 38 950 36100

3N 4N 5N 6N 6N 5N 5N 7N 6N 5N 5N 3N 14N 5N 5N 9N 4+4N 5N 5N 36N 10N 9N 4N 4N 5N 4N 360 360KS 0
4 4 6 4 6 5 5 6 7 5 5 5 16 5 5 9 8 5 5 37 10 9 4 4 5 4 375 0

1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 2 7 1 33 5 6 3 1 4 207 650 134550
4 3 4 2 5 5 4 4 6 4 3 1 16 5 5 7 1 5 4 4 5 3 1 3 1 4 168 450 75600

2 3 1 3 1 1 23 23KS 0 1
1 1 3 1 1 20 0

1 1 3 1 1 20 850 17000
33 33 0
25 25KS 0

25 550 13750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 52KS 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 100 5300

celkem součet 494760 478080
rozdíl 16680

Příloha č. 1 k dodatku SoD ze dne 19.04.2021                                    OSBN KOLÍN
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objekty - Bytové domy

PBŘ - 15 bytových jednotek (2002)

Zengrova 872Zengrova 441/2Zengrova 441/1Zengrova 356Na Hradbách 133 Na Louži 951 Pražská 880

PBŘ - kompletní rekonstrukce 
(2004)

PBŘ - změna užívání části 
suterénu, oprava balkonů

Na Hradbách 131

246/2001 Sb.
Modernizace bytového domu - 

Dodatek tech. zprávy k PO (1983)

U Nemocnice 425

PBŘ - zateplení (2018) , Posouzení 
požární bezpečnosti z hlediska PO - 

půdní vestavba (1997)

Na Hradbách 129

PBŘ - půdní vestavba (2005) - dle 
73 0802

246/2001 Sb. 246/2001 Sb.
PBŘ - výměna oken (2014), 

Průvodní zpráva -půdní vestavba 
1995

Na Magistrále 711Kutnohorská 21

Rekonstrukce psychiatrie (1992), 
Protipožární zabezpečení stavby + 

požadavek na pož. Vodovod

Na Hradbách 132

PBŘ - půdní vestavba (2002)

Na Hradbách 130

PBŘ - půdní vestavba (2001) - 73 
0802, úprava bytu 4.NP (2011) - 

23/2008
PBŘ - půdní vestavba (2006)

Míru 636

PBŘ - pro zateplení, výměnu oken 
a úpravu střechy vikýřů

Legerova 224 

PBŘ - změna užívání (2013), 
rekonstrukce

V Kasárnách 160

OBJEKTY
Jaroslav Němeček OZO PO Š 12/97

Tyršova 976Na Hradbách 93

PBŘ - sportbar (2005), Zabezpečení 
objektu z hlediska PO (1993)

PBŘ - stavební úpravy (2018)

Tovární 44 Tovární 45

PBŘ - vestavba nájemních bytů 
3.NP (1997), stavební úpravy 1.NP 

(2016) - 73 0802

PBŘ - původní (2004) novostavba a 
změna v průběhu stavby (2006)

Tovární 1413
PBŘ - změna způsobu větrání 

(2018), úprava nebytových částí 
objektu (2018), oprava výplní 
otvorů (2014), instalace evak 

výtahu (2014)

246/2001 Sb. 1985 - úpravy
Protipožární zabezpečení stavby - 

rekonstrukce domu (2002)

Okružní 1313Nad Zastávkou 113

PBŘ pro bytovou jednotku (2011)

Na Návsi 34

Posouzení požární bezpečnosti z 
hlediska PO - vestavba, přístavba, 

rekonstrukce (2000)

PBŘ - výměna oken (2014), 
Průvodní zpráva -půdní vestavba 

1995

Na Magistrále 712


