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l .N P 1.01 2,39 Z á v ě tř í 1.2 KAUČUK 0 ,B SDK, B 3,15 3,15 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.02 31,38 C ho d ba 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2 ,1 3,15 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK, ČÁSTEČNĚ KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.03 7,12 C ho d ba 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2 ,1 2,7 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK, ČÁSTEČNĚ KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.04 22,98 O rd in a ce  - če ká rn a 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2 ,1 2,7 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK,KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.05 3,00 O rd in a c e  - W C p e rso n á l 1.3 KD KO, O, B SDK, B 2 ,1 2,7 KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.06 3,01 O rd in a ce  - sk lad 1.3 KD KO, O, B SDK, B 2 ,1 2,7 KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.07 4 ,56 O rd in a c e  - W C m u ž i lb e z b a r ie r .) 1.3 KD KO, O, B SDK, B 2 ,1 2,7 KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.08 4 ,68 O rd in a c e  - W C ž e n y  (b e z b a r ie r .) 1.3 KD KO, O, B SDK, B 2 ,1 2,7 KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.09 5,72 Z á d ve ří 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2 ,1 2,7 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK,KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.10 6,01 S c h o d iš tě  d o  s u te ré n u 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.11 10,08 O rd in a c e  - s e s te rn a 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.12 17,28 O rd in a ce 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.13 9,72 O rd in a c e  - s e s te rn a 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.14 17,28 O rd in a ce 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.15 12,58 P ro vo zn í zá ze m í a rch ivu 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.16 13,32 P ro vo zn í zá ze m í a rch ivu 1.2 KAUČUK SDK, O, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.17 3,82 K u chyňka 1.2 KAUČUK SDK, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.18 10,25 S e rve ro vn a 1.4 ANTISTAT. PVC SDK, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA PVC

l.N P 1.19 16,47 Sklad 1.1 EPO XIDO VÁ STĚRKA SDK, B SDK, B 2,9 2,9

l.N P 1.20 6,14 W C - m už i 1.3 KD KO, O, B SDK, B 2,7 2,7 KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.21 4,02 W C - že n y 1.3 KD KO, O, B SDK, B 2,7 2,7 KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.22 2,85 Z á d ve ří 1.2 KAUČUK SDK, B SDK, B 2,7 2,7 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK,KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.23 7,64 C ho d ba 1.2 KAUČUK SDK, B SDK, B 2,7 2,7 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK,KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.24 26,65 P ro vo zn í zá ze m í a rch ivu 1.2 KAUČUK 0 ,B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.25 3,20 V ý ta h o v á  šachta OLEJOVÝ NÁTĚR D N A DO VÝŠE 300 M M

l.N P 1.26 34,19 C ho d ba 1.2 KAUČUK SDK, B SDK, B 2,7 2,7 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK,KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.27 11,09 C ho d ba 1.2 KAUČUK SDK, B SDK, B 2,7 2,7 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK,KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.28 26,76 P ro vo zn í zá ze m í a rch ivu 1.2 KAUČUK SDK, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.29 61,30 A rc h iv 1 .1* EPO XIDO VÁ STĚRKA SDK, B SDK, B 2,9 2,9

l.N P 1.30 23,94 A rc h iv 1.1 EPO XIDO VÁ STĚRKA SDK, B SDK, B 2,9 2,9

l.N P 1.31 22,90 Sklad 1.1 EPO XIDO VÁ STĚRKA 0 ,B SDK, B 2,9 2,9

l.N P 1.32 6,99 Sklad 1.1 EPO XIDO VÁ STĚRKA 0 ,B SDK, B 2,9 2,9

l.N P 1.33 1,62 C ho d ba 1.2 KAUČUK 0 ,B SDK, B 2,7 2,7 SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK,KAZETOVÝ PODHLED

l.N P 1.34 5,79 V e d le jš í  s c h o d iš tě 1 .2* KAUČUK 0 ,B SDK, B SOKLOVÁ LIŠTA KAUČUK

l.N P 1.35 0 ,85 M ís tn o s t EPS 1.4 ANTISTAT. PVC SDK, B SDK, B 2,9 2,9 SOKLOVÁ LIŠTA PVC

l.N P 1.36 1,53 Ú k lid o v á  m ís tn o s t 1.3 KD SDK, B SDK, B 2,9 2,9

LEGENDA:
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OZNAČENÍ
PROSTUPU

ROZMĚR
(MM]

POLOHA POŽÁRNÍ
ODOLNOST

POZNÁMKA

H.H., S .H ., O.O. 
[MM]

STĚNA, STROP 
(PODLAHA)

SIL 1.01 150x750 - ŽB STROP El 30DP1 mezi m.č. 0.01 x0.12
SIL 1.02 150x750 H.H.3200 KER.ZDIVO El 30 DP1 drážka m.č. 1.26
SIL 1.03 150x350 - KER.ZDIVO El 30 DP1 drážka m.č. 1.13
SLP1.01 200x50 S.H. 2900 KER. STENÁ El 30DP1 mezi m.č. 1.03 x 1.04
SLP1.02 300x100 S.H. 2900 SDK STĚNA El 45 DP1 mezi m.č. 1.18 x 1.26
SLP1.03 300x100 S.H. 2900 SDK STĚNA - mezi m.č. 1.26 x 1.27
VZT1.01 0 1 2 5 O.O. 2900 KER. STĚNA - mezi m.č. 1.06 x 1.07
VZT1.02 300x80 S.H. 2750 KER. STĚNA - mezi m.č. 1.04 x 1.12
VZT1.03 0 1 8 0 O.O. 2900 KER. STĚNA El 30 DP1 mezi m.č. 1.03 x 1.04
VZT1.04 300x80 S.H. 2750 KER. STĚNA - mezi m.č. 1.03 x 1.14
VZT1.05 0 2 2 5 0 .0  2900 SDK STĚNA - mezi m.č. 1.03 x 1.26
VZT1.06 300x80 S.H. 2750 SDK STĚNA - mezi m.č. 1.03 x 1.15
VZT1.07 300x80 S.H. 2750 SDK STĚNA - mezi m.č. 1.26 x 1.16
VZT1.08 300x80 S.H. 2750 KER STENÁ - mezi m.č. 1.26 x 1.24
VZT1.09 0 2 2 5 O.O. 2900 SDK STĚNA - mezi m.č. 1.20 x 1.20
VZT1.10 0 1 5 0 O.O. 2900 KER. STĚNA - mezi m.č. 1.20 x 1.19
VZT1.11 0 1 5 0 0 .0  2900 SDK STENÁ El 30 DP1 mezi m.č. 1.19 x 1.35
VZT1.12 0 1 5 0 O.O. 2900 SDK STĚNA El 30DP1 mezi m.č. 1.35 x 1.26
VZT1.13 250x250 - ŽB STROP El 30 DP1 mezi m.č. 1.26 x2.02
VZT1.14 250x250 - ŽB STROP El 30 DP1 mezi m.č. 1.26 x2.02
VZT1.15 0 1 8 0 O.O. 2950 KER. STĚNA - mezi m.č. 1.26 x 1.27
VZT1.16 0 1 6 0 0 .0  2951 KER. STĚNA - mezi m.č. 1.26 x 1.27
VZT1.17 300x80 S.H. 2750 KER. STĚNA - mezi m.č. 1.27 x 1.28
VZT1.18 0 1 2 5 O.O. 2900 SDK STĚNA El 45 DP1 mez) m.č. 1.27 x 1.30
VZT1.19 0 1 2 5 O.O. 2900 SDK STENÁ El 45 DP1 mezi m.č. 1.27 x1.30
VZT1.20 300x80 S.H. 2750 KER. STĚNA - mezi m.č. 1.30 x 1.29
VZT1.21 0 3 5 5 0 .0  2750 KER STĚNA El 45 DP1 mezi m.č. 1.33 x 1.31
VZT1.22 0 3 5 5 0 .0  2750 KER STĚNA El 45 DP1 mezi m.č. 1.33 x 1.31
VZT1.23 0 3 5 5 0 .0  2750 ŽB STĚNA El 45 DP1 mezi m.č. 1.33 x 1.32
VZT1.24 0 3 5 5 O.O. 2750 KER. STĚNA El 45 DP1 mezi m.č. 1.33 x 1.32
VZT1.25 250x200 S.H. 2750 KER STĚNA El 45 DP1 mezi m.č. 1.32 x1.31
VZT1.26 250x200 - ŽB STROP E I45D P 1 mezi m.č. 1.31 x2.31
VZT1.27 250x200 - ŽB STROP El 45 DP1 mezi m.č. 1.31 x2.31
ZTl 1.01 0  110 - ŽB STROP El 30 DP1 mezi m.č. 1.05 x 2.04
ZTl 1.02 0  110 0 .0 .1 0 0  nad podlahou ŽB STROP El 45 DP1 mezi m.č. 1.31 x2.32

FYostupy jsou pro VZT obecné navrženy o 50 mm na každou stranu větší než prostupující potrubí z důvodů možné kolize přírub a svislých 
konstrukcí, v případě, kdy příruba bude vycházet mimo svislou konstrukci je možné otvor provést v minimálních možných rozměrech. 
Prostupy pro profesi SLPpřes SDK konstrukce (případně plynosilikátové příčky) budou upřesněny na stavbě dle skutečné polohy 
instalačních roštů a požadavků na prostupy z hlavních komunikačních prostor v jednotlivých podlažích do jednotlivých navazujících 
místností Ostatní drobné prostupy budou řešeny na stavbě dle potřeb jednotlivých profesí a utěsněny dle hranic požárních úseků.

S.H. - horní hrana (od čisté podlahy)

H.H. - horní hrana (od čisté podlahy)
0 .0 -  osa otvoru (od čisté podlahy nebo od spodního líce ŽB stropní desky)
SIL • silnoproud
ZTl - zdravotně technické instalace 

VZT - vzduchotechnika

LEGENDA MATERIÁLŮ
D0ZDÍVKY, VYZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY. PŘEDSTĚNY. PODHLEDY (TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA 

SKLADBY PODLAH A KONSTRUKCÍ)

ŽB KONSTRUKCE (TECHNICKÁ SPECIFIKACE DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS GREY (TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÁ ZPRÁVA)

SDK KAZETOVÝ PODHLED

POZNÁMKA
- Z HLEDISKA PŘÍSTUPNOSTI A MOŽNOSTI ZAMĚŘENI STÁVAJÍCÍHO STAVU JE V RÁMCI PROVÁDĚNI NUTNO NAVAZOVAT NA 

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE . Z HLEDISKA DISPOZIČNÍHO USPOŘÁDÁNI JSOU VÝCHOZÍMI PEVNÝMI PRVKY A 

KONSTRUKCEMI OBVODOVÉ ZDI A VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE, NA KTERÉ VE VĚTŠINĚ PŘÍPADU VÁZE NOVÉ DISPOZIČNÍ 

USPOŘÁDÁNÍ A KTERÉ JSOU HLAVNÍMI VZTAŽNÝMI KONSTRUKCEMIIII

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE DVEŘNÍCH VÝPLNÍ VIZ TABULKY VÝROBKŮ PSV

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE OKENNÍCH VÝPLNI VIZ TABULKY VÝROBKU PSV

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ VIZ TABULKY VÝROBKŮ PSV

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH A TESAŘSKÝCH VÝROBKŮ VIZ TABULKY VÝROBKŮ PSV

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ VIZ TABULKY VÝROBKŮ PSV

-TECHNICKÁ SPECIFIKACE SKLADEB PODLAH A SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY PODLAH A KONSTRUKCI 

-TECHNICKÁ SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE PODHLEDŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

-  TECHNICKÁ SPECIFIKACE TEPELNÝCH A ZVUKOVÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = 254,525
Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

01 Aktualizace dokumentace dle připomínek DOSS 12/2017

02 - -

03 - -
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Praha Jeseniova - budova čp. 786/60
PŮDORYS 1.PP (SUTERÉN) - NOVÝ STAV 
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TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (TECHNICKÁ 
SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÁ ZPRÁVA)

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
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l.PP 1S01 12,55 Chodba EPOXIDOVÁ STĚRKA DVOUVRSTVÁ OM., MALBA DVOUVRSTVÁ OM.,MALBA 2,44
l.PP 0.02 Neobsazeno
l.PP 1S03 7,20 Sklad EPOXIDOVÁ STĚRKA DVOUVRSTVÁ OM., MALBA DVOUVRSTVÁ OM.,MALBA 2,44
l.PP 1S04 6,80 Místnost pro rozvaděč a UPS EPOXIDOVÁ STĚRKA DVOUVRSTVÁ OM., MALBA DVOUVRSTVÁ OM.,MALBA 2,44
l.PP 1S05 6,80 Šatna KAUČUK DVOUVRSTVÁ OM., MALBA DVOUVRSTVÁ OM.,MALBA 2,44 SOKL. LIŠTA KAUČUK
l.PP 1S06 5,45 Schodiště KAUČUK DVOUVRSTVÁ OM., MALBA DVOUVRSTVÁ OM.,MALBA - SOKL. LIŠTA KAUČUK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = 254,525
číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

01 DOPLNĚNI A UPŘESNĚNÍ PŮDORYSU 1 .PP - rozpracovanost 2020/03/25

02 DOPLNĚNI A UPŘESNĚNI PŮDORYSU 1 .PP - část INTERIÉR.
PŮDORYS PLATNÝ PRO VNITŘNÍ DISPOZICE ODSOUHLASENÉ NA VÝROBNÍ PORADĚ DNE 26.3.202 
ve výkresu není zapracována koordinace ostatních profesi, prvky PSV nejsou dopracovány

2020/03/31
)

03 - -
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