PROVOZNI NAPETI: 3+PE+N AC, 400V/230V, TN-C-S
OCHRANA: AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE DLE CSN 332000-4—41 ed. 3, DOPLNENA OCHRANOU
POSPOJOVANIM A PROUDOVIMI CHRANIC

PROSTRED!:
NORMALNI (KANCELARE), DLE CSN 332000-5-51 ed. 3 AA5, AB5, AM1-3, AM23-1, BC2

NEBEZPECNE (CHODBY, SCHODISTE), DLE CSN 332000-5-51 ed. 3 AA5, ABS, AM1-2, BC2, BC4 (SCHODISTE), BD3

NORMALNI (NOCLEZNY, DENNI MISTNOSTI, WC, UMYVARNY, SATNY, JIDELNA), DLE CSN 332000-5-51 ed. 3 AAS,
AB5, AM1-2, BC2

NEBEZPECNE (TECH. A PROVOZNI MISTNOSTI 1.NP), DLE CSN 332000-5-51 ed. 3 AA5, ABS, AD3, AE2, AM1-2,
BA4, BC2

NEBEZPECNE (KOTELNA), DLE CSN 332000-5-51 ed. 3 AA5, AB5, AD3, AE2, AG2, AH2, AM1-2, BA4, BC3
NEBEZPECNE (GARAZE), DLE CSN 332000-5-51 ed. 3 AA5, ABS, AD3, AE2, AG2, AH2, AM1-2, BA4, BC2

NEBEZPECNE (VENKOWNI PROSTORY), DLE CSN 332000-5-51 AA7, AB7, AD3 (v mistech pod p¥istreskem), AD4,
AF2, AK2, AL2, AN3, AQ2, AS3, BC2

KRYT: 1P 21, IP 43, IP 44, IP 54
ELEKTRICKA INSTALACE JE NAVRZENA VODICI CYKY POD STROPEM, POD OMITKOU, V SDK A NAD SDK.
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i i TECHNICKA ZPRAVA JE SOUCASTI VYKRESOVE DOKUMENTACE.
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