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FLC GB S 38,5 KV

JB 13,5/40

Ko

US_DC_287

DC_0337TS Varnsdorf - U nemocnice
2x RST 1063/4835

RNN: ABB SAFERING (KKTT)

RVN: 2x 35/0,4 kV, 400 kVA

TRAFO: BEK 300/660

TYP:
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výměna
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AUT.RAZÍTKO:
MÍSTO PRO

ČÍSLO ZAKÁZKY:

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

DATUM:

STUPEŇ PD:

NÁZEV STAVBY:

VÝKRES:

INVESTOR:ZPRACOVATEL PD: ČÍSLO PARÉ:

TEPLICKÁ 874/8, DĚČÍN IV, PSČ 405 02 ING.LADISLAV NOVÁK

ING.LADISLAV NOVÁKPROJEKTANT:

DĚČÍN IV, PSČ 405 02, IČ: 247 29 035

ČEZ DISTRIBUCE, A. S., TEPLICKÁ 874/8, 

KRESLIL:

FORMÁT:

ÚSTECKÝ OBEC:

KATASTRÁLNÍ  ÚZEMÍ:

KRAJ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

 

bude provedena dle PNE 33 0000-1  na straně VN zemněním v sítích s rychlým vypnutím

bude provedena dle PNE 33 0000-1  na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků v sítích TN-C

VYSVĚTLIVKY

SDĚLOVACÍ KABEL - CETIN

PLYNOVOD NTL - GASNET

VARNSDORF

VARNSDORF

DUR

01/2021

1

PROJEKTOVANÁ TRAFOSTANICE

PROJ. / STÁV. ZEMNÍ KABEL VN

VN - AC 3, 35.000 V, 50 Hz, IT(r)

PROJ. ZEMNÍ KABEL NN / SPOJKA / STÁV. ZEMNÍ KABEL NN

VODOVOD - SČVK

KANALIZACE - SČVK

unifikace, DC_1927

DC-VARNSDORF

PROJEKTOVANÝ STAV 

1:500

8x1,5 A4

IE-12-4006475

STÁV. VRCHNÍ VEDENÍ NN / BETONOVÝ SLOUP

VÝMĚNA VRCHNÍHO VEDENÍ NN / PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR

PLYNOVOD VTL - GASNET

NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ / VÝMĚNA ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ / STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

-56-

-66-

výměna vrchního vedení VN

v celé délce na ppč.
4151/7 + 17 v chrán

ičce

(není součástí této PD)

stáv.přípojka pro nemocnici

stromy orient.obvod 2x 50 cm

lípa - dvojkmen

obvod 100 cm

javorstromy ke kácení

2x 1-AYKY-J 3x240+120

trasa - 35 m, délka - 38 m

přímý

R226-spojka

2x 1-AYKY-J 3x240+120

trasa - 52 m, délka - 61 m

přímý

TS DC_0337- R225

3x 35-AXEKVCE 1x240/25

trasa - 853 m, délka - 863 m

TS DC 0337 - TS DC 20382x 1-AYKY-J 3x240+120

trasa - 438 m, délka - 446 m

přímý

TS DC 0337 - R81

3x 35-AXEKVCE 1x240/25

trasa - 53 m, délka - 66 m

TS DC 0337 - stožár č.6


