
Datum předložení změny: 

Zhotovitel: Zlínstav a.s. 
Objednatel: Vvsoká škola chemicko-technolooická v Praze ZL č. 31 
Projektant: SPS proiekt, scol. s r.o. 
TOS: Gleeds Ceská republika a.s. 

Smlouva o Dílo ze dne: 13.10.2020 

Projekt zakázkové číslo: 513/18 

Stavba: 
VSCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova - kancelářská část 

Objekt: 

ZL 31 PBŘ - Prostor půdy a PBŘ monitoring nad podhledy 

Název změny: 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: 
Na zál<la<lě Cloplnění požárně bezpečnostního řešení požárním specialistou byly zpracovány pol<yny projel<tanta PP21 a PP25, l<terými byly v půelě 
Cloplněny 
- nové SOK příčl<y, oelelělující strojovny VZT a Chlazení (ZL31a.2). 
- nové protipožární ClVeře Clo strojoven VZT a Chlazení (ZL31a.1), 
- požární l<lapl<y na rozvoelech VZT v prostoru l<rovu (ZL31b), 
- rozvo<ly silnoprouelu v nově navržených strojovnách - zásuvl<y, vypínače a svíti<lla (ZL31c), 
- požamí utěsnění stávajícíeh příčel< v prostoru l<rovu. l<Cle veelou technologicl<é rozvo<ly (PP12c), 
Zároveň byl al<tualizací PBŘ Cloplněn monitoring prostoru nael poelhleely o čiella EPS v místnostech 1NP až 4NP (ZL31) (PP25). Tyto vícepráce vznil<I 
z CloelatečnéhO oožaelavl<u soecialistv PBŘ. ZL ie realizován za solnění ooelmínel< & 222 oelst. 5 ZZVZ ial<o neooelstatná změna závazl<u ze smlouw. 

Nové řešení : 

Na základě předaného PP21, PP25 

Původní řešení v PD: 
V rámci W nezohledněno. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) 
Změna má vliv na provedeni SDK příček, provedeni akustického podhledu, rozvodů VZT, ESI, SLP a doplněni 
požárních ucpávek a protipožárních nátěrů a především na kompletace jednotlivých profesí a následné zprovoznění 
technologických celků jako VZT, MaR, ESI, ESL především EPS a evakuační rozhlas. 

Dílčí cenový dopad 

I MJ l výměral Jedn. Cena Kč l Cena 
(bez DPH) 

Odpočet: ke1 1 0,00 0,00 
Přípočet: kol 1 1672906,22 1672906,22 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany I celkem I 1672906,22 I 1672 906,22 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00% 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 1,27% 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 1,27% 

PŘÍLOHY ZL: 

Příloha č . 1 Rozpočet 

Příloha č .2 Projektový pokyn PP 21 
Příloha č .3 Projektový pokyn PP 25 



Datum předložení změny: 
Zhotovitel: Z línstav a .s . 
Objednatel: Vvsoká škola chemicko-technolooická v Praze ZL č. 31 
Projektant: SPS proiekt, scol. s r.o. 
TOS: Gleeds Ceská republika a.s. 

Vviádření dodavatele/vliv na termín: 

Dne: I lza dodavatele: I Podpis: I 
I 

Vyjádření TOS: 
TOS respektuje změny Projektové dokumentace vyvolané zjištěnými skutečnostmi a požadavky investora na úpravu rozvodů TZB v 

půdním prostoru TOS nemá k návrtiu řešen í připom ínek 

Dne: 122.10.2021 l za TOS: I Podpis: I 
I 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 
Změny-projektové pokyny byly vydány na základě doplněného požárně bezpečnostního řešení po prohlídce stavby požárním 
specialistou. S vydanými změnovými listy souhlasím. 

Dne: I lza projektanta: I Podpis: I 
I 

Vyjádření objednatele: 

Dne: I lza objednatele: I Podpis: I 
I 

ZÁVĚR: 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahuj ící všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně oceněn í změn . 



REKAPITULACE ZL31 

Kod 13200 

Sravba: Slavebni úpravy budov B VŠCHT Praha 

I Náklady z rozpočtu c.,,a bez DP'i fC7l<f Co"" 1DPHfC-� I 
ZL31a.1 PBŘ • Prostor půdy a.1) část stavební· PBŘ dvore (PP21ef • 83 903,65 101 523,41 PRÍPOČTY 

ZL31a.2 PBŘ • Prostor půdy a 2) část stavebn, - SOK - PRiPOC:TY 509 912,11 616 993,65 

ZL31b PBŘ • Prostor půdy b) část V7J • PŘIPOC:TY 196 599,JO 237 885,15 

ZL31c PBŘ • Prostor půdy c) část elektro a MaR (PP21b] - 127 165,76 153 870,56 PRÍPOCTY 

ZL31d PBŘ - Požárnl ucpávky v prostoru půdy - PŘÍPOCTY 65 066, 11 78 729,99 

ZL31e PBR • čidla EPS · ůrovcn nad podhledy • PŘÍ POCTY 690 259,29 835 213,75 

jceLKEM 167290622 2 024 216,521 

CELKEM ODPOČTY 0,00 0,00 

CELKEM PŘÍPOC:TV 1 672 906,22 2 024 216,52 

' 



ZL31a.1 • PBŘ • Prostor půdy a.1) část stavební· PBŘ dveře (PP21 e) 

STAVEBNI UPRAVY BUDOVY VSCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 

65 Výpis dveří 
URS 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 4.00 

protipožární dveře jednoklídlé otočné. s polodrážkou 
700/f970 
OPO EIISDPJ 
klldo 700'1970 mm hladké plné lal<ované. odstín šedý 

65 107L zárubeň ocelová oblož ková hranatá, na SDK ostění ti. I 25 mm kus 1,00 
kováni: klika· klika, nerez, min. 3 závěsy, zámek vložkový. generální klič, bez 
samozavirače 
práh z tvrdého dřeva. šířka 100 / délka 700 mm 

protipožární dveře jednokřidlé otočné, s polodrážkou 
900'1970 
OPOE115 DP3 
kfidlo BOO' I 970 mm hladké plné lal<ované, odstín šedý 

65 1081/P zárubeň ocelová obložková hranatá, na SOK ostění tl.125 mm (lx L, lx PI kus 3.00 
zárubeň ocelová hranatá, zazděná do sláv. pfičky 11.200 tl.125 mm (lx P) 
kování: klika· klika, nerez, min. 3 závěsy, zámek vložkový, generální klič, bez 
samozavírače 

práh z tvrdého d1eva, šířka I 00 / délka 900 mm 

67 KOVÁNÍ· ZÁMKY 

67 G3 Zámek vložkový pro vnitrní oločné dveře mezi zabezpečovanými mf sinostmi, kus 4,00 
zamykáni na generální klič 

65 100 Přesun hmot pro oddíl 65,66,67 Výpis dveřl komplel 1,00 

65,66,67 Výpis dveří CELKEM KČ: 
VRN6 VAN - Územní vlivy 

063503000 I Práce ve stísněném prosloru % 11,22 

VRN6 Uzemní vlivy CELKEM Kč: 
jZl31a.1 Celkem 

Ceny v Kč 
ra MJ 

1780,00 

16 6SJ,86 

16 653,68 

267,90 

632,23 

754,39 

Celkem 

7 120,00 

16 653,88 

49961,64 

1 071,SC 

632,23 

75 439,35 

B 464,3C 

8464,30 

83 903,65 

" 

I 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba. 
ZL31a.2 - PBŘ - prostor půdy a.2) část stavební - SDK 

Místo. 

Zadavatel· 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Pop,s 

Náklady soupisu celkem 

D PP21d PP21 - strojovny VZT 

1 3_5 
SOK pfíčka ti. 125 mm (CW 100. minerální vata 11.60 + 
dvojitě ooláštěná deskami ti .12,5) 
strojovna VZT2: 87,5, strojovna VZT3: 162.7 
PP21g: strojovna VZT2. -2,7, strojovna VZT3. •(2'0,5'3,97) 

2 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SOK příčky 

3 M 28329274 
fólie PE vyztužena pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň • 
třída E) T10glm2 
251,47' 1, 1235 'Pfepočtené koeficientem množství 

4 K 763131533.V SDK podhled deska 1xDF 15 s Izolací ti. 100 mm, 
Jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30 
strojovna VZT2: 33.9+3,4, PP21g· + 7,75 
strojovna VZT3: 44+18,4, PP21g· + 0,6 

5 K 763131751 Montáž parotěsné zébrany do SDK podhledu 

6 M 28329274 
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na ohel'I -
rřida E) 110glm2 
(45,05+63)'1,1235 'Přepočtené koeficientem mnoi.ství 

7 K 763131913 Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 11 SDK podhledu a podkroví 
s vvztužením orofilv 

8 3_7 Přesun hmot pro oddíl 3 Svislé a komplet konstrukce 

o Malby, nátěry a stěrky 

9 K 61 - 9b Malba stěn a stropů - podklad SOK 

strojovna VZT2  2·67.5+33,9+3,4 : strojovna VZT3· 
2'162,7+44+18,4 
Doplnění dle PP21g: VZT2:·2'2,7+7,75 
Doplnění dle PP21 g: VZT3: 2'(2·0,5'3,97)+0,6 

10 K 61 - 19b Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních 

767 Výpis zámečnických prvků 

11 K Z25: 763172457 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 800 x 
800 mm pro podhledy 

12 M Z25:D 
dvlřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 
600x800mm 

13 767 1 Přesun hmot pro oddll 767 Výpis zámečnických prvků 

VRN6 VRN - Územní vlivy

14 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru 
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MJ Množ.siví 

m2 251,470 

250,200 
1,270 

m2 251,470 

m2 281.225 

282,652 

m2 108,050 

45.050 

63,000 
m2 108,050 

m2 121 448 

121,448 

kus 2,000 

kpl 1,000 

m2 610.990 

600,100 

2,350 
8,540 

kpl 1,000 

kus 2,000 

kus 2,000 

kpl 1,000 

% 11,220 

Datum. 

ProJektanl: 
Zpracovatel· 

J.cena [CZKJ 

911,80 

34,60 

24, 10 

1138,78 

47,20 

24, 10 

874,00 

45 801,52 

32,90 

146,74 

910,00 

5 590,00 

1 833,00 

4 584,72 

Cena celkem [CZKJ 

509 912,11 

423 390,29 

229 290,35 

8 700,86 

6 777,52 

123 045, 18 

5 099,96 

2 926.90 

1 748,00 

45 801,52 

20 248,31 

20101,57 

146,74 

14 833,00 

1 820,00 

11180,00 

1 833,00 

51 440,51 

51 440,51 

I 

I I 

1 I ! I I ! I I 

. 
w 

I l l I 

I -

I 
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ZL31b) PBR- Prostor půdy b) část VZT 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
54 PK.2.4.5 spínače koncových poloh 450x500 kus 1 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
54 PK.2.4.6 spínače koncových poloh 450x500 kus 1 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
PK.2.4.7 spínače koncových poloh 710x450 kus 1 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
PK.2.4.8 spínače koncových poloh 710x450 kus 1 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
PK.3.4.17 spínače koncových poloh 400x400 kus 1 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
PK.3.4.18 spínače koncových poloh 400x400 kus 1 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
PK.3.4.19 spínače koncových poloh 800x600 kus 1 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
PK.3.4.20 spínače koncových poloh 800x600 kus 1 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
PK.3.4.21 spínače koncových poloh 800x600 kus 1 

požární klapka se servopohonem 230V, teplotní čidlo, 
PK.3.4.22 spínače koncových poloh 800x600 kus 1 

Požární izolace 80 mm m2 15 
Požamí Izolace 
Tmel pro zakryti obvodu PPK v místě průchodu vzduchovou 
požárně dělící konstrukcí 
éerná AL oáska 90 mm 
Požární vrutv délkv 160 mm oro rohové sooie desek 
Trny délky 82 mm 

Čtyřhranné potrubí tvarovky m2 38 
232-3 Přesun hmot pro profesi D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA komplet 1 

063503000 Práce ve stísněném prostoru % 11,22 

CELKEM ZL31b) PBR - Prostor půdy b) část vzr

1 

Ceny v Kč 

ta MJ 

7 303,80 

7 303,80 

10017,13 

10 017,13 

7 585,59 

7 585,59 

10 708,94 

10 708,94 

10 708,94 

10 708,94 
3 132,50 

827 
5 696,25 

1 767,66 

Celkem 

7 303,80 

7 303,80 

10017,13 

10 017, 13 

7 585,59 

7 585,59 

10 708,94 

10 708,94 

10 708,94 

10 708,94 
46 987,50 

31 433,60 
5 696,25 

19 833,15 

196 599,30 

< 

___.. 



ZL31c PBŘ- Prostor půdy část elektro ESI a MaR (PP21b) 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Číslo 
Popis položky MJ Celkem MJ 

Ceny v Kč 
položky 

zaMJ I Celkem

D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE· SILNOPROUD

00-SPÍNAČE, TLAČÍTKA: (design dle výběru architekta) 

o 3 přepínač střídavý p.o., IP20, 10A, 230V ks 2,00 153,10 306,20 

o 4 přepínač střídavý dvojtý p.o., IP20, 1 OA, 230V ks 2,00 210,90 421,80 

1 O-ZÁSUVKY: (design dle výběru architekta) 

1 1 zásuvka 11 jednonásobná p.o., IP20, 16A, 230V ks 4,00 158,10 632,40 

20-VODIČE, KABELY: 

2 2 CYKY 30x1 ,5mm
2 

m 15,00 28,20 423,00 

2 3 CVKY 3Jx1 ,5mm2 
m 150,00 28,20 4230,00 

2 4 CYKY 40x1 ,5mm2 

m 15,00 32,90 493,50 

2 6 CYKY 3Jx2,5mm
2 

m 80,00 34,00 2720,00 

2 20b CXKH-V P-60R B2ca s1d0 5Jx2,5 m 90,00 72,10 6489,00 

30-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM: 

3 1 trubka ohebná PVC průměr 25mm m 20,00 47,20 944,00 

50-SVÍTIDLA:

5 5 C: Průmyslové LED svítidlo přisazené, délka 1277nn, 33W, 4000K, 44851m, IP66 17,00 1600,40 27 206,80 
ks 

Zde uvést konkrétní výrobek - svítidlo C (vyobrazení viz specifikace standardu): 
... Ecoled HERMES IP66 

70-0STATNÍ: 

7 1 Výchozí revize po ukončení montáže kp! 1,00 172,38 172,38 

7 2 Zjištění stávajícího stavu a úprava dokumentace, včetně vypracování dílenské dokumentace kpl 1,00 275,81 275,81 

7 3 Koordinace elektroinstalace s ostatními profesemi kpl 1,00 110,32 110,32 

7 4 Funkční zkoušky, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy kpl 1,00 287,30 287,30 

7 5 Odvoz a likvidace odpadů kg 0,59 78,40 46,26 

7 6 Přípomocné stavební práce kp! 1,00 554,61 554,61 

7 7 Projekt skutečného provedení kp! 1,00 178,77 178,77 

Zajištění staveništní přípojky včetně rozvaděče a ostatního elektrického zařízení v průběhu 
1,00 297,87 297,87 

7 B montáže kpl 

B 1 Přesun hmot pro profesi D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD kp! 1,00 1 901,59 1901,59 

0.1.4-4 ELEKTROINSTALACE· SILNOPROUD CELKEM Kč: 47691,61 

. 

I 

' 

. 



Stavba 

0.1.4-6 ELOOROINSTALACE • MAR 

Čí. Označeni 
pot Čiselne Utříděni 

XA 

X B 

XC 
1 DDC S RM-01 
2 

3 

xo 

1 S_RM-01 

XE 

1 
2 

X_F 

1 
2 

3 

XG 

1 

8 1 

8 2 

ZL31c PBŘ • Prostor půdy část elektro ESI a MaR (PP21b) 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚHÝCH ČVUT 

Popis položky 

Polní ořistroie 

IRC 

Ridicí systém 
IAídící jednotka, DOC podstanice, doplněni 10x BI 
Vypracováni uživatelských SW pro DOC - doplnění fOx Dl 
Vypracováni dynamických obrazovek pro technologie TZB- doplnění 
1n. Dl 

Rozváděče 
Skříňový rozvaděč s otev. Dveřmi. 3x pole. Pole A: Elektro, pole B,C: 

IM•R stAv•ilci. Onntnlní modulu fnxnt 

Kabelv a vodiče 
Kabel pro řídící systémy 2x2x0,8 
Montáž kabelů, včetně připojení 

MonWní materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd. 

Elinst. trubka ohebná, pr.16, včetně montáže 
Protipožární ucpávky, včetně montáže. do 150x150 mm 
Drobný montážní materiál 

Kompletace, revize a zkoušky, servis 
Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti plenášených signálů 
'

8
""' 1 :1 • -'--•n�nf n fOxDI 

Dodavatelská dokumentace a výrobnl dokumentace MaR - doplnění o 
1n.n1 

Servis zalizeni MaR po dobu záruky dle čl. X., bodu 5. SoD. 
Plesun hmol pro profesi D.1.4-6 ELEKTROINSTALACE - MAR 

ZL31c pro PP21b MaR Pfoočtv CELKEM 

Počet 
Měrná 

měr. Jednotka 
iednotek 

1 kpt 
1 kpt 
1 kpt 

1 ks 

440 m 
1 kpt 

20 m 
5 ks 
1 kpt 

1 kpt 

1 kpt 

1 kpt 

1 kpt 

Jednotkova 
cena Y Kě 

6 788,22 
6 715,51 
5 433.46 

4 766.79 

15,90 
28 911,76 

25,88 
423,50 

6 076,47 

5 543,35 

3 978.02 

1 251,51 

377,96 

Celkova 
cena v Kč 

6 788,22 
6 715,51 
5 433,46 

4 766,79 

6 996,00 
28 911,76 

517,60 
2117,50 
6 076,47 

5543,35 

3 978,02 

1251,51 

377,96 

79474,15 

1/1 

. . 

2 

J r 



ZL31d pro PP 21d • Protipožární ucpávky 

STAVEBNI UPRAVY BUDOVY VSCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT
D.1.l ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ CÁST

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

iaMJ Celkem 
Požární ucpávky ·Krov 

STENA "A" 

61 1 I vzaucnot.,,,rn11cKe potruo1 owx•w ks 2,0 940,48 1 880,9! 
61 2 1Elel<1nckéveoem =•::,v ks 1,0 1 595,24 1595,2l 
61 3 

11:1e1<1ncKe veaen1 """"'w ks 1,0 1952,38 1952,38 
1vruazen1 IO ,w ks 2,0 869,05 1 738,11 

61 4 ucelové po!rub101w ks 2,0 500,00 1 000,0: 
I t'ros1up o"""""" ks 1,0 797,62 797,S: 

STENA "B" 

61 1 1 t 1e1<1ncké vedeni 4WX 1 uu ks 1,0 1 595,24 1 595,2l 
61 2 ltlektncKe veaem ,ovi:,:,w ks 1,0 1 952,38 1 952,3! 

1l,rnazem0 50 ks 1,0 583,33 583,3.: 
61 3 ! t1e1<1nC11.e veoern IO :,u ks 1,0 654,76 654,7( 

,Pros1up owx ,w ks 1,0 380,95 380,9! 
1vrua.zen1 IO "/1/ ks 2,0 1952,38 3 904,71 

61 4 1uce1ove po1ruo1 IO ,w ks 2,0 500,00 1 000,0( 
I Prostup l!UJX4W ks 1,0 1 095,24 1 095,24 

STENA "C" 

61 1 1 vzouchotecnmCKe potruo, awx„w ks 2,0 940,48 1 880,91; 
61 2 lt'rostupowx,w ks 1,0 535,71 535,71 

IElektficKe vedeni :iwx,w ks 1,0 1976,19 1976,19 
1 U<;elOVe po!IUOl l<:I IW ks 2,0 500,00 1 000,0:: 61 3 1vrnazeni IO � ks 583,3 1,0 583,33 
ll'fOSIUp:,.JVXIIUII ks 1,0 2761,91 2761,91 

61 4 1tre1<1ncKev""""' 11.M1X1ov ks 1,0 2666,67 2666,6i 
ll,ma.zenl IO .::w ks 4,0 1952,38 7809,S: 61 5 I Proslup aovxaw ks 1,0 2 583,33 2583,3.: 

STENA "D" 
ltlel<1ncKe veoen, ,lUUX ,w ks 1,0 1 404,76 1404,71 61 1 IProslup bWX.::w 440,41 ks 1,0 440,48 

61 2 ltlell!ncKe veaent awx ,w ks 1,0 1952,38 1952,38 
1vrna.zeni1:i;.w ks 2,0 1 952,38 3904,71 
1 uce1ove potruono 1 w ks 2,0 500,00 1 000,0: 61 3 1t1e1<1N1a10 veaeni owi:,:,w ks 1,0 1976,19 1976,H 
'"rostup II.MIX4W ks 1,0 726,19 726,11 

STENA "E" 

61 1 t1e1<1ricKe veaeni '""" ,ov ks 1,0 2428,57 2 428,5i 
61 2 Proslup owxow ks 1,0 1333,33 1333,� 

l,nlalenr 0 ao ks 1,0 761,91 761,91 
vrnazem io lUU ks 2,0 1952,38 3904,7€ 

61 3 uceiové potruo1 "' 1 oo ks 2,0 500,00 1 000,00 
"COStup WJXOW ks 1,0 1 833,33 1 833,33 

61 19 1 t'resun nmot pro uuo1, 01 upravy povrcnu vnnm,cn komplet 1,0 470,87 470,8, 
Požární ucpávky -Krov CELKEM Kč: 65 066,11 

I 

J !CELKOVÁ CENA 65 066,11 

' 

! 



ZL31e - PBŘ- čidla EPS- úroveň nad podhledy 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVIJT 

Cislo položky I Ceny v Kč 
Popis položky I MJ I Celkem MJ I Jednotková cena I Jedoolková cena. Idodávl<a IT'Q/llái 

D.1.4-5 ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD 

5 D.1.4-5- Elektroinstalace· slaboproud 
Elektriel<á požární signalizace (EPS) 
Hlásiče a prvl<y na kruhových linkách 

5 104 AUlomalici<ý l'lásič vč. palice - kouiový, l'lásič koo'e pracující na prirdpu roljltýleného světl, Ufčený k ks 122,00 1327,90 298,00 
beljlečné a spolehlivé delekd požárů. P1ocesně analogový hlásič s decenualizovaoou inteligenci, l'faslni 
kontrolou funkce, redundanci v nouzových sttuacich, pamé!i poplachů a provozních dal, Indikaci poplac/Jo, 
soltw.!1ovým ad rasováním a samosta1oou provozní indikaci. Oddělovač vedeni je integrován do hlásiče. 
Paralelní optickou signalizaci lze připoj! jako doplněk 

s 

5 100 1. Zařízeni· celkem 

5 200 2. Kabelové rozvody 
5 201 Kal>el hlásici linky. stiněftý, 1x2x0,8, B2Ca, s1, dO m 680,00 10,70 11,00 
5 200 2. Kabelové rozvody - celkom 

s 300 3. Kabelové trasy 
s 302 Eleklloinstalačni chránička ohel>ná, pr, 25mm, 750N/5cm. s protahovacím drálem m 270,00 11,00 37,60 
s 305 8eldroinolalaó1í lrubka pevná pr. 25/22, 1mm, h!dlovaná, 750N/5cm m 360,00 20,90 31,40 
5 306 Koleno pro pevné Irlbky s p1.2Smm ks 50,00 16,40 37,60 
5 307 Příchytka pro trubku pr. 25mm ks 270,00 2,70 9.40 
s 309 Kaboová plichytka, pr. do 9 mm, včetně šrotbu a hmoždinky ks 320,00 5,00 11,00 
s 310 2adrážkoYání chi. pr. 25 do betonu m 200,00 0,00 51,00 
5 300 3. Kabelové trasy • celkem 

s 400 4. Ostatní 
s 401 Proměienl kabeláže kp! 1,00 1 340,95 
s 402 Naprogamovánl systému jako celku a oživeni lq)I 1,00 I 056,91 
5 403 Individuální a ko�lexní zkoušky systému kp! 1,00 990.65 

s 404 K001dinační funkční zl<oušky kpt 1,00 550,47 
5 405 Výchozí reviZe kp! 1.00 1 761,51 
s 406 zaškoleni obsJUlly kl)I 1,00 1321,13 
5 407 Dílenstcá/dodavatelsl<á dokumentace lq)I 1,00 3 195,94 
s 408 Dclwmentace slw1EČ11ého provedeni kp! 1,00 1 065,32 
5 409 Stavební přípomocné práce kp! 1,00 9 688,32 
5 410 T Edlnická příJ)lava výroy l<pl 1,00 2 642,27 
s 411 Vedlejší náklady, tloJ)lava, nakládání s odpady kp! 1,00 1321,13 
5 412 K�etace kp! 1,00 1321,13 
5 413 Uklid Slaveni!!ě kp! 1,00 680,76 
s 415 Přemístění po staveništi ""' 1,00 440,38 

5 416 Ochrana provedených prací kp! 1,00 1211,04 
5 417 Náklady na projenání předmětu dila lq)I l,00 825,71 
5 418 BOZP lq)I 1,00 660,56 
5 419 Energie a jiná mMra, zařízení staveniš1ě kpt 1,00 2130,62 
5 420 Manuály kp! 1,00 1695,45 365,33 

5 400 4. Ostatní· celkem 

s �EPS 

6 O. 1.4-5 • Elektroinstalace • slaboproud 
Evakuační rozhlas (ER) 

6 200 2. Kabelové rozvody 
6 201 Bezhalogenový silový kabel s fookéní scllopnoslí kabelového systému, 2x2,5mrn2, B2cas1d0, jmenovié m 350,00 48,10 18.00 

napětí: 0,6'1 kV, zkušební napětí: 4 lť>J/&J Hz, značeni iil: ČSN 33 0165 ed. 2:2002, poiárni 
charakteristika: samozhášivost: ČSN EN 60332+2. ko<ozivita plynů: 
ČSN EN 50267·2·2, hos!ola dýmu: ČSN EN 61034-2, hořeni ve svazku: ČSN EN &J.266-2 2, lunkčnosl 
kabelu: ČSN IEC 60331-21 ( 100 minut), funkčnost instalace ZP 27/2008, STN 920205, DIN 4102·12. lřida 
reakce na oheň: 2006'751/EC 

6 200 2. Kabelové rozvody· celkem 

6 300 3. Kabelové trasy 
6 304 Kabelová příchytka pro I rasu 1unkční při požáru, pr. do 12 mm, včetně šroubu, cert�il<ovaná ks 00,00 9,30 11,00 

6 303 Eleklroinslalaéní krabice požárně odolná, 12 vodiču, svorkovnice pro 12 vodičú s průlezem do 4 mm2, ks 10.00 910,60 345,10 
�asilikace požární odolnost!: P120-A ZP 27/2008, E 90 DIN 4102-12, PS 90 STN 92 0205 

6 300 3. Kabelové trasy • celkem 

6 400 4. Ostatní 
6 41 Mě.'ení srozumitelnosti a slyšitelnosti kp! 1,00 715,76 
6 402 Naprog,amováni systému jako celku a oživení l<pl 1.00 257,93 

6 403 lnd�iduátní zkoušky sstému a součinnost při ko�lexnich zkou�kádl s EPS kp! 1,00 483,62 

6 404 Výchozí revize kp! 1,00 180,55 

Cena celkem 

198359.� 

198 359,SC 

19000,0C 
19 000,()( 

13122,()( 
18828,0C 
2 700,0C 
3 267,0C 
5 376,00 

10200,0C 
53 493,0C 

1340,9/: 
1 056,91 

990,85 
550,47 

1761,51 
1321,1 
3195,94 
I 065,:ll 
9688,:ll 
2 642,21 
1321,13 
1321,13 

680,71 
440.� 

1211,0< 
825,71 
660.SE 

2130,6:< 
2 000,7! 

34 485,79 

31111!11Ji! 

23 415,0C 

23 415,0C 

1 688,00 

12 557,00 

14245,0C 

715,7é 
257,00 

483,62 
100,55 
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6 405 Zašl<oleniobsM,y l<pl 1,00 145,09 145,0 
6 4ll6 Oílensl<áldodevatelská dokumemacc kpl 1,00 443,00 44:J,O! 
6 t,Q7 Ool<umeriiaee skutečného provedeni kpl 1,00 147,69 147.6S 
6 408 Slavebllf připomocnépráce l<pl 1,00 564.22 564,2'< 
6 409 Techniclcá piíprava ,ýioby kpl 1.00 241,8) 241,81 
6 410 Vedlejší náklady, doprava, nak/Méni s odpady kpl 1,00 193,45 193,4 
6 411 Zkušební provoz kp/ 1,00 644,63 644,S: 

6 412 U',<frtl slaven'!lě kP1 1,00 128,9 128.91 
6 m Prernisiěoí po sravenlšli kpl 1,00 64.45 64,4 

6 415 Ocl\rana provedeoýeh prací kpl 1,00 145,09 145,0! 
6 416 Náklady na projednáni piedmělu díla kpl 1,00 120,91 120,91 
6 417 BOZP kpl 1,00 96,72 96,7: 

6 419 Energie a jiná média, zai'izenl Slave<išlé kp! 1,00 295,38 295.:M 
6 419 Maruály l<pl 1,00 120,91 40,30 161,21 
6 400 4. Ostatní· celkem 5 030,7 

! WJWI Dl ctim:n 

7 o. 1 .4-5. elektrolnslalace - slaboproud 
Nad61aYbový sy&lém - wlín (NS) 

7 200 2. Sottware a licence 
7 NP I lntegace nov/dr čidel do nadstavbového systému ks 1,00 5 882,35 41)294,12 46176,4i 
7 201 L.Jcenéní a uživaielsliý solt.�re Yizualízačniho ser,eru • rozšffeoí ks 0,30 67 624,90 11764,00 Zl81UI 
7 200 2. Sotlwn a licence· celklm 69993,:31 

7 300 3.0statni 
7 301 lndMduálnl a komplexní Zl<ooš� systému kpl 1,00 1338,24 1338,24 
7 302 Výchozí 1evize a 1evize M kpl 1.00 501,84 501,11< 
7 303 MoBážni a výrobní dolumer«ace kpl 1,00 1646.92 1646,9: 
7 304 Vtorkováni � p,vl<ú (momory, zoorazovate) kpl 1,00 313,65 313,Eé 
7 305 Oživení, naslavenr lpi 1,00 1338,24 1338,24 
7 306 ZJwšební provoz l<pl 1,00 2007,36 2007.:31 
7 317 Za!ko!eni l<pl 1,00 1003,68 1000,6! 
7 303 Oclvana prOYl<kffi<:h prací lpi 1,00 322.01 322,01 
7 309 Manuály kpf 1,00 700,48 303,19 1000,6 
7 300 3. Ostaloí • cella,m 9475,61 

7 C8JCElrl Nt 1'114IIUI 

8 I Serl'is zařízeni ESL. SSK (paslvnl IOZ\lody, zásuvky, WiFi), AGS, PZTS, EPS, ER) po dobu záruky dle čl. 4 257,00 4 257,00 
X., bodu 5. So0. komplet ,.o 

8 3 Presin MlOI proprolesi 0.1.4·5 ELEK1nOINSTAV,CE • SLABOFROOD '"'""� 1,0 41232,43 41 232,43 

8 10 I�'"""' mon1az • prace ve 'l'"'""' nad 4 m l<omple4 1,0 151176,50 151 176,5( 
8 11 Pomoaié lešení lcomplet 1,0 65 294, 12 65 294,1: 

11.1.U 1:LSl!K.911TAUCE · - lltt: -�
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PROJEKTOVÝ POKYN č. 21f 28.09.2021 

STAVBA: 

STAVEBNIK: 

ZHOTOVITEL 
PROJEKTANT: 
STUPEŇ PROJEKTU: 

OŮVOO POKYNU: 

OOTCENĚ PROFESE: 

POPIS Zt.ÉNY: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI lNOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 · Dejvice 
Zlinstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. sr. o., Za Navsl 1670/9, 10600 Praha 10 
Dokumentace pro provedeni stavt>y 

změny v půdě 
změny v rámci PP21g zvýrazněny červeně 
změny v rámci PP21f zvyrazněny modře 

doplněn I PO dle požadavku PBŘ 

stavební část 

Na základě aktualizace a doplněni poiámé bezpečnostního fešení jsou do půdy zakresleny nové SOK 
pňčlcy, které oddějují strojovny VZT. Půda je rozdělena na požá'ni úseky. 
Kromě nově navriených požárnich SOK přlček doplněny požární dveře, včelně požárních dvefí do 
strojovny chlazen!. která byla vydána jako projektový pokyn PP12. 
v místech stávaíícidl zděných pf'iček rozdělujících půdu rudou otvory pro instalace dozděny 
(pórobebnovymi tvárnicemi d.150mm, resp.minimálně 100mm), prostupy instalaci skrz tyto příčky budou 
požárně utěsněny. 

Původní plech. dveíe ve stávaiící zděné pfič<:2, kterými se nově vstupt.ie do strojovny VZT (rekuperační 
jednotka č.2) budou vybourány i s částí nadpraží a nahrazeny novými dveřm protipožárními. 
Ve strojovnách VZT jsou doplněny obslužné paoraštové lávky, A0~fl8tel'8ŠkWá peillal:la ~Aa 

~VRě·Ghla.1eAi Převedeno do pokynu PP12d. 
Profese VZT a ESI budou vydány samostatně 
PP21f z důvodu koordinace s namontovaným, instalacemi a se stávajícim1 konstrukcemi krovu 
upravena pozice SOK příček u obou stroioven VZT Ve strojovně VZT 3 doplněny dvoje SOK 
inslal dvířka s požární odolnos~ E 130 (doplněno Jako zamečnický prvek Z26) Vykázál je nánist 
protipožámiho nátěru dtevéných konstrukci krOIIU 
PP21g ve stroJOvně VZT3 zakresleny pňčky dle skutečného provedeni. dO W doplněno zvětšení pochy 
SOK podhledů 

Nowuwres Původnl vwres: 
oznateni I název 1Mtresu 
0.1.1.3 N!LJ!A nudorvůrovu 
0.1.1 PP21f 01A vvrez-oudorvau -oudv 
D 1.1 PP21f 018 vvrez-"udorvsu-oudv 
0.1.1 PP21n 01B vvreZ·'" dorvsu.,,udv 
0.1.1 -PP21-02 krov lez·A 
0.1.1 -PP21-03 krov 18z-C3 
0.1.1 • PP21-04..krov_řez-C3 
0.1.1.21b PP21 • dveře 
0.1.1-23b PP21-zAmečnickéDrvh 

0.1.3YP2LPBR-TZ 
0.1.3 PP21.f8R nůdorvs oůdv 
0.1.3 PP21-PBR fezy oůdou 

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): 

zháollitel (Zlinstav a.s.): 

TOS (Gleeds ČR, SI.O.): 

stavebník (VŠCHT): 

XJOOO( 

1 

dmtwie nalrazuie 
0.1.1.3N~ 

0.1.1.3NS~ 
0.1.1.3 NS~a 
0.11.3NS& 0.1.1 PP21f 018 

nová p'íbha 
novápiiooa 
110ViDll1C1111 

0.1.1.211 
D.1.1-23 

0.1.3-TZ 
fOlái:,ilclla 
novapfloha 
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VŠCHT 
VÝPISDVEAi 

Schéma pcpis,IOzměr (111111), ks 

PP21e • ZM~NY V PŮDĚ DLE PSA 

31.08.2021 

dveře s požární odolností· nové dveře v půdě, PP21e 
107/L iro~požámidvete jedoolďldlé otoéllé. s pol0dra2kru 

700l1970 

OP081SOP3 
k/1(! 700 19;,o r:ir"' htaó~e p oé lakO•ane OdS1m sEOy 

- zautieňocelovaoblofková twanata. na S0Ka;~i U 125 nrn 

' kované k1i<a. kika rerez. min. 3 zavěsy, zamel( ..toikovy, g€11eralni klít, bez samozavrače . práh z Mdéllo dreva šiika 100 I délka 700 mm 
I 

,> 
„lbstktidel lood 0M 

107/l 700/ 1970 krov 1 1 

108JL proipožámidveie jednc:llllidle otoálé. s pcblrmou 
t08'P I 900/1970 

; OPOE1150P3 

I 
M 800 19701""1'>hld>.epwiela'"•&ne Odsl01~1 . ,, . I 
záubeňocelovioHožlalw hranatá, na SOKosléní 1_ 125 nrn (lx L. lx PJ •' '! ,, -

., z:.Ubeií oceloYá hranatá. zazděná do Sláv. ltičl<y d 2001125 nrn ( lx P) 

I J kOY~kika -klka. nerez nin. 3závěsy, Zámell loiažkl>wý, generáloi kliC beZ sanozaviače 

prAh z tvrdéhoareva, šilka 100 leleta 900 nrn 
;1 _. J 

I 
om veikostkl1dti oo(l 

108/l g()()f 1970 krov \ 1 
108/P 900( 1970 krov 2 2 
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PROJEKTOW POKYN C.21b: ÚPRAVY V PŮDt llE PB~ - flEKTOOINSTMACE, MAR 
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PROJEKTOVÝ POKYN č. 25c 11.08.2021 

STAVBA 

STAVEBNIK: 

ZHOTOVITEL 

PROJEKTANT: 

STUPEŇ PROJEKTU: 

PŘEDMÉT· 

DŮVOD POKYNU: 

DOTČENÉ PROFESE: 

POPIS ZMÉNY: 
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32 
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35 
36 

STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT, Technícká 1905/5, 160 00 Praha 6- Dejvíce 
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. s r. o , Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 1 O 
Dokumentace pro provedení stavby 

ŘEŠENÍ EPS a ERO V PODHLEDECH A NOVĚ ZŘIZOVANÝCH STROJOVNÁCH 

upřesnění zadání 
ESL · EPS 

Na základě nového požadavku PBŘS musi být v kancelářích / učebnách I zasedacích místnostech apod. 
prostory nad podhledy monitorovány systémem EPS. V koordinaci s podhledy a nábytkem byly dále 
upřesněny pozice a typy reproduktorů. 
Dále budou doplněny celkem tři hlásiče do prostoru nově vzniklých místností v prostoru půdy - strojovna 
VZT-1, VZT-2 a strojovna chlazení. Hlásiče budou umístěny v koordinací s technologií v místnostech na 
střed stropu jednotlivých místnosti. Dále bude jeden hlásič instalován do nově instalovaného podhledu 
v chodbě v 3. NP 
Hlásiče budou včleněny dle stavebního řešení do hlásíčové linky, obdobně i reproduktory. Adresace a 
vedeni kabeláže bude zakresleno do DSPS. Hlásiče budou funkčně doplněny do NS. 

Dotčené položky ve WEPS {nahrazuje pokyny 25, 25b): 
Automatícký hlásič vč. patíce - koufový, hlásič kouře pracující na ks +122,00
principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci 
požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligenci, 
vlastní kontrolou funkce, redundanci v nouzových situacích, pamětí 
poplachů a provozních dat, índikací poplachu, softwarovým 
adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedeni je 
integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizací lze pfipojít jako 
doplněk. 
Kabel hlásící linky, stíněný, 1x2x0,8, B2Ca, s1, dO m +880,00

Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s m +270,00
protahovacím drátem 
Elektroinstalační trubka pevná pr. 25/22, 1mm, hrdlovaná, 750N/5cm m +360,00
Koleno pro pevné trubky s pr.25mm ks +50,00
Příchytka pro trubku pr. 25mm ks +270,00
Kabelová příchytka, pr. do 9 mm, včetně šroubu a hmoždinky ks +320,00
Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu m +200,00

D r é I .k o cen po oz ev ve VVER

Bezhalogenový silový kabel s funkční schopností kabelového m +350,00
systému, 2x2,5mm2, B2cas1d0, jmenovité napětí: 0,6/1 kV, zkušebnl 
napětí: 4 kV/50 Hz, značení žil: ČSN 33 0165 ed. 2:2002, požární 

24 
charakteristika: samozhášivost: ČSN EN 60332-1-2, korozívita plynů: 
ČSN EN 50267-2-2, hustota dýmu: ČSN EN 61034-2, hoření ve 
svazku: ČSN EN 50266-2-2, funkčnost kabelu: ČSN IEC 60331-21 ( 
180 minut), funkčnost instalace: ZP 27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-
12, třída reakce na oheň: 2006n51/EC 
Kabelová příchytka pro trasu funkční při požáru, pr. do 12 mm, včetně ks +80,00

33 šroubu, certifikovaná 

N ' I -k ove poozcy: 

NP Rozbočovací a propojovací krabice pro ER, ohniodolná, keramická ks +10
svorkovnice 

NP Integrace nových čidel do nadstavbového systému kpl +1I I I I 



Nový výkres Původní PD: 
označeni f název výkresu doplňuie nahrazuie 

D.1.1 • PP25c 11 PODHLEDY-EPS 1NP nová příloha 

D.1.1 ·PP25c 12 PODHLEDY·EPS 2NP nová příloha 
0.1.1 • PP25c 13 P0DHLEDY-EPS_3NP nová příloha 
0.1.1 • PP25c 14_PODHLEDY·EPS 4NP nová příloha 

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): xxxxx 

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TOS (Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

2 
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