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HLAVNÍ MESTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MESTA PRAHY

Odbor pozemníc h komunikací a drah

Oddeleni speciálního stavebního úradu
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Váš dopis zn./ze dne:

11.6.2021
C. j.:

MHMP 1307334/2021

Sp. m.:

S-MHMP 844855/2021

Vyrizuje/tel.:

Pocet ]L;tu/príloh: 4/0

Datum:

23.8.2021

ROZHODNUTÍ

Magistrát hL m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako speciáhú stavební úrad podle
ustanovení § 7 a § 54 odst. 2 zákona c. 266/1994 Sb., o dráhách, ve mení pozdejších predpisu a
podle ustanovení § 15 odst. l písm. b) zákona C. 183/2006, o úzíemnhn plánování a stavebním
rádu (dále jen ,,stavební úkon'), ve mení pozdejších predpisu,

vydává

pode ustanovení § 124 stavebního zákona, k žádosti ze dne 11. 6. 2021 podané stavebníkem
Dop!avní podnik hL m. Prahy, akciová spolecnost, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha
9, ICO 000 05 886, zastoupeným spolecnosti ISPD s.r.o., se sídlem Na Klaudiánce 8/598, 147 00
Praha 4, ICO 284 78 308,

povolení zkušebního provozu stavby

,,Rekonstrukce distribucní transformovny ve stanici Budejovická", v prostorách
stanice a vestibulu metra C Budejovická".

Doba Zkušebního provom je stanovena od 9. 7. 2021 do 9. 7. 2022.

Predmetemrízení byla výmcna stávající technologie transformovny.

Stavbaje clenena na (yto provoznísoubory a stavební obiekty:

PS 01 - Technologické zarízení DT
PS 02 - Kabelová vedení 22 KV

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha l
Pracovištc: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
c-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h



c.j. MHMP 1307334/2021

PS 03 - SUové rozvody
PS 04 - Sdelovací zarízeni
PS 05 -ASDR-E
PS07-ASDR-D
PS 08 - ASDR-T
SO 01 - Stavební úpravy
SO 02 - Vzduchotechnika
SO 03 - Vytápení
SO 04 - Zdravotne technické instalace
SO 05 - Osvetleni
SO 06 - EPS
SO 07 - Požárne beápecnostní zarízení
SO 08 - Požární tesnení

Popisprovozních souboru a stavebních objektu.'

Obsaheni PS 01 byla rekonstrukce DT v rozsahu cásti VN (rozvadece, kabely 22 KV), cásti NN
(ostatní rozvadece, zarízení a kabely) a cásti nových nízkoztrátových transformátoru. Jednalo se
se o rekonstrukci technologického zarízení elektrické distribucní stanice spocívající ve výnienc
ci úprave stávajících zarízení vcetne výmeny kabelu a nosných a úložných kabelových
konstrukcí

Obsahem PS 02 byla výmena stávajících kabelových vedeni 22 KV v úsecích Budejovická -
Pankác a Budejovická - Kacerov. Kabelové vedení K 89-95 a K 89-96 v prvním jmenovaném
úseku bylo vymeneno od rozvadecu 22 KV ve stanici Budejovická po kabelový prostor ÚPN, kde

bylo provedeno naspojkování na stávající kabelové vedení Kabelové vedení K 90-97 a K 90-98
ve druhém jmenovaném úseku bylo vymeneno od rozvadeCu 22 KV ve stanici Budejovická po
stávající spojkovište v tunelu pred tunelovou propojkou.

Obsahem PS 03 bylo odpojení VZT EGB ze stávajícího rozvadece a oznacení zrušeného vývodu
jako rezerva, demontáž kabelu a kabelových konstrukcí pro rušená VZT zaríZení prjpojená
z RM06, demontáž stávajícího rozvadece, prívodních kabelu a napojených zaríZení pro RM05.1,
dodávka a montáž rozvadece RM50 vcetne nových prívodních kabelu a kabelových konstrukcí
pro nová VZT a zarízení CS a demontáž a opetovné utesnení požárních prostupu.

Obsahem PS 04 bylo vybavení vstupu do DT prístupovým systémem, telefonní linkou a
kamerou vcetne prísluŠné kabeláže a zapojení v rozvadecích.

Obsahem PS 05 byla úprava resp. nahrazení skrínc RD1.1 a RE90/2 novu skríní. Zároven do
komunikacní skríne RE90K byla vložena klimatizacní jednotka.

PS 07 rešil úpravu rozvadece R42-ASDR-D, který býl doplnen o komunikacní rozhraní a
optický patchcord vcetne softwaru pro prenos dat za ASDR-D na CD.

V rámci PS 08 došlo k výmene rozvadece s rídícím systémem ASDR-T SAIA 42AB1 vcctnc

nového softwaru, príslušné kabeláže a kabelových tras a konstrukcí

SO 01 obsahuje predevším provedení nových prostupu stávajícími konstrukcemi sten a stropu
pro vedení nových rozvodu, vybourání stávající zdené prícky. Dále byly vyspraveny povrchové
úpravy sten a stropu a cást podlahy byla vymenena. V místnosti 570.2 byjy vybourány pnCky a
ve strojovnách VZT byly ubourány stávající základy pod ventúátory. Na hranicích požárních
úseku byly vymeneny vŠechny dvere.

SO 02 rešil vetrání akumulátorovny, rozvoden a transformovny pomocí zaríZení c. 22 - vetrání
akumulátorovny a zaríZení c. 23 - vetrání rozvodny, trafostanice MDT.

SO 03 rešil vytápcní objektu, pricemž nedošlo ke zmcne proti puvodnímu usporádání
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" ve smyslu ustanovení § 27 odst. l správního rádu a § 124 odst. 2 stavebního zákona:

- stavebník a vlastník stavby, na níž je proveden zámcr; tedy Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová spolecnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, ICO 000

05 886

K rízení byty predloženy tyto doklady:

· závazné stanovisko Hasicského záchranného sboru hl. m. Prahy HSAA-7346-2/2021 ze
dne l. 7. 2021

· závazné stanovisko Hygienické stanice liL m. Prahy HSHMP 37451/2021 ze dne l. 7.
2021

· Prohlášení o shode 2021-0552 pro požární uzáver ze dne 16. 6. 2021
· Doklad o autorizované montáži požárne be@ecnostního zaríZení c. 2021-0552 ze dne

9. 7. 2021

· Doklady o likvidaci odpadu

PS 01-Technologie DT

· Prohlášení o shode ze dne 13. 6. 2021
· Ujištení o shode ze dne 13. 6. 2021
· @rávy o výchozí revizi elektrického zarízení

o 21/2021-M ze dne 9. 6. 2021
o 63/2021-M ze dne l. 6. 2021
o 20/2021-M ze dne 8. 4. 2021
o 3/2021-M ze dne 17. 2. 2021
o 69/2021-M ze dne 11. 6. 2021
o 70/2021-M ze dne 14. 6. 2021

· protokol o technické prohlídce a Zkoušce elektrického zarízení
O C. j. 214/2l-OHLŽS-Pro

· Prukaz zpusobilosti urcenélio technického zaríZení
o PZ 1390/08-E.36 ze dne 25. 9. 2008, rozšírení 15. 6. 2021
o PZ 1250/05-E.56 ze dne 7. 3. 2005, rozšírení 15. 6. 2021
o PZ 0953/21-E.36 ze dne 15. 6. 2021
o PZ 2274/00-E.16 ze dne 19. 12. 2000, rozšírení 15. 6. 2021
o PZ 0441/06-E.16 ze dne 20. 3. 2006, rozšírení 15. 6. 2021
o PZ 1349/20-E.36 ze dne 25. ll. 2020, rozšírení 15. 6. 2021

· Protokojy o kusovém overování ze dne 7. 4. 2021, 7. 12. 2020, 27. 1. 2021, 10. 12. 2020
· Protokoly o nastavení ochranjisticu
· Zápis z technické prohhdky ze dne 10. 6. 2021
· Zpráva o kontrole izolace ze dne 28. 12. 2020 c. 6-137-20
· Protokol o merení oddelení rámu pod rozvadeci od uzemnení objektu ze dne 22. 2. 2021
· EU prohlášení o shode, certifikáty, zápisy z technické prohlídky, protokoly o Zkouškách,

Zkušební protokoly, protokoly o merení, provozní knihy baterQ testy akumulátoru

· Nastavení ochran ze dne 30. 11. 2020
· Konfigurace zábleskových ochran ze dne 9. 12. 2020
· Protokoly o merení izolacní hladiny ze dne 7. 4. 2021, 26. 5. 2021, 19. 5. 2021
· Protokol o mereni oddelení kovových kabelových konstrukcí od uzemnení objektu c.

05/OK-2021

PS 02-Kabelové ve&ní22kV
· Prohlášení o shode ze dne 13. 6. 2021
· Ujištení o shode ze dne 13. 6. 2021
· Zápis z technické prohhdky ze dne 2. 6. 2021 a ze dne 3. 6. 2021
· EU prohlášení o shode, certifikáty, zápisy z technické prohlídky, osvedcení
· Protokoly o merení izolacní hladhy
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SO 04 rešil novou instalaci ci úpravu umyvadel jímek a príslušného vedení

SO 05 rešil modernizaci osvetlení v prostorách DT, ve strojovnách VZT (rnístnosti c. 570, resp.
242 a 570, resp. 230), v prostoru transformátoru pro OV a chodby mStnosti c. 760, resp. 229.
Byla doplnena svítidla a rozvadece.

V rámci SO 06 byla pred zapocetím prací Memontována stávající eps vcetne kabeláže. Po
skoncení prací byly hlásice znovu osazeny v odpovídajíchn poctu. Nove byly instalovány VZT
klapky ovládané od EPS.

SO 07 rešil umíStení tabulek s únikovými šjpkami v souladu s požárne bezpecnostním rešením
stavby.

V rámci SO 08 byjy mezi nove vytvorenýnii požárnhni úseky tesneny prostupy
nerombíratehým ©usobem. Tesneny byly jak otvory pro kabely tak pro strojní zaríZení.

Na základe výsledku ústního jednání spojeného s rníštnhn šetrením, které se konalo v predmetné
veci dne 9. 7. 2021, povoluje speciální stavební úrad v souladu s ustanovením § 124 stavebního
zákona Zkušební provoz výše uvedené cásti stavby, která obsahuje technologické zarízení
u nehož je treba overit jeho zpusobilost k beZpecnélnu užívání za j'odmínky'

· Bude proveden be@ecný pristup k cerpacístanici M 50032 místnost c. 106B.

Úcastníkem rízení podle ustanovení § 124 odst. 2 stavebního zákona, je:

- stavebník a vlastník stavby, na niž byl proveden zámer; tedy Dopravní podnik
hl. m. Prahy, akciová spolecnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, ICO
000 05 886

Oduvodnení:

Dne ll. 6. 2021 podal stavebník Dopravní podnik liL m. Prahy, akciová spolecnost, se sídlem
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, ICO 000 05 886, zastoupený spolecností ISPD s.r.o.,
se sídlem Na Klaudiánce 8/598, 147 00 Praha 4, ICO 284 78 308, žádost o povolení Zkušebního
provozu výše uvedené stavby.

Stavba byla povolena roZhodnutím odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy
c.j. MHMP 489090/2016/ODA-OI/Gt ze dne 23. 3. 2016.

Zahájení ríZení o povolení Zkušebního provozu omámil odbor pozemních komunikací a drah
MHMP opatrenhn ze dne l. 7. 2021, c. j. MHMP 979901/2021 úcastníkum ríZení a dotceným
orgánum a urcil lhutu pro uplatncní jejich námitek a závazných stanovisek s upommenhrj že
k pozdeji podaným nebude prihlédnuto.

Odbor pozemních komunikací a drah MHMP soucasne dle ustanovení § 49 odst. l správního
rádu narídil ústni jednání spojené s mištnírn šetrením na den 9. 7. 2021, ze kterého byl poríZen
protokol C. j. MHMP 1226730/2021, který je nedílnou soucástí spisu. Pri niíštnhn šetreni a
ústnírn jednání bylo gišteno, že lze zahájit Zkušební provoZ nebot nebyly Qišteny vady a
nedodelky bránící jeho zahájení

Dle ustanovení § 124 odst. 2 stavebního zákona platí že úCastníkem rízení o povolení
7k1]šebniho provozu stavby je stavebník a vlastník stavby.

Stavební úrad stanovil okruh úcastníku ríZení podle výše citovaného ustanovení stavebního
zákona a soucasne podle ustanovení § 27 správního rádu tak, že za úcastníka predmetného rízení
považuje:
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· Prukaz ©usobilosti urceného technického zarízení
o PZ 2630/01-E.36 ze dne 10. 12. 2001, rozšírení 22. 6. 2021

· Protokoly o kusovém overování ze dne 27. 4. 2021 a 12. l. 2021
· Zápis z technické prohlídky ze dne 9. 6. 2021
· Protokol o KZ ze dne 14. 6. 2021
· Zápis o provedení technické prohlídky a komplexní Zkoušky ze dne 14. 6. 2021
· EU prohlášení o shode, certifikáty, zápisy z technické prohhdky

SO 01 - Stavební úpravy

· technické listy, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shode jednotlNých výrobku
· potvrzení o uloženi odpadu ze dne 2. 2. 2021 a 9. 6. 2021
· Prohlášení Zhotovitele ze dne 14. 6. 2021 - odpady
· Prohlášení zhotovitele ze dne 14. 6. 2021 - vlastnosti výrobku
· Prohlášení Zhotovitele ze dne 14. 6. 2021 - úplnost díla
· Dokumentace skutecného provedení stavby

SO 02 - Vzduchotechnika
· Montážní a provozní predpis- stavebnicový vetrací a klimatizacní systém terno-s
· technické listy, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shode jednotlivých výrobku

návody k montážj osvedcerlí kniha prohlídek

· protokol o technické prohlídce a Zkoušce elektrického zarízení
o c. j. 214/21-OHLŽS ze dne 14. 6. 2021

· prohlášeni o shode ze dne 10. 6. 2021

· doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požáme beu)ecnostního zaríZení ze dne
10. 6. 2021

· ©ráva o Zkouškách vzduchotechniky ze dne 14. 6. 2021
· protokol o komplexních Zkouškách vzduchotechnického zaríZEní
· ujištení o shode ze dne 13. 6. 2021
· prohlášení Zhotovitele ze dne 14. 6. 2021
· osvedcení o jakosti a kompletnosti montáže ze dne 8. 6. 2021

SO 04 - Zdravotne technické instalace

· prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shode jednotlivých výrobku, návody k montáži
· protokol o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí ze dne 10. 6. 2021

· prohlášeni Zhotovitele ze dne 10. 6. 2021
· protokol o tlakové Zkoušce a provedení vnitrního vodovodu ze dne 10. 6. 2021
· prohlášení dodavatele ze dne 10. 6. 2021 - odpady
· ujištení o shode ze dne 14. 6. 2021
· prohlášení dodavatele ze dne 10. 6. 2021
· Prohlášeni Zhotovitele ze dne 14. 6. 2021
· Dokumentace skutecného provedeni stavby

SO 05 - Osvetlení

· prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shode jednotlivých výrobku, certifikáty,
protokoly

· Dokumentace skutecného provedení stavby
" zprávy o výchozí revizi elektrického zaríZení

o 67/2021-M ze dne 11. 6. 2021

· protokol o technické prohhdce a Zkoušce elektrického zarízení
O C. j. 66/0-2021

· protokoly o kusovém overování ze dne 22. 12. 2020
" zápis o provedeni komplexní Zkoušky ze dne 14. 6. 2021
· ujištení o shode ze dne 14. 6. 2021a ze dne 31. 5. 2021
· prohlášení o shode ze dne 31. 5. 2021 a ze dne 14. 6. 2021
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· Záverecná u)ráva o prubehu prací - Odstranení azbestových materiálu z data 2/2021
· Protokol o zkoušce c. 6864/202lA'lirnopracovní ovzKiušL ze dne 10. 2. 2021
· Ohlašovací list pro prepravu nebe@ecných odpadu ze dne 8. 2. 2021

PS 03-Silové rozvody

· Prohlášení o shode ze dne 14. 6. 2021
· ProhláŠení o shode ze dne 13. 6. 2021
· Ujištení o shode ze dne 14. 6. 2021

· Ujištení o shode ze dne 13. 6. 2021
· Protokoly o kusovém overování ze dne 7. 4. 2021,7. 12. 2020
· EU proldášení o shode, certif'káty, zápisy z technické prohlídky
· Zápis z technické prohlídky ze dne 8. 6. 2021
· Zápis o provedení technické prohlídky a komplexní Zkoušky ze dne 14. 6. 2021
· Prukaz @usobilosti urceného technického zarízení

o PZ 1390/08-E.36 ze dne 25. 9. 2008, rozšírení 15. 6. 2021
o PZ 1250/05-E.56 ze dne 7. 3. 2005, rozšírení 15. 6. 2021

· ©rávy o výchozí revizi elektrického zaríZení
o 66/2021-M ze dne 10. 6. 2020

· protokol o technické prohlídce a Zkoušce elektrického zaríZení
o c. j. 214/21-OHLŽS ze dne 14. 6. 2021

PS 04-Sdelovací zarízení

· Prohlášení o shode ze dne 14. 6. 2021
· Prohlášení o shode ze dne 26. 5. 2021
· Prohlášení o Zhotovitele ze dne 14. 6. 2021-odpady
· Prohlášení o Zhotovitele ze dne 26. 5. 2021-odpady
· Zápis z technické prohlídky ze dne 10. 6. 2021
· Zápisy o provedení TP a KZ ze dne 10. 6. 2021 a 11. 6. 2021 a 8. 6. 2021, 23. 10. 2020
· EU prohlášení o shode, certifikáty, zápisy z technické prohhdky, protokoly
· Protokol o kusovém ovcrování ze dne 9. 2. 2021

PS 05-ASDR-E

· Prohlášení o shode ze dne 14. 6. 2021
· Ujištení o shode ze dne 14. 6. 2021
· Zápis z technické prohhdky ze dne 10. 6. 2021
· EU prohlášení o shodc, certifikáty, zápisy z technické prohlídky

PS 07-ASDR-D

· Prohlášení o shode ze dne 14. 6. 2021
· Ujištení o shode ze dne 14. 6. 2021
· Prohlášení o shode ze dne 4. 6. 2021
· ©rávy o výchozí revizi elektrického zarízení

o 5-046-21 ze dne 7. 6. 2021

· Zápis z technické prohlídky ze dne 9. 6. 2021

PS 08-ASDR-T

· Prohlášení o shode ze dne 14. 6. 2021
· Prohlášení o shode ze dne 10. 6. 2021
· Ujištení o shodc ze dne 14. 6. 2021
· Ujíštení o shode ze dne 13. 6. 2021
· mrávy o výchozí revizi elektrického zarízení

o 078-21 ze dne 9. 6. 2021
· protokol o technické prohlídce a zkoušce elektrického zarízeni

O C. j. 20148/21/Kof
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Rozdelovník:

I. ÚCastníci rízení:

a) ISPD s.r.o.,Na Klaudiánce 8/598, 147 00 Praha 4
b) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

ll. Dotcené orgány:
a) MHMP PKD /02
b) MHMP BEZ
C) ÚradMC Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

d) Hasicský záchranný sbor hL m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
e) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytírská 12, tlO 01 Praha 1

III. Kopie:
a) Spis
b) Inženýring dopravních staveb a.s.,Branická 514/140, 147 00 Praha 4
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c.j. MHMP 1307334/2021

· nouzové osvetlení - prohlášení o montáži ze dne 31. 5. 2021
· Dokumentace skutecného provedení stavby

SO 06- EPS

· prohlášeni o vlastnostech jednotlivých výrobku
· Dokumentace skutecného provedeni stavby
· Prohlášeni Zhotovitele ze dne 26. 5. 2021
· Prohlášení o shodc ze dne 14. 6. 2021 a 26. 5. 2021
· Kontrolní qráva ze dne 8. 6. 2021
· Zápis o provedení koordinacní funkCní zkoušky ze dne 11. 6. 2021
· Doklad o provedení funkcních Zkoušek EPS pred uvedením do provom ze dne 15. 6.

2021 C. 20210697

SO 07 - Požárne bezpecnostní zarízení

· prohlášení o vlastnostech jednotlivých výrobku
· Dokumentace skutecného provedení stavby
· Ujištení o shode ze dne 14. 6. 2021 a ze dne 10. 6. 2021

SO 08 - Požární tesnení

· prohlášeni o montážj montážni listopad, certifikát, osvedcení jednotlNých výrobku
· zápis z technické prohlídky ze dne 14. 6. 2021

V rízení bylo žgišteno, že uživáníin stavby ve Zkušebním provozu nebudou ohrohny verejné
zájmy, predevším ochrana života a zdraví osob nebo zvírat, Životního prostredí a majetkj
bezpecnosti práce a technických zaríZení a šetrnost k sousedství

Na základe výsledku ústního jednání spojeného s míštnhn šetrením, stavebníkem predložených
dokladu vcetne stanovisek a vyjádrení úcastníku rízmí a dotcených orgánu vydal odbor
pozernních komunikací a drah MHMP souhlas se zahájeníin Zkušebního provom ode dne 9.
7. 2021.

Poucení úcastníku:

Proti tomuto roZhodnutí muže úcastník podat odvolání k Ministerstvu dopravy podáním
ucineným u odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hL m. Prahy ve lhute 15 dnu ode
dne jeho omámení

reditel odboru pozemíúch komunikací a drah

Za správnost vyhotovení:
Elektronicky p odep šáno

Správnipoplatek ve Yýši 1000,- KCpodlepoložky císlo 18, odstavec 9 sazebníku správních
poplatku, ktelýjeprl'lohouzákona c. 634/2004 Sb., o správníchpoplatcích, ve znenípozdejších
predpisu, byl uhrazen pred vydáním rozhodnutí o povolenízkuŠebníhoprovozu.
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