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Věc: oprava stávajícího klimatizačního zařízení 
 
Objednáváme u Vás opravu stávajícího klimatizačního zařízení v prostorách skladu 
ledniček a přípravy masa ve školní kuchyni ZŠ Hornická 7. Provedení opravy bude 
řešeno dle místního šetření a dle cenové nabídky uvedené v příloze. 
 
 
      
Děkuji za kladné vyřízení žádosti. 
                                                                                                            S pozdravem 
 

                  Mgr. Martin Franek 
    ředitel školy                                                               
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Příloha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zařízení klimatizace - sklad ledniček + přípravna masa 
 
V současnosti je stávající systém tvořen split systémem 2 + 1 (tj. dvě vnitřní jednotky napojené 
na jednu venkovní jednotku). Zařízení (větev) je ve skladu ledniček značně poddimenzované - je 
tam osazena jednotka o nominálním výkonu 5,0kW. V přípravně masa je výkonová instalace 
vyhovující (3,4kW). 
 
Vzhledem k překročené životnosti zařízení (zařízení je provozováno celoročně - léto / zima, 
chlazení při nízkých venkovních teplotách pod -15°C) se neoplatí v budoucnu zařízení opravovat. 
Doporučuji následující výměnu v konfiguraci. 
 
Nová instalace - budou zachovány zabudované rozvodu Cu - vedení chladiva. Do skladu ledniček 
se instaluje silnější vnitřní jednotka o chladicím nominálním výkonu 7,0kW do místnosti přípravny 
masa se nainstaluje jednotka o stejném chladicím nominálním výkonu 3,4kW. Kompresorová 
jednotka na střeše se dle toho upraví - veškeré rozvody Cu vedení chladiva a kabeláží zůstanou 
ponechány. 
 
Dodávka zařízení (vnitřní 7,0kW + vnitřní 3,4kW + venkovní) = 56.350,-Kč 
 
Montáž zařízení včetně dopravy = 19.000,-Kč 
 
Cena celkem (bez DPH) =  75.350,-Kč 
  
 
 
 
 
S pozdravem 
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