
hydrogeologický
průzkumný vrt

Napojovací bod na
venkovní vedení VN22kV
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Napojovací bod CETIN
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Napojovací bod vodovod

Napojovací bod
EUROSIGNAL
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VODOVOD (VaK Beroun)
PLYNOVOD NTL (RWE GASNET)
PLYNOVOD STL (RWE GASNET)

ELEKTRO NN PODZEMNÍ (ČEZ)
ELEKTRICKÉ VEDENÍ SDĚLOVACÍ - METALICKÁ SÍŤ (CETIN)

SDĚLOVACÍ KABELY (CETIN)
PLYNOVOD STL

ELEKTRO VN NADZEMNÍ (ČEZ)

PŘELOŽKA PLYNOVODU STL

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ / RŠ

VODOVOD

ELEKTRO VN

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ
KANALIZACE DEŠŤOVÁ / RŠ

SDĚLOVACÍ KABELY (CETIN)

ELEKTRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SDĚLOVACÍ KABELY (EUROSIGNAL)

LEGENDA SÍTÍ:

ELEKTRO NN

ROZVODY TEPLA - NÁBĚH / VRAT

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
 AKUMULAČNÍ / RETENČNÍ

nový rozvaděč veřejného osvětlení

NOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ SDF (CETIN)

H HYDRANT NADZEMNÍ

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (VaK Beroun)

ELEKTRICKÉ VEDENÍ SDĚLOVACÍ (T-MOBILE) - MW LINKA
ELEKTRICKÉ VEDENÍ SDĚLOVACÍ (ČD - TELEMATIKA)

PLYNOVOD STL

ROZVODY TEPLA - PROPOJ - NÁBĚH / VRAT

PODZEMNÍ HYDRANT / ŠOUPĚ

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ+ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

nový stožár ocelový bezpaticový v. 6 m, bez výložníku
nové LED svítidlo VOLTANA 2/5119, 16LED, 700mA, WW, 39,1W (52ks)

nový stožár ocelový bezpaticový v. 4 m, bez výložníku
nové LED svítidlo VOLTANA 2/5068, 16LED, 350mA, WW, 18,4W (19ks)

nový stožár ocelový bezpaticový v. 6 m, dvouvýložník 2 x 0,5m x 180°,
nové LED svítidlo VOLTANA 2/5117, 16LED, 500mA, WW, 26W (4ks),
nové LED svítidlo VOLTANA 2,5119, 16LED, 700mA, WW, 39,1W (4ks)

nový stožár ocelový bezpaticový v. 6 m, bez výložníku
nové LED svítidlo VOLTANA 2/5117, 16LED, 500mA, WW, 26W (34ks)

ELEKTRO NN PŘÍPRAVA ELEKTROMOBILITY
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HRANICE STAVBY - ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

HRANICE PARCEL (k.ú. Beroun)

OPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

OPĚRNÉ STĚNY A BETONOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA :

ŘEŠENÝ OBJEKT: BYTOVÝ DŮM - ROZSAH SUTERÉNU

PARCELNÍ ČÍSLA (k.ú. Beroun)

ŘEŠENÝ OBJEKT: BYTOVÝ DŮM - NADZEMNÍ PODLAŽÍ

VNITROAREÁLOVÉ CHODNÍKY POJÍZDNÉ

VNITROAREÁLOVÉ CHODNÍKY POCHOZÍ

HRANICE STAVBY - POZEMEK INVESTORA

HRANICE STAVBY - ÚZEMÍ BEZ STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ

OCHRANNÉ PÁSMO LESA (20m)

OCHRANNÉ PÁSMO LESA (50 m)

HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ

ŘEŠENÝ OBJEKT: ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM

ŘEŠENÝ OBJEKT: TRAFOSTANICE

KOMUNIKACE POJÍZDNÉ NOVĚ BUDOVANÉ

OSTATNÍ AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY / CESTY

PÍSKOVÉ PLOCHY (DĚTSKÁ HŘIŠTĚ)

VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ 

TERASA / ZPEVNĚNÁ POCHOZÍ PLOCHA NA TERÉNU

Zákres hranic parcel je pouze informativní. Hranice nebyly vytyčeny
v terénu.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OBJEKTŮ BD

OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA (MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ)

ZATRAVNĚNÝ ZPEVNĚNÝ PŘÍJEZD KE GARÁŽI
NENÍ URČEN K PARKOVÁNÍ VOZIDLA

HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU 

VJEZD DO OBJEKTU

ZELEŇ VEŘEJNÁ

ZELEŇ SOUKROMÁ (PŘEDZAHRÁDKY, ZELENÉ STŘECHY)

SOUVISLÝ POROST (LES) BEZ STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ 

SOUVISLÝ POROST (LES) MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

DŘEVĚNÝ POVRCH

VODOTEČ POTOKA

ZELEŇ V KORYTĚ POTOKA

PLOCHA PRŮLEHU (AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY)

PLOCHA PRŮLEHU (AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY)

OKOLNÍ OBJEKTY

ŽIVÝ PLOT

PLOT S PLETIVEM

OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ / SVODIDLA

STROMY BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU - STÁVAJÍCÍ

VÝŠKOVÉ KÓTY UPRAVENÉHO TERÉNU
STAVAJÍCÍ / NOVĚ NAVRHOVANÉ

VYTYČOVACÍ BOD OBJEKTU

POZICE PRŮZKUMNÉHO VRTU VČETNĚ OZNAČENÍ
DLE ZPRÁVY IGP

OCHRANNÝ ŠTĚRKOVÝ DRÉN

MANIPULAČNÍ PLOCHA POJÍZDNÁ / POCHOZÍ

STROMY BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU - NOVĚ NAVRHOVANÉ

VÝŠKOVÉ KÓTY PŮVODNÍHO TERÉNU

VYTYČOVACÍ BODY:

TYPOVÉ NAPOJENÍ RD NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (1:250)

KOORDINAČNÍ SITUACE (1:500)


