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LEGENDA MATERIÁLŮ -  STĚNY - KERAMICKÝ OBKLAD

LEGENDA MATERIÁLŮ - PODLAHY - PVC

LEGENDA MATERIÁLŮ - LINKY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,

LEGENDA MATERIÁLŮ -  STĚNY - BARVY, OCHRANY

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JEDNÁ SE O VÝMALBU / NÁTĚR V BARVĚ BÍLÁ

KRYTY ROHŮ V BARVĚ SV. ŠEDÉ RAL 7038, OCHRANNÉ PÁSY ČI PLÁTY NA STĚNÁCH V BARVĚ  SV. ŠEDÉ RAL 7038

PRACOVNÍ LINKY

PL

POZN.: NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JEDNÁ SE O DVEŘNÍ KŘÍDLO, VESTAVĚNOU SKŘÍŇ ČI KRYCÍ PANEL V BARVĚ

ŠEDÉ RAL 7035 MAT, ZÁRUBNĚ BARVY ŠEDÉ - RAL 7040 MAT, POZOROVACÍ OKNA BARVY ŠEDÉ - RAL 7040 MAT.

VÝMALBA ŽLUTÁ

NCS S 0550-Y10R

BA 1

VÝMALBA SV. ŠEDÁ

NCS S 1000-N

BA 2

EL PVC 1

EL PVC 2

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC tl. 2 mm

MODRÁ - NCS S 2020-R90B

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC tl. 2 mm

SV. ŠEDÁ - NCS S 1002-Y50R

HOMOGENNÍ PVC tl. 2 mm

SV. ŠEDÁ - NCS S 1500-N

PVC 1.1

KO2

KERAMICKÝ OBKLAD - SV. MODRÝ

20x20cm, MAT, SPÁROVACÍ HMOTA BÍLÁ

NCS 1020-R90B

KO1

KERAMICKÝ OBKLAD - BÍLÁ

20x20cm, MAT, SPÁROVACÍ HMOTA BÍLÁ

NCS  0500-N

KO4

KERAMICKÝ OBKLAD - ŽLUTÁ

20x20cm, MAT, SPÁROVACÍ HMOTA BÍLÁ

NCS 1070-Y

HOMOGENNÍ PVC tl. 2 mm

ZELENÁ - NCS S 2030-G50Y

PVC 1.2

PROTISKLUZOVÉ PVC tl. 2 mm

ZELENÁ - NCS S 2030-G50Y

PPVC 1

HOMOGENNÍ PVC tl. 2 mm

ČERNOŠEDÁ - NCS S 6502-B

PVC 1.3

KO3

KERAMICKÝ OBKLAD - ŠEDÁ

20x20cm, MAT, SPÁROVACÍ HMOTA BÍLÁ

NCS  4005-Y50R

OCHRANNÉ PÁSY SV. MODRÉ

NCS S 1030-R90B

OP 1

KRYCÍ PANELY, DVEŘE, OKNA

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

VS

KRYCÍ PANELY

KP

KO5

KERAMICKÝ OBKLAD - SV. BÉŽOVÁ

20x40cm, MAT, SPÁROVACÍ HMOTA BÍLÁ

NCS 0603-Y30R

POSLUCHÁRNA

SPRCHA PACIENTI

SPRCHA PACIENTI

ČISTÍCÍ MÍSTNOST

SKLAD

SKLAD

WC PER + PAC

WC PER + PAC

INSPEKČNÍ POKOJ

INSPEKČNÍ POKOJ
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ROZVODNA + UPS
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Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI

m² POVRCH PODLAHY

OZ

.

POVRCH STĚN

POVRCH

STROPU

S.H.

15.01/

15.004

CHODBA --
STÁVAJÍCÍ

--
STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ

--

15.02/

15.077

CHODBA
50,43

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU A UMYVADLEM

v=100-1500, dl=5600

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2400/

2500

15.03/

15.038

SKLAD
7,12

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.04/

15.037

DMZ
12,96

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU v=100-1500,

dl=3100

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2400

15.05/

15.077

STANOVIŠTĚ SESTER

50,14

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU v=100-1500,

dl=3280

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.06/

15.191

POKOJ JIP 2L
33,72

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1500, dl=1200

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2400/

2875

15.07/

15.192

POKOJ JIP 1L
15,41

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2350

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2450/

2875

15.08/

15.193

POKOJ JIP 1L
14,60

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2200

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2450/

2875

15.09/

15.194

POKOJ JIP 1L
14,00

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.10/

15.195

POKOJ JIP 1L
14,39

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.11/

15.196

POKOJ JIP 1L
13,90

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.12/

15.198

POKOJ JIP 2L
25,13

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=1800

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.13/

15.199

POKOJ JIP 2L
26,58

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1500, dl=1200

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.14/

15.078

FILTR
6,07

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2400

15.15/

15.049

ČAJOVÁ KUCHYŇKA

5,42
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.16/

15.040

PŘEDSÍŇ - PERSONÁL

1,43
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.17/

15.041

WC PERSONÁL

1,29
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.18 NEOBSAZENO --

15.19/

15.042

OČISTA PACIENTŮ

6,56
PVC 2 B1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.20/

15.039

ÚKLID, ČISTÍCÍ MÍSTNOST

8,64
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.21/

15.079

CHODBA
38,40

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED 1

2400

15.22/

15.200

VYŠETŘOVNA

ENDOSKOPIE (GASTRO)

25,23

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.23/

15.201

DEKONTAMINACE
5,43

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ

2500

15.24/

15.202

VYŠETŘOVNA

ULTRAZVUKU

21,34

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.25 CHODBA
14,70

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA UMYVADLEM

v=100-1500, dl=1500

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

15.26/

15.147

WC
1,29

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

15.27/

15.097

SESTERNA
19,01

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU v=100-1500,

dl=3000

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.28/

15.098

DENNÍ STACIONÁŘ

19,37

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.29/

15.099

DENNÍ STACIONÁŘ

19,44

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.30/

15.150

PŘEDSÍŇ

4,40
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-2020,

dl=1775

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

15.31/

15.149

WC
1,29

PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O. PO

PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

15.32/

15.100

POBYTOVÁ MÍSTNOST

18,41
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR; K.O.

ZA LINKOU v=100-1500,

dl=2775

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.33/

15.174

INSPEKČNÍ POKOJ

23,82
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-2020,

dl=2135

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.34/

15.173

INSPEKČNÍ POKOJ

22,54
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-2020,

dl=1860

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.35/

15.172

INSPEKČNÍ POKOJ

23,39
PVC 1 A2

PVC SOKL 100 mm; K.O. ZA

UMYVADLEM v=100-1220,

dl=1200

KAZETOVÝ PODHLED 1/

SDK

2700/

2875

15.36/

15.197

POKOJ JIP 1L
13,86

ELEKTROSTATICKY

VODIVÉ PVC

C1

PVC SOKL 100 mm;

OMYVATELNÝ NÁTĚR;

K.O. ZA UMYVADLEM

v=100-1000, dl=2400

KAZETOVÝ PODHLED

HYGIENICKÝ/ SDK

2500/

2875

15.37/

15.203

ROZVODNA SLP
2,09

PVC 1 A1 PVC SOKL 100 mm - -

15.38/

15.148

PŘEDSÍŇ

1,49
PVC 1 A1

PVC SOKL 100 mm; K.O.

PO PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED 1

2500

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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PVC SOKL

PL 1 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

CHLADNIČKA
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PVC SOKL

PL 2 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

CHLADNIČKA

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)
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PL 3 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

PODSTAVNÁ

CHLADNIČKA

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)
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PL 4 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

PVC SOKL
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PL 5 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

CHLADNIČKA

VESTAVNÁ

MYČKA

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)
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PL 6 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

PODSTAVNÁ

CHLADNIČKA

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)
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KO 3

PL 7 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

PODSTAVNÁ

CHLADNIČKA 8
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PVC SOKL

PL 8 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)
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PVC SOKL

PL 9 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

BA 1

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)
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KO 4

PL 10 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

PODSTAVNÁ

CHLADNIČKA

PVC SOKL
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PL 11 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

CHLADNIČKA

KO 3

8
0
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PL 12 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ)

PVC SOKL
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PL 13 + PL 15  + PL 16 + PL 18

(jedná se pouze o barevné schéma)

KO 3

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

PVC SOKL

SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK
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PL 14 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)

KO 3

- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

PVC SOKL
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- postformingová laminátová pracovní deska,

sokl s ABS hranou (TMAVĚ ŠEDÁ Titan)

- spodní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátové korpusy, ABS hrany

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

- spodní skříňky - laminátová dvířka, čela (SV. ŠEDÁ NCS S 1002-Y)

- horní skříňky - laminátová dvířka

(SV. ŠEDÁ  NCS S 1002-Y)

PVC SOKL

PL 17 - SCHÉMA PRACOVNÍCH LINEK

(jedná se pouze o barevné schéma)
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